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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 บทนํา 
 

พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ชวยอํานวยความสะดวกสบายและ
ความผาสุกของประชาชนในแตละประเทศ ตลอดจนเกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศ
ท้ังดานการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานเปนองคประกอบ
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆ สาขา เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ กอสราง ท่ีอยู
อาศัย ไฟฟา ประปา ขนสง และคมนาคม โดยปริมาณการใชพลังงานจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงหากมีการพัฒนามากข้ึนเทาใดความจําเปนจะตองใช
พลังงานยอมเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย และหากมีการใชพลังงานอยางไมถูกตองและไมประหยัดก็จะ
ทําใหพลังงานหมดไปอยางรวดเร็วมากข้ึน ความตองการพลังงานของประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 1-1 และภาพท่ี 1-1 

 
ตารางท่ี 1-1  การใชพลังงานข้ันสุดทายแยกตามสาขาเศรษฐกิจ (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ; ktoe) 
 

ป พ.ศ. 
อุตสาหกรรม 
การผลิต 

การเกษตร ขนสง 
ธุรกิจ
การคา 

บาน 
ท่ีอยูอาศัย 

เหมืองแร
และกอสราง 

รวม 

2540 15,986 2,638 20,253 2,732 7,359 487 49,455 

2541 13,754 2,661 18,075 2,919 7,334 359 45,102 

2542 15,488 2,854 18,297 2,836 7,251 376 47,102 

2543 16,208 2,791 18,022 3,117 7,434 234 47,806 

2544 16,922 2,847 18,632 3,436 7,484 221 49,542 

2545 18,679 3,032 19,636 3,468 7,909 255 52,979 

2546 19,988 3,308 20,927 3,626 8,173 267 56,289 

2547 21,961 3,520 22,812 3,866 8,801 302 61,262 

2548 22,643 3,207 23,491 3,846 8,933 277 62,397 

2549 23,851 3,349 22,755 3,917 9,035 273 63,180 

2550 23,536 3,448 23,622 4,482 9,533 131 64,866 

2551 24,537 3,452 23,280 4,685 10,070 129 66,284 



2 

 

 
 

หมายเหตุ  อุตสาหกรรมประกอบดวยอุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร และการกอสราง 
 

ภาพท่ี 1-1  กราฟแสดงการใชพลังงานตามสาขาเศรษฐกิจในป พ.ศ.2551 
 ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2551 : 40) 
 
 จากตารางท่ี 1-1 และภาพท่ี 1-1 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีการใชพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน
อยางมากในทุกๆ ป โดยในป พ.ศ.2551 ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานท้ังหมดเทียบเทา
น้ํ ามันดิบ  66,284 พันตัน  ซ่ึงถือวาเปนปริมาณท่ีสูงมาก  โดยการใชพลังงานในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตมีปริมาณการใชพลังงานท่ีสูงมากท่ีสุด คือ รอยละ 37 รองลงมาคือ ภาคธุรกิจ
การขนสง รอยละ 35.1 บานท่ีอยูอาศัย รอยละ 15.2 ธุรกิจการคา รอยละ 7.1 การเกษตร รอยละ 5.2 
เหมืองแรและการกอสราง รอยละ 0.2 ตามลําดับ ซ่ึงการใชพลังงานมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนเปนอยาง
มาก แตเนื่องจากประเทศไทยไมสามารถผลิตพลังงานไดเทากับความตองการจึงตองนําพลังงานเขา
มาจากตางประเทศ คิดเปนมูลคาท่ีตองจายเพื่อการนําเขาพลังงานสุทธิ 756,000 ลานบาท ซ่ึงภาระ
ทางการเงิน นับเปนปญหาท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีตองการความรวมมือในแกปญหาการใชพลังงาน  
 
1.2 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
จากการท่ีประเทศไทยประสบวิกฤตการณกีดกันการคาน้ํามันดิบ ในป พ.ศ.2516 และ

วิกฤตการณขาดแคลนนํ้ามันในป พ.ศ.2523 ทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและ
บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและในท่ีสุดรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ข้ึน และประกาศใชในพระราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 2 
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เมษายน 2535 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2535 เปนตนมา แตเนื่องจากพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบัน จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตางๆ เพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใช
พลังงานและการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการ
อนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได
ประกาศใชเปนพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.2550 ประกาศใชวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2550 และมีผลบังคับใชวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ท้ัง
ยังมีการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยกําหนดกลุมเปาหมาย คือ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหนาท่ีตองดูแลการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางมีระบบ 

 
ปจจุบันอาคารท่ีถูกควบคุมตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน มีจํานวนท้ังส้ิน 1,929 อาคาร อยู

ท่ัวทุกภาคของประเทศ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550) และจากสถานะ
ของการใชพลังงานของอาคารควบคุมในประเทศ ซ่ึงแสดงเปนดัชนีการใชพลังงานไฟฟาตอพื้นท่ี
อาคาร (Specific energy consumption; SEC) ในรูปของปริมาณการใชไฟฟาตอพ้ืนท่ีอาคารรายป 
แสดงใหเห็นวาอาคารควบคุมประเภทหางสรรพสินคามีการใชพลังงานไฟฟาตอพื้นท่ีอาคาร
ท้ังหมด เปนรายป (ยกเวนพื้นท่ีจอดรถ) สูงสุด รองลงมาคือ สํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม และ
สถาบันการศึกษา ตามลําดับ ดงัแสดงในภาพท่ี 1-2 

 

 
 

ภาพท่ี 1-2  ผลรวมของปริมาณการใชไฟฟาตอพื้นท่ีอาคารท้ังหมดเปนรายป (ยกเวนพืน้ท่ีจอดรถ) 
ท่ีมา :  กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547 : 5) 
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สัดสวนการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และอุปกรณอ่ืนๆ โดย
แสดงคาเฉล่ียของสัดสวนการใชพลังงานของอาคารแตละประเภท ดังแสดงในตารางท่ี 1-2 จะเห็น
ไดวาอาคารควบคุมแตละประเภทมีสัดสวนการใชพลังงานไมเทากัน โดยที่สัดสวนการใชพลังงาน
ของระบบปรับอากาศเปนสัดสวนการใชพลังงานท่ีมีคาสูงสุดของอาคาร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา
การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศเปนการประหยัดพลังงานในภาพรวมของอาคารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2547 : 8) 
 
ตารางท่ี 1-2  สัดสวนการใชพลังงานของอาคารควบคุม แตละประเภท 
 

ประเภทของอาคารควบคุม 
สัดสวนการใชพลังงานในระบบตางๆ (รอยละ) 

ระบบการใหแสงสวาง ระบบปรับอากาศ อ่ืนๆ 
อาคารประเภทสํานักงาน 20 52 28 

อาคารประเภทโรงแรม 20 66 14 

อาคารประเภทโรงพยาบาล 17 65 18 

อาคารประเภทศูนยการคา 25 54 32 

อาคารประเภทสถาบันการศึกษา 15 66 19 
 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547 : 5-9) 
 
สัดสวนการใชพลังงานท่ีแตกตางกันนี้จะสงผลใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานของ

อาคารควบคุมพลังงานแตละประเภทแตกตางกัน จึงตองมีแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม
สําหรับอาคารควบคุมทุกประเภท โดยการแบงอาคารควบคุมแตละประเภทนั้น กฎกระทรวงท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ได
กําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษพลังงาน เปนการแกไขและเพ่ิมเติม เพื่อทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนรวมท้ังได
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการพลังงาน และไดออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อกระตุนใหมีการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ และสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน แต
เนื่องจากยังไมมีวิธีการดําเนินงานท่ีถูกตอง จึงทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ท้ังยังเปนการยากท่ี
จะเขาใจในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

 
จากการเขาศึกษาดูงานอาคารควบคุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมี
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สวนรวม ป พ.ศ.2550 พบวาอาคารควบคุมสวนใหญเกิดปญหาในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ ดังนี้ 

1) ดานบุคลากร คือ การขาดบุคลากรในการดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน บุคลากร
ขาดความรูและความเขาใจ ผูบริหารไมใหความรวมมือ การขาดความรวมมือของบุคลากรภายใน
องคกร และการเกิดปญหาดานคุณสมบัติและภาระของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

2) ดานความรูและเทคโนโลยี คือ มีคาใชจายในการปรับปรุงและดําเนินการดานอนุรักษ
พลังงานสูง ขาดความเช่ือมั่นตอเทคโนโลยีดานพลังงาน และไมมีการสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางเพียงพอ 

3) ดานการสนับสนุน คือ การขาดนโยบายพลังงาน มีภาระคาใชจายในการดําเนินการตาม
กฎหมายกําหนดสูง การขาดความใสใจท่ีจะดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง 

 
และจากการศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 

ประจําป พ.ศ.2550 สามารถสรุปภาพรวมได ดังนี้ 
1) ดานผูเช่ียวชาญ (ทีมท่ีปรึกษา) คือ ผูเช่ียวชาญจะทํางานเฉพาะในเร่ืองท่ีตนเองถนัด 
2) ดานมาตรการอนุรักษพลังงาน  คือ ไมไดแยกมาตรการใดเปนมาตรการดานเทคนิค 

และมาตรการใดเปนมาตรการทางดานการจัดการพลังงาน และมาตรการอนุรักษพลังงานมีความ
คลายคลึงกัน เชน ปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็น ปรับอัตราการไหลของน้ําหลอเย็น เปนตน รวมท้ังบาง
มาตรการยังไมสามารถวิเคราะหไดวาเปนมาตรการท่ียั่งยืนหรือไม เชน การปดประตู การปรับ
ตําแหนงวาลว การปดพัดลม เปนตน 

3) ดานการวิเคราะหผลประหยัด คือ  
 3.1) มีแนวคิดและวิธีการวิเคราะหท่ีผิดหลักการ เชน ผลประหยัดสูงกวาขนาดอุปกรณ 

ผลประหยัดสูงมากเม่ือเทียบกับเกณฑคําแนะนําตางๆ 
 3.2) การใชขอมูลท่ีไมสมเหตุสมผล เชน วัดขอมูลจริงได แตใชการสมมติตัวเลข (kW, 

PF, การสูญเสียในบัลลาสต เปนตน) 
 3.3) การวิเคราะหขอมูลดานเดียว เชน ใชเฉพาะคา kW ของอุปกรณ แตไมมีขอมูลดาน 

Output เพื่อระบุคาประสิทธิภาพ 
4) ดานการจัดการพลังงาน 
 4.1) มีอาคารควบคุมหลายแหงท่ีคําส่ังแตงต้ังทีมงานและนโยบายการอนุรักษพลังงาน

เปนเพียงฉบับราง ไมมีการลงนามโดยผูบริหาร และไมลงวันท่ีประกาศ 
 4.2) ไมระบุตําแหนงทีมงานอนุรักษพลังงานและผูเช่ียวชาญ หรือคําส่ังแตงต้ังทีมงาน

อนุรักษพลังงานไมระบุอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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 4.3) แผนผังและท่ีตั้งของอาคารควบคุมไมมีความละเอียด 
 4.4) ไมสามารถประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยใชรูปแบบ Energy 

Management Matrix ไดอยางถูกตอง 
 4.5) ไมมีภาพแสดงกอนและหลังจากการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 4.6) การมีสวนรวมของบุคลากรนอยมาก เชน บุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรมของทั้ง

องคกร มีเพียง 3-4 คน เทานั้น 
 4.7) ไมมีการรับรองผลการวิเคราะหผลประหยัด 
5) ดานเอกสาร คือ ความไมสมบูรณของเอกสารและขอมูล ซ่ึงทําใหไมสามารถตรวจสอบ

ไดท้ังหมด ไมมีแบบฟอรมท่ีชัดเจน 
 

จากการศึกษาของโครงการขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยบริษัท  
เอเบิล คอนซัลแตนท จํากัด โดยใชระบบการจัดการพลังงานจากรางมาตรฐานระบบการจัดการ 
พลังงาน และไดนําระบบดังกลาวไปประยุกตใชกับอาคารควบคุมตัวอยาง ซ่ึงสามารถดําเนินการได
เฉพาะอาคารควบคุมท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการดานอนุรักษพลังงานเทานั้น แตไมสามารถ
ประยุกตใชไดกับทุกอาคาร เนื่องจากข้ันตอนการดําเนินงานท่ียุงยากและซับซอน และเปนภาระใน
การดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ท้ังยังตอง
จัดทําเอกสารในข้ันตอนตางๆ เปนจํานวนมาก 
 

จากปญหาขางตนจึงผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมใหเปนระบบและชัดเจนยิ่งข้ึน และกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยอาศัยการจัดการพลังงานท่ีสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับ
อาคารควบคุม และพิจารณาประกอบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในอาคาร
ควบคุมของประเทศไทยในปจจุบัน 

 
1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

เพื่อจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 

1) ทําการสํารวจและเก็บขอมูล เพื่อวิเคราะหและประเมินสถานภาพการดําเนินกิจกรรม
อนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม โดยอาคารควบคุมท่ีจะทําการศึกษา คือ อาคารควบคุมท่ีเขารวม
โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ.2550 โดยเขาศึกษาดูงานจริง 5 อาคาร 
แสดงในตารางที่ 1-2 รวมท้ังไดศึกษาขอมูลอาคารควบคุมประเภทตางๆ จากรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ.2550 โดยครอบคลุมประเภท
ของอาคารควบคุมทุกประเภท 
 

ตารางท่ี 1-3  รายช่ืออาคารควบคุมท่ีเขาศึกษา และปริมาณการใชพลังงาน 
 

ลําดับ ชื่ออาคารควบคุม ประเภทอาคาร 
พลังงานไฟฟา 

(Kwh/ป) 
เชื้อเพลิง 

1 ที เอส ที ทาวเวอร อาคารสํานักงาน  - 
2 ซี.พี. ทาวเวอร อาคารสํานักงาน 4,282,721 - 
3 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

สํานักงานใหญ 
อาคารสํานักงาน 2,050,250 ปโตรเลียมเหลว 337 kg 

ดีเซลหมุนเร็ว 308 L 
4 เอ.พี.นครินทร ทาวเวอร อาคารสํานักงาน 1,253,715 - 
5 รอยัลเรสซิเดนทปารค หรือเอกอาคาร อาคารชุด 1,693,000 - 

 

2) ทําการศึกษาวิจัยและจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน  พ .ศ .2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม  พ .ศ .2550 สําหรับอาคารควบคุม  ภายใต
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 รวมท้ัง
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
พลังงาน โดยใชการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (8 ข้ันตอน) 

3) จัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุม โดยประยุกตจากแนวทางการ
ดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงาน 3 แนวทาง ซ่ึงประกอบดวย 

3.1) การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535 

3.2) การจัดการพลังงาน ตามรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน (2547) 
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3.3) ระบบการจัดการพลังงานจากแนวทางการดําเนินงานอนุรักษพลังงานของ
โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมของอาคารควบคุม ประจําป พ.ศ.2550 

4) ดําเนินการกอนวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

1.5 ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
 

1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2) ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมของประเทศไทย

ในปจจุบัน  
3) ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมตัวอยาง  
4) ศึกษาแนวทางการอนุรักษพลังงาน และระบบวิธีการจัดการพลังงาน ในอาคารควบคุม 
5) จัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม  
6) ประเมินผลคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีจัดทําข้ึน กับอาคารควบคุม 5 ประเภท 
7) แกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
8) เปรียบเทียบสวนประกอบคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม ท่ีจัดทําข้ึนกับขอกําหนด
ของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001 : 2004 

9) สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
10)  จัดทํารูปเลมรายงานวิทยานิพนธ 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1) มีคูมือการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอ
การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 
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2) เพื่อเปนแนวทางใหอาคารควบคุมในการปฏิบัติ และกําหนดแนวทางในการสงเสริม ให
เกิดการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

3) ทราบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน 
4) สามารถนําความรูไปใชในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมไดอยาง

เหมาะสม 



 

บทที่ 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิทยานิพนธ เร่ือง การศึกษากฎหมายอนุรักษพลังงาน เพื่อใหอาคารควบคุม
ปฏิบัติตาม ไดมีการประยุกตใชแนวคิด และทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.1.1 การอนุรักษพลังงาน 
2.1.2 การใชพลังงานในอาคาร 
2.1.3 การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร 
2.1.4 ตารางการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.1 การอนุรักษพลังงาน 
 

การอนุรักษพลังงาน คือ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชอุปกรณท่ีมี
คุณภาพสูง ระยะเวลาการใชเทาเดิม ใหเกิดความเขาใจจึงใหความหมายการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

1) การอนุรักษพลังงานมิใชการไมยอมใชพลังงาน 
2) อนุรักษพลังงานแลวตองไมกระทบตอความปลอดภยั 
3) อนุรักษพลังงานแลวตองไมกระทบตอคุณภาพชีวิตและความสุขสบาย 
4) อนุรักษพลังงาน คือ ใชเม่ือสมควรใช และใชอยางมีประสิทธิภาพ 
5) อนุรักษพลังงานตองคํานึงถึงผลขางเคียง และผลไดผลเสีย 
 

2.1.2 การใชพลังงานในอาคาร 
 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนิยมใชเปนพลังงานในอาคาร มี 3 แหลงคือ พลังงานไฟฟา 

กาซหุงตม และนํ้ามัน ท้ังน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา เนื่องจากมีสถิติการใชพลังงาน
เพิ่มข้ึน จึงมีการนําทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนมาทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล 
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พลังงานไฟฟา พลังงานไฟฟาในประเทศสวนใหญใชกาซธรรมชาติเปนพลังงาน
หลักในการผลิตกระแสไฟฟา และมีบางสวนไดจากถานหิน น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล และพลังน้ํา ใน
อาคารอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟาในการทํางานสามารถแบงได 3 กลุมคือ ระบบไฟฟา ระบบ
เคร่ืองกล และการทําน้ํารอน 

กาซหุงตม (LPG) นิยมใชในอาคารซ่ึงใชเปนเช้ือเพลิงในการหุงตม ทําอาหารและตม
น้ํารอนท่ีใชภายในอาคาร 

น้ํามัน ใชเพื่อเปนเช้ือเพลิงในหมอไอน้ํา และเคร่ืองทําน้ํารอน 
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน

ประเภทตางๆ ท่ีมีการนํามาใชเปนพลังงาน สวนใหญนํามาผลิตพลังงานใหกับชุมชนขนาดใหญ
หรือประเทศ และมักใชงานในดานเกษตรกรรม เนื่องจากมีการลงทุนท่ีสูงมาก ไมคุมคาทางดาน
เศรษฐศาสตรในปจจุบัน พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาใชในอาคาร
หรือชุมชนขนาดเล็ก 

แหลงพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติท่ีนิยมใชในอาคาร ไดแก พลังงานความรอน
จากแสงอาทิตย ลักษณะของแสงอาทิตยจะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศแตเปาหมายใน
ระบบอาคารนั้น คือ การควบคุมอุณหภูมิภายในใหคงท่ี 

 
2.1.3 การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร 
 

เนื่องจากการอนุรักษพลังงานไมสามารถเกิดข้ึนไดเองโดยอัตโนมัติ การดําเนินการ
อนุรักษพลังงานจงึจําเปนตองอาศัยบุคลากร การอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนนั้น
จําเปนตองใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม ซ่ึงมีหลายรูปแบบ แบบแรกเนนการจัดการดานพลังงาน
เปนหลัก เรียกวา “ระบบการจัดการดานพลังงาน” สวนแบบที่สองเนนการจัดการดานพลังงานท่ีให
ทุกคนมีสวนรวมและดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เรียกวา “การอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวม” การจัดการพลังงานท้ัง 2 แบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.1.3.1 ระบบการจัดการพลังงาน 
 

เปาหมายของการนําระบบการจัดการไปประยุกตใชก็เพื่อใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานภายในองคกรอยางยั่งยืน ซ่ึงจะนําสูการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรและของประเทศ 
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาวิธีการจัดการพลังงาน 8 ข้ันตอน ตามรางกฎกระทรวงท่ีกลาวมาแลวขางตน
และอางอิงระบบการจัดการดานพลังงาน จากรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy 
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Management System) ซ่ึงระบบการจัดการพลังงานนี้กําหนดข้ึนเพื่อใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานพลังงานขององคกร โดยมีเปาหมายเพื่อ 

1)  เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายในองคกร 
2)  ควบคุมการใชพลังงานขององคกรอยางยั่งยืน 
3)  เพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงานขององคกร 
4)  แสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ผูวิจัยไดสรุปรายละเอียดโดยยอของระบบการจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 (รายละเอียดของระบบการจัดการพลังงานแสดงในภาคผนวก ค 
หนาท่ี 446-457) ดังตอไปนี้ 

1) ขอบขาย เปนการกําหนดขอบขายขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงบอกถึงจุดประสงคของขอกําหนด 

2) การนําไปใช เปนการคํานึงถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอระบบการจัด
การพลังงาน  

3) บทนิยาม คือ การใหความหมายของคําท่ีใชในขอกําหนดระบบการจัด
การพลังงาน เชน การตรวจประเมิน การทบทวนสถานะ การสอบเทียบ ปจจัยภายนอก เปนตน 

4) ขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน 
 4.1) ขอกําหนดท่ัวไป องคประกอบท้ังหมดในมาตรฐาน ดังแสดงใน

ภาพท่ี 2-1 เปนภาพรวมระบบการจัดการพลังงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 2-1  องคประกอบของระบบการจัดการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
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 4.2) การทบทวนสถานะเบ้ืองตน 
 

  องคกรตองทบทวนการดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูกับ 
  (1) เกณฑการอนุรักษพลังงานท่ีดี ซ่ึงประกาศใชหรือเปนท่ี

ยอมรับหรือกําหนดเปนขอแนะนํา (Guideline) ในการตรวจประเมิน 
  (2) ขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน 
  (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู นําไปใช

ในการจัดการพลังงาน 
  (4) แนวทางการดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกรในอดีต 
  (5) ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวาซ่ึงองคกรหรือหนวยงาน

อ่ืนไดจัดทําเอาไว (Best Practice) 
  (6) ผลประหยัดของการสูญเสียท่ีอาจประเมินได 
   

  ขอมูลจากการทบทวนสถานะเร่ิมตน จะใชในการพิจารณากําหนด
นโยบายและกระบวนการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน การทบทวนสถานะเร่ิมตนนี้จะใชเฉพาะ
เม่ือมีการนํามาตรฐานน้ีมาใชเปนคร้ังแรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการดําเนินไปไดครบถวนตาม
ขอกําหนดแลว ผลจากการทบทวนการจัดการจะนําไปใชในการทบทวนนโยบายและพิจารณา
ปรับปรุงระบบการจัดการตอไป 

 

  องคกรจะตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

 4.3) นโยบายพลังงาน 
 

  ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดนโยบาย โดยจัดทําเปน
เอกสารพรอมท้ังลงนามโดยผูบริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน นโยบาย
นั้นตอง 

  (1) เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ 
  (2) เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช 
  (3) แสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ี

องคกรไดทําขอตกลงไว 
  (4) แสดงเจตจํานงท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง

ตอเนื่อง 
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  (5) แสดงเจตจํานงที่จะจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเหมาะสมใน
การดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน 

 

  นอกจากนี้ตองใหลูกจางไดทราบและเขาใจจุดมุงหมายของ
นโยบาย โดยการเผยแพรและเปดโอกาสใหลูกจางมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและปฏิบัติตาม
นโยบายรวมท้ังมีการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดข้ึนยังมีความเหมาะสม
กับองคกร 

 

 4.4) การวางแผน 
   

  4.4.1) การประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ 
    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการ

ดําเนินงานท่ีชวยในการช้ีบงลักษณะการใชพลังงานขององคกร ระดับพลังงานที่ใช และการ
ประมาณระดับการใชพลังงานทุกกิจกรรมในการชี้บงและประเมิน องคกรจะตองพิจารณา 

    (1) ขอมูลการใชพลังงานท้ังในอดีตและปจจุบัน 
    (2) รายการอุปกรณท่ีใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูง 
    (3) แผนงานดานอนุรักษพลังงาน 
    (4) ศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน ประเมินเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานในองคกรอ่ืนๆ 
    (5) องคกรตองทบทวนการช้ีบงและประเมินนี้ ในกรณีท่ีมี

การดําเนินกิจกรรมใหมหรือไม 
    (6) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีประเมินวามีการใช

พลังงาน 
    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

  4.4.2) กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการ

ดําเนินงานในการติดตามขอกําหนดตามกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรนํามาใชในการจัด
การพลังงานใหทันสมัย 

 

  4.4.3) การเตรียมการจัดการพลังงาน 
    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการ

ดําเนินงานในการเตรียมการจัดการ ดังตอไปนี้ 
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    (1) กําหนดแผนงาน วัตถุประสงค และเปาหมาย รวมถึง
บุคลากรและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย 

    (2) วางแผนปฏิบัติการสําหรับการควบคุมการใชพลังงาน
ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

    (3) วางแผนปฏิบัติการสําหรับการควบคุมการปฏิบัติตาม
ขอ 4.5.6 

    (4) วางแผนปฏิบัติการสําหรับการติดตามตรวจสอบและ
การวัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการทบทวนการจดัการ (ดูขอ 4.4.1 ขอ 4.6.2 และขอ 
4.7) 

    ถ า มี ก า รดํ า เ นิ นกิ จ ก รรมใหม ห รื อ มี ก า รป รับป รุ ง
เปล่ียนแปลงกิจกรรม องคกรตองแกไขแผนงานใหเหมาะสม 

 

    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

 4.5) การนําไปใชและการปฏิบัติ 
 

  4.5.1) โครงสรางและความรับผิดชอบ 
    4.5.1.1) องคกรตองกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการในดานพลังงานรวมท้ังจัดทําเปนเอกสาร
และเผยแพรใหบุคคลท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบ ลูกจางท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมีผลกระทบดาน
พลังงานตองมีคุณสมบัตท่ีิเหมาะสม 

    4.5.1.2) องคกรแตงต้ังผูจัดการพลังงาน(Energy Manager) 
เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

      (1) ดูแลใหระบบการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึน มี
การนําไปใชและดําเนินการเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้อยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับปรุง
ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      (2) รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการ 
พลังงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อนําไปใชในการทบทวนการจัดการ และเปนแนวทางสําหรับการ
ปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

    4.5.1.3) ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนําในการแสดงความ
รับผิดชอบดานพลังงานและดูแลใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

  4.5.2) การฝกอบรม การสรางจิตสํานึกและความรูความสามารถ 
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    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีแสดงถึงความตองการในการฝกอบรมและใหการฝกอบรมบุคลากรทุกระดับภายใน
องคกรใหมีความรูความสามารถ รวมถึงสรางจิตสํานึกเพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจาก
การใชพลังงาน และการมีสวนรวมของพนักงาน พรอมท้ังวิธีปฏิบัติในการควบคุมการใชพลังงาน 
และตองมีการประเมินความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีการใชพลังงานท่ีมี
นัยสําคัญ 

    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

  4.5.3) การส่ือสาร 
    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการ

ดําเนินงานในการส่ือสารดานพลังงานโดยใหองคกรรับฟงขอคิดเห็น คําแนะนํา การประชาสัมพันธ 
การรับและการตอบสนองขอมูลขาวสารระหวางบุคคล ผูเช่ียวชาญและหนวยงานระดับตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก 

    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

  4.5.4) เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ 
พลังงาน 

    4.5.4.1) องคกรตองมีเอกสารระบบการจัดการพลังงาน
อยางเพียงพอ  

    4.5.4.2) องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอน 
การดําเนินงานในการเก็บรักษาและควบคุมเอกสาร 

 

  4.5.5) การจัดซ้ือและการจาง 
     

  4.5.6) การควบคุมการปฏิบัติ 
     

 4.6) การตรวจสอบและแกไข 
 

  4.6.1) การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ 
     

  4.6.2) การตรวจประเมิน 
    

  4.6.3) การแกไขและการปองกัน 
      

  4.6.4) การจัดทําและบันทึก 
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 4.7) การทบทวนการจัดการ 
 

  ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองทบทวนระบบการจัดการพลังงาน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตองพิจารณาถึง 

  (1) ผลการดําเนินงานของระบบการจัดการพลังงานท้ังหมด 
  (2) ผลการดําเนินงานเฉพาะแตละขอกําหนดของระบบการจัดการ 
  (3) ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
  (4) ปจจัยภายในและภายนอก เชน การเปล่ียนโครงสรางของ

องคกร แนวทางดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกร ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวาซ่ึง
องคกรหรือหนวยงานอ่ืนไดจัดทําเอาไว การแกไขตามขอกําหนดของกฎหมาย การนําเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใช เปนตน 

 

  นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองวิเคราะหวาการกระทํา
ใดท่ีจําเปนตองแกไขจากขอบกพรองของระบบการจัดการพลังงานองคกรตองพิจารณาความจําเปน
ของการเปล่ียนแปลงนโยบาย การเตรียมการจัดการพลังงานรวมท้ังการเปล่ียนแปลงองคประกอบ
อ่ืนๆ ของระบบการจัดการพลังงานโดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
สภาวการณท่ีเปล่ียนไปและเจตจํานงท่ีจะใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

  องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเปนภารกิจท่ีสามารถดําเนินการอยาง
เปนข้ันตอน โดยสามารถแบงออกเปน 8 ข้ันตอน ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 2-2 ประกอบดวย 

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานะเบ้ืองตน 
ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 
ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทน

ทางการเงิน 
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดแผนปฏิบัติการ 
ข้ันตอนท่ี 7 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ 
ข้ันตอนท่ี 8 การทบทวนผลการดําเนินการ 
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ภาพท่ี 2-2  ข้ันตอนการพัฒนาระบบการจดัการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
 
เม่ือองคกรตัดสินใจนําระบบการจัดการใหมมาใช จําเปนตองมีผูท่ี

รับผิดชอบในการประสานระบบใหมใหเขากับระบบท่ีมีอยูเดิมใหเกิดปญหาและ/หรืออุปสรรคนอย
ท่ีสุด ความรับผิดชอบนี้ มีขอบเขตท่ีกวางมาก ไดแก การผลักดัน การประสานงาน การแกไขปญหา
เฉพาะหนา และยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมีความรู ความสามารถท่ีจําเปน เปน
ตน นอกจากน้ันหลังจากท่ีองคกรพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเปนท่ีเรียบรอยแลวจําเปนตองมี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหระบบฯ สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การเปรียบเทียบรางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(วันท่ี 16 มีนาคม 2552) ดังตารางท่ี 2-1 
 

ตารางท่ี 2-1  การเปรียบเทียบรางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(วันท่ี 16 มีนาคม 2552) 

 

รางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

4.1 ขอกําหนดท่ัวไป - 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) การเปรียบเทียบรางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม 2552) 

 

รางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

4.2 การทบทวนสถานะเบ้ืองตน ขอ  ๓   ในกรณีที่ เ ปนการ นํ า วิธี ก าร จัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงน้ีมาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของโรงงานควบคุมและ
เจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา 
กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

4.3 นโยบายพลังงาน ขอ ๔  ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพ่ือชวย
จัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 
           นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความ
มุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 

4.4 การวางแผน  

4.4.1 การประเมินการใชพลังงานท่ีมี
นัยสําคัญ 
 

ขอ ๖  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมี
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและ
ประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.4.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ - 
4.4.3 การเตรียมการจัดการพลังงาน 

4.1.1.1 การกําหนดแผนงาน 
วัตถุประสงค และเปาหมาย 

 
ขอ ๗ (๑)  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตอง
จัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของ
พลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของ
ปริมาณที่ใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวย
ผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผลที่
คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) การเปรียบเทียบรางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม 2552) 

 

รางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

4.5 การนําไปใช และการปฏิบัติ 
4.5.1 โครงสราง และความรับผิดชอบ 

 
 
 

 
ขอ ๕  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัด
ใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  รวมท้ังกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรให
บุคลากรท่ีเก่ียวของไดทราบ 

4.5.2 การฝกอบรม การสรางจิตสํานึก 
และความรู ความสามารถ 
 

ขอ ๗ (๒)  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน เจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการ
ฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเขารวม
ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการใหความรู
และสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

4.5.3 การสื่อสาร ขอ ๔(๒)  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
จัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไว
ในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือ
โดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ
พลังงานได 

4.5.4 เอกสาร และการควบคุมเอกสาร
ในระบบการจัดการพลังงาน 

- 
 

4.5.5 การจัดซื้อ การจัดจาง - 
4.5.6 การควบคุมการปฏิบัติ - 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) การเปรียบเทียบรางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม 2552) 

 

รางขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

4.6 การตรวจสอบ และการแกไข (ตอ)  

4.6.1 การติดตาม ตรวจสอบ และการ
วัดผลการปฏิบัติ 
 

ขอ ๘  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดูแลให
มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการตรวจสอบ
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.6.2 การตรวจประเมิน ขอ ๙  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัด
ใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึง
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.6.3 การแกไข และปองกัน 

4.6.4 การจัดทํา และเก็บบันทึก - 

4.7 การทบทวนการจัดการพลังงาน ขอ ๙  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัด
ใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึง
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
2.1.3.2 การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 

การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม คือ การท่ีทุกคนในสถานประกอบการ
รวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมอนุรักษพลังงาน มิใชทําเฉพาะฝายหรือแผนก เพราะทุกคนในองคกร
เปนผูใชพลังงานเหมือนกัน มากนอยแตกตางกันตามภารกิจ หากฝายหน่ึงเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษพลังงานอยางเต็มท่ีแตอีกฝายหนึ่งกลับละเลย ก็ทําใหการใชพลังงานไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร อีกท้ังยังเปนการบ่ันทอนกําลังใจแกผูดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
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การอนุรักษพลังงานมี 4 ระดับ คือ 
1) การออกแบบและแนวคิดท่ีดี คือ การออกแบบระบบ หรือเลือกใช

อุปกรณท่ีมีความเหมาะสมกับฟงกชั่นการใชงานจริง โดยอาศัยหลักวิชาทางวิศวกรรม 
สถาปตยกรรม เพ่ือใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเปนการลด
คาใชจายการดําเนินการและบํารุงรักษาในอนาคต เชน การออกแบบโดยการนําแสงสวางธรรมชาติ
มาใชในอาคารใหมากท่ีสุด โดยไมเกิดผลกระทบตอผูใชอาคาร การออกแบบโดยปองกันความรอน
จากภายนอกเขามายังภายในอาคาร หรือ การนําความรอน ความเย็นในระบบการผลิตกลับมาใช
ใหม เปนตน นอกจากนี้การออกแบบดังกลาวยังชวยใหส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยในการ
ทํางานดีข้ึน 

 

2) การมีจิตสํานึกการใชงานและการดูแลรักษาท่ีดี คือ การดูแลรักษาใหการ
ใชพลังงานมีประสิทธิภาพลดการร่ัวไหลและการสูญเปลาของพลังงาน เชน ลดการร่ัวของไอน้ํา ลม
อัด หรือการสูญเสียความรอนหรือความเย็น ลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอย เชน ใชหลอดไฟท่ี
กินกําลังไฟต่ําแตใหความสวางท่ีเหมาะสม ปรับอุณหภูมิอากาศไวท่ี 25 องศาเซลเซียส นําแสง
ธรรมชาติมาใช จัดกลุมหลอดไฟใหเหมาะสมกับการใชงานจริงลดการเดินเคร่ืองตัวเปลา เปนตน 
ซ่ึงการดําเนินการขางตนแทบจะไมตองลงทุน หรือลงทุนนอยมาก เพราะเปนเร่ืองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของคนในองคกรใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

 

3) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เปนการดําเนินงานท่ีตองใชหลักวิชา
วิศวกรรมมากข้ึน ใชเงินลงทุนปรับเปล่ียนอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ เลือกอุปกรณท่ีชวยประหยัด
คาพลังงานกินไฟนอยลง โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณเดิมหมดสภาพเม่ือเปล่ียนใหมควรเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เชน เลือกใชเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (เบอร 5) ใชมอเตอรประสิทธิภาพ
สูง ใชบัลลาสตอิเลคโทรนิค หรือบัลลาสตโลวลอส ใชระบบ VSD (Variable speed drive) กับ
มอเตอรท้ังนี้ผูประกอบการควรคํานึงถึงผลประหยัด และเงินลงทุนดวยวาสมารถคืนทุนภายในเวลา
ท่ียอมรับไดหรือไม 

 

4) การเปล่ียนเคร่ืองจักรหลัก เปนการอนุรักษพลังงานข้ันสูงสุดท่ีตองใช
เทคโนโลยี การวิเคราะหรวมท้ังเงินลงทุนมากท่ีสุด เพราะตองปรับเปล่ียนอุปกรณ เคร่ืองจักรใหม 
จึงตองตรวจสอบความคุมคาการลงทุน อยางไรก็ตาม หากเทคโนโลยีการผลิตเปล่ียนแปลงไปแลวก็
ไมอาจอยูกับระบบผลิตแบบเดิมๆ ได จําเปนตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหทันเวลา  

 

สวนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมประสบ
ผลสําเร็จนั้นมี 3 ประการ คือ 
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1) ผูบริหารเห็นความสําคัญ และกําหนดเปนนโยบายของบริษัท พรอมท้ัง
ใหการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจัง เพราะผูบริหาร คือ กลไกลสําคัญท่ีทําใหการอนุรักษพลังงาน
เกิดข้ึนและยั่งยืนดังนั้น ผูบริหารระดับสูงควรเปนผูนําในการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
บางคร้ังผูปฏิบัติงานอาจเห็นวาการทํากิจกรรมอนุรักษพลังงานเปนการเพิ่มภาระงาน ทําใหไมได
ความรวมมือเทาท่ีควร จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการอนุรักษพลังงานท่ี
จะตองช้ีแจงใหเกิดความเขาใจ ตลอดจนตองมีการจูงใจที่เหมาะสมกับพนักงานแตละระดับ เชน 
พนักงานระดับลาง การจูงใจอาจจะเปนการเปดโอกาสใหแสดงออก หรือรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน 
หรือการไดสิทธิพิเศษบางประการ เชน มีท่ีจอดรถเฉพาะเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

 

2) ทีมงานหรือคณะกรรมการการอนุรักษพลังงาน ควรมาจากตัวแทนของ
ฝายตางๆ เพื่อรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการ เปาหมาย กลยุทธวิธีการ
ทํางาน ตลอดจนการประเมินผลและประชาสัมพันธผลงาน กําหนดใหแตละฝายนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม รวมท้ังเปนผูประสานงานระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูปฏิบัติงานระดับลางใหมี
ความเขาใจและรวมมือกันทํางาน 

 

3) ผูปฏิบัติระดับลาง เปนผูท่ีทราบขอมูลการใชพลังงานมากที่สุด เพราะ
เปนผูปฏิบัติเอง มาตรการการอนุรักษพลังงานสวนใหญเกิดจากผูปฏิบัติงานระดับลางพิจารณา
รวมกันและนําเสนอขึ้นมาโดยจัดเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 5-7 คน ซ่ึงมาจากพ้ืนท่ีทํางานเดียวกัน 
เพื่อรวมคิดทํากิจกรรมของกลุมตนเองในทางปฏิบัติการจูงใจใหเกิดการทํางานรวมกัน และหากเร่ิม
ศึกษาและทดลองปฏิบัติ จะพบวาการสามารถจูงใจผูอ่ืนใหเขารวมทํางานดวยความสมัครใจ จะ
นํามาซ่ึงความสําเร็จของการอนุรักษพลังงาน 

 

การแขงขัน หรือการประชาสัมพันธผลงานของแตละกลุม ก็เปนกลยุทธท่ี
สําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง จึงควรใหทุกกลุมมีบอรดประกาศผล
ความกาวหนาของกลุมตัวเอง ประจําไวใกลกับพื้นท่ีทํางาน  

 

เม่ือจัดต้ังกลุมอนุรักษพลังงานแลว ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงตอมา คือ กิจกรรม
อะไรท่ีจะใชในการอนุรักษพลังงาน ถายังไมเคยดําเนินกิจกรรมแบบมีสวนรวมมากอน สามารถทํา
กิจกรรม 5ส. กอน เพราะสามารถทําไดงายมากท่ีสุดและเห็นผลทันที ตอจากนั้นจึงเร่ิมทํากิจกรรม
อนุรักษพลังงานโดยทําเปนกิจกรรมกลุมยอย มีระบบเสนอแนะภายในหนวยงาน เชน กําหนดให
แตละกลุมยอยเสนอวิธีการปรับปรุงการอนุรักษพลังงาน 1 มาตรการ/กลุม/เดือน มาตรการใดผาน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูบริหารอนุมัติใหดําเนินการ กลุมนั้นก็ไดรับการประกาศเปน
กลุมตัวอยางประจําเดือน และมาตรการใดดีเดนทําใหชวยลดคาใชจายพลังงานไดมากดวยเงินลงทุน
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นอย สมควรไดรับประกาศเปนกลุมดีเดนประจําเดือนนั้นและมีรางวัลตอบแทนเล็กนอย เพ่ือเปน
การจูงใจใหเกิดการระดมสมองทํางานรวมกัน นอกจากนี้ควรมีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะการทํางาน
รวมกันหรืออบรมเร่ืองการบริหารจัดการแบบ TQM (Total Quality Management) และ TPM (Total 
Productive Management) ภายในองคกรโดยเจาหนาท่ีของหนวยงานเอง หรือเชิญวิทยากร
ผูเช่ียวชาญมาบรรยายเสริมสรางความรูใหกับพนักงาน เพื่อใหเกิดความม่ันใจ เกิดทักษะการทํางาน 

 
นอกจากศิลปะการทํางานรวมกันแลว ส่ิงท่ีขาดไมได คือ หลักวิชาการ

ทางดานวิศวกรม ซ่ึงจะนํามาใชวิเคราะหปญหา ความฟุมเฟอย ความสูญเสียตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต เพราะขาดการประสานงานระหวางหนวยตางๆ เม่ือมีการประสานงานท่ีดี มอง
ปญหารวมกัน รวมมือกันใชปญญาแกปญหา แทบจะไมตองลงทุน ก็สามารถประหยัดคาพลังงาน
ได 

 
 

ภาพท่ี 2-3  โครงสรางการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 ท่ีมา : กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
 

โดยสรุปแลวท้ังระบบการจัดการพลังงาน และระบบการอนุรักษพลังงาน
แบบมีสวนรวม ก็คือการประยุกตนําวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ซ่ึงเปน แนวความคิดในการแกไข
ปญหา (Problem Solving) และการพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง (Process Continuous 
Improvement) โดยนํามาใชกับระบบจัดการดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในสถาน
ประกอบการตางๆ กระบวนการแกไขปญหาตามแนวทางวงจรเดมม่ิง ประกอบดวย การวางแผน
อยางรอบคอบ เพื่อ การปฏิบัต ิอยางคอยเปนคอยไป แลวจึง ตรวจสอบ ผลท่ีเกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติใด
มีประสิทธิผลท่ีสุด ก็จะจัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองมองหาวิธีการ
ปฏิบัติใหม หรือใชความพยายามมากข้ึน 
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ภาพท่ี 2-4  วงจะเดมม่ิง (Demming Cycle) กับการปรับปรุงแบบตอเนื่อง 
 ท่ีมา : พัชรี  อินทรอํานวย (2551) 
 

1) ข้ันตอนการวางแผน (Plan) 
 ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พรอมกับพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุ
วิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้ จะตองวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได แลวกําหนดทางเลือกใน
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกลาว 

 

 การวางแผนยังชวยใหสามารถคาดการณส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และชวย
ลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ท้ังในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ 
โดยสรุปแลว การวางแผนชวยใหรับรูสภาพปจจุบัน พรอมกับกําหนดสภาพท่ีตองการใหเกิดข้ึนใน
อนาคต ดวยการผสานประสบการณ ความรู และทักษะอยางลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู
ดวยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

 

 ประเภทท่ี 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เปนการวางแผนสําหรับส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตหรือกําลังจะเกิดข้ึน บางอยางเราไมสามารถควบคุมส่ิงนั้นไดเลย แตเปนการ
เตรียมความพรอมของเราสําหรับส่ิงนั้น 

 

 ประเภทท่ี 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เปนการวางแผน
เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพที่เกิดข้ึนในปจจุบันเพื่อสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเราสามารถควบคุมผลที่เกิดใน
อนาคตไดดวยการเร่ิมตนเปล่ียนแปลงต้ังแตปจจุบัน 
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2) ข้ันตอนการปฏิบัติ (DO) 
 ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกที่

ไดกําหนดไวในข้ันตอนการ วางแผน ในข้ันนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไป
ในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม พรอมกับ ส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบดวย หากเปนการปรับปรุงใน
หนวยงาน ผูบริหารยอมตองการทราบความคืบหนา เพื่อจะไดมั่นใจวาโครงการปรับปรุงเกิดความ
ผิดพลาดนอยท่ีสุด 

 

3) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) 
 ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง แตข้ันตอนนี้มักจะถูกมองขามเสมอการตรวจสอบทําใหเราทราบวาการปฏิบัติในข้ันท่ี
สองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม ส่ิงสําคัญก็คือ เราตองรูวาจะ
ตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับ
ข้ันตอนถัดไป 

 

4) ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม (Act) 
 ข้ันตอนการดําเนินงานให เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจากการ

ตรวจสอบ มีอยู 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
หากเปนกรณีแรก ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ัง
หาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีก อาจหมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสีย
คาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได แตถาหากเปนกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือ ผลท่ีไดไม
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว เราควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควร
จะดําเนินการอยางไรตอไปนี้ 

- มองหาทางเลือกใหมท่ีนาจะเปนไปได 
- ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม 
- ขอความชวยเหลือจากผูรู 
- เปล่ียนเปาหมายใหม 

 
2.1.4 ตารางการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) 

 
การประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร เพื่อใหทราบวาการจัดการในปจจุบัน

มีจุดออน-จุดแข็งในเร่ืองใด เพื่อเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย ทิศทางอนุรักษพลังงาน ประเด็น



 

ท่ีตองใหความสนใจ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ 
องคกรสามารถนํารูปแบบท่ีคุนเคยมาประยุกตใชไดโดยพิจารณาใหมีประเด็นครบถวนตามท่ี
มาตรฐานกําหนด โดยงานวิจัยนี้ไดใช รูปแบบ Energy Management Matrix ซ่ึงไดรับการพัฒนา
โดย Energy Technology Support Unit (ETSU) ของบริษัท AEA Technology plc แหงสหราช
อาณาจักร โดยจะพิจารณาประเด็นตางๆ 6 ประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการจัดการพลังงานภายใน
องคกร ไดแก นโยบาย การจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร 
ประชาสัมพันธ และการลงทุน 

 

โดยใหคะแนนแตละประเด็นระหวาง 0 ถึง 4 โดยเปรียบเทียบลักษณะจริงท่ีเกิดใน
องคกรกับขอแนะนําท่ีใหไวในตาราง ลักษณะท่ีปรากฏเปนคะแนนระดับ 4 ถือไดวาเปน Best 
Practices ซ่ึงแสดงประเด็นตางๆ และระดับคะแนนในตารางท่ี 2-2 

 
เม่ือใหคะแนนทุกประเด็นแลว ใหลากเสนตรงเช่ือมตอจุดเขาดวยกนั และพิจารณา

รูปแบบของเสนท่ีได เปรียบเทียบกับรูปแบบในภาพท่ี 2-5 วาใกลเคียงกับหมายเลขใดมากท่ีสุด ใน
กรณีท่ีลักษณะเสนท่ีไดไมตรงหรือใกลเคียงกับเสนใดเลย ใหจัดใหใกลเคียงมากท่ีสุด ซ่ึงจะได
ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานและจุดออนจุดแข็งในปจจุบัน 
 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

ภาพท่ี 2-5  ลักษณะเสนแบบตางๆ เพื่อประเมินสถานะเบ้ืองตนของระบบการจัดการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
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คะแนน นโยบายพลังงาน 
(Energy Policy) 

การจัดองคกร 
(Organizing) 

การจูงใจ 
(Motivation) 

ระบบขอมูลขาวสาร 
(Information systems) 

ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4 

มีนโยบายการจัดการ 
พลังงาน จากฝายบริหาร
และถือเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายบริษทั 

มีการจัดองคกรและเปน
โครงสรางสวนหนึ่งของ
ฝายบริหารกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบไวชัดเจน 

มีการประสานงานระหวาง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
และทีมงานทุกระดับอยาง
สม่ําเสมอ 

กําหนดเปาหมายครอบคลุม 
ติดตามผล หาขอผิดพลาด
ประเมินผลและควบคุมการ
ใชงบประมาณ 

ประชาสัมพันธคุณคาของ
การประหยัดพลังงานและ
ผลการดาํเนินงานของการ
จัดการพลังงาน 

จัดสรรงบประมาณโดย
ละเอียดโดยพิจารณาถึง
ความสําคัญของโครงการ 

3 

มีนโยบายและมีการ
สนับสนุนเปนครั้งคราว
จากฝายบริหาร 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
รายงานโดยตรงตอคณะ 
กรรมการจัดการพลังงาน 
ซึ่งประกอบดวยหัวหนาฝาย
ตางๆ 

คณะกรรมการอนรุักษ
พลังงานเปนชองทางหลัก
ในการดําเนินงาน 

แจงผลการใชพลงังานจาก
มิเตอรยอยใหแตละฝาย
ทราบแตไมมีการแจงถึงผล
การประหยัด 

ใหพนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษพลังงาน
และมีการประชาสัมพันธ
อยางสม่ําเสมอ 

ใชระยะเวลาคุมทนุเปน
หลักในการพิจารณาการ
ลงทุน 

2 

ไมมีการกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจน โดยผูบริหาร
หรือผูรับผดิชอบดาน
พลังงาน 

มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
รายงานตอคณะกรรมการ
เฉพาะกิจแตสายงานบังคับ
บัญชาไมชัดเจน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เปนผูดําเนนิการ 

ทํารายงานติดตามและ
ประเมินผลโดยดจูากมิเตอร 
ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เขามาเกี่ยวของกับการตั้ง
งบประมาณ 

จัดฝกอบรมใหพนักงาน
รับทราบเปนครั้งคราว 

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี
ระยะเวลาคุมทนุเร็ว 

1 

ไมมีแนวทางปฏิบัติทีท่ํา
ไวเปนลายลักษณอักษร 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี
ขอบเขตและหนาที่ความ
รับผิดชอบจํากัด 

มีการติดตออยางไมเปน
ทางการระหวางวศิวกรกับ
ผูใชพลังงานหรือพนักงาน 

มีสรุปรายงานดานคาใชจาย
การใชพลังงานเพือ่ใชกัน
ภายในฝายวิศวกรรม 

แจงใหพนักงานทราบ
อยางไมเปนทางการ เพื่อ
สงเสริมการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่
ลงทุนต่ํา 

0 
ไมมีนโยบายทีช่ัดเจน ไมมีผูรับผดิชอบดาน

พลังงาน 
ไมมีการติดตอกบัผูใช
พลังงาน 

ไมมีระบบรวบรวมขอมูล
และบัญชีการใชพลังงาน 

ไมมีการสนับสนนุการ
ประหยัดพลังงาน 

ไมมีการลงทุนใดๆ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน 

ตารางที่ 2-2  ตารางการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) 



 

ตารางท่ี 2-3  คําอธิบายลักษณะเสนแบบตางๆ 
 

ที่ ลักษณะเสน รายละเอียด การวิเคราะห 

1 High Balance 
ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา 3 ระบบการจัดการดีมาก เปาหมายคือ 

รักษาใหยั่งยืน 

2 Low Balance 
ทุกประเด็นคะแนนนอยกวา 3 เปนอาการของการพัฒนาที่สม่ําเสมอ 

หรือภาวะนิ่งเฉย ไมมีความกาวหนา 

3 U-Shaped 
2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนสูงกวา
ประเด็นอื่นๆ 

ความคาดหวังสูง อาจจําเปนตองเปล่ียน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

4 N-Shaped 
2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนตํ่ากวา
ประเด็นอื่นๆ 

ความสํ า เร็จที่บรรลุ ในประเ ด็นที่มี
คะแนนสูงเปนการเสียเปลา 

5 Trough 
1 ประเด็นมีคะแนนตํ่ากวาประเด็นอื่น ประเด็นที่ลาหลังอาจทําใหระบบไม

กาวหนาเทาที่ควร 

6 Peak 
1 ประเด็นมีคะแนนสูงกวาประเด็นอื่น ความสําเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด

จะเปนการสูญเปลา 

7 Unbalanced 
มี 2 ประเด็นหรือมากกวาที่มีคะแนนสูง
กวาหรือตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

ยิ่งมีความไมสมดุลเทาไร ยิ่งจัดการยาก 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

สุภา  วุฒิเวทย (2547) จากวิทยานิพนธ เร่ือง การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาและ
อุปสรรค การอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 โดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาเฉล่ีย t-test และ ANOVA ซ่ึงผลการวิจัยพบวาเกิดปญหาในการดําเนินการตาม
กฎหมายอนุรักษพลังงานดานงบประมาณ ไมมีแรงจูงใจในการผลักดันและดําเนินการตามแผน
อนุรักษพลังงาน เนื่องจากรัฐขาดความเขมงวดในการผลักดันมาตรการตางๆ ไมมีบทลงโทษท่ี
ชัดเจนและไมลงโทษตามกฎหมายกับโรงงานท่ีไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ปญหาท่ีเกิดจาก
ท่ีปรึกษาดานพลังงานและท่ีปรึกษาตรวจสอบไมมีความเช่ียวชาญและขาดความรูในการตรวจสอบ
และวิเคราะหการใชพลังงานจึงทําใหกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีไมสามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่องและยั่งยืน ปญหาท่ีเกิดจากผูรับผิดชอบดานพลังงานไมมีอํานาจผลักดันใหดําเนินการ
อนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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ศิรินาถ  แสงเดชะ (2544) จากวิทยานิพนธ เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 : กรณีศึกษา โรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ผลการศึกษาพบวาปญหาสวนใหญเกิดจากผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานท่ีมีภาระงานประจาํมากดานการจัด-สงขอมูล ซ่ึงแบบฟอรมในการกรอกขอมูลเขาใจ
ยาก และสับสนในเร่ืองหนวยของพลังงาน 

 
ธรณิศวร  ยินดี (2546) จากวิทยานิพนธเร่ือง การจัดการพลังงานในโรงแรม กรณีศึกษา

โรงแรมเดอะ ซิตี้ ศรีราชา ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับพลังงานท่ีนํามาใชในอาคาร ซ่ึงโดยท่ัวไปมี
การสูญเสียพลังงานไปกับการใชอาคารหลายลักษณะ ซ่ึงวิธีการที่จะนําไปสูการใชพลังงานอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คือ การออกแบบอาคาร การคนควาและทําความเขาใจรวมท้ังการวาง
แผนการจัดการพลังงานในอาคาร จากการศึกษาพบวามีการสูญเสียพลังงานในระบบปรับอากาศ
และระบบไฟฟาแสงสวาง จึงเสนอวิธีการเปล่ียนอุปกรณ หลังการดําเนินงานพบวาสามารถปรับลด
การใชพลังงานไฟฟาลงไดรอยละ 40.3 ตอป และระยะเวลาคืนทุน 1.55 ป ในการจัดการพลังงาน
เพื่อใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับอาคารใหม มีข้ันตอนดังนี้ การออกแบบอาคารท่ี
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานท้ังทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม สวนการจัดการพลังงานใน
อาคารเกา มีข้ันตอนดังตอไปนี้ ตรวจสอบการใชพลังงานในอาคาร ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพแวดลอมและองคประกอบทางสถาปตยกรรมใหเหมาะสมและอยูภายใตเกณฑมาตรฐานของ
อาคารควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบและอุปกรณทางวิศวกรรมใหมีประสิทธิภาพ วางแผนการ
จัดการพลังงานในอาคารและดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว สวนพลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานทดแทนท่ีมีศักยภาพในการนํามาใชในอาคาร คือ พลังงานแสงอาทิตย 

 
รัฐฐาน  ฤทธิเกริกไกร (2540) จากบทความเร่ือง การจัดระบบการจัดการพลังงาน โดยได

สรุปโครงสรางและองคประกอบในการจัดระบบการจัดการพลังงาน ดังแสดงในภาพท่ี 2-6 
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  1.  นโยบายพลังงาน

  2.  โครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ

  3.  การวางแผนอนุรักษพลังงาน

  4.  การนําไปปฏิบัติและการควบคุม
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบเอกสาร
- การควบคุมบันทึก

  5.  การตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข

  6.  การทบทวนโดยฝายบริหาร

มาตรฐาน ขอกําหนดการใชพลังงาน
อุปกรณแตละประเภท

หลักสูตรการฝกอบรม

การตรวจวัดการใชพลังงาน

 
 

ภาพท่ี 2-6  ภาพรวมและองคประกอบในการจัดระบบการจัดการพลังงาน 
ท่ีมา : รัฐฐาน (2540) 

 
ฝายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547) ไดทําการศึกษาโครงการการ

จัดการพลังงานในอาคาร โดยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีจะรวมมือกับบริษัทผูเปนเจาของอาคาร 
เพื่อหาแนวทางรวมกันในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาของพลังงาน 
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางคุมคา โดยใชเทคนิคการจัดการเชิงวิศวกรรมคุณคาควบคูกับเทคนิค
เฉพาะทาง ไดแก วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ เปนตน ในการ
ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษพลังงานในอาคาร โดยไดทํางานรวมกับคณะกรรมการอนรัุกษพลังงาน
ของบริษัท เพื่อหามาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงาน โดยคณะ
นักวิจัยจะใหคําปรึกษาแนะนําในดานทฤษฎีและวิชาการ การแกไขปญหาและอุปสรรค สวนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการและแผนงานตางๆ คณะกรรมการอนุรักษพลังงานของบริษัทจะเปนผู
ปฏิบัตเิพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 
เอกสิทธ์ิ  สุวรรณศรี (2543) จากวิทยานิพนธเร่ืองการปรับปรุงการจัดการดานพลังงานใน

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหการใชพลังงานเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงการจัดการดานพลังงานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต โดยใชแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการพลังงาน ดังนี้ 
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1) การกําหนดนโยบายจากผูบริหารระดับสูงและกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 
2) กําหนดแผนงานหลักในการดําเนินงานการปรับปรุงการจัดการดานพลังงานและ

แผนงานในระดับแผนก 
3) ปรับปรุงองคกรดําเนินงานใหเขาถึงทุกสวนในกระบวนการผลิต 
4) วางแผนการเดินเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตใหเหมาะสมโดยการควบคุมปริมาณ

ความตองการไฟฟาสูงสุด 
5) ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยกาจัดทําเอกสาร

มาตรฐานท่ีใชในการตรวจสอบและทําการจัดต้ังทีมงานในการตรวจสอบการใชพลังงานอยาง
ตอเนื่อง 

6) ปรับปรุงกระบวนการติดตามการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการปรับปรุงการจัดการดานพลังงานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต  

จากการทําวิจัยคร้ังนี้สงผลใหกระบวนการผลิตปูนซีเมนตสามารถใชพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนในกระบวนการผลิต 

 
ฮุชเซ็น  นิยมเดชา (2549) จากวิทยานิพนธเร่ือง การลดตนทุนคาดําเนินการโรงงานโดยการ

จัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟา ซ่ึงมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาหาแนวทางการจัดการการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา
พบวาการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตในโรงงานมีคาสูงกวามาตรฐานท่ีโรงงานกําหนด ทําใหตอง
ดําเนินการปรับปรุงการจัดการดานพลังงานในโรงงานใหดีข้ึน โดยมีแนวทางการปรับปรุงการ
จัดการดานพลังงานดังนี้ 

1) การปรับปรุงองคกรใหสอดคลองกับการจัดการดานพลังงาน 
2) การเผยแพรนโยบายพลังงาน 
3) ตรวจวัดการบริโภคพลังงานในสวนงานตางๆของโรงงาน 
4) การคัดเลือกมาตรการหลักในการประหยัดพลังงาน 
5) การจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงาน 
6) การสงเสริมการมีสวนรวมและรับฟงขอเสนอแนะจากพนักงานในการจัดการพลังงา 
จากการดําเนินการปรับปรุงการจัดการดานพลังงานในโรงงานในการจัดทําวิจัยคร้ังนี้สงผล

ใหโรงงานสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนในโรงงาน 
 
บุตรบํารุง  ธรรมโชติ (2541) จากวิทยานิพนธเร่ือง การประหยัดพลังงานในอาคารพาณิชย 

กรณีศึกษา อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงไดทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการใช
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พลังงานของอาคาร เพื่อนําเสนอวิธีการประหยัดพลังงานท่ีเปนไปได หลังจากไดเก็บขอมูลการใช
ไฟฟาของอุปกรณตางๆ ท้ังระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศและระบบอ่ืนๆ ภายในอาคารและนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาปริมาณการใชพลังงานพบวามีแนวทางที่จะดําเนินการประหยัดได 12 แนวทาง 
คือ ใชระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันในเครื่องปรับอากาศชนดิแยกสวน ปรับปรุงการบํารุงรักษา
หอผ่ึงลมเย็น การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง การติดต้ังเครื่องทําน้ําเย็น
ประสิทธิภาพสูง การติดต้ังอิเลคทรอนิคสเทอรโมสตัท การติดต้ังฉนวนกันความรอนท่ีผนังหองสง
ลมเย็นประจําช้ัน การใชโคมไฟฟาชนิดสะทอนแสง การใชหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดประหยัด
พลังงาน การใชบัลลาสตชนิดกําลังสูญเสียต่ํา การติดต้ังระบบควบคุมแสงสวาง การใชมอเตอร
ประสิทธิภาพสูง และการยายภาระหมอแปลงไฟฟามารวมกัน แตจากการวิเคราะหจุดคุมทุนและ
เงินลงทุนรวมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแลว สามารถดําเนินการท้ัง 6 แนวทาง และไดวัดคาการใช
ไฟฟาพรอมการวิเคราะหทางสถิติพบวาคาพลังงานไฟฟาใชลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เม่ือ
เปรียบเทียบคาพลังงานไฟฟาท่ีใชกอนและหลังการปรับปรุง พบวาคากระแสไฟฟาเฉล่ียกอน
ปรับปรุงมีคา 2,814,996 บาทตอเดอืน และเม่ือปรับปรุงแลวลดลงเหลือประมาณ 2,630,686 บาทตอ
เดือน หรือลดลง 184,310 บาทตอเดือน จึงสรุปไดวาวิธีการดังกลาวสามารถลดปริมาณการใช
พลังงานลงไดประมาณรอยละ 6.5 

 
ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง (2544) จากบทความเร่ือง การจัดการพลังงานและแปรรูป

พลังงานในอุตสาหกรรม ซ่ึงไดแบงแนวทางการจัดการพลังงานออกเปน 4 ประเภท คือ 
1)  การวิเคราะหขอมูลการใชพลังงาน  
2)  การประหยัดท่ีมุงเนนดานการใชพลังงานใหมีคุณภาพ 
3)  การวิเคราะหทางวิศวกรรมและการพิจารณาจากขอมูลการลงทุน 
4) การจัดอบรมบุคลากรและขอมูลท่ีใหบริการดานพลังงา 
โดยไดแสดงใหเห็นวาการจัดการพลังงานใหไดผลดีนั้น ตองใชศักยภาพขององคกรท้ัง

ภายในและภายนอก โดยมีผูใหคําปรึกษาและขอแนะนําการใชพลังงานใหเหมาะสมเปนไปตาม
งบประมาณของบริษัท แตเกิดปญหาในการขาดความรูความเขาใจทางดานเทคนิคของการจัด
การพลังงานท่ีดี จึงมักเปนสาเหตุใหเกิดการตอตานรูปแบบของอุตสาหกรรมท่ีไดลงทุนไปแลว
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานส้ินเปลืองมาก และอาจไมเห็นคุณคาของพลังงานท่ีใช และ
เสนอหลักการพื้นฐานของแผนการจัดการพลังงานซ่ึงประกอบดวย 4 สวน คือ การวิเคราะหขอมูล
เพื่อตรวจสอบปริมาณการใชพลังงานศึกษาพื้นฐานการทํางานขององคประกอบในงานวิศวกรรม 
การวิเคราะหขอเสนอของการลงทุนเพื่อการอบรม และการใหความรูความเขาใจ ซ่ึงพบวามีหลาย
ปจจัยท่ีตองคํานึงถึง ดังนี้  
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1) ภาวะท่ีทําใหราคาตนทุนเพิ่มข้ึน  
2) ปริมาณของความรอนท่ีใช ซ่ึงจะตองพิจารณาควบคูไปกับการวางแผนเพ่ือใชปริมาณ

ไฟฟาตามท่ีตองการ  
3) ปริมาณความรอน พลังงานไฟฟาพื้นฐาน และการควบคุมอัตราการไหล  
4) คัดเลือกพนักงานในสวนท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการผลิตสินคาในโรงงาน ใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน  
5) การเปรียบเทียบการใชพลังงานกับภาระดานภาษี การส้ินเปลืองของพลังงานที่ใชใน

ระบบและดานการบริการ 
6) การเปรียบเทียบท่ีมีความเปนไปได 
 
มิ่งศักดิ์  ตั้งตระกูล (2541) จากบทความเร่ือง การศึกษากรณีตัวอยางดําเนินงานตามท่ี

กําหนดในรางกฎกระทรวงเกี่ยวกับโรงงานควบคุม : การตรวจสอบพลังงานและวิเคราะหการใช
พลังงาน และการจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน โดยคัดเลือกโรงงานเปนเปาหมายท่ีกําหนดใชแผน
อนุรักษพลังงาน จํานวน 9 โรงงาน แลวศึกษากรณีตัวอยางเสมือนการดําเนินงานท่ีจะมีข้ึนตาม
วิธีการท่ีกําหนดไวในรางกฎกระทรวงฯ เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ โดยกําหนด
ขอบเขต คือ ตรวจสอบความสามารถในการกรอกแบบ บพร.1 และบพร.2 รวมท้ังศึกษาปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ของการดําเนินงานตามรางกฎกระทรวงฯ ผลการศึกษาไดสรุปปญหาและอุปสรรค
ในการกรอกแบบ บพร.1 และ บพร.2 ดานตางๆ ดังนี้ 

1) พนักงานของโรงงานไมสามารถกรอกขอมูลใหครบถวน เนื่องจาก ไมมีขอมูล ผูกรอก
ขาดความรอบคอบโดยมีสาเหตุมาจากขอมูลไมชัดเจน ขาดความรูความเขาใจทางเทคนิค ขอมูลของ
โรงงานมีการเปล่ียนบอย ชองกรอกขอมูลไมเหมาะสมกับขอมูลจริง 

2) กรอกขอมูลผิด เนื่องจาก ผูกรอกขอมูลยังขาดความรูพื้นฐานทางดานการผลิตและ
ระบบพลังงาน ขาดความเขาใจในระบบตางๆ ชองกรอกขอมูลทําใหเกิดความสับสน 

3) ปญหาในการตรวจวัดและวิเคราะหทางดานความรอนและไฟฟา ไดแก ความบกพรอง
ของอุปกรณการวัด ขาดเคร่ืองมือการวัดท่ีมีประสิทธิภาพและซับซอน และไมมีการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 

4) ขอเสนอแนะ ควรทําการทบทวนเพ่ือแกไขปรับปรุงแบบ บพร.1 และบพร.2 ใหชัดเจน
และงายตอการกรอกขอมูลมากยิ่งข้ึน และดําเนินการเพ่ือเพ่ิมความรู ความเขาใจแกผูกรอกขอมูล
แบบ บพร.1 และแบบ บพร.2 โดยจัดทําเปนคูมือการกรอกแบบ บพร.1 และแบบ บพร.2 รวมท้ังจัด
สัมนาใหแกเจาของกิจการเพ่ือกระตุนใหเกิดความต่ืนตัวและเรงรัดในการดําเนินการ 
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ทวีชัย  เลิศวรสิริกุล (2550) จากวิทยานิพนธเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
สําหรับโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบสงกําลัง ซ่ึงไดประยุกตใชระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001 คูมือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (Implementation Toolkits) และ
ขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System : Specification) เปนแนวทางใน
การจัดทํา โดยไดสรางเอกสารและคูมือระบบการจัดการพลังงานสําหรับใชเปนระเบียบปฏิบัติตาง
ภายในโรงงาน เพื่อควบคุม และตรวจสอบการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน 8 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันท่ี 1  การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
ข้ันท่ี 2  การประเมินสถานะเบ้ืองตน 
ข้ันท่ี 3  การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 
ข้ันท่ี 4  การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 
ข้ันท่ี 5  การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
ข้ันท่ี 6  การจัดแผนปฏิบัติการ 
ข้ันท่ี 7  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ข้ันท่ี 8  การทบทวนผลการดําเนินการ 
โดยจํานวนเอกสารท่ีตองมีในระบบการจัดการพลังงาน 55 ฉบับ คือ คูมือระบบการจัดการ 

พลังงาน 1 ฉบับ ระเบียบปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน 20 ฉบับ และเอกสารสนับสนุน 34 ฉบับ ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานใหเกิดการตรวจสอบเกี่ยวกับการใชพลังงานทุกๆ ข้ันตอน 
โดยคาดวาหลังการดําเนินการโดยใชเอกสารและคูมือระบบการจัดการพลังงาน สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟา คิดเปนเงิน 29,679.41 บาทตอป และประหยัดพลังงานจากน้ํามันดีเซล คิดเปนเงิน 
9,126 บาทตอป 

 
P. Nandi and S. Basu (2006) ไดทําการศึกษาการอนุรักษธรรมชาติพลังงาน ซ่ึงริเร่ิมโดย

รัฐบาลของประเทศอินเดีย ซ่ึงบทความน้ีไดใหเห็นวารัฐบาลอินเดียมีความต่ืนตัวในการอนุรักษ
พลังงาน โดยในป ค.ศ.1970 มีการแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายดานเช้ือเพลิง และในป ค.ศ.2001 
ไดออกพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน ค.ศ.2001 ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ มีขอกําหนดให
คณะทํางานอนุรักษพลังงานตองตรวจตราและควบคุมการอนุรักษพลังงาน โดยบทความนี้ไดแสดง
การพัฒนากฎหมายอนุรักษพลังงาน และสาเหตุท่ีเปนขอจํากัดในการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการ
กําหนดนโยบายดานพลังงานของรัฐบาลท่ีผานมา โดยในพระราชบัญญัติไดกําหนดคุณสมบัติ
ผูบริโภคควบคุม ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานสูง (ใชไฟฟามากกวา 500 กิโลวัตต หรือ 600 
กิโลโวลตแอมป) ตองมีผูตรวจสอบพลังงาน และผูจัดการพลังงาน ท่ีไดรับใบอนุญาตตามคุณสมบัติ
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ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของสํานักงานกํากับและดูแลการใช
พลังงาน โดยมีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานและประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณ และมีขอจํากัด
ในการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากขาดการประสานงานกันระหวางกระทรวงตางๆ และขาดความ
ตอเนื่องดานนโยบายอนุรักษพลังงานจากรัฐบาล และจากการรวบรวมขอมูล มี 2,000 แหงท่ีมีการ
แตงต้ังผูจัดการพลังงานและผูตรวจสอบดานพลังงานอยางถูกตอง 

 
R. Kannan and W. Boie (2002) ไดทําการศึกษาเพ่ือนําการจัดการพลังงานไปใชในสถาน

ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองทักษะความรูและขอจํากัดทางดาน
การเงิน รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากคาใชจายดานพลังงานมีสัดสวนเพียงเล็กนอยคิดจากผลผลิต
ท้ังหมดจึงทําใหขาดความใสใจในการอนุรักษพลังงาน รวมถึงปญหาท่ีเกิดจากการขาดความรูดาน
การจัดการพลังงาน โดยงานวิจัยนี้ไดศึกษาจากธุรกิจเบเกอร่ี โดยการใชหลักการและวิธีการ
ดําเนินงานดวยการจัดการพลังงาน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับการลงทุนสําหรับการ
จัดการพลังงาน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวาสามารถลดการใชพลังงานงานไดรอยละ 6.5 โดยมีการ
ลงทุนตํ่าซ่ึงสามารถบงช้ีไดวามีศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน 

 
S. Fawkes and J. Bratley (1989) ไดทําการศึกษากรณีศึกษาแรงจูงใจทางดานพลังงาน ซ่ึง

งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของการรณรงคดานพลังงานสําหรับ
หนวยงานบริการสังคมของสภาเมืองโคเวนทร่ี ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาโดยท่ัวไปท่ีเนนการจัดการ
ทางดานพลังงานดวยการลงทุนเพื่อเปล่ียนเคร่ืองมือและอุปกรณทางดานเทคนิคตัวอยาง เชน การใช
หมอไอน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูง การใชระบบแสงสวางหรือการใชคอมพิวเตอรในการอนุรักษ
พลังงาน จากงานวิจัยนี้ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน ใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานอยางยั่งยืน โดยแบงออกเปน 3 เฟส คือ เฟส 1 การเตรียมและการริเร่ิมการดําเนินการ เฟส 2 
การฝกอบรมและการดําเนินงาน และเฟส 3 การประเมินผล จากการดําเนินการแลวสามารถ
ประหยัดพลังงานไดรอยละ 6 ของปริมาณการใชพลังงานท้ังหมด 



 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงบุกเบิก 
(Exploratory Research) โดยอาศัยกลุมตัวอยางขนาดเล็กเพื่อทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน
ประเด็นปญหา โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดยแสดงข้ันตอนในการดําเนินงาน และ
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

3.1 ข้ันตอนโดยรวมของการดําเนินการวิจัย 
3.1.1 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมของ

ประเทศไทยในปจจุบัน 
3.1.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลผลการอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมตัวอยาง 
3.1.3 ศึกษาคูมือการดําเนินงานตามขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
3.1.4 จัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.

2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
3.1.5 การประเมินผลคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีจัดทําข้ึน 
3.1.6 แกไขและปรับปรุงการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
3.1.7 เปรียบเทียบสวนประกอบคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนกับขอกําหนด

ของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 
14001 : 2004 

3.1.8 สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
3.2 ประชากรเปาหมาย 
3.3 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

3.3.1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตนของกลุมประชากร 
3.3.2 คัดเลือกกลุมตัวอยาง 

3.4 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

3.5.1 การพัฒนาแบบสอบถาม 
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3.1 ขั้นตอนโดยรวมของการดําเนินการวิจัย 
 

3.1.1 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับกฎหมายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมของ
ประเทศไทยในปจจุบัน 

 
 ผูวิจัยไดศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุมของ

ประเทศไทยในปจจุบัน ไดแก 
 1) พระราชบัญญัติการสงเสริมอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
 2) รางกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ไดแก 
  2.1) รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม 2552) 
  2.2) รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน

พลังงาน 
  2.3) กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน

หลักเกณฑ และวิธีในการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 
  2.4) รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การขอใบรับ

อนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน 
 3) พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ซ่ึงบังคับใชกับการกอสราง

อาคารควบคุม 
 โดยสรุปหลักการ และสาระสําคัญ ของกฎหมายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ไดอยางถูกตองตามขอบังคับของกฎหมาย
อนุรักษพลังงาน 

 
3.1.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมตัวอยาง 
 
 โดยศึกษาผลการอนุรักษพลังงานจากอาคารควบคุมท่ีเขารวมโครงการอนุรักษ

พลังงานแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ.2550 โดยเขาศึกษาดูงานจริง 5 อาคาร และศึกษาจากรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ.2550 โดยครอบคลุม
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ประเภทของอาคารควบคุมทุกประเภท เพ่ือรวบรวมปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี 1-2 

 
3.1.3 ศึกษาแนวทางการอนุรักษพลังงาน และระบบวิธีการจัดการพลังงาน ในอาคาร

ควบคุม 
 
 ศึกษารายละเอียดและวิเคราะหแนวทางที่ใชในการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน ดังนี้  
 1) การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 

2535 
 2) การจัดการพลังงาน ตามรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดยกรม

พัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน (2547) 
 3) ระบบการจัดการพลังงานจากแนวทางการดําเนินงานอนุรักษพลังงานของ

โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมของโรงงานควบคุม ประจําป พ.ศ.2550 
 

 เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามราง
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน รวมท้ังใชเปนแนวทางในการจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงาน 

 
3.1.4 จัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม  
 
 ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 โดยใชวิธีการจัดการพลังงาน (8 ข้ันตอน) ตามราง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม 2552) เปนหลัก รวมทั้งศึกษาและประยุกตใชแนวทางการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานอีก 3 แนวทางขางตน 

 

 โดยคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ประกอบดวย 2 สวน  

 1) รายงานการจัดการพลังงาน  
 2) คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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3.1.5 การประเมินผลคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม ท่ีจัดทําขึ้น 

 
 ประเมินผลคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีจัดทําข้ึน โดยนําแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานไปสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรับผิดชอบดาน
พลังงานประจําอาคารควบคุม 5 ประเภท เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดมาประเมิน
และวิเคราะหรายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน และคูมือการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน เพื่อแกไขและปรับปรุงรายละเอียดใหมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามไดงาย 

 
3.1.6 แกไขและปรับปรุงการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
 
 นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษ

พลังงาน หลังจากการประเมินผลคูมือการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการตรวจสอบคูมือจาก
ผูเช่ียวชาญ มาปรับปรุงและแกไขคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ท้ังในสวนของรายงานการจัดการพลังงาน 
และคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามได
โดยสะดวก 

 
3.1.7 เปรียบเทียบสวนประกอบคูมือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําขึ้น กับขอกําหนดของ

มาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001 : 2000 และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 
: 2004 

 
 ผูวิจัยไดนําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 มาเปรียบเทียบกับขอกําหนดของมาตรฐานระบบ
คุณภาพ (ISO 9000 : 2000) และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001 : 2004) โดย
เปรียบเทียบจากสวนประกอบรวม เพื่อประโยชนและความสะดวก ในการดําเนินการ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการที่ไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ 
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3.1.8 สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
 
 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุป รวมท้ังเปรียบเทียบคูมือการอนุรักษพลังงานตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับ
อาคารควบคุมท่ีจัดทําข้ึน กับรายงานการจัดการพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ซ่ึงอยูในระหวางการปรับปรุงข้ันสุดทาย รวมท้ังเสนอขอเสนอแนะในงานวิจัย
ตอไป 

 
3.2 ประชากรเปาหมาย 
 

ประชากร คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การดําเนินการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ซ่ึงพิจารณาอาคารควบคุมท่ีเขาขายอาคารควบคุม
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ท่ีตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

 

โดยประชากรเปาหมาย คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงาน หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม 5 ประเภท ไดแก โรงแรม สถานศึกษา อาคารชุด 
หางสรรพสินคา และสํานักงาน ซ่ึงคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิ ธีแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ท่ีผูวิจัยเล็งเห็นวามีประสบการณ ความรู และเหมาะสมท่ีจะใหขอมูลท่ีมีประโยชนและ
ตรงตามจุดประสงค ซ่ึงมีปริมาณการใชพลังงานเขาขายอาคารควบคุม 

 
3.3 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการพิจารณาถึง
ความสามารถในการเปนตัวแทนของกลุมประชากร โดยมีข้ันตอนและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 

3.3.1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตนของกลุมประชากร 
 
 สํารวจขอมูลเบ้ืองตนของกลุมประชากรเปาหมาย ซ่ึงไดแบงการสํารวจประชากร

เปาหมายตามประเภทของอาคารควบคุมจากกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและ
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มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไดแบงอาคาร
ควบคุมออกเปน 9 ประเภท โดยกลุมตัวอยางไดคัดเลือกจากอาคารควบคุม 5 ประเภท  

 
3.3.2 คัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 
 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชเกณฑใน

การเลือกดังตอไปนี้ 
1) อาคารควบคุมขนาดใหญ ท่ีมีปริมาณการใชพลังงานในปริมาณมาก รวมท้ังมี

บุคลากรท่ีเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถถายทอดขอมูลท่ีจําเปนตองานวิจัยนี้ไดอยางถูกตองและสะดวกตอ
การวิจัย 

2) อาคารควบคุมท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการดานอนุรักษพลังงาน  และมี
ความสามารถที่จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายได ควรเปนอาคารควบคุมท่ีมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

 2.1) อาคารควบคุมท่ีเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 2.2) อาคารควบคุมท่ีจัดสงรายงานเปาหมาย เสนอตอกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนอนุรักษพลังงาน (พพ.) อยางตอเนื่อง 
 
งานวิจัยนี้ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากอาคารควบคุม 5 ประเภท เนื่องจากขอมูล

รายละเอียดตางๆ ภายในคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม ท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัยนี้ทาง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ยังไมตองการใหนําออกเผยแพร เนื่องจาก
อยูในระหวางการปรับปรุงข้ันสุดทาย ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกอาคารควบคุมเพื่อเปนกลุมตัวอยางของ
งานวิจัยนี้ในปริมาณนอย แตจะกระจายไปหลายๆ ประเภทของอาคารควบคุม เพื่อประเมินผลวา
คูมือการอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึน สามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับอาคารควบคุมทุก
อาคาร โดยแสดงกลุมตัวอยางในตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1  รายช่ืออาคารควบคุมท่ีประเมินผลคูมือการอนุรักษพลังงาน 
 

ท่ี ชื่ออาคารควบคุม ประเภทอาคาร 
พลังงานไฟฟา 

(kWh/ป) 
เชื้อเพลิง 

1 หางเทสโกโลตัส สาขาพระราม 1 หางสรรพสินคา 7,007,280 นํ้ามันดีเซล 2,560 L 
LPG 61,910 kg 

2 หางสรรพสินคาสีลมคอมเพล็กซ หางสรรพสินคา 489,708 - 
3 โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน โรงแรม 2,943,996 ปโตรเลียมเหลว 63,360 kg 

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 120 L 
4 โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ โรงแรม 16,431,000 ปโตรเลียมเหลว 26,708.50 kg 

นํ้ามันเตาเกรด A 18,300 L 
5 ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สนญ สํานักงาน 6,212,000 - 
6 อาคารสิริภิญโญ สํานักงาน 5,559,000 - 
7 ม.ศรีปทุม (อาคาร 1) สถานศึกษา 1,518,000 - 
8 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต สถานศึกษา 2,364,000 - 
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานศึกษา 6,960,000 - 

10 นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี วิลล อาคารชุด 681,060 - 
11 อาคารคิวเฮาส เพลินจิต อาคารชุด 870,720 - 

 
3.4 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับ
อาคารควบคุม เพื่อใหทราบถึงปญหาและความคิดเห็นของการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน  รวมทั้งประเมินผลคูมือการอนุ รักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับ
อาคารควบคุม ท่ีไดจัดทําข้ึน เพื่อนําขอคิดเห็นท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคูมือเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยนี้ ไดแก คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม และแบบ



44 

 

ประเมินความพึงพอใจของคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

 
3.5.1 การพัฒนาแบบสอบถาม 
 
 สําหรับการพัฒนาแบบสอบถามนั้นผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามตามข้ันตอน

การสรางแบบสอบถามมาตรฐานสําหรับงานวิจัยท่ัวไป (Churchill and Iacobucci, 2002 อางถึงใน 
ศริิวรรณ  เสรีรัตน, 2548 : 204-225) ดังตอไปนี้ 
 
  ขั้นท่ี 1 ระบุขอมูลท่ีตองการ (Specify what information will be sought) 

 แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานในอาคารควบคุม  เพื่อประเมินความพึงพอใจของคูมือการอนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550สําหรับ
อาคารควบคุม ท่ีไดจัดทําข้ึน โดยขอมูลท่ีตองการ คือ ระดับความพึงพอใจของรายงานการจัดการ 
พลังงานและคูมือการจัดทํารายงานการจัดการในสวนตางๆ รวมท้ังขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อ
นําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงคูมือใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ขั้นท่ี 2 กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Specify type of interviewing method) 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(Depth Interviews) ตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ขั้นท่ี 3 กําหนดเนื้อหาของคําถามแตละคําถาม (Determine content of individual 

questions) 
 ซ่ึงจากวัตถุประสงคของแบบประเมินความพึงพอใจของคูมือการอนุรักษ

พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550 สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ 

 1) สอบถามเก่ียวกับขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
 2) สอบถามเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

รวมถึงปญหาในการดําเนินการอนุรักษพลังงานท่ีผานมา 
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 3) สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงานท่ีได
จัดทําข้ึน 

 4) สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน 

 
โดยผูวิจัยไดใชการกําหนดเน้ือหาของแบบสอบถามจาก Naresh K. Malhotra (2004) 

ซ่ึงแสดงเปนตารางดัมม่ี (Dummy Table) ดังแสดงในตารางท่ี 3-2 
 
ตารางท่ี 3-2  ตารางดัมม่ี (Dummy Table) 
 

ลําดับ คําถาม ขอมูล ประเภทของขอมูล 
1 เพศ เพศของผูตอบแบบสอบถาม Norminal Scale 
2 อายุงาน อายุการทํางานในองคกรที่ทําอยูใน

ปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
Norminal Scale 

3 ตําแหนงอื่นที่นอกเหนือจากผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานประจําอาคารควบคุม 

ตํ าแหน งอื่ นๆ  นอก เห นือจาก
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

Norminal Scale 

4 เวลาในการทํางานในตําแหนงผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานเมื่อเทียบกับตําแหนงประจํา 

ระยะเวลาการทํางานในตําแหนง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  

Ratio Scale 

5 ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับการ
อนุรักษพลังงาน 

ระยะเวลาในการทํางานดานการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

Norminal Scale 

6 ทานทราบหรือไมว ากฎหมายอนุรักษ
พลังงาน ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริม
และอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ จะบังคับให
อาคารควบคุมตองจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน 

สอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายอนุรักษพ ลังงาน 
และการทราบขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม 

Norminal Scale 

7 ท าน เห็นด ว ยหรื อไม  ถ ามี ก า ร จัดทํ า
แบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงาน 

ความคิดเห็นเ ก่ียวกับการจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงาน 

Norminal Scale 

8 ทานเห็นดวยหรือไม ถามีการจัดทําคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําคูมือ
ก ารจั ดทํ า ร า ย ง านการ จัดก าร 
พลังงาน 

Norminal Scale 

9 ทานมีปญหาในการจัดทํารายงานการ
จัดการพลังงาตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

ปญหาในการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงาน 

Norminal Scale 
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ตารางท่ี 3-2 (ตอ)  ตารางดัมม่ี (Dumm Table) 
 

ลําดับ คําถาม ขอมูล ประเภทของขอมูล 
10 ทานสามารถกรอกขอมูลในรายงานการจัด

การพลังงานไดในระดับใด 
ความสามารถกรอกขอมูลใน
รายงานการจัดการพลังงาน 

Norminal Scale 

11 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน มี
ความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรูปแบบ
รายงานการจัดการพลังงาน 

Interval Scale 

12 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
1 ขอมูลเบื้องตน มีความเหมาะสมในระดับ
ใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 1 

Interval Scale 

13 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
2 ขอมูลการใหบริการ มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 2 

Interval Scale 

14 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3 การจัดการพลังงาน มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3 

Interval Scale 

15 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการ 
พลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.1 

Interval Scale 

16 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.2 การประเมินสถานการณการจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตน มีความเหมาะสมระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.2 

Interval Scale 

17 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
และการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.3 

Interval Scale 

18 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.4 

Interval Scale 

19 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และ
คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน มีความ
เหมาะสมระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.5 

Interval Scale 
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ตารางท่ี 3-2 (ตอ)  ตารางดัมม่ี (Dumm Table) 
 

ลําดับ คําถาม ขอมูล ประเภทของขอมูล 
20 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน มีความเหมาะสมระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.6 

Interval Scale 

21 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.7 

Interval Scale 

22 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอรายงาน
การจัดการพลังงาน สวนที่ 3.8 

Interval Scale 

23 ถามีคูมือในการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน จะมีประโยชนตอทานมากนอย
เพียงใด 

ระดับความคิดเห็นในการจัดทํา
คูมือรายงานการจัดการพลังงาน 
ซึ่งจะมีประโยชนในระดับใด 

Interval Scale 

24 จากคู มือการจัดทํ ารายงานการจัดการ 
พลังงาน ทานสามารถกรอกขอมูลไดดีขึ้น 
มากนอยเพียงใด 

ระดับความสามารถในการกรอก
ขอมูลในรายงานการจัดการ 
พลังงาน  หลังจากที่มีคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

Interval Scale 

25 ทานคิดวาคูมือการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 1 

Interval Scale 

26 ทานคิดวาคูมือการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ มี
ความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 2 

Interval Scale 

27 ทานคิดวาคูมือการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงาน สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน มี
ความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3 

Interval Scale 

28 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการ 
พลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.1 

Interval Scale 

29 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.2 การประเมินสถานการณการจัดการ 
พลังงานเบื้องตน มีความเหมาะสมในระดับ
ใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.2 

Interval Scale 
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ตารางท่ี 3-2 (ตอ)  ตารางดัมม่ี (Dumm Table) 
 

ลําดับ คําถาม ขอมูล ประเภทของขอมูล 
30 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
และการประชาสัมพันธ มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.3 

Interval Scale 

31 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.4 

Interval Scale 

32 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และ
คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน มีความ
เหมาะสมระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.5 

Interval Scale 

33 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน มีความเหมาะสมระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.6 

Interval Scale 

34 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.7 

Interval Scale 

35 ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน สวนที่ 
3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

ระดับความคิดเห็นตอคูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สวนที่ 3.8 

Interval Scale 

36 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานที่
ไดจัดทําขึ้น มีประโยชนตอทานมากนอย
เพียงใด 

ระ ดับความคิ ด เห็น เ ก่ี ยว กับ
ประโยชนของคูมือการจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงาน  

Interval Scale 

 
ขั้นท่ี 4 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามท้ังคําถามปลายปด (Close-end question) และ

คําถามปลายเปด (Open-end question) มีรายละเอียดแสดง ดังตอไปนี้ 
 คําถามปลายปด ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตหรือคําตอบไวลวงหนา โดยผูตอบ

แบบสอบถามจะเลือกกลุมคําตอบโดยใชมาตรการวัดในระดับตางๆ คือ มาตรานามบัญญัติ 
(Nominal Scale) เพื่อใชในการระบุคําตอบเพ่ือแยกประเภทรวมถึงรวบรวมขอมูลของปญหาและ
ความคิดเห็นตางๆ และมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ซ่ึงมีท้ังคําถามแบบสองตัวเลือก และ
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คําถามแบบตอบไดหลายขอ และคําถามแบบ Linkert Scale เพื่อวัดทัศนคติเพื่อประเมินความพึง
พอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม โดยใหคะแนนจาก 5 ถึง 1 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 
ไปจนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 คําถามปลายเปด ผูวิจัยไดใชคําถามประเภทนี้เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี ซ่ึงใชในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 เพื่อ
ใชรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนเพื่อใชในการแกไขขอบกพรองและเพิ่มเติมสวนท่ีขาดหายไปจาก
คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 รวมท้ังรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนรวมท้ังปญหาท่ีเกิดจากการอนุรักษพลังงาน และ
การปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงานขององคกร 

 
ขั้นท่ี 5 กําหนดคําพูดท่ีใชในแตละคําถาม 
 ผูวิจัยจะใชภาษาเหมาะสมและสามารถทําความเขาใจไดงาย และหลีกเล่ียง

คําถามท่ีคลุมเครือ 
 
ขั้นท่ี 6 กําหนดลําดับของคําถาม  
 ในการกําหนดลําดับของคําถามนั้นจะพิจารณาจากวัตถุประสงคของ

แบบสอบถาม รวมทั้งความเหมาะสมในการสอบถาม จากวัตถุประสงคของแบบสอบถาม สามารถ
กําหนดเปนประเด็นหลักของเนื้อหาได ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชรวบรวมขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เพศ 
- อายุงานของทาน 
- ตําแหนงงานท่ีตองรับผิดชอบตําแหนงอ่ืน นอกเหนือจากตําแหนง

ผูรับผิดชอบดานพลังงานในองคกร 
- เวลาคิดเปนรอยละในการทํางานในตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
- ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอนุรักษพลังงานและการจัดทําคูมือ

การอนุรักษพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอนุรักษ
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พลังงานและปญหาในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

- สอบถามขอมูลของการแกไขกฎหมายอนุ รักษพลังงาน  ไดแก 
พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ วาจะบังคับใหอาคารควบคุมตองจัดทํารายงานการ
จัดการพลังงาน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงาน 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการัดการพลังงาน 
- สอบถามเกี่ยวกับปญหาในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตาม

กฎหมายอนุรักษพลังงาน 
ตอนท่ี 3 ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงาน ใชรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็นตอแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงานในสวนตางๆ รวมท้ังความคิดเห็นใน
การจัดทําคูมือการจัดการพลังงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ความสามารถในการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 
- ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงาน 
- ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงานสวนตาง ๆไดแก 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 
 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ไดแก 
  สวนท่ี 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
  สวนท่ี 3.2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
  สวนท่ี 3.3 การกําหนดนโยบายอนุ รักษพลังงาน  และการ

ประชาสัมพันธ 
  สวนท่ี 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
  สวนท่ี 3.5 การกํ าหนดมาตรการ  เป าหมาย  และคํานวณ

ผลตอบแทนทางการเงิน 
  สวนท่ี 3.6 การจัดทําและการดํา เนินการตามแผนอนุ รักษ

พลังงาน 
  สวนท่ี 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
  สวนท่ี 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 
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- สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน 

ตอนท่ี 4 ความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ใช
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานในสวนตางๆ ท่ีไดจัดทํา
ข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ความสามารถในการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงานหลังจาก
ท่ีมีคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

- ความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานสวนตางๆ 
ไดแก 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 
 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ไดแก 
  สวนท่ี 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
  สวนท่ี 3.2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
  สวนท่ี 3.3 การกําหนดนโยบายอนุ รักษพลังงาน  และการ

ประชาสัมพันธ 
  สวนท่ี 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
  สวนท่ี 3.5 การกํ าหนดมาตรการ  เป าหมาย  และคํานวณ

ผลตอบแทนทางการเงิน 
  สวนท่ี 3.6 การจัดทําและการดํา เนินการตามแผนอนุ รักษ

พลังงาน 
  สวนท่ี 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
  สวนท่ี 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 
- สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดรับจากคูมือการจัดทํา

รายงานการจัดการพลังงาน 
 
โดยแบบประเมินตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 ในการสอบความความคิดเห็นเพื่อ

ประเมินรายงานการจัดการพลังงานและคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานนั้น จะแบงออก
ตามสวนประกอบตางๆ ซ่ึงมีตัวเลือก คือ การใหระดับความคิดเห็นตางๆ โดยใชมาตรวัดแบบ 
Linkert (Naresh and Malhotra, 2004 : 242-255) เพื่อใหผูตอบใหคะแนนความหนักแนนของการ
ยอมรับและไมยอมรับ ซ่ึงมีคาคะแนนจากทัศนคติดานบวกอยางมาก (เห็นดวยอยางยิ่ง) ไปถึงทัศมี
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ทางเลือกในการตอบความคิดเห็น 5 ประการ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ีย และรอยละ และเกณฑการแปลผลคะแนนเฉล่ีย  
(ศิริวรรณ, 2548 : 193-194) ไดแก 

คะแนนระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับ ดีมาก 
คะแนนระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับ ดี 
คะแนนระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง 
คะแนนระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับ นอย 
คะแนนระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นระดับ นอยท่ีสุด 

 
ขั้นท่ี 7 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามฉบับรางและปรึกษาผูเช่ียวชาญ 2 ทาน เพ่ือให

คําแนะนําและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ รวมท้ังภาษา คําพูดท่ีใชในการตั้งคําถามของ
แบบสอบถาม ซ่ึงพบวาแบบสอบถามยังมีบางคําถามท่ีไมตรงกับวัตถุประสงคของแบบสอบถาม จึง
ไดแกไขดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดตัดคําถามท่ี 1 เพศของ
ผูตอบแบบสอบถามออก และเพ่ิมคําถามเปนคําถามขอท่ี 3 ระยะเวลาการทํางานในตําแหนง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานคิดเปนรอยละเทาไหร เม่ือเทียบกับตําแหนงประจําในองคกร 

 
ขั้นท่ี 8 ตรวจสอบข้ันตอนท่ี 1-7 และปรับปรุงแบบสอบถามใหมถาจําเปน 
 จากการทบทวนและตรวจสอบแบบสอบถามฉบับราง หลังจากนั้นผูวิจัยได

ขอความกรุณาผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบแบบสอบถามฉบับรางตามเนื้อหาท่ีได
กลาวมา ซ่ึงไดใชการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และวิเคราะหเปนคาดัชนีความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา หรือ IOC : Index of Item Objective Consistency (อุทุมพร  จามรมาน, 2544) ซ่ึงมีสูตร
ในการคํานวณดังนี้ 

 

 สูตรท่ีใช                     
N

R
IOC ∑=  (3-1) 

 

 โดยท่ี IOC  คือ  ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
  N  คือ  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
  R  คือ  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
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การใหน้ําหนักคะแนน 
 ระดับคะแนน +1 หมายถึง ผู เ ช่ียวชาญแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับ

จุดประสงคของแบบประเมิน 
 ระดับคะแนน 0 หมายถึง ผูเช่ียวชาญไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับ

จุดประสงคของแบบประเมิน 
 ระดับคะแนน -1 หมายถึง ผูเช่ียวชาญไมแนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับ

จุดประสงคของแบบประเมิน 
 
ขอความที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวาขอความนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

แตถาขอความมีคา IOC นอยกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้นไมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงผลความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน แสดงในภาคผนวก ก 
 

ขั้นท่ี 9 นําแบบสอบถามไปทดลอง และปรับปรุงในส่ิงท่ีจําเปน 
 หลังจากไดทําการตัดขอคําถามท่ีไมตรงประเด็น และตัดคําถามท่ีมีความ

คลุมเครือ และปรับปรุงประโยคคําถาม คําศัพท วลีท่ีใชเพื่อใหตรงประเด็นและงายตอการทําความ
ความเขาใจมากข้ึน 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษากฎหมายอนรุักษพลังงานของอาคารควบคุมของประเทศไทยในปจจุบัน 
 

กฎหมายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมของประเทศไทยในปจจุบัน ท่ีเกี่ยวของท้ัง
โดยตรงและโดยออม ไดแก  

4.1 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.2550 

4.1.1 หลักการของพระราชบัญญัติ 
4.1.2 กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 
4.1.3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 

4.2 รางกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

4.2.1 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (16 มีนาคม 2552) 

4.2.2 รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน (16 มีนาคม 2552) 

4.2.3 กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ 
และวิธีในการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 

4.2.4 รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การขอใบรับ
อนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน (16 มีนาคม 2552) 

4.3 พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 
 
4.1 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
 

4.1.1 หลักการของพระราชบัญญัติ 
 
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ 
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เพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดาน
ประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานการใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ
อนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

กฎหมายใหมท่ีมีการปรับปรุงแกไขจะสามารถแกปญหา ดังนี้ 
1) ระเบียบและข้ันตอน ท่ีสามารถปฏิบัติไดสะดวกรวดเร็วทันตอความเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี 
2) การอนุรักษพลังงานจะมุงเนนพฤติกรรมบุคคลและองคกร มากกวามุงเนนการ

เปล่ียนวัสดุอุปกรณ สรางความตระหนักรวมกัน ประกอบกับข้ันตอนท่ีส้ันงาย สะดวกรวดเร็ว มุง
สัมฤทธ์ิผลเพ่ือการจูงใจดานอนุรักษพลังงานมากข้ึน 

3) การแกปญหาจากตนเหตุ คือ การคํานึงถึงการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน การตระหนักถึงประสิทธิภาพวัสดุอุปกรณเคร่ืองจักร ตลอดจนการคุมครองผูบริโภคใหได
ใชเคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานไดรวดเร็วท่ัวถึง
เต็มระบบทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
4.1.2 กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 
 
 กลุมเปาหมายที่รัฐเขาไปกํากับดูแลและใหการสงเสริมเพื่อใหเกิดการดําเนินการ

อนุรักษพลังงานประกอบดวย 
1) โรงงานควบคุม 
2) อาคารควบคุม 
3) ผูผลิต หรือผูจําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวัสดุท่ีใชใน

การอนุรักษพลังงาน 
 

สําหรับกลุมอาคารควบคุมจะเนนไปท่ีอาคารที่ใชพลังงานในปริมาณมาก และมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะดําเนินการอนุรักษพลังงานไดทันที ซ่ึงพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ.2538 ไดกําหนดประเภทพลังงาน ปริมาณการใชพลังงานของอาคาร เพ่ือกําหนดใหเปนอาคาร
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ควบคุมท่ีจะตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ ในสวนของกลุมผูผลิต หรือผู
จําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงาน จะไดรับสิทธิ
ในการอุดหนุนชวยเหลือเพื่อใหมีการผลิต หรือจําหนายเคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดุเหลานี้แก
ประชาชนท่ัวไปอยางแพรหลาย และมีราคาถูก ท้ังนี้จะไดมีการกําหนดประเภท และมาตรฐานของ
คุณภาพของเครื่องจักรอุปกรณ และวัสดุท่ีจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือไวในกฎกระทรวง 
 

4.1.3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม  
พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2550 และมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 (ผอนปรนการบังคับใชพระราชบัญญัติ เนื่องจากยังไมไดมีการออกประกาศ
กระทรวง และความไมสมบูรณในการปฏิบัติตาม) มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) กํากับดูแลสงเสริม และสนับสนุนใหผูท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมาย (อาคาร
ควบคุม) มีการอนุรักษพลังงาน ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัด 

2) สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ และ
วัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานข้ึนภายในประเทศ และมีการใชอยางแพรหลาย 

3) สงเสริม และสนับสนุนใหการอนุรักษพลังงานเปนรูปธรรม ดวยการจัดต้ัง 
“กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหการอุดหนุนชวยเหลือทางการ
เงินในการอนุรักษพลังงาน 

 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2550 ประกอบดวย 9 หมวด 61 มาตรา ดังแสดงในตารางท่ี 4-1 
 

ตารางท่ี 4-1  สวนประกอบของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 

ลําดับ สวนประกอบของพระราชบัญญัติ มาตรา 
1 บทบัญญัติและคํานิยมคําศัพท มาตรา 1 ถึง มาตรา 6 
2 หมวด 1  การอนุรักษพลังงานในโรงงาน มาตรา 7 ถึง มาตรา 10 
3 หมวด 2  การอนุรักษพลังงานในอาคาร มาตรา 17 ถึง มาตรา 21 
4 หมวด 3  การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และสงเสริม 

การใชวัสดุหรืออุปกรณ เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
มาตรา 23 
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ตารางท่ี 4-1 (ตอ) สวนประกอบของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

 

ลําดับ สวนประกอบของพระราชบัญญัติ มาตรา 
5 หมวด 4  กองทุนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   มาตรา 24 ถึง มาตรา 39 
6 หมวด 5  มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ มาตรา 40 ถึง มาตรา 41 
7 หมวด 6  คาธรรมเนียมพิเศษ มาตรา 42 ถึง มาตรา 46 
8 หมวด 7  พนักงานเจาหนาที่ มาตรา 47 ถึง มาตรา 49 
9 หมวด 8  การอุทธรณ มาตรา 50 ถึง มาตรา 52 
10 หมวด 9  บทกําหนดโทษ มาตรา 53 ถึง มาตรา 61 

 
สรุปรายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ในสวนของอาคารควบคุม ดังนี้ 
 
4.1.3.1 กิจกรรมการอนุรักษพลังงานในอาคาร ตามมาตรา 17 หมวด 2 กําหนด

กิจกรรมในการอนุรักษพลังงาน ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคาร 
2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารที่อยูระดับท่ีเหมาะสม 
3) การใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ (อาคารท่ีกําลังจะกอสรางหรือดัดแปลง) 
4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
5) การใช และการติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการ

อนุรักษพลังงานในอาคาร 
6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร และอุปกรณ 
7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

4.1.3.2 การอนุรักษพลังงานในอาคารที่กําลังจะกอสรางหรือดัดแปลง ตามมาตรา 19 
หมวด 2 เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง
ท่ีจะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
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2) กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม 1
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

โดยกฎกระทรวงจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ือง
อ่ืนใดท่ีเปนเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 
4.1.3.3 การอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ตามมาตรา 21 หมวด 2 เพื่อประโยชน

ในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลัง
งายแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ 

2) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง  

 
4.1.3.4 หนาท่ี และข้ันตอนในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  ตามมาตรา 21 หมวด 

2 กําหนดหนาท่ีและข้ันตอนในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ดังตอไปนี้ 
1) ดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
2) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวงประจําอาคาร ควบคุมภายในเวลาท่ีกําหนด 
3) ตองดําเนินการจัดใหมีการอนุรักษพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ 

และวิธีการ การจัดการพลังงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
4) สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใหแก 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยตองไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูตรวจสอบพลังงานท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษพลังงาน 
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ภาพท่ี 4-1  ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 

 
4.1.3.5 มาตรการในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 

1) มาตรการกํากับดูแล โดยไดกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมมีหนาท่ีตอง
ดําเนินตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

2) มาตรการสงเสริมและชวยเหลือการดําเนินการอนุรักษพลังงาน โดยได
กําหนดใหจัดต้ังกองทุน เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ึน โดยมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานตามมาตรา 27 เปนผูกํากับดูแล และไดกําหนดวัตถุประสงคหลักของ
กองทุนฯ ไวในตามมาตรา 25 เพื่อเปนการสนับสนุนอาคารควบคุมใหดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็กําหนดใหความสามารถใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนท่ีมีความ
ประสงคจะอนุรักษพลังงานไดดวย 

 
4.1.3.6 บทลงโทษ  กําหนดไวในหมวด  9 หากอาคารควบคุมไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
ประกอบดวย 

1) การแจงเตือน ในกรณีท่ีตรวจพบวาอาคารควบคุมใดไมมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย จะมีการแจงเตือนใหปฏิบัติ เม่ืออาคารควบคุมไดรับทราบการแจงเตือนและมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
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1.1) มีการติดตอหรือขอทราบขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษพลังงาน และเร่ิมดําเนินการตามกฎหมาย การปฏิบัติงานก็จะเขาสูระบบการตรวจสอบ
ติดตามสถานการณ ซ่ึงการแจงเตือนจะส้ินสุดลง และเร่ิมเขาสูการดําเนินการลงโทษทางกฎหมาย 

1.2) มีการโตแยง หรือช้ีแจงเหตุผล ปญหาอุปสรรคจากอาคารควบคุม
ใหทราบ ซ่ึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน จะนําขอมูลมาวิเคราะหและหา
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพื่อแจงอาคารควบคุมนั้นๆ ดําเนินการตอไป 

 

เม่ือแจงเตือนไปแลว หากไมมีความเคล่ือนไหวใดๆ และไมมีความ
คืบหนา ไมวาจะเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือช้ีแจง หรือโตแยง จะนําบทกําหนดโทษตามท่ี
กฎหมายกําหนด มาใชบังคับตามความเหมาะสมตอไป สําหรับอาคารควบคุมท่ีเปนนิติบุคคล 
กรรมการหรือผูจัดการของนิตบุิคคลนั้น หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
นั้น ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 

พพ. แจงเตือน

อาคารควบคุม
ที่มีหนาที่ปฏิบัติ

หากปฏิบัติแตแจงขอมูลเท็จ
เมื่อพนกําหนด 3 ป

ไมจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง

เรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ

เพิกเฉยไมดําเนินการตาม พ.ร.บ.

บทลงโทษทางอาญา
ปรับ/จําคุก  

 

ภาพท่ี 4-2  กรณีไมดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  ท่ีมา : กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
 

2) บทกําหนดโทษ ดังแสดงไวในตารางท่ี 4-2 
 

ตารางท่ี 4-2 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 

ลักษณะการกระทําความผิด โทษ 
1. เจาของอาคารควบคุม แจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการ
ขอผอนผันอันเปนเท็จ 

- จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ 
- ปรับไมเกิน 150,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ตารางท่ี 4-2 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 

ลักษณะการกระทําความผิด โทษ 
2. เจาของอาคารควบคุม ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี 
ที่สั่งใหเจาของอาคารควบคุม แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใช
พลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

- ปรับไมเกิน 50,000 บาท 

3. ขัดขวางหรือไมอํ านวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติตามหนาที่ 

- ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

4. เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผูใด
ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงาน ใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 

- การกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง 
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

- ปรับไมเกิน 200,000 บาท 

5. ขัดขวางหรือไมอํ านวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติตามหนาที่ 

- ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
 

4.1.3.7 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ ตามมาตรา 40 หมวด 5 โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมท่ีจะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังมีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
และวัสดุท่ีจําเปนเพื่อการนั้นๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง
หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้ 

1) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
2) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 25 

 เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีหนาท่ีตอง
จัดใหมีการอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึง แตประสงคท่ีจะจัดใหมีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพ่ือทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหน่ึงได 
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4.1.3.8 คาธรรมเนียมพิเศษ นอกจากมาตรการกํากับดูแล โดยมีบทลงโทษใน
ลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัติยังมีการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา สําหรับผูท่ี
ไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามาตรฐาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ.2551 โดยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากอาคารควบคุมตามปริมาณ
ไฟฟาท่ีซ้ือหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟา
สวนภูมิภาค ตามมาตรา 42 หมวด 6 

 
4.2 รางกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 
4.2.1 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16มีนาคม 2552) 
 

การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน เพื่อใหเจาของอาคาร
ควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน และเปนฐานขอมูลของรัฐในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน ประกอบกับมาตรา 9(1) และมาตรา 21(1) แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 โดยกฎกระทรวงนี้ใชบังคับเม่ือพน
กําหนด 120 วัน นับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีการกําหนดใหเจาของอาคารควบคุม
ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวงฯ (16 มีนาคม 2552) ดังตอไปนี้ 

1) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย และแผน
อนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน 

 ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนคร้ังแรก
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

2) ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพ่ือชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 
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 นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการ 
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (1) ขอความระบุการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งขอการดําเนินงานของเจาของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 (2) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

 (3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
พลังงานและการจัดการพลังงาน 

 (4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม

วิธีการจัดการพลังงาน 
 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย

อนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและ
ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได 

3) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบ 

 อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
 (1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและ

วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 (2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการ

ตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 (3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เปนไปตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

 (4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 
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 (5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

 (6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการ
ดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 

4) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของ
ปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตรวมท้ังระบุ
ระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึง เจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและ
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อยางท่ัวถึง 

6) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการ
ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 

 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการ
ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ 5 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา อยางนอยปละหนึ่งคร้ังตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

 วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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รวมท้ังไดกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปท่ีลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป เวนแตในกรณีท่ีในปท่ีลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมี
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ีจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
นอยวา 180 วันใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกลาว
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป โดยข้ันตอนของวิธีการจัดการพลังงานไดแสดงไวในภาพท่ี 4-3 

 

 
 

ภาพท่ี 4-3 แนวทางการจดัการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
 

4.2.2 รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
(วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 

 
ตามมาตรา 21(2) แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานประจําในอาคารควบคุมแตละแหง จึงไดกําหนดคุณสมบัติหนาท่ีและจํานวนของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน โดยผูรับผิดชอบดานพลังงานตองไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และมีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานกําหนด และตองแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันท่ีเปน
อาคารควบคุม โดยกําหนดจํานวนผูรับผิดชอบ ดังตารางท่ี 4-3 
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ตารางท่ี 4-3  จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

ประเภท อาคารควบคุม 
ขนาดเครื่องวัดไฟฟา < 3,000 kW ≥ 3,000 kW 
ขนาดหมอแปลง < 3,530 kVA ≥ 3,530 kVA 
ปริมาณการใชพลังงาน < 60 ลาน MJ/y ≥ 60 ลาน MJ/y 
จํานวนผูรับผิดชอบพลังงาน 1 คน 2 คน 

อยางนอย 1 คน ตองไดรับการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโส หรือผูที่สอบไดตามเกณฑ 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
 

ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน พ.ศ.2551 ในสวนของอาคารควบคุม ดังตอไปนี้ 

 
4.2.2.1 คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางาน
ในโรงงานหรืออาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของ
เจาของอาคารควบคุม 

2) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตรโดยมี
ผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของอาคารควบคุม 

3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันท่ีอธิบดี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ใหความ
เห็นชอบ 

4) เปนผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
หรือการฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงคคลายคลึงกันท่ีอธิบดี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน) ใหความเห็นชอบ 

5) เปนผูท่ีผานการสอบตามเกณฑหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัด
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

 

4.2.2.2 หนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
1) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใช

พลังงานเปนระยะๆ 
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2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
3) ชวยเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 
4) ชวยเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี (กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ตามมาตรา 10 
 

4.2.2.3 การเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
เจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
1) แจงช่ือผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีพนจากหนาท่ี 
2) แจงช่ือบุคคลซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานคนใหม โดยสง

แบบแจงแตงต้ัง (แบบ บพช.) 
3) ท้ังนี้ใหรีบดําเนินการแจงตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน ภายใน 90 วัน นับแตผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี 
 

4.2.3 กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธี
ในการออกแบบเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 

 
การกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการใน

การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ไดกําหนดประเภทและขนาดของอาคารท่ีจะทําการ
กอสรางหรือดัดแปลง เพื่อใหมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน ตามมาตรา 6 วรรค 2 และ
มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2551 ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประกอบดวย 3 หมวด และบทเฉพาะกาล ดงัแสดงในตารางท่ี 4-4 

 
ตารางท่ี 4-4 สวนประกอบของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน

หลักเกณฑ และวิธีในการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 
 

ลําดับ สวนประกอบของกฎกระทรวง ขอท่ี 
1 บทบัญญัติ ขอ 1 
2 หมวด 1  ประเภทและขนาดของอาคาร ขอ 2 
3 หมวด 2  มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร ขอ 3 ถึง ขอ 8 
4 หมวด 3  หลักเกณฑและวิธีคํานวณ ในการออกแบบอาคารแตละระบบ ขอ 9 
5 บทเฉพาะกาล ขอ 10 
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สรุปรายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีในการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 

4.2.3.1 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร อาคารที่กอสรางแลวเสร็จหรือเม่ือ
ดัดแปลงแลวเสร็จมีขนาดพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันต้ังแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป จะตอง
มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

1) สํานักงาน 
2) สถานศึกษา 
3) อาคารหางสรรพสินคา และศูนยการคา 
4) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
5) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
6) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
8) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
 

4.2.3.2 หมวด 2 มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร ไดกําหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคารในสวนตางๆ คือ 

1) สวนท่ี 1 ระบบกรอบอาคาร ไดกําหนดคามาตรฐานของคาการถายเท
ความรอนรวมของสวนตางของอาคาร ไดแก  

1.1) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกหรือสวนของอาคารท่ี
มีการปรับอากาศในแตละประเภทของอาคาร ตองไมเกินคาดังแสดงในตารางท่ี 4-5 โดยใหคํานวณ
จากคาเฉล่ียท่ีถวงน้ําหนักของการถายเทความรอนของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน 
 
ตารางท่ี 4-5 คามาตรฐานสูงสุดของการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกหรือสวนปรับ

อากาศในแตละประเภทของอาคาร 
 

ลําดับ ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของผนัง 

ดานนอกของอาคาร (วัตตตอตารางเมตร) 
1 สํานักงาน สถานศึกษา 50 
2 หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ อาคาร

ชุมนุมคน โรงมหรสพ 
40 

3 โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 30 
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1.2) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนท่ีมีการปรับ
อากาศในแตละประเภทของอาคาร ตองไมเกินคาดังแสดงในตารางท่ี 4-6 
 
ตารางท่ี 4-6 คามาตรฐานสูงสุดของการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนท่ีมีการปรับ

อากาศในแตละประเภท 
 

ลําดับ ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(วัตตตอตารางเมตร) 
1 สํานักงาน สถานศึกษา 15 
2 หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานบริการ 

อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
12 

3 โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 10 
 

1.3) อาคารที่มีการใชงานพื้นท่ีหลายลักษณะ พื้นท่ีแตละสวนตองใช
ขอกําหนดของระบบกรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพ้ืนท่ีแตละสวนนั้น 

 

2) สวนท่ี 2 ระบบไฟฟาแสงสวาง ไดกําหนดคามาตรฐานของการใชไฟฟา
สองสวางในอาคาร โดยไมรวมพื้นท่ีจอดรถ ดังนี้ 

2.1) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ตองใหไดระดับความสอง
สวางสําหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นกําหนด 

2.2) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟา
ในแตละประเภทของอาคารไมเกินคาในตารางท่ี 4-7 

2.3) สําหรับอาคารท่ีมีการใชพื้นท่ีหลายลักษณะ พื้นท่ีแตละสวนตองใช
คาในตารางตามลักษณะการใชงานของพ้ืนท่ีสวนนั้นๆ 
 

ตารางท่ี 4-7 คามาตรฐานสูงสุดของอุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางในอาคารในแตละประเภท
ของอาคาร 

ลําดับ ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

(วัตตตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีใชงาน) 
1 สํานักงาน สถานศึกษา 14 
2 หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานบริการ 

อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
18 

3 โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 12 
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3) สวนท่ี 3 ระบบปรับอากาศ ซ่ึงไดกําหนดประสิทธิภาพข้ันตํ่าของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีติดตั้งในอาคาร ดังตอไปนี้ 

3.1) ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก กําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรือ
คาประสิทธิภาพความเย็น (หมายเหตุ คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ COP ; Coefficient of Performance 
คือ อัตราสวนระหวางความรอนท่ีสารทําความเย็นไดรับ ตอ ปริมาณความรอนท่ีตองใสเขาไปใน
การทําความเย็น) ดังแสดงตารางท่ี 4-8  
 

ตารางท่ี 4-8 คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่าหรือคาประสิทธิภาพการใหความเย็น 
 

ประเภทและขนาด คาสัมประสิทธ์ิสรรถนะขั้นตํ่า 
คาประสิทธิภาพการใหความเย็น 

(บีทียูตอชั่วโมงตอวัตต) 

ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ (แบบแยกสวนและแบบเปนชุด) 
ไมเกิน 17,600 วัตต (5.00 ตันความเย็น) 2.82 9.62 
เกินกวา 17,600 วัตต (5.00 ตันความเย็น) 2.56 8.74 

ชนิดระบายความรอนดวยนํ้า 
ทุกขนาดความเย็น 3.99 13.62 

 

3.2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ กําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ัน
ต่ําและคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเคร่ืองทําน้ําเย็น และสวนประกอบอ่ืนของระบบปรับ
อากาศ ตองมีคาดังตอไปนี้ 

3.2.1) เคร่ืองทําน้ําเย็น กําหนดคาประสิทธิภาพขั้นตํ่าสุด ในรูป
ของคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรือคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น ดังตารางท่ี 4-9 

3.2.2) สวนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศ  โดยใชไฟฟา 
ประกอบดวย ระบบระบายความรอน ระบบจายน้ําเย็น และระบบสงลมเย็น ตองมีคาพลังไฟฟาตอ
ตันความเย็นรวมกันไมเกิน 0.5 กิโลวัตตตอตันความเย็น 

 

ตารางท่ี 4-9 คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรือคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
 

ประเภทและขนาด 
คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะขั้นตํ่า 

คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 

ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 
นอยกวาหรือเทากับ 351.7 กิโลวัตต 
(100 ตันความเย็น) 

2.70 1.30 

เกินกวา 351.7 กิโลวัตต (100 ตันความเย็น) 2.93 1.20 
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ตารางท่ี 4-9 (ตอ)  คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรือคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
 

ประเภทและขนาด 
คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะขั้นตํ่า 

คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 

ชนิดระบายความรอนดวยนํ้า 
นอยกวา 527.5 กิโลวัตต (150 ตันความเย็น) 3.91 0.90 
ต้ังแต 527.5 กิโลวัตต แตไมเกิน 703.3 กิโลวัตต 
(200 ตันความเย็น) 

4.69 0.75 

ต้ังแต 703.3 กิโลวัตต แตไมเกิน 879.2 กิโลวัตต 
(250 ตันความเย็น) 

5.25 0.67 

ต้ังแต 879.2 กิโลวัตต แตไมเกิน 1,758.3 กิโลวัตต 
(500 ตันความเย็น) 

5.40 0.65 

เกินกวา 1,758.3 กิโลวัตต (500 ตันความเย็น) 5.67 0.62 
 

3.3) เคร่ืองทําน้ํา เย็นแบบดูดกลืน  โดยไดกําหนดคาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะข้ันตํ่า โดยคิดเฉพาะความรอนท่ีใชเทานั้นไมรวมกําลังไฟฟาในระบบ กรณีเคร่ืองทําน้ํา
เย็นแบบดูดกลืนท่ีใชแหลงพลังงานจากแสงอาทิตยไมมีขอกําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า 
แสดงดังตอไปนี้ 

3.3.1) แบบที่ 1 กําหนดภาวะพิกัดโดยบุระบุอุณหภูมิน้ําและอัตรา
การไหลของน้ําระบายความรอนเขาเคร่ืองควบแนน ดังตารางท่ี 4-10 

 

ตารางท่ี 4-10 คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า ซ่ึงกําหนดภาวะพิกัด โดยระบุอุณหภูมิน้ําและอัตรา 
การไหลของน้ําระบายความรอนเขาเคร่ืองควบแนน 

ชนิดของ 
เคร่ืองทํานํ้าเย็น
แบบดูดกลืน 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ 
ขั้นตํ่า 

ดานนํ้าเย็น ดานนํ้าระบายความรอน 

อุณหภูมิ 
นํ้าเย็นเขา 

อุณหภูมิ 
นํ้าเย็นออก 

อุณหภูมินํ้าเขา 
เคร่ืองควบแนน 

อัตราการไหลของ
นํ้าเขา 

เคร่ืองควบแนน 

(องศาเซลเซียส) 
(ลิตรตอวินาทีตอ

กิโลวัตต) 
ช้ันเดียว 12.0 7.0 32.0 0.105 0.65 
สองชั้น 12.0 7.0 32.0 0.079 1.10 

 

3.3.2) แบบที่ 2 กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ําระบายความ
รอนเขาและออกจากเครื่องควบแนน ดังตารางท่ี 4-11 
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ตารางท่ี 4-11 คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า ซ่ึงกําหนดภาวะพิกัด โดยระบุอุณหภูมิน้ําระบาย
 ความรอนเขาและออกจากเครื่องควบแนน 
 

ชนิดของ 
เคร่ืองทํานํ้าเย็น
แบบดูดกลืน 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะขั้นตํ่า 

ดานนํ้าเย็น ดานนํ้าระบายความรอน 

อุณหภูมิ 
นํ้าเย็นเขา 

อุณหภูมิ 
นํ้าเย็นออก 

อุณหภูมิ 
นํ้าเขา 

เคร่ืองควบแนน 

อุณหภูมิ 
นํ้าออกจาก 

เคร่ืองควบแนน 

(องศาเซลเซียส) 

ช้ันเดียว 12.0 7.0 32.0 37.5 0.65 
สองชั้น 12.0 7.0 32.0 37.5 1.10 

 

4) สวนท่ี 4 อุปกรณผลิตน้ํารอน โดยไดกําหนดประสิทธิภาพของอุปกรณ
น้ํารอนท่ีติดตั้งภายในอาคาร ดังตอไปนี้ 

4.1) หมอน้ําและหมอตมน้ํารอน ดังตารางท่ี 4-12 
 

ตารางท่ี 4-12 คาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน 
 

ประเภท คาประสิทธิภาพข้ันตํ่า (รอยละ) 
หมอไอนํ้าที่ใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง (Oil fired steam boiler) 85 
หมอตมนํ้ารอนที่ใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง (Oil fired hot boiler) 80 
หมอไอนํ้าที่ใชแกสเปนเช้ือเพลิง (Gas fired steam boiler) 80 
หมอตมนํ้ารอนที่ใชแกสเปนเช้ือเพลิง (Gas fired hot water boiler) 80 

 

4.2) เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปม แบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน (Air-
source heat pump water heater) ดังตารางท่ี 4-13 
 

ตารางท่ี 4-13 คาประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปม แบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน 
(Air-source heat pump water heater) 

 

ภาวะพิกัด 
คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะขั้นตํ่า 

ลักษณะการ
ออกแบบ 

อุณหภูมินํ้าเขา อุณหภูมินํ้าออก อุณหภูมิอากาศ 

(องศาเซลเซียส) 
แบบที่ 1 30.0 50.0 30.0 3.5 
แบบที่ 2 30.0 60.0 30.0 3.0 



73 

 

5) สวนท่ี 5 การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร ซ่ึงกําหนดใหอาคารท่ีจะขอ
อนุญาตกอสราง อาคารใดท่ีคาประสิทธิภาพของอุปกรณหรือระบบใดระบบหนึ่งไมผานเกณฑการ
ใชพลังงาน หรือคาประสิทธิภาพพลังงานของระบบท่ีกําหนดไวในหมวด 2 สวนท่ี 1 สวนท่ี 2 สวน
ท่ี 3 และสวนท่ี 4 อาคารดังกลาวใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงานโดยรวมของ
อาคารไดก็ตอเม่ือคาใชพลังงานโดยรวมท้ังปของอาคารตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมท้ังปของ
อาคารอางอิงท่ีมีพื้นท่ีการใชงาน ทิศทาง และพื้นท่ีของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับ
อาคารที่จะกอสราง และมีคาของระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศ 
เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

6) สวนท่ี 6 การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตางๆ ของอาคาร ซ่ึงได
กําหนดการยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารเม่ือมีการใชพลังงานหมุนเวียนใน
อาคารควบคุม 

6.1) ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารท่ีมีการออกแบบเพื่อใชแสง
ธรรมชาติเพื่อการสองสวางภายในอาคารในพื้นท่ีตามแนวกรอบอาคาร จะถือเสมือนวาไมมีการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางในพื้นท่ีตามแนวกรอบอาคารนั้น การออกแบบดังกลาวจะตองเปนไป
ตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

6.1.1) จะตองแสดงอยางชัดเจนวา มีการออกแบบสวิทชท่ีสามารถ
ปด-เปดอุปกรณไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีตามแนวกรอบอาคารนั้น และมีระยะหางจากกรอบอาคาร
ไมเกินกวา 1.5 เทาของความสูงของหนาตางในพ้ืนท่ีนั้นๆ และ 

6.1.2) กระจกหนาตางตามแนวกรอบของอาคาร ตามขอ 6.1.1 
จะตองมีคาประสิทธิผลของคาสัมประสิทธ์ิการบังแดด (Effective shading coefficient) ไมนอยกวา 
0.3 มีคาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน (Light to solar gain) มากกวา 1.0 และพ้ืนท่ีกระจก
หนาตางตามแนวกรอบอาคารตามขอ 1.1 (คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกหรือสวน
ของอาคารท่ีมีการปรับอากาศและใชงานลักษณะเดียวกันในแตละประเภทของอาคาร) ตองไมนอย
กวาพื้นท่ีผนังทึบ 

หมายเหตุ คาสัมประสิทธ์ิการบังแดด คือ อัตราสวนของรังสี
อาทิตยท่ีลอดผานอุปกรณบังแดดไปตกกระทบยังสวนโปรงแสงหรือกระจกของหนาตาง และคา
อัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน คือ อัตราสวนระหวางการยอมใหแสงธรรมชาติผานเขามา 
ตอความรอนเขามาในอาคารควบคุม 

6.2) อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร 
จะสามารถนําคาพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดไปชดเชยกับพลังงานท่ีคํานวณไดตามสมการพลังงานซ่ึง
ใชในการพิจารณาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
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4.2.3.3 หมวด 3 หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตละระบบ 
โดยหลักการดังกลาวจะตองเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

1) บทเฉพาะกาล ไดกําหนดวาอาคารท่ีไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางหรือ
ดัดแปลงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นไวแลวกอน
วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหคงดําเนินการตอไปได โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ 
 

4.2.4 รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การขอใบรับอนุญาต 
และการตออายุใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 
 

การกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การขอใบรับอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาต เปนผูตรวจสอบพลังงาน ไดออกตามมาตรา 48/1 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหอธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคล
หรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน การใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา 47(3) ประกอบดวย 5 หมวด ดังแสดงในตารางท่ี 4-14 
 
ตารางท่ี 4-14 สวนประกอบของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การขอใบ

รับอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต เปนผูตรวจสอบพลังงาน พ.ศ.2551 
 

ลําดับ สวนประกอบของกฎกระทรวง ขอท่ี 
1 บทบัญญัติและคํานิยามคําศัพท ขอ 1 
2 หมวด 1  ผูมีสิทธิยื่นคําขอรับใบอนุญาต ขอ 2 
3 หมวด 2  คุณสมบัติและจํานวนบุคลากรของผูตรวจสอบพลังงาน ขอ 3 ถึง ขอ 6 
4 หมวด 3  การขอใบรับอนุญาต และการออกใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน ขอ 7 ถึง ขอ 14 
5 หมวด 4  การตออายุใบอนุญาต ขอ 15 ถึง ขอ 17 
6 หมวด 5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ขอ 18 

 
ซ่ึงสรุปรายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การ

ขอใบรับอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต เปนผูตรวจสอบพลังงาน พ.ศ.2551 ดังนี้ 
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4.2.4.1 คุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน 
 ผูตรวจสอบพลังงานตองเปนนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหเปนผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา 
48/1 

4.2.4.2 หนาท่ีผูตรวจสอบพลังงาน 
 ผูตรวจสอบพลังงานตองทําการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน

ใหกับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมใหเปนไปตามกําหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

 
4.3 พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 

 
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 

พ.ศ.2538 โดยประกอบดวยกาํหนดใหอาคารที่มีลักษณะเปนอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต
บานเลขที่เดียวกันท่ีมีการใชพลังงาน ดังตอไปนี้เปน “อาคารควบคุม” 

1) ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายไฟฟาใหติดต้ังเคร่ืองวัดไฟฟาต้ังแต 1,000 กิโลวัตตข้ึนไป 
หรือติดต้ังหมอแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกัน มีขนาดต้ังแต 1,175 กิโลวัตตแอมแปรข้ึนไป 

2) มีการใชพลังงานไฟฟา ความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานส้ินเปลืองอยางใดอยางหน่ึง
รวมกันต้ังแตวันท่ี 1 มากราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานเทียบเทา
พลังงานไฟฟาต้ังแต 20 ลานเมกะจูลข้ึนไป 

 

การคํานวณปริมาณการใชพลังงานเปนหนวยเมกะจูล ใหคํานวณตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) กรณีไฟฟาใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตช่ัวโมงแลวคูณดวย 3.60 
2) กรณีความรอนจากไอน้ําใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟา

เทียบเทาโดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
  Es = (hs–hw) x S x eff  (4-1) 

โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน 
เมกะจูลตอป 

hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําท่ีใช หนวยเปนเมกะจูลตอตันจากตารางไอน้ํา 
(steam table) ท่ัวไป 

hw หมายถึง คา Enthalpy ของนํ้าท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่ง
บรรยากาศในท่ีนี้ใหใชคาเทากับ 113 เมกะจูลตอตัน 
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S หมายถึง ปริมาณไอน้ําท่ีใชหนวยเปนตันตอปดูจากเคร่ืองวัดปริมาณไอน้ําของอาคาร 
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ใน

ท่ีนี้ใหใชคา 0.45 
3) กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเปน

พลังงานไฟฟาเทียบเทาโดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
  Ef = F x HHV x eff (4-2) 

โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเปนปริมาณพลังงานไฟฟา
เทียบเทา หนวยเปนเมกะจูลตอป 

F หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป 
HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานส้ินเปลืองท่ีใช 

หนวยเปนเมกะจูลตอหนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาใน

ท่ีนี้ใหใชคา 0.45 
 

ในกรณีไมมีความรอนสูงจากผูจําหนายใหใชคาความรอนเฉล่ียท่ีกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด 

อาคารที่ไดรับการยกเวนไมเปนอาคารควบคุมไดแกอาคารที่ใชเปนพระท่ีนั่งหรือ
พระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศอาคารท่ีทําการขององคการ
ระหวางประเทศ หรือท่ีทําการของหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ท่ีใชเพื่อการศาสนาซ่ึงมีกฎหมายควบคุม
การกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 

 

สามารถสรุปโครงสรางของกฎหมายอนุรักษพลังงาน ดังแสดงในภาพท่ี 4-4 
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] 
 

ภาพท่ี 4-4  โครงสรางกฎหมายอนุรักษพลังงาน  
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2551) 



 

บทที่ 5 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะหแนวทางการอนุรักษพลงังานในอาคารควบคุม 
 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาและประยุกตใชแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม เพื่อจัดทํา
คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม โดยพิจารณาวิธีการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เปน
หลัก และใชแนวทางการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมอีก 3 แนวทาง 
ไดแก 

5.1 การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
 5.1.1 รายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 5.1.2 แบบสงขอมูลการใชงานของอาคาร การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 

สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.1) 
 5.1.3 แบบบันทึกการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ี

มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.2) 
5.2 การจัดการพลังงานตามรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน 
 5.2.1 เอกสารคูมือการจัดการพลังงาน 
 5.2.2 เอกสารข้ันตอนการดําเนินการ (Procedure) 
 5.2.3 วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) 
 5.2.4 เอกสารสนับสนุน และแบบบันทึกและแบบฟอรมตางๆ (Support Document) 
5.3 แนวทางการดําเนินงานอนุรักษพลังงานของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม

ของอาคารควบคุม ประจําป 2550 
 

5.1 การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 มีหลักการดังนี้ 
1. เพื่อใหเกิดการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
2. เพ่ือใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ รวมท้ังวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานข้ึน

ในประเทศอยางแพรหลาย 
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3. กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม 
โดยกําหนดใหอาคารควบคุมตองดําเนินการอนุรักษพลังงาน ดังตอไปนี้ 
1. ดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
2. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน ประจํา ณ อาคารควบคุม 
3. สงแบบสงขอมูลการใชงานของอาคาร การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับ

อาคารควบคุม (แบบ บพอ.1) แกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
4. สงแบบบันทึกการใชพลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผล

ตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.2) แกกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

5. สงรายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

6. การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ซ่ึงตอง
แสดงในแบบสงขอมูลการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุม 
(แบบ บพอ.1) 

 

สรุปรายละเอียดตามรายงานท่ีอาคารควบคุมตองจัดทําสงแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

 
5.1.1 รายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 
 การดําเนินการจัดทํารายงานเปาหมายและแผน เปนหนาท่ีของเจาของอาคารควบคุม

ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานและการอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ.2547 โดยตองสงรายงานทุกๆ 3 ป มีจุดประสงคเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใน
การอนุรักษพลังงานใหบรรลุเปาหมายตามขอกาํหนดในกฎหมาย ซ่ึงจะนําองคกรไปสูความสําเร็จ
ในการอนุรักษพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม โดยเนื้อหาของรายงานเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

 1) การรับรองรายงาน ตองมีชื่อผูรับรองพรอมลายมือช่ือดังตอไปนี้ 
  1.1) เจาของอาคารรับรองในการใหความเห็นชอบรายงาน 
  1.2) ผูรับผิดชอบพลังงานรับรองความถูกตองของขอมูลในรายงาน 
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  1.3) ผูดําเนินการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน รับรองในฐานะผูจัดทํา
รายงาน 

 2) รายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 
  2.1) ขอมูลเบ้ืองตนของอาคาร 
   2.1.1) ช่ืออาคาร/ชื่อนิติบุคคล 
   2.1.2) ท่ีอยู 
   2.1.3) ประเภทอาคาร 
   2.1.4) จํานวนหอง สําหรับอาคารประเภทโรงแรม 
   2.1.5) จํานวนเตียง สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 
   2.1.6) พื้นท่ีอาคาร สําหรับอาคารทุกประเภท (พื้นท่ีรวม พื้นท่ีปรับอากาศ) 
  2.2) การใชพลังงานในอาคาร 
   2.2.1) เช้ือเพลิง (ชนิด ปริมาณตอป และราคา) 
   2.2.2) สัดสวนการใชเช้ือเพลิงในระบบตางๆ 
   2.2.3) ไฟฟา (ปริมาณการใชและพลังไฟฟาสูงสุด) 
   2.2.4) สัดสวนการใชไฟฟา ในระบบปรับอากาศ แสงสวาง และอ่ืนๆ 
  2.3) ระดับการใชพลังงานกอนการดําเนินการตามแผน 
   2.3.1) ระดับการใชพลังงาน แสดงเปนการใชเช้ือเพลิงตอหนวยการผลิต 
   2.3.2) คามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง ไดแก คาการถายเท

ความรอนรวมของอาคาร, เคร่ืองปรับอากาศ และระบบไฟฟาแสงสวาง 
  2.4) เปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงานรายมาตรการ (เปาหมายรวม ผล

การอนุรักษพลังงานและการลงทุน) 
   2.4.1) เปาหมายในการปรับปรุงระดับการใชพลังงาน 
   2.4.2) เปาหมายเชิงปริมาณในการปรับปรุง 
   2.4.3) ผลการประหยัดพลังงาน และมูลคาการประหยัด 
   2.4.4) คาใชจายในการลงทุน 
   2.4.5) ผลวิเคราะหคาตอบแทนการลงทุน 
  2.5) แผนดําเนินการในแตละมาตรการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไว 
  2.6) รายละเอียดขอมูลและผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลระดับการใช

พลังงาน และมาตรการอนุรักษพลังงาน 
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 เม่ือเปรียบเทียบรายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานกับการพัฒนาระบบการ
จัดการพลังงาน (8 ข้ันตอน) แสดงในภาพท่ี 2-6 พบวาการจัดทํารายงานเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน สามารถดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 (การประเมินศักยภาพทางเทคนิค) ข้ันตอนท่ี 5 (การ
กําหนดมาตรการ เปาหมาย และการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน) และข้ันตอนท่ี 6 (การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ) ซ่ึงเนนการประเมินศักยภาพทางเทคนิคและดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
เกี่ยวกับการเปล่ียนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ ไมไดเนนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานแก
บุคลากรในองคกร อาจจะทําใหไมประสบความสําเร็จในการอนุรักษพลังงาน 

 
5.1.2 แบบสงขอมูลการใชงานของอาคาร การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับ

อาคารควบคุม (แบบ บพอ.1) 
 
 การจัดทําแบบสงขอมูลการใชงานของอาคาร การใชพลังงานและการอนุรักษ

พลังงาน สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.1) ตองดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาในการสงขอมูลและการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2547 
ซ่ึงไดกําหนดใหตองจัดทํารายงานสงทุกๆ 6 เดือน โดยคร้ังแรกใหสงขอมูลรายเดือนในรอบ 6 
เดือนของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคมของปเดียวกัน และคร้ังท่ี 2 ใหสง
ขอมูลรายเดือนในรอบ 6 เดือนของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของป
ถัดไป ซ่ึงจุดประสงคของการจัดทําแบบ บพอ.1 เพื่อประโยชนรวมกันระหวางเจาของอาคาร
ควบคุมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ท่ีจะทราบขอมูลการผลิต การใช
พลังงานและการอนุรักษพลังงานในการใชวิเคราะหและวางแผน เพื่อกอใหเกิดการอนุรักษพลังงาน 
โดยเนื้อหาของขอมูลในแบบ บพอ.1 คือ ขอมูลท่ัวไปของอาคารควบคุม ขอมูลการใชประโยชนใน
อาคารควบคุม ขอมูลการใชพลังงานทุกประเภทที่ใชในอาคารควบคุมในชวง 6 เดือนท่ีผานมา และ
ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานท่ีเกิดข้ึนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

 1) สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ซ่ึงระบุขอมูลเบ้ืองตนของอาคารควบคุม มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1) ช่ืออาคาร 
  1.2) ท่ีตั้งอาคาร 
  1.3) ประเภทอาคาร 
  1.4) อาคารกอสรางเสร็จเม่ือ 
  1.5) เวลาทํางานของอาคาร (หนวย ชั่วโมง/วัน และ วัน/ป) 
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  1.6) จํานวนหองหรือเตียงท้ังหมด 
   1.6.1) จํานวนหอง สําหรับอาคารประเภทโรงแรม 
   1.6.2) จํานวนเตียง สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 
  1.7) พื้นท่ีท้ังหมดของอาคาร (หนวย ตารางเมตร) 
   1.7.1) พื้นท่ีใชสอยรวม (ไมรวมพื้นท่ีจอดรถ หนวย ตารางเมตร) 
   1.7.2) พื้นท่ีจอดรถ (หนวย ตารางเมตร) 
   1.7.3) ตารางแสดงการใชประโยชนพื้นท่ีใชงานจริงในแตละเดือน 
 2) สวนท่ี 2 ขอมูลการใชพลังงาน 
  2.1) ตารางแสดงการใชพลังงาน 
  2.2) ตารางแสดงการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
 3) สวนท่ี 3 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการตรวจสอบและวิเคราะหการ

ปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 
  3.1) ชื่อมาตรการท่ีตรวจสอบ 
  3.2) ระยะเวลาตามแผน 
  3.3) ระยะเวลาท่ีดําเนินการจริง 
  3.4) สถานภาพการดําเนินการ 
  3.5) การลงทุนท่ีระบุตามแผน 
  3.6) การลงทุนจริง 
  3.7) ผลการอนุรักษพลังงาน 
  3.8) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
  3.9) ความเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 เม่ือพิจารณาสวนประกอบ ข้ันตอน และวิธีการจัดทําแบบสงขอมูลการใชงานของ

อาคาร การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.1) มีความ
ใกลเคียงกับรายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แตระยะเวลาในการเก็บขอมูลการอนุรักษ
พลังงานและความละเอียดของขอมูลท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแบบ บพอ.1 ไมมีการเปาหมายในการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน แตมีรายละเอียดขอมูลการอนุรักษพลังงาน และผลการตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และเม่ือเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบ
การจัดการพลังงาน (8 ข้ันตอน) แสดงในภาพที่ 2-6 พบวาการจัดทําแบบ บพอ.1 สามารถ
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 (การประเมินศักยภาพทางเทคนิค) ข้ันตอนท่ี 7 (การดําเนินการตามแผน
อนุรักษพลังงาน) และข้ันตอนท่ี 8 (การทบทวนผลการดําเนินการ) 
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5.1.3 แบบบันทึกการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผล
ตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.2) 

 
 การจัดทําแบบบันทึกการใชพลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.2) ตอง
ดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการสงขอมูลและการบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2547 ซ่ึงไดกําหนดใหตองจัดทําและบันทึกเปนรายเดือน 
โดยจัดเก็บไวประจําท่ีอาคารควบคุมอยางนอย 5 ป และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคาร
ควบคุมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลท่ีไดมีการบันทึกลงในแบบ บพอ.2 โดยแบบ บพอ.2 
ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

 1) สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป โดยตองระบุขอมูลพื้นฐานของอาคารควบคุม เพื่อเปน
ขอมูลในการอนุรักษพลังงาน มีรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1) ชื่ออาคาร 
  1.2) ท่ีตั้งอาคาร 
  1.3) ประเภทอาคาร 
  1.4) เวลาทํางานของอาคาร (หนวย ช่ัวโมง/วัน และ วัน/ป) 
  1.5) จํานวนหองหรือเตียงท้ังหมด 
   1.5.1) จํานวนหอง สําหรับอาคารประเภทโรงแรม 
   1.5.2) จํานวนเตียง สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 
  1.6) ตารางแสดงการใชประโยชนพื้นท่ีจริงในแตละเดือน 
  1.7) ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 2) สวนท่ี 2 ขอมูลลักษณะอาคาร 
  2.1) ขอมูลพื้นท่ีอาคาร 
  2.2) ผังบริเวณและทิศท่ีตั้งอาคาร 
  2.3) บันทึกการแกไขตอเติมอาคารหรือปลูกสรางอาคารเพ่ิมเติม 
 3) สวนท่ี 3 ขอมูลการใชพลังงาน 
  3.1) การซ้ือไฟฟา 
  3.2) การใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 
  3.3) การใชเช้ือเพลิง 
  3.4) การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรอุปกรณ 
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  3.5) การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
  3.6) สรุปการใชพลังงาน 
 4) สวนท่ี 4 การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอการใช

พลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
  4.1) การติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษ

พลังงาน ซ่ึงไดแบงออกเปนอุปกรณชนิดตาง ดังนี้ 
   4.1.1) หมอแปลงไฟฟา 
   4.1.2 ระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 
   4.1.3) ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม 
   4.1.4) ระบบแสงสวาง 
    (1)  หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 
    (2)  หลอดชนิดอ่ืนๆ 
   4.15) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ ขนาดต้ังแต 5 กิโลวัตตข้ึนไป 
   4.1.6) หมอไอน้ํา 
   4.17) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชในระบบการนําความรอนปลอยท้ิง

กลับมาใช 
   4.1.8) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา 
   4.1.9) ระบบผลิตไฟฟา 
    (1)  เคร่ืองตนกําลัง 
    (2)  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
   4.1.10)  เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 
  4.2) การเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ และมาตรการการอนุรักษ

พลังงาน 
 

 พิจารณาสวนประกอบ ข้ันตอน และวิธีการจัดทําแบบบันทึกการใชพลังงาน การ
ติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
สําหรับอาคารควบคุม (แบบ บพอ.2) มีความแตกตางจากรายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
และแบบ บพอ.1 เนื่องจากแบบ บพอ. 2 มีความละเอียดในการประเมินศักยภาพทางเทคนิคมากกวา 
เนื่องจากตองบันทึกการใชพลังงานของแตละเคร่ืองจักรและอุปกรณ และบันทึกและติดตามการ
ติดตั้งหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณเปนประจําทุกเดือน 
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 เม่ือพิจารณาการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 จะเนนการอนุรักษพลังงานโดยปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณเพียงอยางเดียว 
โดยไมพิจารณาการรวมมือกันภายในองคกร อาจทําใหไมสามารถประสบผลสําเร็จในการอนุรักษ
พลังงานไดอยางยั่งยืน 

 

5.2 การจัดการพลังงานตามรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน 
 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการจัดการพลังงาน ตามรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน จาก
คูมือการดําเนินงานตามขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน (บริษัท เอเบิล คอนซัลแทนท จํากัด, 
2551) ซ่ึงไดนํามาทดลองใชกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยคัดเลือกโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมท่ีมีศักยภาพ และมีความพรอมท่ีจะดําเนินการตาม เนื่องจากการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานโดยใชระบบการจัดการพลังงานและการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน มีความยุงยาก 
เนื่องจากตองจัดทําระบบเอกสาร และจัดทําเก็บแฟมเอกสารท้ังหมด 17 แฟม และตองจัดทําเอกสาร
สนับสนุนอีกมาก เชน คําส่ังหรือประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ แตงต้ังผูจัดการพลังงาน รายงาน
การประชุมทบทวน รายงานจากกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ เปนตน ซ่ึงโครงสรางของเอกสารในระบบการ
จัดการพลังงาน แสดงในภาพท่ี 5-1 

 

 
 

ภาพท่ี 5-1  โครงสรางของเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน 
  ท่ีมา : บริษัท เอเบิล คอนซัลแทนท จํากัด (2551) 
 

5.2.1 เอกสารคูมือการจัดการพลังงาน 
 
 คูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual) ไดแก เอกสารหมายเลข 

ENER-M-01 ประกอบดวย 
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 1) บทท่ี 1 องคกร 
  1.1) แนะนําบริษัท เปนการแนะนําองคกร เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม ประวัติ

องคกร สินคาและบริการ 
  1.2) ขอบเขตของการจัดการพลังงาน ไดกําหนดขอบเขตของการนําระบบการ

จัดการพลังงานตามคูมือการจัดการพลังงานไปใช โดยกําหนดเปนพื้นท่ี หนวยงาน ท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัท 

  1.3) ผังกระบวนการธุรกจิ อธิบายถึงกระบวนการทางธุรกิจวาองคกรมีข้ันตอน
การดําเนินการอยางไร 

  1.4) ผังกระบวนการผลิต (โรงงานควบคุม) 
  1.5) แผนผังการจัดองคกร ตองมีตําแหนงของผูจัดการพลังงานเปนสวนหนึ่ง

ของผังองคกร 
  1.6) หนาท่ีความรับผิดชอบดานพลังงาน ไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ Manager Director ผูจัดการพลังงาน ผูรับผิดชอบดานพลังงานเปนไป
ตามกฎกระทรวง พนักงานทุกคน และคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน 

 

 2) บทท่ี 2 นโยบาย 
  2.1) นโยบายพลังงาน แสดงถึงนโยบายดานพลังงานขององคกรเพื่อใหเห็นถึง

ความมุงม่ันของผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร 
  2.2) วัตถุประสงค เปาหมายดานพลังงาน คือ การอธิบายถึงวัตถุประสงค และ

เปาหมายดานพลังงานขององคกร ความรับผิดชอบของหนวยงานหรือพนักงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือทํา
ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน 

 

 3) บทท่ี 3 แนะนําคูมือการจัดการพลังงาน 
  3.1) โครงสรางของเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน เพื่อกําหนดโครงสราง

ของเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน ซ่ึงจะประกอบดวย เอกสารคูมือการจัดการพลังงาน 
(Energy Management Manual) เอกสารข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure) และเอกสารวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

  3.2) การควบคุมคูมือการจัดการพลังงาน สวนนี้จะควบคุมคูมือตามขอกําหนดท่ี 
4.5.4 เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน 

  3.3) คําจํากัดความดานพลังงาน ซ่ึงอธิบายความหมายและกําหนดคําจํากัดความ
ดานพลังงาน เชน การตรวจประเมิน การทบทวนสถานะ ปจจยัภายนอก ปจจยัภายใน เปาหมายดาน
พลังงาน การใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ เปนตน 
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 4) บทท่ี 4 แนวทางการบริหารระบบการจัดการพลังงาน เปนขอกําหนดใหองคกร
จะตองจัดทําและปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานตามขอกําหนด และระบุหมายเลขเอกสารท่ี
เกี่ยวของ โดยเปรียบเทียบขอกําหนดกับเอกสารระบบการจัดการพลังงาน แสดงในตารางท่ี 5-1 

 

ตารางท่ี 5-1  เปรียบเทียบขอกําหนดกับเอกสารระบบการจัดการพลังงาน 
ขอกําหนด หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1  ขอกําหนดทั่วไป ENER-M-01 คูมือการจัดการพลังงาน 
4.2  การทบทวนสถานะเบื้องตน ENER-M-01 คูมือการจัดการพลังงาน 
4.3  นโยบายพลังงาน ENER-M-01 คูมือการจัดการพลังงาน 
4.4  การวางแผน   
       4.4.1  การประเมินการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ 

ENER-P-01 การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 

       4.4.2  กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ENER-P-02 กฎหมายและข อ กํ าหนดอื่ นๆ  ด าน
พลังงาน 

       4.4.3  การเตรียมการจัดการพลังงาน ENER-P-03 การเตรียมการจัดการพลังงาน 
4.5  การนําไปใชและการปฏิบัติ   
       4.5.1  โครงสรางและความรับผิดชอบ ENER-P-04 การกําหนดโครงสราง และหนาที่ความ

รับผิดชอบ 
       4.5.2  การฝกอบรม การสรางจิตสํานึก และ
ความรูความสามารถ 

ENER-P-05 การฝกอบรม  การสรางจิตสํานึก และ
ความรูความสามารถ 

       4.5.3  การสื่อสาร ENER-P-06 การสื่อสารดานพลังงาน 
       4.5.4  เอกสารและการควบคุมเอกสารใน
ระบบการจัดการพลังงาน 

ENER-P-07 การควบคุมเอกสาร 

       4.5.5  การจัดซื้อและการจาง ENER-P-08 การจัดซื้อและการจาง 
       4.5.6  การควบคุมการปฏิบัติ ENER-P-09 การควบคุมการปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ

พลังงาน 
4.6  การตรวจสอบและการแกไข   
       4.6.1  การติดตามตรวจสอบและการวัดผล
การปฏิบัติ 

ENER-P-10 การติดตามตรวจสอบและวัดผลปฏิบัติ 

       4.6.2  การตรวจประเมิน ENER-P-11 การตรวจติดตามภายใน 
       4.6.3  การแกไขและการปองกัน ENER-P-12 การปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
       4.6.4  การจัดทําและเก็บบันทึก ENER-P-13 การจัดทําและเก็บบันทึก 
4.7  การทบทวนการจัดการ ENER-P-14 การประชุมทบทวนฝายบริหาร 

ท่ีมา : บริษัท เอเบิล คอนซัลแทนท จํากัด (2551) 
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5.2.2 เอกสารขั้นตอนการดําเนินการ (Procedure) 
 
 เอกสารข้ันตอนการดําเนินการ คือ รหัสเอกสารต้ังแต ENER-P01 ถึง ENER-P-14 

เปนเอกสารท่ีจะบอกถึงวิธีการดําเนินงานท่ีตองใชเปนมาตรฐานการดําเนินการเดียวกัน ซ่ึงได
อธิบายส่ิงท่ีตองทําเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด โดยไดระบุวัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ, 
หนาท่ีความรับผิดชอบ เอกสารอางอิงท่ีตองใชในการดําเนินงาน บันทึกท่ีตองจัดเก็บ และเอกสาร
แนบ : ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใช รวมทั้งไดกําหนดช่ือเอกสาร และรหัสเอกสารกํากับดวย 
 

5.2.3 วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction ; WI) 
 
 วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) จะบอกรายละเอียดกิจกรรมยอยท่ีแตกมาจาก

ข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure) ซ่ึงเปนวิธีการทํางานอยางละเอียด เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานท่ี
สมํ่าเสมอ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด สามารถยอนกลับไปที่ข้ันตอนการ
ดําเนินการได รวมทั้งสามารถทําใหพนักงานเขาใจไดงาย ชัดเจน ซ่ึงมีส่ือจัดทําไดหลายรูปแบบ เชน 
การอธิบายโดยวิธีเขียนเปนตัวอักษร รูปภาพ รูปถาย หรือรูปภาพประกอบคําอธิบาย วิดีโอ หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 
5.2.4 เอกสารสนับสนุน และแบบบันทึกและแบบฟอรมตางๆ (Support Document) 
 
 เอกสารสนับสนุนจะมีท้ังเอกสารจากภายนอกและเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเอง เพื่อ

นํามาใชปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน เชน กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ คูมือ
การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน และคูมือการทํางาน เปนตน สวนแบบบันทึกหรือ
แบบฟอรมตางๆ ใชบันทึกเพื่อใหทราบผลการดําเนินการ การปฏิบัติงาน โดยจะคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินการเปนหลัก ซ่ึงถาไมมีผลตอการดําเนินการอาจไมตองมีก็ได 

 

 จากการวิเคราะหการดําเนินการตามรางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน อาจทํา
ใหเกิดภาระงานใหแกผูรับผิดชอบดานพลังงานเปนอยางมาก เนื่องจากตองมีการจัดทําระบบ
เอกสาร รวมท้ังตองจัดเก็บและบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานเปนจํานวนมาก ซ่ึง
ระบบการจัดการพลังงานนี้นาจะเหมาะสมกับองคกรท่ีมีความพรอมท้ังดานความสามารถบุคลากร 
การใหการสนับสนุนจากผูบริหาร ความรวมมือของพนักงาน และความพรอมดานอุปกรณการวัด
ตางๆ 
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5.3 แนวทางการดําเนินงานอนุรักษพลังงานของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมของ
อาคารควบคุม ประจําป 2550 

 
เนื่องจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมละเลยในเร่ืองของการอนุรักษพลังงาน ทางกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดดําเนินการโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวน
รวม เพื่อมุงเนนการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการการใชพลังงานอยางเปนระบบและวิธีการอนุรักษพลังงานท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทีมงานดานการอนุรักษพลังงานท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงานได
อยางตอเนื่อง และเกิดการใชพลังงานอยางคุมคา ใชเคร่ืองจักร อุปกรณ อยางเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี้
ในการดําเนินการจะมุงเนนในมาตรการท่ีเกี่ยวกับการใชงานและการดูแลรักษาที่ดีกอน เนื่องจาก
เปนวิธีการที่งาย ลงทุนนอย และมีระยะเวลาคืนทุนส้ัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานท่ีเห็น
ผลไดอยางรวดเร็ว โดยจัดจางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณจริงมาเปนท่ี
ปรึกษาดําเนินงาน ท้ังดานการฝกอบรมใหความรูความเขาใจดานการจัดการการใชพลังงาน การให
คําปรึกษาแนะนํา ติดตามผลและสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลสําเร็จของโครงการ 

ทีมท่ีปรึกษาจะใหคําแนะนําและกระตุนใหทีมงานของอาคารดําเนินการตามระบบ
มาตรฐานการจัดการพลังงาน (8 ข้ันตอน) จากภาพท่ี 2-6 โดยรูปแบบของรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน มีรายละเอียดตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลเบ้ืองตน  มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของอาคาร ไดแก ช่ืออาคาร ชื่อนิติบุคคล 
ท่ีตั้งอาคาร ประเภทอาคาร รวมถึงปริมาณพื้นท่ีใชสอยของอาคารควบคุม ภาพแผนผังอาคาร แผน
ท่ีตั้งอาคาร เปนตน 

2) ขอมูลการใหบริการ  ในสวนนี้จะแสดงรายละเอียดและลักษณะของการใหบริการ โดย
แสดงเปนปริมาณการใหบริการเปนรายเดือน 

3) ขอมูลการใชพลังงาน  ซ่ึงแสดงขอมูลการใชพลังงานในรอบ 1 ป ในรูปแบบของตาราง
การใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต และสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง
ของอาคาร รวมท้ังแสดงแผนภาพแสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง 

4) แผนผังการใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ 
5) ขอมูลอุปกรณหลัก  แสดงรายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณหลักท่ีใชพลังงานใน

อาคารควบคุม  โดยระบุ ขนาด หนวย การใชงาน (ชั่วโมงตอวัน) และจํานวนเคร่ือง (เคร่ือง) 
6) ระบบการจัดการพลังงานของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
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 6.1) การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน  มีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเพ่ือ
ประกาศแตงต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน โดยมีการลงลายมือชื่อของผูบริหาร
ระดับสูง 

 6.2) การทบทวนสถานะเบ้ืองตน  เพ่ือประเมินสถานะเบ้ืองตนของอาคาร เพ่ือใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายและกระบวนการจัดทําและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยใช
รูปแบบ Energy Management Matrix ซ่ึงตองสรุปวาสถานะเบ้ืองตนของอาคารควบคุมเปนลักษณะ
แบบใด ท้ังกอนเขาใหคําปรึกษา ผลท่ีคาดวาจะไดรับและหลังเขาใหคําปรึกษา 

 6.3) การประกาศนโยบายดานพลังงานและการประชาสัมพันธ  ตองกําหนดนโยบาย
และประกาศเพ่ือใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองใหผูบริหาร
ลงนามรับรอง และดานการประชาสัมพันธตองมีการวางแผนการดําเนินการ เชน การติดสต๊ิกเกอร
อนุรักษพลังงาน การอบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงาน การจัดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

 6.4) การประเมินศักยภาพทางเทคนิคและการฝกอบรม  ในสวนการประเมินศักยภาพ
ทางเทคนิคและการฝกอบรมจะแบงออกตามจํานวนคร้ังท่ีทีมท่ีปรึกษาเขาใหคําปรึกษา และแบง
ออกเปนกิจกรรมดานการจัดการพลังงานและกิจกรรมดานการอนรักษพลังงาน โดยมีภาพแสดงการ
เขาดําเนินการของทีมท่ีปรึกษาและทีมงานดานการอนุรักษพลังงาน โดยภาพท่ีแสดงจะตองมีวันท่ี
กํากับอยางชัดเจน 

 6.5) การกําหนดมาตรการเปาหมายและผลตอบแทนทางการเงิน 
   6.5.1) มาตรการอนุรักษพลังงาน  ตองแสดงมาตรการอนุรักษพลังงานท้ังดาน

พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน รหัสมาตรการและช่ือมาตรการ (รหัสมาตรการจะกําหนดจาก
ประเภทการอนุรักษพลังงาน 4 ประเภท ไดแก โครงสรางอาคาร พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน 
และพลังงานรวม หรือแบงตามประเภทการจัดการมาตรการ 2 ประเภท ไดแก การจัดการและการ
เปล่ียนอุปกรณ) 

   6.5.2) รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน  ตองแสดงรายละเอียดมาตรการแต
ละมาตรการ โดยตองระบุชื่อผูรับผิดชอบ สถานท่ี อุปกรณ ช่ัวโมงการใชงาน วันทํางาน สาเหตุการ
ปรับปรุง และแสดงภาพใหเห็นอยางชัดเจนท้ังกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง รวมท้ัง
แสดงรายละเอียดและการคํานวณผลท่ีไดจากการปรับปรุง โดยตองมีเอกสารแนบเปนข้ันตอนการ
คํานวณการประหยัดพลังงาน คาใชจายและผลประหยัด 

 6.6) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการอนุรักษพลังงานประสบความสําเร็จ ตองมี
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยกําหนดเปนแผนการดําเนินการ พรอมท้ังระบุ เดือน ป ท่ีจะตอง
ดําเนินการของแตละมาตรการ 
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 6.7) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดของการติดตามการ
ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 

 6.8) การทบทวนผลการดําเนินการ   ตองมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอโดยให
ผูรับผิดชอบแตละมาตรการมีการวิเคราะหผลท่ีอยูในข้ันการดําเนินการ ซ่ึงจะทบทวนรายมาตรการ 

7) สรุปศักยภาพการอนุรักษพลังงาน  ตองสรุปศักยภาพการอนุรักษพลังงานในตาราง 
ประกอบไปดวย มาตรการดานไฟฟา และความรอน ปริมาณการใชไฟฟาและเช้ือเพลิง คาใชจายใน
การซ้ือไฟฟาและเช้ือเพลิงรวมท้ังสรุปทางดานเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุน และสรุปเปนผลรวม
ของมาตรการท่ีมีผลประหยัดท่ีดําเนินการแลวและมาตรการท่ีกําลังดําเนินการ และเงินท่ีประหยัด
ไดท้ังหมด 

8) ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 8.1) ปญหาอุปสรรค  ซ่ึงไดวิเคราะหและสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

อนุรักษพลังงาน โดยทีมท่ีปรึกษา เชน ขาดการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ขาดความเขาใจ
ของลูกคาและพนักงาน เปนตน 

 8.2) แนวทางแกไข  ทีมท่ีปรึกษาไดเสนอแนวทางในการแกไขการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน เชน การประยุกตใชระบบการจัดการพลังงาน การใหความรูและประชาสัมพันธ การระดม
ความคิดในการหามาตรการอนุรักษพลังงาน การขอความรวมมือจากฝายตางๆ เปนตน 

 
 การดําเนินการอนุรักษพลังงานของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมและ

รูปแบบรายงานของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมจะไมกําหนดแนนอนเปนเพียงแต
รายงานผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามข้ันตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (8 
ข้ันตอน) ซ่ึงไมไดใชวิธีการจัดเก็บเอกสารตามระบบการจัดการพลังงาน 



 

บทที่ 6 
 

การจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบญัญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 

 
ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับ
อาคารควบคุม เพื่อเปนแนวทางสําหรับอาคารควบคุมในการดําเนินงานตามรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึง
ประกอบดวยคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงาน โดยแบงเปน 
2 สวน เพื่อความสะดวกในการประยุกตใช มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
 6.1.1 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 6.1.2 สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 
 6.1.3 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
6.2 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 6.2.1 สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
 6.2.2 สวนท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน 
 6.2.2 สวนท่ี 3 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 6.2.3 สวนท่ี 4 คําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 

 
6.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
 

ผูวิจัยไดนําวิธีการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มาเปนแนวทางหลักในการจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม ซ่ึงเจาของอาคารควบคุมมีหนาท่ีตองจัดทําและ
สงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในเดือนมีนาคมของทุกป โดยรายงาน
การจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึน มีข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตรงตามกฎหมาย ซ่ึงลําดับ
และข้ันตอนของการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานน้ี ไดเรียงลําดับตามวิธีการจัดการพลังงาน
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ตามรางกฎกระทรวงฯ แบงออกเปนสวนตางๆ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตาม ซ่ึงประกอบดวย 
สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ และสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ซ่ึงรูปแบบ
ท่ีใชในการจัดทําแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงานจะประกอบดวย 

1. สวนท่ีเปนชองวาง โดยใหอาคารควบคุมไดระบุขอมูลลงในชองวาง 
2. สวนท่ีเปนตาราง ซ่ึงมีความแตกตางตามข้ันตอนและวิธีการ 
3. สวนท่ีเปน  โดยใหอาคารควบคุมไดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  
4. สวนท่ีใหแสดงเปนรูปภาพประกอบ 
 

สวนการรับรองรายงาน เปนการรับรองรายงานการจัดการพลังงาน โดยตองมีช่ือผูรับรอง
พรอมลายมือช่ือ ดังตอไป 

1. ผูจัดทํารายงาน คือ ผูกําหนดมาตรการหรือผูจัดทํารายงานซ่ึงไดประเมินศักยภาพและ
อนุรักษพลังงานโดยใชวิธีการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวงฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง
ผูดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน 

2. ผูรับผิดชอบดานพลังงาน คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม ซ่ึงตองมี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ 

3. เจาของอาคารควบคุม คือ เจาของอาคารควบคุมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบอํานาจ ซ่ึงมี
หนาท่ีตองดําเนินการตามกฎหมาย ตองลงนามเพื่อใหความเห็นชอบในการทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน 

 

บทสรุปผูบริหาร จะสรุปการดําเนินการอนุรักษพลังงาน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
บทสรุปผูบริหารดานเทคนิค และบทสรุปผูบริหารดานการจัดการพลังงาน ซ่ึงบทสรุปผูบริหารดาน
เทคนิค จะแสดงเปนปริมาณการใชพลังงาน ท้ังพลังงานไฟฟา พลังงานเช้ือเพลิง และพลังงานชนิด
อ่ืนๆ พรอมท้ังแสดงมาตรการอนุรักษพลังงานและผลประหยัด ท้ังมาตรการท่ีดําเนินการแลวและ
มาตรการที่กําลังดําเนินการ สวนบทสรุปผูบริหารดานการจัดการพลังงาน จะสรุปการดําเนินการ
ตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ท้ัง 8 ข้ันตอน 

 
6.1.1 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
  
 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน คือ การแนะนําเบ้ืองตนเกี่ยวกับขอมูลขององคกร ประวัติ

ความเปนมา การดําเนินกิจกรรมขององคกร ปริมาณพ้ืนท่ีใชสอย รวมทั้งรายละเอียดของพื้นท่ีใช
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สอยของอาคารแตละประเภท เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษพลังงานตอไป สรุปรายละเอียด
ในตารางท่ี 6-1 
 
ตารางท่ี 6-1  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

1. ขอมูลเบื้องตน 
1.1 ช่ืออาคาร 1.1 ใหแสดงช่ืออาคารควบคุม (โดยทั่วไปแลวช่ืออาคาร

ควบคุมจะเปนช่ือเดียวกับช่ือนิติบุคคล แตบางกรณีนิติบุคคล
หน่ึงอาจจะมีกิจการอาคารอยูหลายแหง ซึ่งอาจทําใหช่ืออาคาร
ตางจากช่ือนิติบุคคลได) 

1.2 ช่ือนิติบุคคล 1.2 ใหแสดงช่ือนิติบุคคล 
1.3 TSIC-ID 1.3 ใหแสดงหมายเลขประจําอาคารควบคุม (TSIC-ID) ซึ่ง

ออกใหโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
1.4 ที่ต้ังอาคาร 1.4 ใหแสดงที่อยูของอาคารควบคุม  พรอมหมายเลข

โทรศัพท โทรสาร และ E-mail (ถามี) 
1.5 เปดใชงาน 1.5 ใหแสดงเดือนและป พ.ศ. ที่อาคารควบคุมเริ่มเปด

ดําเนินการ 
1.6 ประเภทอาคาร 1.6 ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับประเภทของ

อาคารควบคุม โดยแบงประเภทตามกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทอาคาร และขนาดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

1.7 จํานวนอาคาร 1.7 ใหระบุจํานวนอาคาร 
1.8 หมอแปลง 1.8 ใหแสดงจํานวนหมอแปลงและขนาดของหมอแปลงที่

ขออนุญาต 
1.9 เวลาทํางานของอาคาร 1.9 ใหแสดงเวลาทํางานของอาคารควบคุม กรณีอาคาร

ควบคุมแหงน้ันมีจํานวนอาคารหลายหลัง หรือมีพ้ืนที่การใช
ประโยชนหลายอยาง ที่มีเวลาการทํางานไมตรงกัน ใหระบุการ
ทํางานของกิจกรรมหลัก 

1.10 จํานวนหอง/เตียง/พ้ืนที่เชา 1.10 ใหระบุจํานวนหองพักทั้งหมดกรณีเปนอาคารประเภท
โรงแรม หรือใหระบุจํานวนเตียงคนไขทั้งหมดกรณีเปนอาคาร
ประเภทโรงพยาบาล หรือใหระบุพ้ืนที่ใชงานกรณีเปนอาคาร
ประเภทอื่นๆ 
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ตารางท่ี 6-1 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
1.11 ขอมูลพ้ืนที่อาคาร 1.11 ใหแสดงพ้ืนที่ของอาคารควบคุม (อาคารทุกประเภท) 

ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ใชสอยรวม และพื้นที่จอด
รถ รวมท้ังแสดงตารางที่ 1-1 ขอมูลพ้ืนท่ีอาคาร 

1.12 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 1.12 ใหแสดงตารางท่ี 1-2 รายละเอียดผูรับผิดชอบดาน
พลังงานสามัญ และตารางที่ 1-3 รายละเอียดผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโส (ถามี) เพ่ือแสดงรายช่ือและรายละเอียดของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

1.13 แผนผังอาคาร 1.13 ใหแสดงภาพท่ี 1-1 แผนผังอาคาร เพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนผังของอาคารควบคุม 

1.14 แผนที่ต้ังอาคาร 1.14 ใหแสดงภาพท่ี 1-2 แผนท่ีต้ังอาคาร  เพ่ือแสดง
ตําแหนงที่ต้ังของอาคารควบคุม  

 
6.1.2 สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 
 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ คือ การอธิบายถึงกระบวนการธุรกิจขององคกร ขอมูล

การใหบริการแตละเดือนขององคกร รวมทั้งแสดงการใชพลังงานในการดําเนินกิจกรรมขององคกร 
และขอมูลอุปกรณหลักท่ีใชในองคกร โดยสรุปรายละเอียดในตารางท่ี 6-2 
 
ตารางท่ี 6-2  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

2. ขอมูลการใหบริการ 

2.1 กระบวนการใหบริการของอาคาร
ควบคุม 

2.1 ใหแสดงภาพที่ 2-1 การใชพลังงานในกระบวนการ
ใหบริการ เพ่ือแสดงแผนผังกระบวนการใชพลังงานจากการ
ใหบริการของอาคารควบคุม พรอมทั้งระบุผลผลิตของอาคาร 

2.2 ขอมูลการใหบริการ 2.2 ใหแสดงตารางท่ี 2-2 ขอมูลการใหบริการแตละเดือน 
เพ่ือแสดงขอมูลพ้ืนที่การใชงานจริงในแตละเดือน 

2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก 2.3 ใหแสดงตารางที่ 2-3 ขอมูลอุปกรณหลัก เพ่ือแสดง
ขอมูลของอุปกรณหลักที่ใชในอาคารควบคุม 
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6.1.3 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 
 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน คือ แนวทางการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ขอ
ท่ี ๓ ถึง ขอ ๙) มติท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบการจัดการ 
พลังงานในรายงานการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการพลังงานในอาคารควบคุม ดังแสดงในตารางท่ี 6-3  
 
ตารางท่ี 6-3  การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 
 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3. การจัดการพลังงาน 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน ขอ ๓  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุ ม ต อ ง จั ด ให มี หน ว ย ง านด า นก า ร จั ด
การพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เก่ียวของ
กับการจัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรใหพนักงานไดทราบ 

3.1.1 โครงสรางองคกร 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานของหนวยงาน

การจัดการพลังงาน 
3.1.3 โครงสร า ง  อํ านาจหน าที่ และความ

รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงาน
เบื้องตน 

ขอ ๔  ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงาน
ตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมิน
สถานการณการจัดการพลังงานเ บ้ืองตน  โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา 
กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ
ประชาสัมพันธ 

ขอ ๕  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เพ่ือแสดง
เจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปน
เอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
3.3.2 การประชาสัมพันธ 
3.3.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 
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ตารางท่ี 6-3 (ตอ) การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงานกับราง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร
ควบคุม 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ขอ ๖  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร 
3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 
3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงาน

ตามกฎกระทรวง 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณ
ผลตอบแทนทางการเงิน 

ขอ ๗ (๑)  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง 
โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณที่ใชเดิม หรือ
กําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต 
รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

3.5.1 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ขอ  ๗  (๒)  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงาน เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมี
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยให
พนักงานเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึก
ให เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช
พลังงาน  และเผยแพรใหพนักงาน ลูกจาง  และ
บุคลากรทราบอยางทั่วถึง 

3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุกมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมด านการจัดการ 
พลังงาน 
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ตารางท่ี 6-3 (ตอ) การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงานกับราง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร
ควบคุม 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

ขอ ๘  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงาน รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะหการ
ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึก
ในการประหยัดพลังงาน 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน 

3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ ขอ ๙  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมิน
ระบบการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน 
วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการ 
พลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปน
ประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือ
การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 

 

 ผูวิจัยไดอธิบายเกี่ยวกับจุดประสงคและสาระสําคัญของการจัดการพลังงานในแตละ
ข้ันตอน โดยสรุปเปนรายละเอียดของสาระสําคัญ จุดประสงค และขอกําหนดท่ีตองดําเนินการใน
รายงานการจัดการพลังงานในตารางท่ี 6-4 

 

 6.1.3.1 ขอ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 

  การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน กลาวถึงโครงสรางขององคกรวา
มีลําดับข้ันในการส่ังการอยางไรโดยรวม ท้ังโครงสรางขององคกรและโครงสรางของหนวยงาน
การจัดการพลังงาน และการกําหนดโครงสรางหนาท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการพลังงาน 
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 6.1.3.2 ขอ 3.2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
 

  อาคารควบคุมตองประเมินสถานการณการจัดการพลังงาน โดยใชรูปแบบ 
Energy Management Matrix ซ่ึงจะใชในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
(ทําคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว) เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกระบวนการจัดทําและ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน เพราะทําใหสามารถวางแผนดําเนินการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 6.1.3.3 ขอ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 
 

  เจาของอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และแสดงการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อใหเห็นถึงความมุงม่ันของผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนในองคกร ซ่ึงเปรียบเสมือนวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

 
 6.1.3.4 ขอ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

  อาคารควบคุมตองแสดงการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ซ่ึง
แบงเปน 4 สวน คือ 

  1) การประเมินระดับองคกร 
  2) การประเมินระดับการใชบริการ โดยประเมินจากขอมูลการใชพลังงาน

ไฟฟา เช้ือเพลิง และพลังงานอ่ืนๆ 
  3) การประเมินระดับเคร่ืองจักรอุปกรณ โดยพิจารณาการใชพลังงานจาก

เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใช 
  4) การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 
  เพื่อใชกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในข้ันตอนตอไป 
 
 6.1.3.5 ขอ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
 

  อาคารควบคุมตองแสดงรายละเอียดการกําหนดมาตรการ เปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน โดยแสดงเปนผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา 
และแสดงเปนมาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน เพื่อระบุ
เปาหมายและแผนการดําเนินการในแตละมาตรการ โดยแสดงขอมูลท้ังในอดีตและปจจุบัน 
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 6.1.3.6 ขอ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
 

  เพื่อแสดงแผนการดําเนินการในแตละข้ันตอนของแตละมาตรการ ซ่ึงตอง
แสดงแผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงานและแผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการ 
พลังงาน เพื่อสามารถดําเนินการอนุรักษพลังงานไดอยางเหมาะสม 

 
 6.1.3.7 ขอ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน 
 

  อาคารควบคุมตองแสดงการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานท่ี
ดําเนินการผานมา เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง และเพื่อประเมินความสามารถและ
แสดงผลในการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งหาสาเหตุของปญหาท่ีทํา
ใหไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 
 6.1.3.8 ขอ 3.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไข ผลการดําเนินการอนรัุกษพลังงาน 
 

  เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมการทํางานของวิธีการ
จัดการพลังงาน  
 
ตารางท่ี 6-4  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการ 
พลังงาน 

3.1 ใหแสดงรายละเอียดการกําหนดโครงสรางการจัดการ 
พลังงาน 

3.1.1 โครงสรางองคกร 3.1.1 ให แสดงภาพ ท่ี  3 -1  ผั ง โครงสร า งองค กร 
(Organization Chart) โดยมีการแทรกทีมงานอนุรักษพลังงาน
เขาในแผนผังโครงสรางองคกร  

3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานของ
หนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.1.2 ใหแสดงภาพที่ 3-2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน โดยจะตองมีผูบริหารลงนามรับทราบ  

3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในหนวยงาน
การจัดการพลังงาน 

3.1.3 ใหแสดงโครงสราง  อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางหนวยงาน
การจัดการพลังงาน   

3.1.3.1 ใหแสดงภาพท่ี 3-3 ผังโครงสรางหนวย 
งานการจัดการพลังงาน โดยระบุช่ือ-สกุลของผูรับผิดชอบ
ภายในหนวยงาน 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบของพนักงานในหนวยงาน
การจัดการพลังงาน (ตอ) 

3.1.3 ใหแสดงโครงสราง  อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานจัดการ 
พลังงาน 

3.1.3.2 ใหแสดงตารางท่ี 3-1 บทบาทและหนาท่ี
ของพนักงานเก่ียวกับการจัดการพลังงานในหนวยงานการจัด
การพลังงาน 

3.2 การประเมินสถานการณการจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตน 

3.2 ใหแสดงภาพท่ี 3-4 ประเมินสถานการณการจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตนขององคกรโดยใช Energy Management 
System 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
และการประชาสัมพันธ 

3.3 ใหแสดงการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและการ
ประชาสัมพันธ 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน 

3.3.1 ใหแสดงนโยบายอนุรักษพลังงานของภายใน
องคกรโดยจะตองมีผูบริหารลงนามรับทราบ 

3.3.2 การประชาสัมพันธ 3.3.2 ให ดํ า เ นินการประชาสัมพันธและ เผยแพร
นโยบายอนุรักษพลังงาน  พรอมทั้งแสดงภาพท่ี  3-5 การ
ประชาสัมพันธของอาคาร ประกอบ ซึ่งมีวันที่ระบุชัดเจน 

3.3.3 ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ด า น
พลังงาน 

3.3.3 ใหแสดงการดําเนินกิจกรรมดานพลังงานของ
อาคาร 

3.3.3.1 กิจกรรมการอนุรักษ
พลังงาน 

3.3.3.1 ใหแสดงรายละเอียดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงาน และการใหความรูความเขาใจดานเทคนิคการอนุรักษ
พลังงาน แกพนักงานภายในบริษัท โดยแสดงภาพท่ี 3-6 การ
ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน ประกอบ โดยตองระบุ
วัน เดือน และป ที่จัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 

3.3.3.2 กิจกรรมดานการจัดการ 
พลังงาน 

3.3.3.2 ใหแสดงรายละเอียดกิจกรรมดานการจัด
การพลังงาน พรอมทั้งแสดงภาพท่ี 3-7 การดําเนินกิจกรรมดาน
การจัดการพลังงานประกอบ ในแตละครั้ง โดยตองระบุ วัน
เดือน และป ที่จัดกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  

3.4 ใหแสดงรายละเอียดการประเมินศักยภาพดานเทคนิค 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร  3.4.1 ใหแสดงการประเ มินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานระดับองคกร 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาและ
เช้ือเพลิงในรอบ 1 ป 

3.4.1.1 ใหแสดงตารางท่ี 3-2 การใชพลังงานและ
เชื้อเพลิงในรอบ 1 ป เพ่ือแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
และเช้ือเพลิงของอาคารยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันที่
จัดทํารายงาน โดยแสดงขอมูลเปนรายเดือน  

3.4.1.2 สัดสวนการใชพลังงาน
ไฟฟาแยกตามระบบ 

3.4.1.2 ใหแสดงตารางที่ 3-3 สัดสวนการใช
พลังงานไฟฟาแยกตามระบบ โดยแยกตามระบบตางๆ ไดแก 
ระบบปรับอากาศ แสงสวาง และอื่นๆ และแสดงกราฟลงใน
ภาพท่ี 3-8 สัดสวนการใชพลังงาน 

3.4.1.3 สัดสวนการใชเช้ือเพลิง
แยกตามระบบ 

3.4.1.3 ใหแสดงตารางที่ 3-4 สัดสวนการใช
พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ โดยแยกตามระบบตางๆ ไดแก 
การใชเช้ือเพลิงในระบบหมอไอนํ้า เตาอบ และอื่นๆ พรอม
แสดงกราฟสัดสวนการใชเช้ือเพลิง ลงในภาพท่ี 3-8 สัดสวน
การใชพลังงาน  

3.4.1.4 ก า ร ใช เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ใน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ 

3.4.1.4 ใหแสดงตารางที่ 3-5 การใชเชื้อเพลิงใน
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  โดยแยกตามชนิดของเครื่องจักร
อุปกรณที่ใชงานอยูในอาคารควบคุม ไดแก หมอไอนํ้า เครื่อง
น่ึงอัดไอ เครื่องทํานํ้ารอน เครื่องทํานํ้ากลั่น เครื่องอบผา และ
อุปกรณอื่นๆ 

3.4.1.5 การใชเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา 

3.4.1.5 ใหแสดงตารางที่ 3-6  การใชเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟา โดยแสดงการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ใน
กรณีที่อาคารควบคุมมีการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ของตนเอง 

3.4.1.6 สรุปการใชพลังงาน 3.4.1.6 ใหแสดงตารางท่ี 3-7 สรุปการใชพลังงาน 
เพ่ือสรุปการใชพลังงานทั้งหมด ทั้งไฟฟาและเชื้อเพลิงที่ใชใน
อาคารควบคุม 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.4.2 การประ เ มินระ ดับก าร ให 

บริการ 
3.4.2 ใหแสดงการประเมินระดับการใหบริการ 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 

3.4.2.1 ใหแสดงตารางระดับการใชพลังงานทั้ง
พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาตอหนวยพ้ืนที่ของอาคาร
ควบคุม (SEC) พรอมทั้งแสดงภาพท่ี 9 กราฟแสดงระดับ
ปริมาณการใชบริการและภาพท่ี 10 กราฟแสดงระดับการใช
พลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตของอาคาร ดังน้ี 

- สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล ใหแสดง

ในหนวย MJ/เตียง-วัน และ MJ/คน-วัน (ตารางที่ 3-8) 

- สําหรับอาคารประเภทสํานักงาน ศูนยการคา 

สถานศึกษาและอื่นๆ ใหแสดงในหนวย MJ/M2 (ตารางที่ 3-9) 

- สําหรับอาคารประเภทโรงแรม หองชุด และ
อื่นๆ ใหแสดงในหนวย MJ/หอง-วัน (ตารางที่ 3-10) 

3.4.3 การประเมินคามาตรฐานการใช
พลังงานตามกฎกระทรวง 

3.4.3 ใหแสดงการประเมินระดับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ 

3.4.3.1 การติดต้ัง เครื่องจักร
หรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและ
การอนุรักษพลังงาน 

3.4.3.1 ใหแสดงขอมูลการติดต้ังเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ดังน้ี 

ตารางที่ 3-11 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
หมอแปลงไฟฟา 

ตารางที่ 3-12 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
ระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 

ตารางที่ 3-13 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 

ตารางที่ 3-14 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 

ตารางที่ 3-15 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
หลอดชนิดอ่ืนๆ 

ตารางที่ 3-16 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ ขนาดต้ังแต 5 กิโลวัตต
ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.4.3.1 การติดต้ัง เครื่องจักร

หรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและ
การอนุรักษพลังงาน (ตอ) 

ตารางที่ 3-17 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
หมอไอนํ้า 

ตารางที่ 3-18 การใชพลังงานและรายละเอียด
ระบบการนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 

ตารางที่ 3-19 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอนํ้า 

ตารางที่ 3-20 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
เคร่ืองตนกําลัง 

ตารางที่ 3-21 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

ตารางที่ 3-22 การใชพลังงานและรายละเอียดของ
หมอไอนํ้า 

3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใช
พลังงานตามกฎกระทรวง 

3.4.4 ใหแสดงคามาตรฐานการใชพลังงานตามราง
กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคาร  และขนาดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน 

(1) ใหแสดงตารางท่ี 3-23 คาการถายเทความรอนรวม
ของอาคาร เพ่ือแสดงคาการถายเทความรอนรวมของผนัง
อาคาร (OTTV) และของหลังคา (RTTV) ของอาคารแตละหลัง
ที่อยูภายใตอาคารควบคุมน้ันๆ เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน  

(2) ใหแสดงตารางที่ 3-24 คามาตรฐานระบบไฟฟาแสง
สวาง เพ่ือแสดงคาการใชไฟฟาสองสวางในอาคารโดยไมรวม
พ้ืนที่ที่จอดรถของอาคารแตละหลังที่อยูภายใตอาคารควบคุม
น้ันๆ เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

(3) แสดงตารางที่ 3-25 คามาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
เพ่ือแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
แตละตัวเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

(4) ใหแสดงตารางที่ 3-26 คามาตรฐานอุปกรณผลิตนํ้า
รอน เพ่ือแสดงคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าของอุปกรณผลิต
นํ้ารอนที่ ติดต้ังภายในอาคารควบคุม  เปรียบเทียบกับคา
มาตรฐาน 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และ
คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 

3.5 ใหแสดงการกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณ
ผลตอบแทนทางการเงิน 

3.5.1 ผลการ ดํ า เ นินง านอ นุรั กษ
พลังงานตามมาตรการของปที่ผานมา 

3.5.1 ใหแสดงตารางที่ 3-27  ผลการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานของปท่ีผานมา โดยแสดงผลของการดําเนินงานตาม
แผนอนุรักษพลังงานในรอบ 2 ปที่ผานมา นับจากวันที่ทํา
รายงาน ในแตละมาตรการ มีรายละเอียด คือ ช่ือมาตรการ 
แผนการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน (เริ่มตน-สิ้นสุด) เปาหมาย
การดําเนินงาน รวมถึงสถานะ การดําเนินงาน เพื่อเปนการ
ติดตามความคืบหนาของมาตรการอนุรักษพลังงานในปที่ผาน
มา และในกรณีที่บางมาตรการที่ยังดําเนินการไมเปนที่เรียบรอย
ก็สามารถนํามาตรการมาดําเนินการตอในปปจจุบัน 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการ
ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.5.2 ใหแสดงตารางที่ 3-28  การกําหนดมาตรการและ
เปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ซึ่ง
ตองแสดงรายละเอียดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 ป นับจากวันที่ทํา
รายงาน ผลตรวจวัดกอนปรับปรุง เปาหมายการปรับปรุง และ
เปาหมายการประหยัดตอป รวมท้ังเงินลงทุน และระยะเวลาคืน
ทุน 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน 

3.6 ใหแสดงการจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุก
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.6.1 ใหแสดงตารางที่ 3-29 แผนการดําเนินงานรวม
ทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยแสดงแผนการดําเนินงานรวม
ทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน  โดยแสดงเปนรายละเอียด
แผนการดําเนินการในแตละขั้นตอนของแตละมาตรการของ 1 
ปที่ผานมา เชน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ การติดต้ัง
อุปกรณ การทดสอบการใชงาน การตรวจวัดผล การประเมินผล
ประหยัด เปนตน โดยระบุระยะเวลาดําเนินการ 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน (ตอ) 

3.6 ใหแสดงการจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการ
จัดการพลังงาน 

3.6.2 ให แสดงแผนการจัดฝ กอบรมด านการ จัด
การพลังงาน 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัด
ฝกอบรมดานพลังงานขององคกร 

3.6.2.1 ใหแสดงตารางท่ี 3-30 หลักสูตรการจัด
ฝกอบรมขององคกร โดยแสดงแผนการจัดฝกอบรมขององคกร 
และระบุรายละเอียดหลักสูตรการจัดฝกอบรมขององคกร 
พรอมทั้งระบุชวงการจัดฝกอบรม 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 3.6.2.2 ใหแสดงตารางท่ี 3-31 แบบบันทึกการ
เขาฝกอบรม เพ่ือแสดงบันทึกการอบรมในแตละครั้ง ซึ่งตอง
แสดงชื่อหลักสูตร วันที่ เวลา วิทยากร พรอมทั้งระบุเรื่องที่จัด
ฝกอบรม 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการ
จัดการพลังงาน 

3.7 ใหแสดงการตรวจติดตาม  และประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

3.7.1 ใหแสดงตารางท่ี 3-32 ผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติการ  โดยทําการระบุระยะเวลาของการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอนของแผนการดําเนินการในแตละ
มาตรการท่ีกําหนดไว และระบุระยะเวลาของการดําเนินการ
ของแผนปฏิบัติงานจริง ใน 

3.7.2 ส รุ ป ร า ย ล ะ เ อี ย ด ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.2 ใหแสดงรายละเอียดผลการปฏิบั ติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงานของมาตรการดานไฟฟา  โดย
รายละเอียดที่ใหทําการแสดงประกอบดวย ช่ือมาตรการท่ี
ดําเนินการปรับปรุง ผูรับผิดชอบมาตรการ สถานที่ปรับปรุง 
อุปกรณที่ปรับปรุง  สาเหตุการปรับปรุง  รายละเอียดการ
ปรับปรุง ผลที่ไดจากการปรับปรุง (โดยใหแสดงภาพกอนการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน  เปรียบเทียบกับภาพหลังการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน ในภาพที่ 3-11 ภาพการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรการ) นอกจากน้ีแลวกําหนดใหมีการ
แสดงผลการประหยัดที่เกิดจากการดําเนินการตามมาตรการ ซึ่ง
รวมถึงผลประหยัดทางดานเช้ือเพลิง และเงินลงทุน 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการ 

พลังงานภายใน 
3.7.3 ใหแสดงการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน

ภายใน ซึ่งแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการ

จัดการพลังงานภายในหนวยงานการจัด
การพลังงาน 

3.7.3.1 ใหตรวจติดตามการจัดการพลังงาน โดย
ระบุในแบบการตรวจสอบภายในหนวยการจัดการพลังงาน 
เพ่ือใหการจัดการพลังงานขององคกรเปนไปอยางตอเน่ืองและ
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน โดยใหระบุ
ช่ืออาคาร, รายช่ือคณะทํางานอนุรักษพลังงาน กิจกรรมท่ีไดรับ
การมอบหมาย สรุปความกาวหนา ระบุปญหาและอุปสรรค 
กิจกรรมที่ ได ดํ า เ นินการและใหแสดงกิจกรรมที่ ได รับ
มอบหมายในครั้งน้ี 

3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการ
จัดการพลังงานภายในองคกร 

3.7.3.2 ใหตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน โดย
ระบุในรายงานการตรวจสอบ เพื่อประชาสัมพันธและขอความ
รวมมือจากฝายตางๆ ทั้งยังเปนการระดมความคิดเห็นจากฝาย
ตางๆ  เ พ่ือใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนไปอยาง
ตอเน่ืองและประสบผลสําเร็จ โดยรายละเอียดของรูปแบบ
จะตองประกอบดวยรายช่ือคณะผูรับผิดชอบท่ีเขารวมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ความกาวหนาของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เปนตน 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการ
สรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและ
กิจกรรมอื่นๆ 

3.7.4 ใหแสดงตารางท่ี 3-33 การตรวจสอบมาตรการ
การเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน เพื่อตรวจสอบ
มาตรการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน รวมถึง
ผลของกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น อาทิเชน การประกวดคําขวัญ การ
จัดทําสต๊ิกเกอรติดที่สวิทซปด-เปด เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
แสงสวาง เปนตน 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัด
การพลังงาน 

3.7.5 ใหแสดงตารางที่ 3-34  สรุประบบการตรวจสอบ
วิธีการจัดการพลังงาน เพ่ือสรุประบบการตรวจสอบระบบการ
จัดการพลังงาน โดยทําการแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ
ของมาตรการการอนุรักษพลังงานในแตละดาน เชน มาตรการ
ดานไฟฟา มาตรการดานเช้ือเพลิง และมาตรการดานการจัดการ 
ทั้ง น้ีในแตละมาตรการตองทําการระบุระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และผูรับผิดชอบในแตละมาตรการ 
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ตารางท่ี 6-4 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไข ผล
การดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.8 ใหแสดงการทบทวนผลการดําเนินการ 

3.8.1 กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
เสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยาง
ยั่งยืน 

3.8.1 ใหแสดงตารางที่ 3-35 มาตรการเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางย่ังยืน โดยมาตรการเสนอแนะ 
อาจไดมาจากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ผานมา ซึ่งสามารถใชเปนประโยชนสําหรับ
องคกรเพ่ือใชกําหนดเปนมาตรการอนุรักษพลังงานในปถัดไป 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและ
ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษ
พลังงาน 

3.8.2 ใหแสดงตารางท่ี  3-36 การตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการปฏิบั ติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการ
อนุรักษพลังงาน โดยแสดงการตรวจสอบและวิเคราะหการ
ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานท่ีผานมา ซึ่งมี
รายละเอียด  คือ  ระยะเวลาการดําเนินการ  สถานภาพการ
ดําเนินการ การลงทุน ผลการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ 

 
6.2 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึน ไดสรุปแนวทางและข้ันตอน วิธีใน
การดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว รวมท้ังเสนอ
แนวทางและตัวอยางการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหเจาของอาคารควบคุมและ
ผูเกี่ยวของสามารถนําไปใช เพื่อประโยชนในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน และบรรลุผลสําเร็จ
ตามกฎหมาย ซ่ึงไดแสดงคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน โดยสรุปรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
6.2.1 สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 
 
 สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม เปนการสรุปสาระสําคัญ
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และหลักการของพระราชบัญญัติ รวมทั้งหนาท่ีของอาคารควบคุม และแนวทางที่ตองดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ซ่ึง
เจาของอาคารควบคุมและบุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถเขาใจและดําเนินการตามกฎหมายไดสะดวก
และรวดเร็ว ซ่ึงประกอบดวย 

 1) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

  1.1) หลักการของพระราชบัญญัติ 
  1.2) กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 
  1.3) มาตรการในการดําเนินการ 
  1.4) บทลงโทษ 
  1.5) คาธรรมเนียมพิเศษ 
 2) ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
 3) หนาท่ีของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
 4) ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
  4.1) ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
  4.2) ผูตรวจสอบพลังงาน 
  4.3) วิธีการจัดการพลังงาน 
 
6.2.2 สวนท่ี 2 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน 
 
 สวนท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน ไดแสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับการอนุรักษพลังงาน สําหรับอาคารควบคุมของประเทศไทยในปจจุบัน เพื่ออางอิงและเปนขอมูล
ในการดําเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงประกอบดวย 

 1) พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2550 

 2) พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 
 3) รางกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ 
  3.1) รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
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  3.2) รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีและจํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

  3.3) รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

  3.4) รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน การขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน 

 
6.2.3 สวนท่ี 3 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 
 สาระสําคัญของ สวนท่ี 3 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คือ 

แนวทางและการประยุกตใชการจัดการพลังงาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงไดแสดงวิธีและข้ันตอนการจัดการพลังงาน รวมถึงได
เพิ่มเติมแนวทางการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยใชหลักการจากการพัฒนาระบบมาตรฐานการ
จัดการพลังงาน (8 ข้ันตอน) และแสดงคําอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน สําหรับอาคารควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 

 1) ขอ 3.1 วิธีการนําข้ันตอนการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานมาประยุกตใช 8 
ข้ันตอน คือ 

  ข้ันท่ี 1  การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
  ข้ันท่ี 2  การประเมินสถานะเบ้ืองตน 
  ข้ันท่ี 3  การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 
  ข้ันท่ี 4  การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 
  ข้ันท่ี 5  การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
  ข้ันท่ี 6  การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
  ข้ันท่ี 7  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ข้ันท่ี 8  การทบทวนผลการดําเนินการ 
 2) ขอ 3.2 คําอธิบายเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน โดยสรุป

รายละเอียดและขอกําหนด ท่ีอาคารควบคุมตองดําเนินการในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
เปนตาราง 
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6.2.4 สวนท่ี 4 คําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงาน 
 
 สวนท่ี 4 คําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงาน ไดอธิบายและแสดงตัวอยางการ

กรอกขอมูลลงในรายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหผูรับผิดชอบประจําอาคารควบคุม หรือผูท่ี
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สามารถกรอกขอมูลลงในรายงานการจัดการพลังงานไดอยาง
ถูกตองและครบถวน ซ่ึงในสวนท่ี 3 ไดแบงออกตามวิธีและขั้นตอนในรายงานการจัดการพลังงาน 
คือ สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ และสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน โดย
สรุปได ดังตอไปนี้ 

 
 6.1.4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 

 
   สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน ไดอธิบายรายละเอียดของขอมูลท่ีอาคารควบคุม
ตองกรอก เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนลงในรายงานการจัดการพลังงาน ซ่ึงตองกรอกลงในชองวาง 
ไดแก ชื่ออาคาร ช่ือนิติบุคคล TSIC-ID ท่ีตั้งอาคาร ปท่ีเปดใชงาน จํานวนอาคาร หมอแปลง เวลา
ทํางานของอาคาร จํานวนหอง/เตียง/พื้นท่ีเชา และขอมูลพื้นท่ีอาคาร และตัวอยางการกรอกขอมูลลง
ในตาราง ไดแก ตารางแสดงขอมูลพื้นท่ีอาคาร รายละเอียดผูรับผิดชอบพลังงาน พรอมท้ังแสดง
ภาพตัวอยาง คือ ภาพท่ี 1-1 และภาพท่ี 1-2 
 
 6.1.4.2 สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 
 
   สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ มีจุดประสงคและสาระสําคัญ เพื่อแสดง
ข้ันตอนและกระบวนการใชพลังงานในการใหบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ขอ 2.1 กระบวนการการใหบริการของอาคารควบคุม ไดอธิบายขอมูลท่ีตอง
แสดงลงในกระบวนการใหพลังงานในการใหบริการ ซ่ึงไดแก ช่ืออาคารควบคุม ประเภทของ
อาคารควบคุม ผลผลิตของอาคารควบคุม ปริมาณการใหบริการเฉล่ียตอป และแสดงตัวอยาง ภาพท่ี 
2-1 ของอาคารควบคุมประเภทตางๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา และสํานักงาน 
 

   ขอ 2.2 ขอมูลการใหบริการ ไดอธิบายขอมูลท่ีตองระบุในตารางท่ี 2-1 และ
แสดงตัวอยางการคํานวณรอยละของหองท่ีจําหนายตอเดือนสําหรับอาคารควบคุมประเภทโรงแรม 
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รวมท้ังแสดงตัวอยางตารางท่ี 2-2 ในกรณีอาคารควบคุมประเภทตางๆ ไดแก โรงพยาบาล และ
โรงแรม 
 

   ขอ 2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก ไดอธิบายขอมูลท่ีตองระบุลงในตารางท่ี 2-2 
พรอมท้ังแสดงตัวอยางตารางท่ี 2-2 
 
 6.1.4.3 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 
   ขอ 3.1  การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 

     ขอ 3.1.1 โครงสรางองคกร ไดอธิบายการแสดงผังโครงสรางของ
องคกร รวมท้ังแสดงตัวอยางภาพท่ี 3-1 ท้ังในกรณีท่ีเปนแผนกหนึ่งขององคกรและกรณีท่ีเปน
หนวยงานราชการ ซ่ึงมีความยุงยากในการดําเนินการ 
      ขอ 3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานของหนวยงานการจัดการ 
พลังงาน ไดอธิบายขอมูลท่ีตองระบุและแสดงตัวอยางภาพที่ 3-2 โดยขอมูลท่ีตองระบุ ไดแก ช่ือ-
สกุล ตําแหนง วันท่ีประกาศของคณะทํางานของหนวยงานการจัดการพลังงาน โดยท่ีผูบริหารสูงสุด
ตองลงนาม โดยไดแสดงตัวอยาง 2 แบบ 
     ขอ 3.1.3 โครงสราง  อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของ
พนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน 
      ขอ 3.1.3.1 ผังโครงสรางหนวยงานการจัดการพลังงาน  
โดยอธิบายการแสดงภาพท่ี 3-3 ซ่ึงตองระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ ตําแหนง ชื่อ-สกุล ของ
ผูรับผิดชอบในหนวยงาน รวมท้ังแสดงตัวอยางภาพท่ี 3-3 ในกรณีท่ีมีการตรวจติดตามภายในและ
กรณีท่ีแบงเปนฝายหรือแผนกตางๆ 
      ขอ 3.1.3.2 อํานาจหนา ท่ีและความรับผิดชอบของ
พนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน  ไดอธิบายการระบุบทบาทและอํานาจ หนาท่ี และความ
รับผิดชอบดานการจัดการพลังงาน พรอมท้ังแสดงตัวอยางตารางท่ี 3-1 
 

   ขอ 3.2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตน โดยไดแสดง
ตัวอยางภาพที่ 3-4 โดยใช Energy Management System และสรุปสถานะเบ้ืองตนของวิธีการจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตนจากภาพท่ี 3-4 โดยประเมินท้ังกิจกรรมการพัฒนาองคกร นโยบายพลังงาน การจัด
องคกร การจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการลงทุน 
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   ขอ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 
 

     ขอ 3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน ไดอธิบายแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน พรอมท้ังแสดงตัวอยางการกําหนดนโยบายการอนุรักษ
พลังงาน 3 แบบ 
     ขอ 3.3.2 การประชาสัมพันธ ได แสดง ตัวอย า งแนวทางการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ซ่ึงตองแสดงภาพท่ี 3-5 ท่ีมีวันท่ี เดือน ป ระบุ 
พรอมท้ังเขียนคําอธิบายภาพ รวมทั้งแสดงตัวอยางภาพท่ี 3-5 
     ขอ 3.3.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 
      ขอ 3.3.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน ในสวนนี้
ไดอธิบายขอมูลท่ีตองแสดงเก่ียวกับการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
โดยแสดงตัวอยางภาพท่ี 3-6 ซ่ึงตองระบุขอมูลดังนี้ รายละเอียดโดยสรุปของการจัดกิจกรรมดาน
การอนุรักษพลังงานในแตละคร้ัง คําอธิบายภาพ รวมท้ังระบุ วัน เดือน ป คร้ังท่ี ท่ีจัดกิจกรรม 
      ขอ 3.3.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน ซ่ึงอธิบาย
การแสดงการจัดกิจกรรมดานการจัดการพลังงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยแสดงตัวอยางภาพท่ี 3-7 
ซ่ึงตองระบุขอมูลดังนี้ รายละเอียดโดยสรุปของการจัดกิจกรรมดานการจัดการพลังงานแตละคร้ัง 
คําอธิบายภาพ รวมท้ังระบุ วัน เดือน ป คร้ังท่ี ท่ีจัดกิจกรรม 
 

   ขอ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

     ขอ 3.4.1 การประเมินระดับองคกร โดยอาคารควบคุมตองทําการ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานจากขอมูลการใชพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง และพลังงานชนิด
อ่ืนๆ ดังนี้ 
      ขอ 3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาและเช้ือเพลิงในรอบ 1 ป  
โดยอธิบายขอมูลท่ีตองระบุลงในตารางท่ี 3-4 ในแตละชอง ไดแก เดือนและปท่ีมีการใชพลังงาน 
กรณีการใชไฟฟา กรณีการใชเช้ือเพลิง คาใชจายในการใชพลังงานรวม และคาความรอนของ
พลังงานแตละชนิด และแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลลงในตารางท่ี 3-4  
      ขอ 3.4.1.2 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ  
โดยอธิบายขอมูลท่ีตองกรอกลงในตารางท่ี 3-5 ในแตละชอง ไดแก การใชไฟฟาในระบบตางๆ 
(เชน แสงสวาง ปรับอากาศ และระบบอ่ืนๆ เปนตน) ปริมาณการใชไฟฟา ในหนวย kWh/ป และ 
MJ/ป และหนวยรอยละ พรอมท้ังแสดงตัวอยางตารางท่ี 3-5 และภาพท่ี 3-8 
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      ขอ 3.4.1.3 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตามระบบ โ ด ย
อธิบายขอมูลท่ีตองกรอกลงในตารางท่ี 3-6 ในแตละชอง ไดแก การใชเช้ือเพลิงในระบบตางๆ (เชน 
ไอน้ํา และระบบอ่ืนๆ เปนตน) ปริมาณการใชเช้ือเพลิง ในหนวย MJ/ป และหนวยรอยละ และ
เช้ือเพลิง พรอมท้ังแสดงตัวอยางตารางท่ี 3-6 และภาพท่ี 3-8 
      ขอ 3.4.1.4 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  
ไดอธิบายขอมูลท่ีตองกรอกลงในตารางท่ี 3-7 ในแตละชอง ไดแก ชื่ออุปกรณ ปริมาณการใช
เช้ือเพลิง ราคา และมูลคาเช้ือเพลิง พรอมท้ังแสดงตัวอยางตารางท่ี 3-7 ในอุปกรณหมอไอน้ํา โดยใช
น้ํามันเตาเกรด A และเกรด C 
      ขอ 3.4.1.5 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ซ่ึงอธิบาย
ในกรณีท่ีอาคารควบคุมมีการผลิตไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ตองกรอกขอมูลลงในตารางที่ 3-6 
ดังนี้ เดือน/พ.ศ. ท่ีมีการใชไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา กําลังผลิตติดต้ัง (Capacity) ของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา ปริมาณการใชเช้ือเพลิงหลัก และช่ัวโมงการเดินเคร่ืองจักร 
      ขอ 3.4.1.6 สรุปการใชพลังงาน โดยอธิบายขอมูลท่ีตอง
กรอกลงในตารางท่ี 3-7 เพ่ือสรุปการใชพลังงานรวมท้ังหมด ท้ังพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง และชนิด
อ่ืนๆ ในแตละชอง ไดแก ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช หนวย ปริมาณการใช คาความรอนเฉล่ีย และปริมาณ
ความรอนรวม 
     ขอ 3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ สวนนี้อาคารควบคุม
ตองแสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง และชนิดอ่ืนๆ ในการใหบริการ ดังนี้ 
      ขอ 3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอ
หนวยผลผลิต ไดอธิบายขอมูลท่ีอาคารควบคุมตองกรอกลงในตารางท่ี 3-8 หรือ ตารางท่ี 3-9 หรือ
ตารางท่ี 3-10 (แยกตามประเภทอาคารและทําเพียงตารางเดียวเทานั้น) และแสดงภาพท่ี 3-9 และ
ภาพท่ี3-10 พรอมท้ังไดแสดงตัวอยางการกรอกขอมูล และตัวอยางการแสดงภาพ 
     ขอ 3.4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
      ขอ 3.4.3.1 การติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอ
การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน  โดยอธิบายขอมูลท่ีอาคารควบคุมตองประเมินอุปกรณ
และเครื่องจักรท่ีใชพลังงานในอาคารควบคุม ไดแก หมอแปลงไฟฟา ระบบปรับอากาศแบบหนวย
เดียว ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ระบบแสงสวาง เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ ขนาด
ตั้งแต 5 กิโลวัตตข้ึนไป หมอไอน้ํา เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชในระบบการนําความรอนปลอยทิ้ง
กลับมาใช เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา ระบบผลิตไฟฟา และเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใช
เช้ือเพลิงอ่ืนๆ (ตารางท่ี 11 ถึง ตารางท่ี 22) 
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     ขอ 3.4.4 การประเมินค ามาตรฐานการใชพลังงานตามร าง
กฎกระทรวง  ไดอธิบายขอมูลท่ีอาคารควบคุมตองระบุในตารางท่ี 3-23 ถึง ตารางท่ี 3-26 ไดแก คา
การถ าย เทความรอนรวมของอาคาร  คามาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวาง  คามาตรฐาน
เคร่ืองปรับอากาศ และคามาตรฐานอุปกรณผลิตน้ํารอน 
 

   ขอ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการ
เงิน 
 

     ขอ 3.5.1 ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานของปท่ีผานมา อาคาร
ควบคุมตองแสดงมาตรการ เปาหมาย และผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานในรอบ 2 ปท่ี
ผานมา ลงในตารางท่ี 3-27 ไดแก ชื่อมาตรการ เปาหมายการดําเนินการตามมาตรการ แผนการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน และสถานภาพการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน พรอมท้ัง
แสดงตงัอยางตารางท่ี 3-27 
     ขอ 3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามแผน
อนุรักษพลังงาน  ไดอธิบายรายละเอียดของขอมูลท่ีตองกรอกลงในตารางท่ี 3-28 ซ่ึงตองแสดง
ยอนหลัง 1 ปนับจากวันท่ีจัดทํารายงาน ดังนี้ รายละเอียดมาตรการและการกําหนดมาตรการอนุรักษ
พลังงาน เปาหมายการประหยัดตอป เงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน 
    

   ขอ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
 

     ขอ 3.6.1 แผนการดําเนินการรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน  
อธิบายขอมูลท่ีตองระบุในแผนการดําเนินการในแตละข้ันตอนของแตละมาตรการ 1 ปท่ีผานมา 
เชน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ การติดตั้งอุปกรณ การทดสอบการใชงาน การตรวจวัดผล การ
ประเมินผลประหยัด เปนตน พรอมท้ังแสดงตัวอยางในตารางท่ี 3-29 
     ขอ 3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน 
      ขอ 3.6.2.1 ราย ช่ือห ลัก สูตรการจั ดฝ กอบรมด าน
พลังงานขององคกร อธิบายขอมูลท่ีตองแสดงในตารางท่ี 3-30 ดังตอไปนี้ ช่ือหลักสูตร, รายละเอียด
ในการจัดฝกอบรมดานพลังงานขององคกร สถาบันหรือช่ือวิทยากร วิธีการในการฝกอบรม กลุม
ผูเขารวมหรือผูรับผิดชอบ และ ระบุเดือน ปพ.ศ. ท่ีจะจัดฝกอบรมโดยระบายแถบทึบ พรอมแสดง
ตัวอยางตารางท่ี 3-29 
      ขอ 3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม ไดอธิบายขอมูลท่ีตอง
แสดงการบันทึกการจัดฝกอบรมดานพลังงานขององคกรในแตละคร้ังในตารางท่ี 3-31 ไดแก ชื่อ
หลักสูตร วันท่ี เวลา ช่ือของวิทยากรและรายช่ือผูเขาฝกอบรม พรอมแสดงตัวอยางตารางท่ี 3-31 
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   ขอ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
 

     ขอ 3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ไดอธิบาย
ขอมูลท่ีตองแสดงการตรวจสอบการดําเนินการอนุรักษพลังงานวาตรงตามแผนปฏิบัติการหรือไม 
พรอมท้ังแสดงตัวอยาง ซ่ึงขอมูลท่ีตองกรอกในตารางท่ี 3-32 ไดแก ปพ.ศ. และเดือนท่ีทําการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบระหวางแผนปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงตองระบายแถบ ลงใน
ชองแผนดําเนินการ (   แผนปฏิบัติงาน และ    การปฏิบัติงานจริง) พรอมท้ังแสดงตัวอยาง
ตารางท่ี 3-32 
 

     ขอ 3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษ
พลังงาน  อธิบายการแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงานแตละดาน และแสดงตัวอยางการ
กรอกขอมูลท้ังมาตรการอนุรักษพลังงานไฟฟา และความรอน โดยตองระบุขอมูลดังตอไปนี้ ลําดับ
มาตรการอนุรักษพลังงาน ช่ือมาตรการท่ีดําเนินการปรับปรุง อุปกรณท่ีปรับปรุงและสถานที่
ปรับปรุง เปาหมายเชิงปริมาณของพลังงานท่ีประหยัดไดจากการดําเนินมาตรการ (กรณีไฟฟาและ
เช้ือเพลิง) ชื่อและตําแหนงผูรับผิดชอบแตละมาตรการ ช่ืออุปกรณท่ีทําปรับปรุง ระบุจํานวน
อุปกรณท่ีจะปรับปรุง สถานท่ีท่ีจะดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน สภาพท่ีเปนอยูของเคร่ืองจักร 
อุปกรณ หรือสภาพการใชงานกอนดําเนินการปรับปรุง เปาหมายเชิงปริมาณ ระดับการใชพลังงาน
อางองกอนการปรับปรุง ระดับการใชพลังงานหลังการปรับปรุง จํานวนเงินลงทุนท้ังหมด จํานวน
เงินท่ีประหยัดได วิธีการปรับปรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ และภาพการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรการกอนและหลังการดําเนินการอนุรักษพลังงาน (ภาพท่ี 3-11) แผนการดําเนินการแตละ
มาตรการ และวิธีการคํานวณประกอบ 
 

     ขอ 3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน 
      ขอ 3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน
ของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน  อธิบายขอมูลท่ีตองระบุและแสดงตังอยางการกรอก
แบบการตรวจสอบภายในของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน เพื่อใหการจัดการพลังงาน
ขององคกรเปนไปอยางตอเนื่องและประสบผลสําเร็จ โดยตองระบุขอมูลดังนี้ ชื่ออาคาร TSIC-ID 
รายละเอียดในการตรวจสอบ (คร้ังท่ี วัน เดือน ปพ.ศ. และระยะเวลาในการตรวจสอบ) รายช่ือ
คณะทํางานของอาคารทีเขารวมกิจกรรม กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการไปในคร้ังท่ีแลว 
สรุปความกาวหนาของงานท่ีรับมอบหมายในคร้ังท่ีแลว ระบุปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการ
ดาํเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงาน กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ และกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายในการเขา
รวมกิจกรรมคร้ังนี้ 
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      ขอ 3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน
องคกร  อธิบายขอมูลท่ีตองระบุในรายงานการประชุมเพื่อแสดงตอการประชุมภายในองคกร เพ่ือ
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากฝายตางๆ และระดมความคิดเห็นจากฝายตางๆ โดยตองระบุ
ขอมูลดังนี้ ระบุรายละเอียดในการประชุม (คร้ังท่ี วัน เดือน ปพ.ศ. และเวลาท่ีทําการประชุม) แสดง
รายช่ือผูท่ีเขารวมการประชุมขององคกร (ประชุมประจําเดือน รายสัปดาห เปนตน) สรุปและ
รายงานผลการประชุมคร้ังท่ีผานมา รายงานผลการดําเนินการ ปฏิบัติตามมาตรการและแผนอนุรักษ
พลังงานของมาตรการตางๆ ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติของผูรับผิดชอบ และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

     ขอ 3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกการประหยัด
พลังงานและกิจกรรอื่นๆ  ไดแสดงตัวอยางและคําอธิบายขอมูลท่ีตองระบุลงในตารางท่ี 3-33 ไดแก 
มาตรการเกี่ยวกับการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน และสถานะการดําเนินการตาม
มาตรการตางๆ 
 

     ขอ 3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน แสดงตัวอยาง
ตารางที่ 3-4 ซ่ึงตองแสดงการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานขององคกรตามแผนการดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน โดยขอมูลท่ีตองระบุ คือ ข้ันตอนวิธีการจัดการพลังงาน กิจกรรม/การดําเนินการ 
แผนการดําเนินการ เร่ิมตน-ส้ินสุด (เดือน/พ.ศ.) ผูรับผิดชอบ และผลการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 
 

   ขอ 3.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไข ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  
อาคารควบคุมตองทบทวนการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

     ขอ 3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการอนุรักษ
พลังงานอยางยั่งยืน  ไดอธิบายขอมูลท่ีตองกรอกในตารางท่ี 3-35 คือ มาตรการอนุรักษพลังงาน 
สาเหตุของการทบทวนการอนุรักษพลังงาน และการดําเนินการทบทวน พรอมท้ังแสดงตัวอยาง
ตารางท่ี 3-35 
 

     ขอ 3.8.2 ขอมูลการอนุ รักษพลังงาน  และผลการตรวจสอบ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน  แสดงตัวอยางและอธิบาย
ขอมูลท่ีตองกรอกในตารางท่ี 3-36 ไดแก ระยะเวลาดําเนินการ (แบงเปน 2 ชอง คือ ชองตามแผน
และชองดําเนินการจริง) ระบุสถานภาพการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน การลงทุนตาม
แผนและการลงทุนจริง ผลการอนุรักษพลังงาน (แบงเปน 2 ชอง คือ ชองตามเปาหมาย กรณีเปน
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มาตรการดานความรอน กรณีเปนมาตรการดานไฟฟา และชองท่ีไดรับจริง) ระบุความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 สวนท่ี 4 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน เปนสวนท่ีชวยให
อาคารควบคุมสามารถจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมายอนุรักษพลังงาน ซ่ึงมีความละเอียด ใชถอยคําท่ีสามารถเขาใจไดงาย และมีตัวอยางอยาง
ชัดเจน 



 

บทที่ 7 
 

ผลการประเมินคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

 
ผูวิจัยไดนําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม ท่ีจัดทําข้ึน ไปทดสอบกับผูเช่ียวชาญ
หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุม โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคูมือการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 ซ่ึงการประเมินไดแบงออกเปน 4 ตอนตามแบบประเมิน ดังนี้ 

7.1 ขอมูลเบ้ืองตนของกรณีศึกษา 
7.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอนุรักษพลังงานและการจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงาน 

ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
7.3 ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงาน 
7.4 ความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

7.1 ขอมูลเบ้ืองตนของกรณีศึกษา 
 

ในการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของกรณีศึกษาพบวาสามารถเก็บขอมูลจากการสอบถาม
ผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมท่ีไดคัดเลือกท้ังส้ิน 11 อาคาร ไดรับแบบประเมินจากผูเช่ียวชาญจาก
อาคารควบคุมจํานวน 12 ชุด โดยไดนําขอมูลดิบมาวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม SPSS ซ่ึงขอมูล
เบ้ืองตนของกรณีศึกษา โดยแสดงขอมูลเปนรอยละและความถ่ี แสดงในตารางท่ี 7-1 
 
ตารางท่ี 7-1  จํานวนและรอยละของขอมูลเบ้ืองตนของกรณีศึกษา 
 

ขอมูลเบื้องตน รายละเอียด ความถี่ รอยละ 
อายุการทํางานในองคกรปจจุบัน 1-3 ป 3 25.0 

4-6 ป 2 16.7 
7-9 ป 1 8.3 
ต้ังแต 10 ปขึ้นไป 6 50.0 

รวม 12 100.0 
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-  เสนอใหทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จัดสงเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
เขาไปอบรมและสงเจาหนาท่ีดูแลใหมากข้ึน เนื่องจากประสบการณการอนุรักษพลังงานที่ผานมา
การกรอกขอมูลตองอาศัยความรูความเขาใจมากในการกรอกรายละเอียด  

 

- เสนอใหทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จัดอบรมใหแกเจาของ
อาคารควบคุมหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินในการอนุรักษพลังงาน ท้ังดาน
การดําเนินการตามมาตรการที่ไมใชเงินลงทุน และใชเงินลงทุน 

 

- ออกกฎหมายบังคับอาคารควบคุมใหตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและมี
บทลงโทษอยางจริงจัง ซ่ึงจะชวยใหอาคารท่ีอยูในขายอาคารควบคุมต่ืนตัว และปฏิบัติตามกฎหมาย
มากยิ่งข้ึน 

 

- เสนอแนะใหกําหนดขอบเขตคาใชจายท่ีอาคารควบคุมตองใชในการดําเนินการจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงานและคาใชจายในการจางผูตรวจสอบพลังงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกอาคารควบคุม 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ดังนี้ 
- สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ในขอท่ี 3.5.1 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตาม

มาตรการของปท่ีผานมา ตารางผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมาเสนอ
ใหเปล่ียนจากคําวา “ผลการปฏิบัติงานจริง” เปน “การปฏิบัติงานจริง” เนื่องจากอาจเกิดความเขาใจ
ผิดวาเปนผลการดําเนินการท่ีเปนตัวเลข ไมใชการปฏิบัติงานตามแผนอนุรักษพลังงาน 

 

- สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ในขอท่ี 3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตาม
กฎกระทรวง ควรใสคามาตรฐานลงในตาราง หรือมีหมายเหตุอางอิงกฎกระทรวงวาอยูในสวนใด
ดวย 

 

นอกจากแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายอนุรักษพลังงานและรายละเอียดของรายงาน
การจัดการพลังงานแลวผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมยังไดเสนอแนะใหพิจารณารายละเอียดในการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน โดยเม่ือนําเวลาในการทํางานดานอนุรักษพลังงานมาวิเคราะหแลว 
พบวามีการทํางานดานการอนุรักษพลังงานท่ีนอยมาก เม่ือเทียบกับขอบเขตของงานที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน เนื่องจาก ตองมีการวัดและจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินศักยภาพทาง
เทคนิค รวมท้ังตองกําหนดนโยบายและแผนการอนุรักษพลังงาน จากการวิเคราะหสาเหตุขางตน
นาจะเปนปญหาในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
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7.4 ความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

การรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน ในตอนท่ี 3 ความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงาน
การจัดการพลังงาน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประเมินความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงานการ
จัดการ พลังงานในสวนตางๆ พรอมท้ังปรับปรุงคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานจาก
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีไดจากผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุม ดังแสดงในตารางท่ี 7-4 

 
ตารางท่ี 7-4  แสดงคาเฉล่ียของความเหมาะสมของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

 

ขอ คําถาม คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 
1 ความสามารถในการกรอกขอมูล 4.08 ดี 
2 สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน 4.00 ดี 
3 สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ 4.17 ดี 
4 สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน 4.17 ดี 
5 สวนที่ 3.1 กําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 4.25 ดีมาก 
6 สวนที่ 3.2 ประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 4.00 ดี 
7 สวนที่ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 4.00 ดี 
8 สวนที่ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 4.08 ดี 
9 สวนที่ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 4.00 ดี 

10 สวนที่ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 4.00 ดี 
11 สวนที่ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน 4.00 ดี 
12 สวนที่ 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 3.67 ดี 
13 คูมือในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานน้ี มีประโยชนในระดับใด 4.50 ดีมาก 

 

หมายเหตุ  ใชเกณฑการแปลผลระดับความคิดเห็นจากบทท่ี 3 (หนาท่ี 52 ) 
 

จากตารางท่ี 7-4 แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมสามารถกรอกขอมูลลงใน
รายงานการจัดการพลังงานท่ีไดจัดทําข้ึน ในระดับดี โดยสามารถกรอกขอมูลไดดีข้ึนเม่ือเทียบกับ
การกรอกขอมูลโดยท่ียังไมมีคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน จากเดิมไดคะแนนเฉล่ีย 
3.67 และเพ่ิมข้ึนเปน 4.08 และใหความเห็นวาคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานมีความ
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เหมาะสมในระดับดี สวนความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงานในสวนตางๆ มีความ
เหมาะสมในระดับดี และเห็นวาคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานมีประโยชนตอการทํา
รายงานการจัดการพลังงานในระดับดีมาก 

ผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูมือการจัดทํารายงานการ
จัดการพลังงาน ดังนี้ 

 

- คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานท่ีไดจัดทําข้ึนอยูในเกณฑดี สามารถอานและ
ทําความเขาใจไดงาย แตยังมีความตองการใหจัดตั้งท่ีปรึกษาไวใหกับอาคารควบคุม กรณีมีขอสงสัย 
เพื่อใหสามารถสอบถามเพ่ิมเติมในชวงท่ีมีการจัดทําข้ึน 

 

- ขอเสีย คือ ทําใหพนักงานหรือผูมีสวนรวมตองมาทํางานในการอนุรักษพลังงานกันอยาง
จริงจังมากข้ึน ซ่ึงแตละคนมีหนาท่ีและงานท่ีทําประจําอยูแลว ซ่ึงโดยหลักแลวถาวิเคราะหลึกๆ ก็
จะมีผูท่ีเกี่ยวของจริงๆ ท่ีปฏิบัติตามแตผูปฏิบัติงานรวมจึงไมคอยมีบทบาทมากนัก หรืออาจจะไม
เกี่ยวของกับสายงานโดยตรง จึงไดเสนอใหออกกฎหมายท่ีชัดเจนบังคับผูรวมงานใหปฏิบัติงานกัน
อยางจริงจังมากข้ึน 

 

- รายละเอียดของตัวอยางในคําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน ยังมี
ความไมเหมาะสมและชัดเจน เชน ตัวอยางของแผนผังอาคาร ตองแสดง Lay out ของอาคารท้ังหมด
ทุกช้ันหรือไม เปนตน  

 

ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะมาแกไขเพิ่มเติมเพ่ือใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงจะกลาวในบทที่ 
8 การแกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม และแสดงคูมือการอนุรักษ
พลังงานฯ ฉบับแกไข ไวในภาคผนวก ข 



 

บทที่ 8 
 

การแกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบญัญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 

 
ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงาน การ

ตรวจสอบจากผู เ ช่ียวชาญ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม 
พ.ศ.2552) มาปรับปรุงและแกไขคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีจัดทําข้ึน โดย
แสดงเฉพาะสวนท่ีมีการปรับปรุงและแกไขเทานั้น โดยแบงการแกไขและปรับปรุงเปน 2 คร้ัง มี
รายละเอียดดังนี้ 

8.1 การแกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม คร้ังท่ี 1 

 8.1.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
  8.1.1.1 การรับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
  8.1.1.2 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
  8.1.1.3 สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน 
 8.1.2 คูมือการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน 
  8.1.2.1 สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน 
  8.1.2.2 สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 
8.2 การแกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม คร้ังท่ี 2 
 8.2.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
  8.2.1.1 สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน 
 8.2.2 คูมือการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน 
  8.2.2.1 สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน 
  8.2.2.2 สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 
 
 



 

8.1 การแกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 สําหรับอาคารควบคุม คร้ังท่ี 1 
 

8.1.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
 

 8.1.1.1 การรับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 
  การแกไขและปรับปรุงในสวนนี้ คือ เพิ่มรายช่ือผูท่ีตองลงช่ือรับรอง

รายงานการจัดการพลังงาน คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ซ่ึงจากเดิมไมมี ดังนั้นในสวนการ
รับรองรายงานการจัดการพลังงาน ตองมีช่ือผูรับรองพรอมลายมือช่ือ ดังตอไปนี้ 

  1) ผูจัดทํารายงาน  
  2) ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 
  3) ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส (ถามี) 
  4) เจาของอาคารควบคุม 
 
 8.1.1.2 สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 
  ผูวิจัยไดทําการแกไขและปรับปรุงลําดับของการกรอกขอมูลเบ้ืองตนของ

อาคารควบคุม และเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการจัดการพลังงาน ดังแสดงในตารางท่ี 8-1 
 
ตารางท่ี 8-1  การแกไขและปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานในสวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 

สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงานสวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน (แกไขคร้ังท่ี 1) 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง (แกไขคร้ังท่ี 1) 
1.1 ช่ืออาคาร 1.1 ช่ืออาคาร 
1.2 ช่ือนิติบุคคล 1.2 ช่ือนิติบุคคล 
1.3 TSIC-ID 1.3 TSIC-ID 
1.4 ที่ต้ังอาคาร 1.4 ที่ต้ังอาคาร 
1.5 เปดใชงาน 1.5 อาคารเริ่มดําเนินการเมื่อ 
1.6 ประเภทอาคาร 1.6 ประเภทอาคาร 
1.7 จํานวนอาคาร 1.7 หมอแปลง 
1.8 หมอแปลง 1.8 จํานวนผูใชอาคาร 
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ตารางท่ี 8-1 (ตอ)  การแกไขและปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานในสวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
 

สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงานสวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง (แกไขคร้ังท่ี 1) 
1.9 เวลาทํางานของอาคาร 1.9 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

1.9.1 ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 
1.9.2 ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 

1.10  จํานวนหอง/เตียง/พ้ืนที่เชา 1.10  เวลาทํางานของอาคาร 
1.11  ขอมูลพ้ืนที่อาคาร 1.11  ขอมูลพ้ืนที่ของอาคาร 

1.11.1 จํานวนอาคารท้ังหมด 
1.11.2 พ้ืนที่รวมท้ังหมด 
1.11.3 สําหรับโรงแรมหรืออาคารชุด 
1.11.4 สําหรับโรงพยาบาล 

1.12  ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 1.12  แผนผังอาคาร 
1.13  แผนผังอาคาร 1.13  แผนที่ต้ังอาคาร 
1.14  แผนที่ต้ังอาคาร 

 

  รายละเอียดในการเปล่ียนแปลง สวนใหญเปนการเปล่ียนแปลงลําดับ
ข้ันตอน เปล่ียนแปลงรูปแบบของคํา (wording) เพื่อใหชัดเจนและสามารถอานเขาใจไดงายยิ่งข้ึน 
สวนการเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนๆ คือ สวนขอมูลพื้นท่ีของอาคาร ท่ีไดแยกออกเปนสวนยอย 
เพื่อใหชัดเจนและสามารถดําเนินการไดงายยิ่งข้ึน และไดสรุปรายละเอียดรายงานการจัดการ 
พลังงาน สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน  (แกไขคร้ังท่ี 1) ในตารางท่ี 8-2 
 

ตารางท่ี 8-2 รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

สวนประกอบ ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

1. ขอมูลเบื้องตน 
1.1 ช่ืออาคาร 1.1 ใหแสดงช่ืออาคารควบคุม (โดยทั่วไปแลวช่ืออาคารควบคุมจะ

เปนช่ือเดียวกับช่ือนิติบุคคล แตบางกรณีนิติบุคคลหน่ึงอาจจะมีกิจการ
อาคารอยูหลายแหง ซึ่งอาจทําใหช่ืออาคารตางจากช่ือนิติบุคคลได) 

1.2 ช่ือนิติบุคคล 1.2 ใหแสดงช่ือนิติบุคคล 
1.3 TSIC-ID 1.3 ใหแสดงหมายเลขประจําอาคารควบคุม (TSIC-ID) ซึ่งออกให

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
1.4 ที่ต้ังอาคาร 1.4 ใหแสดงที่อยูของอาคารควบคุม พรอมหมายเลขโทรศัพท 

โทรสาร และ E-mail (ถามี) 
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ตารางท่ี 8-2 (ตอ)  รายละเอียดรายงานการจัดการพลังงานสวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

สวนประกอบ ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
1.5 เปดใชงานปพ.ศ. 1.5 ใหแสดงเดือนและป พ.ศ. ที่อาคารควบคุมเริ่มเปดดําเนินการ 
1.6 ประเภทอาคาร 1.6 ใหทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับประเภทของอาคาร

ควบคุม โดยแบงประเภทตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคาร และ
ขนาดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการ
อนุรักษพลังงาน 

1.7 จํานวนอาคาร 1.7 ใหระบุจํานวนอาคาร 
1.8 หมอแปลง 1.8 ใหแสดงจํานวนหมอแปลงและขนาดของหมอแปลงที่ขอ

อนุญาต 
1.9 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 1.9 ใหแสดงตารางท่ี 1-1 รายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงาน

สามัญ และตารางที่ 1-2 รายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
(ถามี) เพ่ือแสดงรายช่ือและรายละเอียดของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

1.10 เวลาทํางานของอาคาร 1.10 ใหแสดงเวลาทํางานของอาคารควบคุม กรณีอาคารควบคุม
แหงน้ันมีจํานวนอาคารหลายหลัง หรือมีพ้ืนที่การใชประโยชนหลาย
อยาง ที่มีเวลาการทํางานไมตรงกัน ใหระบุการทํางานของกิจกรรมหลัก 

1.11 ขอมูลพ้ืนที่อาคาร 
 

1.11 ใหแสดงพื้นที่ของอาคารควบคุม (อาคารทุกประเภท) ซึ่ง
ประกอบดวยสวนตางๆ พรอมทั้งแสดงตารางที่ 1-3 ขอมูลพ้ืนที่อาคาร 

1.11.1 จํานวนอาคารท้ังหมด 1.11.1 ใหระบุจํานวนของอาคารท้ังหมด 
1.11.2 พ้ืนที่รวมท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.11.2 ใหระบุพ้ืนที่รวมท้ังหมด คือ พ้ืนที่ใชสอยรวม บวกกับ
พ้ืนที่จอดรถภายในอาคาร 

1) พ้ืนที่ใชสอยรวม คือ พ้ืนที่ใชงานของอาคารโดยไม
รวมพ้ืนที่จอดรถภายในอาคาร ซึ่งพ้ืนที่ใชสอยรวม ประกอบดวยพ้ืนที่
อาคารสวนที่ไมปรับอากาศและพื้นที่ของอาคารสวนที่ปรับอากาศ 

• พื้นที่ปรับอากาศ คือ พ้ืนที่ของอาคารที่มีการ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และเปนพ้ืนที่ที่พรอมจะใชงาน 

• พื้นที่ไมปรับอากาศ คือ พ้ืนที่ของอาคารที่ไมไดมี
การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และเปนพ้ืนที่ที่พรอมจะใชงาน 

2) พื้นที่จอดรถ คือ พ้ืนที่ที่เปนอาคารจอดรถ 
1.11.3 สําหรับโรงแรม หรือ

อาคารชุด 
1.11.3 ใหระบุจํานวนหองพักทั้งหมด และจํานวนหองพักที่จะ

หนายไดทั้งป สําหรับโรงแรม หรืออาคารชุด 
1.11.4 สํ า ห รั บ อ า ค า ร

ประเภทโรงพยาบาล 
1.11.4 ใหระบุจํานวนเตียงคนไขทั้งหมด จํานวนคนไขในตอป 

และจํานวนคนไขนอกตอป สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 
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ตารางท่ี 8-2 (ตอ)  รายละเอียดรายงานการจัดการพลังงานสวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

สวนประกอบ ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
1.12 แผนผังอาคาร 1.12 ใหแสดงภาพท่ี 1-1 แผนผังอาคาร เพ่ือแสดงรายละเอียด

แผนผังของอาคารควบคุม 
1.13 แผนที่ต้ังอาคาร 1.13 ใหแสดงภาพท่ี 1-2 แผนท่ีต้ังอาคาร  เพื่อแสดงตําแหนงที่ต้ัง

ของอาคารควบคุม  
 

  สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ ไมมีการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมในสวนใดๆ 
 
 8.1.1.3 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 
  สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ผูวิจัยไดแกไขข้ันตอนและวิธีการจัดการ 

พลังงานตามกฎหมายใหตรงกับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 ซ่ึงเดิมไดจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวง ฉบับวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2551 และฉบับวันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2550 ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงานกับ
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม ดังแสดง
ในตารางท่ี 8-3 
 
ตารางท่ี 8-3 การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) กับ

รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร
ควบคุม ฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3. การจัดการพลังงาน 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน ขอ ๓  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน รวมทั้ง
กําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรที่ เ ก่ียวของกับการจัดการพลังงานของคณะ
ผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรใหบุคลากรท่ีเก่ียวของไดทราบ 

3.1.1 โครงสรางองคกร 
3.1.2 ประกาศแตง ต้ังคณะทํางานของ

หนวยงานการจัดการพลังงาน 
3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานการจัดการ 
พลังงาน 
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ตารางท่ี 8-3 (ตอ) การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน (แกไขครั้งท่ี 
1) กับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3.2 การประ เ มินสถานการณ ก าร จัดการ 
พลังงานเบ้ืองตน 

ขอ ๔  ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงน้ีมาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานะการจัด
การพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดาน
พลังงานท่ีผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และ
การประชาสัมพันธ 

ขอ ๕  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  เ พ่ือแสดง
เจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสาร
และลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
3.3.2 การประชาสัมพันธ 
3.3.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ขอ  ๖  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร 
3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 
3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใช

พลังงานตามกฎกระทรวง 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผน
อนุรักษพลังงาน 

ขอ ๗ (๑)  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนด
เปนรอยละของปริมาณที่ใชเดิม หรือกําหนดระดับของ
การใชพลังงานตอหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลา
การดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจาก
การดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.5.1 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรการของปที่ผานมา 

3.5.2 มาตรการ  และเป าหมายในการ
ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
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ตารางท่ี 8-3 (ตอ) การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน (แกไขครั้งท่ี 
1) กับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3.6 การจัดทําแผนการดํา เ นินการอนุรักษ
พลังงาน 

ขอ ๗ (๒)  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัด
ใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานโดยใหบุคลากรที่เก่ียวของเขารวม
ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการให
ความรูและสรางจิตสํานึกให เ กิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากร
ทราบอยางทั่วถึง 

3.6.1 แผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการ 
พลังงาน 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน 

ขอ  ๘   เจ าของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคาร
ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
รวมทั้ งการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบั ติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผน ปฏิบัติการ 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสราง
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ ขอ ๙  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิ เคราะห  และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่
กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะ
อื่นๆ เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผล
การตรวจสอบและวิ เคราะหการปฏิบั ติตาม
เปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 

 

ผูวิจัยไดแกไขและปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ตาม
การเปล่ียนแปลงของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน



134 

 

อาคารควบคุมแลว และไดแสดงการเปรียบเทียบลําดับและข้ันตอน ของสวนท่ี 3 การจัดการ 
พลังงาน ในรายงานการจัดการพลังงานกอนและหลังการแกไข (คร้ังท่ี 1) แสดงในตารางท่ี 8-4 
 

ตารางท่ี 8-4  การแกไขลําดับและข้ันตอนของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
3.1.1 โครงสรางองคกร 3.1.1 โครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานของหนวยงาน

การจัดการพลังงาน 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะผูรับผิดชอบในการจัด

การพลังงาน 
3.1.3 โครงสร า ง  อํ านาจหน าที่ และความ

รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานการจัดการ 
พลังงาน 

3.1.3 โครงสร า ง  อํ านาจหน าที่ และความ
รับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการ 
พลังงาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางหนวยงานการจัดการ 
พลังงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะผูรับผิดชอบใน
การจัดการพลังงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูรับผิดชอบในการจัดการ พลังงาน 

3.2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงาน
เบื้องตน 

3.2 การประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ
ประชาสัมพันธ 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ
ประชาสัมพันธ 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
3.3.2 การประชาสัมพันธ 3.3.2 การประชาสัมพันธ 
3.3.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 3.3.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 

3.3.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
3.3.3.2 กิจกรรมดานการจัดการ พลังงาน 

3.3.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
3.3.3.2 กิจกรรมดานการจัดการ พลังงาน 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
3.4.1 การประเมินระดับองคกร 3.4.1 การประเมินระดับองคกร 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาและเช้ือเพลิง
ในรอบ 1 ป 

3.4.1.2 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยก
ตามระบบ 

3.4.1.3 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตาม
ระบบ 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป 
 
3.4.1.2 การใช เ ช้ือเพลิง  หรือพลังงาน

หมุนเวียน 
3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
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ตารางท่ี 8-4 (ตอ)  การแกไขลําดับและข้ันตอน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
3.4.1 การประเมินระดับองคกร (ตอ) 3.4.1 การประเมินระดับองคกร (ตอ) 

3.4.1.4 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ 

3.4.1.5 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
 
3.4.1.6 สรุปการใชพลังงาน 

3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยก
ตามระบบ 

3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตาม
ระบบ 

3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ 

3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 
3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและ
เช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและ
เช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 

3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
3.4.3.1 การติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
3.4.3.1 การติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงาน

ตามกฎกระทรวง 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงาน

ตามกฎกระทรวง 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย  และคํานวณ
ผลตอบแทนทางการเงิน 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

3.5.1 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

3.5.1 ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุกมาตรการ

อนุรักษพลังงาน 
3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุกมาตรการ

อนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมด านการจัดการ 
พลังงาน 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรม
ดานพลังงานขององคกร 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมด านการจัดการ 
พลังงาน 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรม
ดานพลังงานขององคกร 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 
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ตารางท่ี 8-4 (ตอ)  การแกไขลําดับและข้ันตอน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.3.1 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานภายในหนวยงานจัดการพลังงาน 

3.7.3.2 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานภายในองคกร 

3.7.3.1 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

3.7.3.2 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานภายในองคกร 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึก
ในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึก
ในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 

3.7.4.1 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.7.4.1 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 
3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือ

การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 
3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพื่อ

การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 
3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ

ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนปฏิบัติอนุรักษพลังงาน 

 
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนและวิธีการจัดการพลังงานตามกฎหมายอนุรักษ

พลังงานแลว ผูวิจัยยังไดรวบรวมขอเสนอแนะจากแบบประเมินท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญจากอาคาร
ควบคุม รวมท้ังรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไขขอความ และรูปแบบ
รายงานการจัดการพลังงาน ใหสามารทําความเขาใจไดงาย และมีความชัดเจนในการจัดทํารายงาน
การจัดการพลังงานยิ่งข้ึน โดยไดมีการเปล่ียนแปลงสวนตางๆ และไดสรุปเปนขอกําหนดใหอาคาร
ควบคุมตองดําเนินการตามในตารางท่ี 8-5 และอธิบายสวนอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 8-5 รายละเอียดรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการ 
พลังงาน 

3.1 ใหแสดงรายละเอียดการกําหนดโครงสรางการจัดการ 
พลังงาน 

3.1.1 โครงสรางองคกร 3.1.1 ให แสดงภาพ ท่ี  3 -1  ผั ง โครงสร า งองค กร 
(Organization Chart) โดยมีการแทรกทีมงานอนุรักษพลังงาน
เขาในแผนผังโครงสรางองคกร  

3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานของ
หนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.1.2 ใหแสดงภาพที่ 3-2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน โดยจะตองมีผูบริหารลงนามรับทราบ  

3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในหนวยงาน
การจัดการพลังงาน 

3.1.3 ใหแสดงโครงสราง  อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานการจัดการพลังงาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางหนวยงาน
การจัดการพลังงาน   

3.1.3.1 ใหแสดงภาพท่ี 3-3 ผังโครงสรางหนวย 
งานการจัดการพลังงาน โดยระบุช่ือ-สกุลของผูรับผิดชอบ
ภายในหนวยงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานจัด
การพลังงาน 

3.1.3.2 ใหแสดงตารางท่ี 3-1 บทบาทและหนาท่ี
ของพนักงานเก่ียวกับการจัดการพลังงานในหนวยงานการจัด
การพลังงาน 

3.2 การประ เ มินสถานการณจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตน 

3.2 ใหแสดงภาพท่ี 3-4 ประเมินสถานะการจัดการ พลังงาน
เบื้องตนขององคกรโดยใช Energy Management System 
พรอมทั้งสรุปสถานะจากผลการประเมินสถานการณจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตนของอาคาร 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
และการประชาสัมพันธ 

3.3 ใหแสดงการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและการ
ประชาสัมพันธ 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน 

3.3.1 ใหแสดงนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกรโดย
จะตองมีผูบริหารลงนามรับทราบ 

3.3.2 การประชาสัมพันธ 3.3.2 ใหดําเนินแผนการประชาสัมพันธและเผยแพร
นโยบายอนุรักษพลังงาน  พรอมทั้งแสดงภาพท่ี  3-5 การ
ประชาสัมพันธของอาคาร ประกอบ ซึ่งมีวันที่ระบุชัดเจน 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ) รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไข
คร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
และการประชาสัมพันธ (ตอ) 

3.3 ใหแสดงการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและการ
ประชาสัมพันธ 

3.3.3 ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ด า น
พลังงาน 

3.3.3 ใหแสดงการดําเนินกิจกรรมดานพลังงานของ
อาคาร 

3.3.3.1 กิจกรรมการอนุรักษ
พลังงาน 

3.3.3.1 ใหแสดงรายละเอียดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงาน และการใหความรูความเขาใจดานเทคนิคการอนุรักษ
พลังงานแกพนักงานภายในบริษัท โดยแสดงภาพท่ี 3-6 การ
ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน ประกอบ โดยตองระบุ
วัน เดือน และป ที่จัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 

3.3.3.2 กิจกรรมดานการจัดการ 
พลังงาน 

3.3.3.2 ใหแสดงรายละเอียดกิจกรรมดานการจัด
การพลังงาน พรอมทั้งแสดงภาพท่ี 3-7 การดําเนินกิจกรรมดาน
การจัดการพลังงานประกอบ ในแตละครั้ง โดยตองระบุ วัน
เดือน และป ที่จัดกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  

3.4 ใหแสดงรายละเอียดการประเมินศักยภาพดานเทคนิค 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร  3.4.1 ใหแสดงการประเ มินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานระดับองคกร 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาใน
รอบ 1 ป 

3.4.1.1 ใหแสดงตารางที่ 3-2 การใชไฟฟาในรอบ 
1 ป เพ่ือแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของอาคารควบคุม 
ยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันที่จัดทํารายงาน โดยแสดง
ขอมูลเปนรายเดือน  

3.4.1.2 การใชเ ช้ือเพลิงหรือ
พลังงานหมุนเวียน 

3.4.1.2 ใหแสดงตารางท่ี  3-3 การใชพลังงาน
เชื้อเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียนในรอบ 1 ป เพ่ือแสดงชนิด
ปริมาณ ของเช้ือเพลิงที่ใชรายเดือน ซึ่งตองแสดงขอมูลดังน้ี 
ปริมาณ คาความรอน และคาใชจายรวม 

3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา 

3.4.1.3 ใหแสดงตารางที่ 3-4  การใชเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟา โดยแสดงการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ใน
กรณีที่อาคารควบคุมมีการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ของตนเอง 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน  
(แกไขคร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.4.1 การประเมินระดับองคกร (ตอ) 3.4.1 ใหแสดงการประเ มินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงานระดับองคกร 
3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงาน

ไฟฟาแยกตามระบบ 
3.4.1.4 ใหแสดงตารางที่ 3-5 สัดสวนการใช

พลังงานไฟฟาแยกตามระบบ โดยแยกตามระบบตางๆ ไดแก 
ระบบปรับอากาศ แสงสวาง และอื่นๆ และแสดงกราฟลงใน
ภาพท่ี 3-8 สัดสวนการใชพลังงาน 

3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิง
แยกตามระบบ 

3.4.1.5 ใหแสดงตารางที่ 3-6 สัดสวนการใช
พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ โดยแยกตามระบบตางๆ ไดแก 
การใชเช้ือเพลิงในระบบหมอไอนํ้า เตาอบ และอื่นๆ พรอม
แสดงกราฟสัดสวนการใชเช้ือเพลิง ลงในภาพท่ี 3-8 สัดสวน
การใชพลังงาน  

3.4.1.6 ก า ร ใช เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ใน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ 

3.4.1.6 ใหแสดงตารางที่ 3-7 การใชเชื้อเพลิงใน
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  โดยแยกตามชนิดของเครื่องจักร
อุปกรณที่ใชงาน ไดแก หมอไอนํ้า เครื่องน่ึงอัดไอ เครื่องทํานํ้า
รอน เครื่องทํานํ้ากล่ัน เครื่องอบผา และอุปกรณอื่นๆ 

3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 3.4.1.7 ใหแสดงตารางท่ี 3-8 สรุปการใชพลังงาน 
เพ่ือสรุปการใชพลังงานทั้งหมด ทั้งไฟฟาและเชื้อเพลิงที่ใชใน
อาคารควบคุม 

3.4.2 การประ เ มินระ ดับก าร ให 
บริการ 

3.4.2 ใหแสดงการประเมินระดับการใหบริการ 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 

3.4.2.1 ใหแสดงตารางระดับการใชพลังงานทั้ง
พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาตอหนวยพ้ืนที่ของอาคาร
ควบคุม (SEC) พรอมทั้งแสดงภาพที่ 9 กราฟแสดงระดับ
ปริมาณการใชบริการและภาพท่ี 10 กราฟแสดงระดับการใช
พลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตของอาคาร ดังน้ี 

- สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล ใหแสดง
ในหนวย MJ/เตียง-วัน และ MJ/คน-วัน (ตารางที่ 3-9) 

- สําหรับอาคารประเภทสํานักงาน ศูนยการคา 
สถานศึกษาและอื่นๆ ใหแสดงในหนวย MJ/M2(ตารางที่ 3-10) 

- สําหรับอาคารประเภทโรงแรม หองชุด และ
อื่นๆ ใหแสดงในหนวย MJ/หอง-วัน (ตารางที่ 3-11) 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน  
(แกไขคร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.4.3 การประเมินคามาตรฐานการใช

พลังงานตามกฎกระทรวง 
3.4.3 ใหแสดงการประเมินระดับเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ 
3.4.3.1 การติดต้ัง เครื่องจักร

หรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและ
การอนุรักษพลังงาน 

3.4.3.1 ใหแสดงขอมูลการติดต้ังเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ดังน้ี 

ตารางที่ 3-12  การใชพลังงานและรายละเอียด
ของหมอแปลงไฟฟา 

ตารางที่ 3-13  การใชพลังงานและรายละเอียด
ของระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 

ตารางที่ 3-14  การใชพลังงานและรายละเอียด
ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 

ตารางที่ 3-15  การใชพลังงานและรายละเอียด
ของหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 

ตารางที่ 3-16  การใชพลังงานและรายละเอียด
ของหลอดชนิดอ่ืนๆ 

ตารางที่ 3-17  การใชพลังงานและรายละเอียด
ของ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ ขนาดต้ังแต 5 
กิโลวัตตขึ้นไป 

3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใช
พลังงานตามกฎกระทรวง 

3.4.4 ใหแสดงคามาตรฐานการใชพลังงานตามราง
กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคาร  และขนาดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน 

(1) ใหแสดงตารางท่ี 3-24 คาการถายเทความรอนรวม
ของอาคาร เพ่ือแสดงคาการถายเทความรอนรวมของผนัง
อาคาร (OTTV) และของหลังคา (RTTV) ของอาคารแตละหลัง
ที่อยูภายใตอาคารควบคุมน้ันๆ เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน  

(2) ใหแสดงตารางที่ 3-25 คามาตรฐานระบบไฟฟาแสง
สวาง เพ่ือแสดงคาการใชไฟฟาสองสวางในอาคารโดยไมรวม
พ้ืนที่ที่จอดรถของอาคารแตละหลังที่อยูภายใตอาคารควบคุม
น้ันๆ เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน  
(แกไขคร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใช

พลังงานตามกฎกระทรวง (ตอ) 
(3) แสดงตารางที่ 3-26 คามาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
แตละตัวเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

(4) ใหแสดงตารางที่ 3-27 คามาตรฐานอุปกรณผลิตนํ้า
รอน เพ่ือแสดงคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าของอุปกรณผลิต
นํ้ารอนที่ ติดต้ังภายในอาคารควบคุม  เปรียบเทียบกับคา
มาตรฐาน 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และ
แผนอนุรักษพลังงาน 

3.5 ใหแสดงการกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณ
ผลตอบแทนทางการเงิน 

3.5.1 ผลการ ดํ า เ นินง านอ นุรั กษ
พลังงานตามมาตรการของปที่ผานมา 

3.5.1 ใหแสดงตารางที่ 3-28  ผลการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานของปท่ีผานมา โดยแสดงผลของการดําเนินงานตาม
แผนอนุรักษพลังงานในรอบ 2 ปที่ผานมา นับจากวันที่ทํา
รายงาน ในแตละมาตรการ มีรายละเอียด คือ ช่ือมาตรการ 
แผนการดําเนินงาน เปาหมายการดําเนินงาน รวมถึงสถานะการ
ดําเนินงาน เพื่อติดตามความคืบหนาของมาตรการอนุรักษ
พลังงานในปที่ผ านมา  และในกรณีที่บางมาตรการท่ียัง
ดําเนินการไมเรียบรอยก็สามารถนํามาดําเนินการตอได 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการ
ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.5.2 ใหแสดงตารางที่ 3-29  การกําหนดมาตรการและ
เปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ซึ่ง
ตองแสดงรายละเอียดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 ป นับจากวันที่ทํา
รายงาน ผลตรวจวัดกอนปรับปรุง เปาหมายการปรับปรุง และ
เปาหมายการประหยัดตอป เงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน 

3.6 ใหแสดงการจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุก
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.6.1 ใหแสดงตารางที่ 3-30  แผนการดําเนินงานรวม
ทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยแสดง แสดงรายละเอียด
แผนการดําเนินการในแตละขั้นตอนของแตละมาตรการของ 1 
ปที่ผานมา เชน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ การติดต้ัง
อุปกรณ การทดสอบการใชงาน การตรวจวัดผล การประเมินผล
ประหยัด เปนตน โดยระบุระยะเวลาดําเนินการ 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน  
(แกไขคร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน (ตอ) 

3.6 ใหแสดงการจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการ
จัดการพลังงาน 

3.6.2 ให แสดงแผนการจัดฝ กอบรมด านการ จัด
การพลังงาน 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัด
ฝกอบรมดานพลังงานขององคกร 

3.6.2.1 ใหแสดงตารางท่ี 3-31 หลักสูตรการจัด
ฝกอบรมขององคกร โดยแสดงแผนการจัดฝกอบรมขององคกร 
และระบุรายละเอียดหลักสูตรการจัดฝกอบรมขององคกร 
พรอมทั้งระบุชวงการจัดฝกอบรม 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 3.6.2.2 ใหแสดงตารางท่ี 3-32 แบบบันทึกการ
เขาฝกอบรม เพ่ือแสดงบันทึกการอบรมในแตละครั้ง ซึ่งตอง
แสดงชื่อหลักสูตร วันที่ เวลา วิทยากร พรอมทั้งระบุเรื่องที่จัด
ฝกอบรม 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการ
จัดการพลังงาน 

3.7 ใหแสดงการตรวจติดตาม  และประเมินวิธีการจัด
การพลังงาน 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

3.7.1 ใหแสดงตารางที่  3-33 ผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติการ  โดยทําการระบุระยะเวลาของการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอนของแผนการดําเนินการในแตละ
มาตรการท่ีกําหนดไว และระบุระยะเวลาของการดําเนินการ
ของแผนปฏิบัติงานจริง ใน 

3.7.2 ส รุ ป ร า ย ล ะ เ อี ย ด ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.2 ใหแสดงรายละเอียดผลการปฏิบั ติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงานของมาตรการดานไฟฟา  โดย
รายละเอียดที่ใหทําการแสดงประกอบดวย ช่ือมาตรการท่ี
ดําเนินการปรับปรุง ผูรับผิดชอบมาตรการ สถานที่ปรับปรุง 
อุปกรณที่ปรับปรุง  สาเหตุการปรับปรุง  รายละเอียดการ
ปรับปรุง ผลที่ไดจากการปรับปรุง (โดยใหแสดงภาพกอนการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน  เปรียบเทียบกับภาพหลังการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน ในภาพที่ 3-11 ภาพการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรการ) นอกจากน้ีแลวกําหนดใหมีการ
แสดงผลการประหยัดที่เกิดจากการดําเนินการตามมาตรการ ซึ่ง
รวมถึงผลประหยัดทางดานเช้ือเพลิง และเงินลงทุน 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน  
(แกไขคร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 
3.7.3 ก า ร ต ร ว จ ส อบ วิ ธี ก า ร จั ด

การพลังงานภายใน 
3.7.3 ใหแสดงการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน

ภายใน ซึ่งแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการ

จัดการพลังงานภายในหนวยงานการจัด
การพลังงาน 

3.7.3.1 ใหตรวจติดตามการจัดการพลังงาน โดย
ระบุในแบบการตรวจสอบภายในหนวยการจัดการพลังงาน 
เพ่ือใหการจัดการพลังงานขององคกรเปนไปอยางตอเน่ืองและ
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน โดยใหระบุ
ช่ืออาคาร, รายช่ือคณะทํางานอนุรักษพลังงาน กิจกรรมท่ีไดรับ
การมอบหมาย สรุปความกาวหนา ระบุปญหาและอุปสรรค 
กิจกรรมที่ ได ดํ า เ นินการและใหแสดงกิจกรรมที่ ได รับ
มอบหมายในครั้งน้ี 

3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการ
จัดการพลังงานภายในองคกร 

3.7.3.2 ใหตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน โดย
ระบุในรายงานการตรวจสอบ เพื่อประชาสัมพันธและขอความ
รวมมือจากฝายตางๆ ทั้งยังเปนการระดมความคิดเห็นจากฝาย
ตางๆ  เ พ่ือใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนไปอยาง
ตอเน่ืองและประสบผลสําเร็จ โดยรายละเอียดของรูปแบบ
จะตองประกอบดวยรายช่ือคณะผูรับผิดชอบท่ีเขารวมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ความกาวหนาของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เปนตน 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการ
สรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและ
กิจกรรมอื่นๆ 

3.7.4 ใหแสดงตารางที่ 3-4 การตรวจสอบมาตรการการ
เสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน เพ่ือตรวจสอบ
มาตรการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน รวมถึง
ผลของกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น อาทิเชน การประกวดคําขวัญ การ
จัดทําสต๊ิกเกอรติดที่สวิทซปด-เปด เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
แสงสวาง เปนตน 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัด
การพลังงาน 

3.7.5 ใหแสดงตารางที่ 3-35  สรุประบบการตรวจสอบ
วิธีการจัดการพลังงาน เพ่ือสรุประบบการตรวจสอบระบบการ
จัดการพลังงาน โดยทําการแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ
ของมาตรการการอนุรักษพลังงานในแตละดาน เชน มาตรการ
ดานไฟฟา มาตรการดานเช้ือเพลิง และมาตรการดานการจัดการ 
ทั้ง น้ีในแตละมาตรการตองทําการระบุระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และผูรับผิดชอบในแตละมาตรการ 
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ตารางท่ี 8-5 (ตอ)  รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน  
(แกไขคร้ังท่ี 1) 

 

สวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงาน ขอกําหนดท่ีตองดําเนินการ 

3.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไข ผล
การดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.8 ใหแสดงการทบทวนผลการดําเนินการ 

3.8.1 กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
เสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยาง
ยั่งยืน 

3.8.1 ใหแสดงตารางที่ 3-36 มาตรการเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางย่ังยืน โดยมาตรการเสนอแนะ 
อาจไดมาจากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ผานมา ซึ่งสามารถใชเปนประโยชนสําหรับ
องคกรเพ่ือใชกําหนดเปนมาตรการอนุรักษพลังงานในปถัดไป 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและ
ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษ
พลังงาน 

3.8.2 ใหแสดงตารางที่  3-37  การตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการปฏิบั ติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการ
อนุรักษพลังงาน โดยแสดงการตรวจสอบและวิเคราะหการ
ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานท่ีผานมา ซึ่งมี
รายละเอียด  คือ  ระยะเวลาการดําเนินการ  สถานภาพการ
ดําเนินการ การลงทุน ผลการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ 

 
  1) สวนท่ี 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 

   ขอ 3.1.1  การกําหนดโครงสรางองคกร ไดเพิ่มวากฎหมายไมบังคับ ซ่ึง
องคกรจะจัดทําหรือไมจัดทําก็ได ไมมีระบุในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 
  ไมมีการแกไขและปรับปรุงในสวนท่ี 3.2 การประเมินสถานการณจัดการ 

พลังงานเบ้ืองตน และสวนท่ี 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและการประชาสัมพันธ 
 
  2) สวนท่ี 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 
   ขอ 3.4.1  การประเมินระดับองคกร มีการเปล่ียนแปลงขอ 3.4.1.1 เดิม 

คือ ตารางที่ 3-2 การใชไฟฟาและเช้ือเพลิงในรอบ 1 ป ไดแยกการใชเช้ือเพลิงออก และปรับปรุง
เปนตารางท่ี 3-2 การใชไฟฟาในรอบ 1 ป โดยมีการแกไขและปรับปรุงเนื้อหาในตาราง ดังนี้ 
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กอนการแกไขและปรับปรุง ตารางท่ี 3-2 การใชไฟฟาและเช้ือเพลิงในรอบ 1 ป 

(1) 
เดือน/ป 
พ.ศ.…… 

(2) พลังงานไฟฟา (3) พลังงานเชื้อเพลิง (4) คาใชจาย
พลังงานรวม
ตอเดือน 
(บาท) 

พลังไฟฟาสูงสุด (kW) พลังงาน
ไฟฟา 
(kWh) 

คาไฟฟา 
(บาท) 

น้ํามัน……… อื่นๆ (ระบุ) 

Peak 1 Peak 2 Peak 3 (ลิตร) (บาท) 
ปริมาณ 

(หนวย/ป) 
(บาท) 

           

รวม        

เฉลี่ย        

(5)  คาความรอนน้ํามันเตา เกรด ……..….        …………….. MJ/ลิตร 
      คาความรอน (เช้ือเพลิงอ่ืนๆ) ………..        …………….. MJ/ลิตร 
หมายเหตุ กรณีอัตรา  ปกติ  :  พลังไฟฟาสูงสุด  ใหระบุในชอง  Peak 1 
 กรณีอัตรา  TOD  :  Peak 1  =  On peak ,  Peak 2  =  Partial peak ,  Peak 3  =  Off peak 
 กรณีอัตรา  TOU  :  Peak 1  =  Peak ,  Peak 2  =  Off peak 1,  Peak 3  =  Off peak 2 
 

หลังการแกไขและปรับปรุง ตารางท่ี 3-2 การใชไฟฟาในรอบ 1 ป 

หมายเหตุ P  หมายถึง  On Peak    PP หมายถึง Partial Peak    
  OP, OP1, OP2  หมายถึง Off Peak, Off Peak 1, Off Peak 2 
  คาตัวประกอบภาระ (LF) กรณีไมมีระบุในใบแจงหนี้คาไฟฟา สามารถคํานวณไดจาก 
  (% LF = (kWhx100)/(kWx24xday) 
  kW คือ คา Peak สูงสุด,  day  คือ จํานวนวันในเดือนนั้นๆ 

 

   เพิ่มขอ 3.4.1.2 การใชเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียน และตารางท่ี 3-3 
การใชพลังงานเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียนในรอบ 1 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
เดือน/
พ.ศ. 

(2) พลังไฟฟาสูงสดุ (3) พลังงานไฟฟา  (4) 
คาไฟฟา
รวม (บาท) 

(5) คาตัว
ประกอบ
ภาระ (%) 

(6) คาไฟฟา
เฉลี่ย 

(บาท/kWh) 
P 

(kW) 
PP / OP1 

(kW) 
OP / OP2 

(kW) 
คาใชจาย 

(บาท) 
ปริมาณ
(kWh) 

คาใชจาย 
(บาท) 

                   
รวม             
เฉลี่ย             
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กอนการแกไขและปรับปรุง ตารางท่ี 3-2 การใชไฟฟาและเช้ือเพลิงในรอบ 1 ป 

(1) 
เดือน/ป 
พ.ศ.…… 

(2) พลังงานไฟฟา (3) พลังงานเชื้อเพลิง (4) คาใชจาย
พลังงานรวม
ตอเดือน 
(บาท) 

พลังไฟฟาสูงสุด (kW) พลังงาน
ไฟฟา 
(kWh) 

คาไฟฟา 
(บาท) 

น้ํามัน……… อื่นๆ (ระบุ) 

Peak 1 Peak 2 Peak 3 (ลิตร) (บาท) 
ปริมาณ 

(หนวย/ป) 
(บาท) 

           

รวม        

เฉลี่ย        

(5)  คาความรอนน้ํามันเตา เกรด ……..….        …………….. MJ/ลิตร 
      คาความรอน (เช้ือเพลิงอ่ืนๆ) ………..        …………….. MJ/ลิตร 
หมายเหตุ กรณีอัตรา  ปกติ  :  พลังไฟฟาสูงสุด  ใหระบุในชอง  Peak 1 
 กรณีอัตรา  TOD  :  Peak 1  =  On peak ,  Peak 2  =  Partial peak ,  Peak 3  =  Off peak 
 กรณีอัตรา  TOU  :  Peak 1  =  Peak ,  Peak 2  =  Off peak 1,  Peak 3  =  Off peak 2 
 
หลังการแกไขและปรับปรุง ตารางท่ี 3-3 การใชพลังงานเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียนรอบ 1 ป 
ช่ืออาคาร/ประเภทการใชงาน :       
(กรณีมีอาคารหลายหลังและการใชพลังงานของอาคารแตละหลังหรือกลุมอาคารแยกตามชนิดของเช้ือเพลิงหรือ
พลังงานหมุนเวียน) 

เดือน/
พ.ศ. 

(1) ชนิดเชื้อเพลิง  
  

ชนิดเชื้อเพลิง  
  

(2) ชนิดพลังงานหมุนเวียน  
  

ปริมาณ 
(หนวย) 

คาความรอน 
(MJ/หนวย) 

คาใชจาย
รวม (บาท) 

ปริมาณ 
(หนวย) 

คาความรอน 
(MJ/หนวย) 

คาใชจาย
รวม (บาท) 

ปริมาณ 
(หนวย) 

คาความรอน 
(MJ/หนวย) 

คาใชจาย
รวม (บาท) 

          

เฉลี่ย          

รวม          
 
 

   ขอ 3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง  ได
เพิ่มรายละเอียดในหมายเหตุใหอางอิงคามาตรฐานจากสวนภาคผนวก ข (คูมือการจัดทํารายงานการ
จัดการพลังงาน หนาท่ี 177-182) 

 
  3) สวนท่ี 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
   

   ขอ 3.5.1 การดําเนินการอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา  
ในตารางท่ี 3-28 ในชอง 4 (เดือน) ไดเปล่ียนผลการปฏิบัติงานจริง เปนคําวาการปฏิบัติงานจริง 
เนื่องจากมีขอเสนอแนะจากแบบประเมินวาอาจจะเขาใจผิดวาเปนผลการดําเนินการท่ีเปนตัวเลข 
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กอนการแกไขและปรับปรุง ตารางท่ี 3-28  การดําเนินการอนุรักษพลังงานของปท่ีผานมา 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
มาตรการ 

(3) 
เปาหมายการ
ดําเนินงาน

ตามมาตรการ 

(4) 
แผนการดําเนินงานอนรัุกษพลังงาน 

(ป พ.ศ. .............) 

(5) สถานภาพการ
ดําเนินการของ
มาตรการอนุรักษ

พลังงาน เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   แผนการดําเนินการ              
ผลการปฏิบัติงานจริง             

 
 

หลังการแกไขและปรับปรุง ตารางท่ี 3-28  การดําเนินการอนุรักษพลังงานของปท่ีผานมา 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
มาตรการ 

(3) 
เปาหมายการ
ดําเนินงาน

ตามมาตรการ 

(4) 
แผนการดําเนินงานอนรัุกษพลังงาน 

(ป พ.ศ. .............) 

(5) สถานภาพการ
ดําเนินการของ
มาตรการอนุรักษ

พลังงาน เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   แผนการดําเนินการ              
การปฏิบัติงานจริง             

 

 
8.1.2 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

 ผูวิจัยไดทําการแกไขและปรับปรุงลําดับและรูปเลมของคูมือการจัดทํารายงานการ
จัดการ พลังงาน ดังแสดงในตารางท่ี 8-6 โดยสวนคําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงานการ
จัดการ พลังงาน จะปรับปรุงลําดับและข้ันตอนตามรายงานการจัดการพลังงานท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน 
 

ตารางท่ี 8-6  การแกไขและปรับปรุงคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง 

• ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุม 

1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ 
1.1 หลักการของพระราชบัญญัติ 
1.2 กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 
1.3 มาตรการในการดําเนินการ 

1.4 บทลงโทษ 
1.5 คาธรรมเนียมพิเศษ 

สวนที่ 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคาร
ควบคุม 

1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ 
1.1 หลักการของพระราชบัญญัติ 
1.2 กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 
1.3 มาตรการในการดําเนินการ 
1.4 บทลงโทษ 
1.5 คาธรรมเนียมพิเศษ 
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ตารางท่ี 8-6 (ตอ)  การแกไขและปรับปรุงคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

กอนการแกไขและปรับปรุง หลังการแกไขและปรับปรุง 

2. ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
3. หนาที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
4. ขั้นตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม

กฎหมาย 

• พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

• พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 

• รางกฎกระทรวงวากําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม 

• รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ  หนาท่ีและ
จํานวนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

• รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

• รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบ
พลังงาน  การขอรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบ
พลังงาน 

• ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

1. ความเปนมา 
2. ระยะเวลาการสงรายงานการจัดการพลังงาน 
3. วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

3.1 วิธีการนําขั้นตอนการพัฒนาวิธีการจัดการ 
พลังงานมาประยุกตใช 

3.2 คําอธิบายเก่ียวกับการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงาน 

4. คําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงาน 

4.1 สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน 
4.2 สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ 
4.3 สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน 

2. ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
3. หนาที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
4. ขั้นตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม

กฎหมาย 
สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน 

1. ความเปนมา 
2. ระยะเวลาการสงรายงานการจัดการพลังงาน 
3. วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

3.1 วิธีการนําขั้นตอนการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานมาประยุกตใช 

3.2 คําอธิบายเก่ียวกับการจัดทํารายงานการ
จัดการพลังงาน 

4. คําแนะนําในการกรอกขอมลูในรายงานการจัด
การพลังงาน 

4.1 สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน 

4.2 สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ 
4.3 สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน 

ภาคผนวก 
1. พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 
2. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
3. ร า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ที่ อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
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 การแกไขและปรับปรุงคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ในสวนท่ี 1 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550 นั้นไมมีการแกไขและปรับปรุงใดๆ แตมีการแกไขในสวนอ่ืนๆ โดยเรียงลําดับการแกไข
รายงานการจัดการพลังงาน และคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 1) ดังนี้ 

 
 8.1.2.1 สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

  ไมไดแกไขและปรับปรุง ขอ 1 ความเปนมา และขอ 2 ระยะเวลาการสง
รายงานการจัดการพลังงาน แตในขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน มีการแกไขและ
ปรับปรุง รายละเอียดตอไปนี้ 

 

  1) ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

   เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงและปรุงปรุงรางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม จึงทําใหตองเปล่ียนขอกําหนด
ใหเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

กอนการแกไขและปรับปรุง ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1 
1. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีหนวยงานการจัดการพลังงาน รวมท้ังกําหนด

โครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพลังงานของ
หนวยงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหพนักงานไดทราบ 
  หนวยงานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคาร
ควบคุมตามขอ 5 

(2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม
นโยบายการอนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสรางจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจา และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมเปนไปตามนโยบายการ
อนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและ
ระบบการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ตลอดจนขอเสนอแนะเก่ียวกับการการทบทวน
นโยบายอนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงานใหผูบริหารระดับสูงของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ 
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 กอนการแกไขและปรับปรุง (ตอ) ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1 
 

2. ในกรณีท่ีเปนการนําระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานการณการจัดการพลังงาน
เบ้ืองตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกรท่ีผานมา กอนการกําหนด
นโยบายอนุรักษพลังงาน 

3. ใหเจาของอาคารควบคุมกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อแสดงเจตจํานงและ
ความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของ
อาคารควบคุม 

 นโยบายอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของ

เจาของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
(3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัด

การพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระบบ

การจัดการพลังงาน 
  ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศ
ไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในอาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม เพ่ือใหพนักงาน ลูกจาง และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได 

4. ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของ
พลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของ
การใชพลังงานตอหนวยผลผลิตรวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการการลงทุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
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กอนการแกไขและปรับปรุง (ตอ) ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1 
 

  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการ
ฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยใหพนักงานเขารวมฝกอบรมและ
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง 

6. เจาของอาคารควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

7. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินระบบการจัดการ 
พลังงาน 

8. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของ
ระบบการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 

  ในสวนนี้ไดแกใหตรงกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2552 
 
หลังการแกไขและปรับปรุง ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1 
 

1. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน รวมท้ังกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพลังงานของ
คณะผูรับผิดชอบ โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหพนักงานไดทราบ 

 คณะผูรับผิดชอบการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5 
(2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

นโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไป
ตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ตลอดจนขอเสนอแนะเก่ียวกับการทบทวนนโยบายอนุรักษ

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมทราบ 
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 หลังการแกไขและปรับปรุง (ตอ) ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1 
 

2. ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนคร้ังแรก ให
เจาของอาคารควบคุมประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงาน
ดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกรท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

3. ใหเจาของอาคารควบคุมกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อแสดงเจตจํานงและความ
มุงม่ันในการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของ
เจาของอาคารควบคุม 

 นโยบายอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 (1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของ

อาคารควบคุม 
 (2) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชในอาคาร

ควบคุมนั้น 
 (3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัด

การพลังงาน 
 (4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ

จัดการพลังงาน 
 ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศ

ไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในอาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
ทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได 

4. ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน โดยการ
ตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

5. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของ
พลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของ
การใชพลังงานตอหนวยผลผลิตรวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
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 หลังการแกไขและปรับปรุง (ตอ) ขอ 3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คร้ังท่ี 1 
 

 ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการ
ฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยใหบุคลาการท่ีเกี่ยวของเขารวม
ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง 

6. เจาของอาคารควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไดจัดทําตามขอ 5 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

7. เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
8. เจาของอาคารควบคุมตองทําการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของวิธีการจัด

การพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

  ไมไดแกไขและปรับปรุง ขอ 3.1 วิธีการนําข้ันตอนการพัฒนาวิธีการจัดการ 
พลังงานมาประยุกตใช แตไดปรับปรุงและแกไข ขอ 3.2 คําอธิบายเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงาน เพื่อใหตรงกับข้ันตอนและวิธีการในรูปเลมรายงานากรจัดการพลังงาน (ตารางท่ี 7 
คําอธิบายเกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม) 

 
 8.1.2.2 สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 
 

  เนื่องจากมีการแกไขและปรับปรุงลําดับ ข้ันตอน และรายละเอียดในรายงาน
การจัดการพลังงาน จึงทําใหตองแกไขและปรับปรุง สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงาน
การจัดการพลังงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
   

  ขอ 1.9  ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ไดแกไขและปรับปรุงลําดับ ข้ันตอนให
ตรงกับรายงานการจัดการพลังงาน และเพ่ิมเติมรายละเอียด คือ เพิ่มคุณสมบัติ หนาท่ีและจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

  ขอ 1.11  ขอมูลพื้นท่ีอาคาร  ไดแยกรายละเอียดขอมูลพื้นท่ีอาคารออกตาม
ประเภทอาคารควบคุม โรงแรมหรืออาคารชุด โรงพยาบาล และอาคารควบคุมประเภทอื่นๆ (อาคาร
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สํานักงาน หางสรรพสินคาและศูนยการคา อาคารสถานบริการ อาคารชุมนุมคน และอาคารโรง
มหรสพ) 
  ขอ 1.12  แผนผังอาคาร  ไดเพิ่มตัวอยางการแสดงแผนผังอาคาร ซ่ึงเดิมไมมี
การระบุวาตองแสดงแผนผังของอาคารทุกๆ ชั้น  
 

  ไมมีการแกไขและเปล่ียนแปลง ในสวนท่ี 2  ขอมูลการใหบริการ 
 
  สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

  ขอ 3.4  การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน  
   ขอ 3.4.1  การประเมินระดับองคกร 
    โดยกอนการแกไขและปรับปรุงในสวนขอ 3.4.1.1 คือ 

 

กอนการแกไขและปรับปรุง 
 

ขอ 3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาและเชื้อเพลิงในรอบ 1 ป  ใหแสดงขอมูลการใชไฟฟาและ
เช้ือเพลิงยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันท่ีจัดทํารายงาน แสดงขอมูลเปนรายเดือน ในตารางท่ี 3-4 

 ชอง (1) แสดงเดือนและปท่ีมีการใชพลังงาน โดยเรียงลําดับตามปฏิทิน 
 ชอง (2) กรณีการใชไฟฟา 

  พลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) ใหกรอกขอมูลพลังไฟฟาสูงสุดตามท่ี
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ 
สําหรับผูใชไฟฟาบางประเภทอาจมีคาพลังไฟฟาสูงสุดหลายชวงเวลา เชน ผูใชไฟฟาประเภท TOD 
และ TOU เปนตน ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุดท้ัง 3 ชวงเวลา กรณีของ TOD ใหระบุ On peak, 
Partial peak และ Off peak และกรณีของ TOU ใหระบุคา Peak, Off peak 1 และ Off peak 2 
ตามลําดับ 

  พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) ใหกรอกขอมูลพลังงานไฟฟาตามท่ี
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาท่ีเรียกเก็บเงินจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือน
นั้นๆ สําหรับผูใชไฟฟาประเภท TOD และ TOU ใหรวมปริมาณพลังงานไฟฟาท้ัง 3 ชวงเวลาเปน
คาเดียว แลวกรอกขอมูลลงในตาราง 

  กรณีอาคารควบคุมท่ีมีการติดต้ังมิเตอรไฟฟาเพื่อซ้ือจากการไฟฟา
หรือผูจําหนายไฟฟามากกวาหนึ่งมิเตอรข้ึนไปใหแยกกรอกขอมูลออกเปนรายมิเตอร หนึ่งตารางตอ
หนึ่งมิเตอร 
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 กอนการแกไขและปรับปรุง (ตอ) 
 

 ชอง (3) กรณีการใชเช้ือเพลิง  ใหระบุปริมาณการใชพลังงานแตละชนิดพรอม
ท้ังระบุจํานวนเงินท่ีใชจายในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

 ชอง (4) ใหระบุคาใชจายในการใชพลังงานรวมขององคกรตอเดือน 
 ชอง (5) ใหระบุคาความรอนของพลังงานแตละชนิดในหนวยเมกกะจูลตอ

หนวยพลังงานชนิดนั้นๆ โดยใหใชคาความรอนตํ่า (Low Heating Value) ท่ีไดจากผูจําหนาย หาก
อาคารควบคุมใดไมมีคาความรอนต่ําท่ีไดจากผูจําหนายใหใชคาความรอนเฉล่ียท่ีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กําหนด สําหรับคาความรอนท่ี พพ. กําหนด ใหอางอิง
ตามรายงานประจําปของรายงานน้ํามันเช้ือเพลิงของประเทศไทยของปลาสุด ท่ี พพ. จัดทํา (ดู
รายละเอียดในเว็ปไซตของ พพ. ท่ี www.dede.go.th) 
 
  แกไขและปรับปรุงตามรายงานการจัดการพลังงานท่ีไดแสดงไวแลวขางตน 
โดยหลังการแกไขและปรับปรุงเปน ขอ 3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป และตัวอยางตารางท่ี 
3-2 ตัวอยางการใชไฟฟาในรอบ 1 ป : กรณี อัตรา TOU แสดงในภาคผนวก ข (คูมือการจัดการ 
พลังงาน หนาท่ี 76-77) 
 

   ขอ 3.4.1.2  การใชเชื้อเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียน โดยไดแยก
ขอมูลการใชเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียน เดิมอยูในขอ 3.4.1.1 จึงไดเพิ่มเปนขอ 3.4.1.2 และ
เพิ่มตารางท่ี 3-3 การใชพลังงานเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียนในรอบ 1 ป ซ่ึงรายละเอียดการ
เปล่ียนแปลงแสดงอยูในภาคผนวก ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 77-79) 
 

  ขอ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

   ขอ 3.5.1  ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ี
ผานมา  ไดเปล่ียนแปลงตารางท่ี 28 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา 
ในชอง (4) ท่ีใหระบุแผนการดําเนินการ และผลการปฏิบัติงานจริง เปล่ียนคําอธิบายเปนการ
ปฏิบัติงานจริง เนื่องจากผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมเกิดความสับสนในการกรอกขอมลูวาเปนการ
กรอกขอมูลเชิงเทคนิค การกรอกตัวเลขในการดําเนินการ ไมใชระบุแผนการปฏิบัติงาน 
 
  ไมมีการแกไขและเปล่ียนแปลงในสวนอ่ืนๆ (ขอ 3.6 ถึง ขอ 3.8) 
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8.2 การแกไขและปรับปรุงคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 สําหรับอาคารควบคุม คร้ังท่ี 2 
 

8.2.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
 

 8.2.1.1 สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

  สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ผูวิจัยไดแกไขข้ันตอนและวิธีการจัดการ 
พลังงานตามกฎหมายใหตรงกับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการ 
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552 ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงานกับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม ดังแสดงในตารางท่ี 8-7 
 
ตารางท่ี 8-7 การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 2) กับ

รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร
ควบคุม ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3. การจัดการพลังงาน 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน ขอ ๕  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน รวมทั้ง
กําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปน
เอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

3.1.1 โครงสรางองคกร 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน 
3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องตน 

ขอ ๓  ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงน้ีมาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการ
จัดการพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงาน
ดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน 

3.2.1 การประเมินสถานภาพการจัดการ 
พลังงานเบื้องตน (กรณีปแรกเทาน้ัน) 

3.2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการ 
พลังงานเบื้องตน (กรณีปถัดไป) 
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ตารางท่ี 8-7 (ตอ) การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน (แกไขครั้งท่ี 
2) กับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2552 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และ
การประชาสัมพันธ 

ขอ ๔  ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของ
โรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุมอาจ ต้ัง
คณะทํางานเพ่ือชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความ
มุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษ

พลังงาน 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ขอ  ๖  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร 
3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 
3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใช

พลังงานตามกฎกระทรวง 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผน
อนุรักษพลังงาน 

ขอ ๗ (๑)  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนด
เปนรอยละของปริมาณที่ใชเดิม หรือกําหนดระดับของ
การใชพลังงานตอหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลา
การดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจาก
การดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.5.1 การดําเนินงานอนุรักษพลังงานตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

3.5.2 มาตรการ  และเป าหมายในการ
ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
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ตารางท่ี 8-7 (ตอ) การเปรียบเทียบการจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน (แกไขครั้งท่ี 
2) กับรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2552 

 

การจัดการพลังงานในรายงานการจัดการพลังงาน 
รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 

3.6 การจัดทําและการดําเนินการตามอนุรักษ
พลังงาน 

ขอ ๗ (๒)  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัด
ใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานโดยใหบุคลากรที่เก่ียวของเขารวม
ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการให
ความรูและสรางจิตสํานึกให เ กิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากร
ทราบอยางทั่วถึง 

3.6.1 แผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการ 
พลังงาน 

3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการ 
พลังงาน 

ขอ ๘  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารตอง
ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
รวมทั้ งการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบั ติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสราง
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.8 การทบทวน วิเคราะห และแกไข ผลการ
ดําเนินการ 

ขอ ๙  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิ เคราะห  และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่
กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะ
อื่นๆ เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผล
การตรวจสอบและวิ เคราะหการปฏิบั ติตาม
เปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
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ผูวิจัยไดแกไขและปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงาน สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ตาม
การเปล่ียนแปลงของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน
อาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2535 และไดแสดงการเปรียบเทียบลําดับและข้ันตอน ของ
สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ในรายงานการจัดการพลังงาน (การแกไขครั้งท่ี 1) และรายงานการ
จัดการ พลังงาน (การแกไขคร้ังท่ี 2) แสดงในตารางท่ี 8-8 
 
ตารางท่ี 8-8  การแกไขลําดับและข้ันตอนของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 2) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

การแกไขคร้ังท่ี 1 การแกไขคร้ังท่ี 2 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
3.1.1 โครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 3.1.1 โครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะผูรับผิดชอบในการจัด

การพลังงาน 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการ 

พลังงาน 
3.1.3 โครงสร า ง  อํ านาจหน าที่ และความ

รับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการ 
พลังงาน 

3.1.3 โครงสร า ง  อํ านาจหน าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะผูรับผิดชอบใน
การจัดการพลังงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูรับผิดชอบในการจัดการ พลังงาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.2 การประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
3.2.1 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องตน (กรณีปแรกเทาน้ัน) 
3.2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

(กรณีปถัดไป) 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ
ประชาสัมพันธ 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ
ประชาสัมพันธ 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
3.3.2 การประชาสัมพันธ 3.3.2 การประชาสัม พันธนโยบายอนุรั กษ

พลังงาน 3.3.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 
3.3.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
3.3.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 8-8  การแกไขลําดับและข้ันตอน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 2) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

การแกไขคร้ังท่ี 1 การแกไขคร้ังท่ี 2 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
3.4.1 การประเมินระดับองคกร 3.4.1 การประเมินระดับองคกร 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป 
3.4.1.2 การใช เ ช้ือเพลิง  หรือพลังงาน

หมุนเวียน 
3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยก

ตามระบบ 
3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตาม

ระบบ 
3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณ 
3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป 
3.4.1.2 การใช เ ช้ือเพลิง  หรือพลังงาน

หมุนเวียน 
3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยก

ตามระบบ 
3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตาม

ระบบ 
3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ 
3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 

3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและ
เช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและ
เช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 

3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
3.4.3.1 การติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
3.4.3.1 การติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงาน

ตามกฎกระทรวง 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงาน

ตามกฎกระทรวง 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

3.5.1 ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

3.5.1 ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
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ตารางท่ี 8-8  การแกไขลําดับและข้ันตอน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 2) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

การแกไขคร้ังท่ี 1 การแกไขคร้ังท่ี 2 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุกมาตรการ

อนุรักษพลังงาน 
3.6.1 แผนการดํา เนินงานรวมทุกมาตรการ

อนุรักษพลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมด านการจัดการ 
พลังงาน 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมด านการจัดการ 
พลังงาน 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรม
ดานพลังงานขององคกร 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรม
ดานพลังงานขององคกร 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 
3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 

3.6.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
3.6.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 
3.6.-.1 การประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝง

จิตสํานึกดานการนอนุรักษพลังงาน 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.7 การตรวจติดตาม  และประเ มินการจัดการ 
พลังงาน 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายใน 

3.7.3.1 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

3.7.3.2 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานภายในองคกร 

3.7.3.1 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.7.3.2 การตรวจสอบ วิธี ก าร จัดการ 
พลังงานภายในองคกร 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึก
ในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึก
ในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 

3.7.4.1 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.7.4.1 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน 
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ตารางท่ี 8-8  การแกไขลําดับและข้ันตอน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 2) 
 

ลําดับ ขั้นตอน และวิธีการจัดการพลังงาน ของสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

การแกไขคร้ังท่ี 1 การแกไขคร้ังท่ี 2 

3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 3.8 การทบทวน  วิ เ คราะห  และแก ไข  ผลการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือ
การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพื่อ
การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนปฏิบัติอนุรักษพลังงาน 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนปฏิบัติอนุรักษพลังงาน 

 
โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน และคูมือการ

จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหตรงกับขอกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังแกไขและปรับปรุง
ขอความ และรูปแบบของตาราง ใหตรงกับการเปล่ียนแปลงของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม 
พ.ศ.2535 รวมท้ังไดแสดงรายละเอียดท่ีอาคารควบคุมตองแสดงตามขอกําหนดตางๆ ในภาคผนวก 
ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 34-43) โดยมีรายละเอียดการแกไขในสวน
ตางๆ ดังนี้ 

 
  ขอ 3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
 

   ไดแยกการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานออกเปน 2 กรณี 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และสามารถดําเนินการตามไดตรงกับขอกําหนดของกฎหมาย ซ่ึงเดิมเปน
เพียงการกําหนดใหอาคารควบคุมตองแสดงการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน ใน
ปแรกเทานั้น ซ่ึงหลังการแกไขและปรับปรุงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

   ขอ 3.2.1  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน (กรณี
ปแรกเทานั้น) สวนนี้เดิม คือ ขอ 3.2 การประเมินสถานะการจัดการพลังงาน ท่ียังไมไดมีการแยก
การประเมินสถานภาพออกเปน 2 กรณีการจัดการพลังงาน โดยรายละเอียดหลังการแกไขและ
ปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงาน (การแกไขคร้ังท่ี 2) แสดงอยูในภาคผนวก ข (รายงานการจัด
การพลังงาน หนาท่ี 10-12) 
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 กอนการแกไขและปรับปรุง (รายงานการจัดการพลังงาน แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

3.2 การประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
การประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตนของอาคารควบคุม มีจุดประสงคเพื่อใชเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายและกระบวนการจัดทําและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยใช
รูปแบบ Energy Management Matrix การทบทวนสถานะเบ้ืองตนนี้จะใชเฉพาะเม่ือมีการนํา
มาตรฐานน้ีมาใชเปนคร้ังแรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการดําเนินไปไดครบถวนตามข้ันตอนแลว 
ผลจากการทบทวนการจัดการจะนําไปใชในการทบทวนนโยบาย และพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
จัดการตอไป  

โดยผลการประเมินประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตนของ (ชื่อองคกร) แสดง
ในภาพท่ี 3-4 มีลักษณะดังนี ้

 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-4  การประเมินสถานการณจัดการพลังงานเบ้ืองตนขององคกร 
 โดยใช Energy Management System 
 

จากการประเมินประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตนขององคกรกอนการดําเนินการ 
พบวารูปแบบขององคกรดานการจัดการพลังงานมีลักษณะ      
  

 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา       (สรุปตามผลของการประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน
ของอาคาร)     
      
      
      
 

 

 
 

Energy Management Matrix  
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  ขอ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 
 

   ขอ 3.3.2  การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน ไดมีการ
แกไขและเปล่ียนแปลงจากเดิมคือ ขอ 3.3.2 การประชาสัมพันธ ซ่ึงจะเนนไปท่ีการประชาสัมพันธ
เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานขององคกร โดยเพิ่มขอ 3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบาย
อนุรักษพลังงาน เพ่ือใหตรงกับขอกําหนดของรางกฎกระทรวงที่ใหอาคารควบคุมเผยแพรนโยบาย
อนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นเห็นไดงายในอาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรของอาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได โดย
รายละเอียดหลังการแกไขในสวนนี้แสดงอยูในภาคผนวก ข (รายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 14) 

 

  ขอ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

   ขอ 3.5.2  มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการ
อนุรักษพลังงาน  ไดเปล่ียนแปลงรูปแบบของตารางการกําหนดมาตรการและเปาหมายในการ
ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป โดยเพิ่มชอง (3) ดัชนีการใชพลังงาน (SEC) และ
ชอง (4) ชองผลประหยัด (%) เพื่อใหตรงกับขอกําหนดของรางกฎกระทรวงฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กอนการแกไขและปรับปรุง (รายงานการจัดการพลังงาน แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 3-29  การกําหนดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
ประจําป พ.ศ.    

(1) 
ลําดับ 

(2) 
รายละเอียดมาตรการและ 
การกําหนดมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

(3) 
เปาหมายการประหยัดตอป (4) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

(5) 
ระยะเวลา 
คืนทุน 

(ป) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 

kW kWh/ป บาท/ป 
ชนิด

เชื้อเพลิง 
ปริมาณ 

(หนวย/ป) 
บาท/ป 

 
มาตรการดาน........................         
          

รวม         

หมายเหตุ  : 1.  เปอรเซ็นต (%) ประหยัดเทียบจากฐานป    
 2.  อัตราคาไฟฟา                    บาท/kWh  
 3.  อัตราเช้ือเพลิง                    บาท/(ระบุหนวย) 

 
    โดยรายละเอียดหลังการแกไขและปรับปรุงแสดงในภาคผนวก ข 

(รายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 34) 
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8.2.2 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 
 8.2.2.1 สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 
  1) ขอ 2 ระยะเวลาการสงรายงานการจัดการพลังงาน 
 

   ไดเพิ่มเติมตารางตัวอยางของระยะเวลาและการดําเนินการเพื่อจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงานเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายอนุรักษพลังงาน โดย
ยกตัวอยางของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดสงในป พ.ศ. 2553 และไดแสดงไวในสวน
ภาคผนวก ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 14) 

 
  2) ขอ 2.3 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

   ไดแกไขและเปล่ียนแปลงรายละเอียดและขอกําหนดท่ีเจาของอาคาร
ควบคุมตองดําเนินการตามขอกําหนดของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ  และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ท่ีมีการแกไขจากฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2551 เปนรางกฎกระทรวงฯ ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552 โดยรายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 15-17) 

 

   รวมทั้งเพิ่มตารางท่ี 4 สรุปข้ันตอนในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) และภาพท่ี 4 แนวทางในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 
มีนาคม พ.ศ.2552) โดยรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
หนาท่ี 17-18) 

 
 8.2.2.2 สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 
   
  เนื่องจากมีการแกไขและปรับปรุงลําดับ ข้ันตอน และรายละเอียดในรายงาน

การจัดการพลังงาน จึงทําใหตองแกไขและปรับปรุง สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงาน
การจัดการพลังงาน (แกไขคร้ังท่ี 2) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  สวนท่ี 3  การจัดการพลังงาน 
 

  ขอ 3.2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ไดเพิ่มคําอธิบายและ
แสดงตัวอยางประกอบ ในขอ 3.2.1 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน (กรณีป
แรก) และขอ 3.2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (กรณีปถัดไป) แสดงอยูในภาคผนวก 
ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 66-69) 

 

  ขอ 3.3  การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ ได
เปล่ียนแปลงคําอธิบาย ซ่ึงเดิมเปนการแสดงการประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
พลังงาน เปนการประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้งไดแกไขตัวอยางการกําหนด
นโยบายการอนุรักษพลังงาน ใหตรงกับขอกําหนดในรางกฎกระทรวงฯ แสดงรายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ข (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 71-75) 

 

  ขอ 3.5  การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

   ขอ 3.5.1 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการ
อนุรักษพลังงาน  ไดแกไขคําอธิบาย และแสดงตัวอยางตารางท่ี 3-29 การกําหนดมาตรการและ
เปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป (แสดงในภาคผนวก ข คูมือการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 99-101) โดยมีรายละเอียดกอนการแกไขและปรับปรุง 
(แกไขคร้ังท่ี 1) ดังนี้ 
 
กอนการแกไขและปรับปรุง (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

ขอ 3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  ให
แสดงรายละเอียดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 
ป นับจากวันท่ีจัดทํารายงาน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-29 ดังนี้ 

 1) ใหแสดงลําดับของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 2) ใหแสดงมาตรการที่เปนเปาหมายในการดําเนินการปรับปรุงการใชพลังงาน 

ซ่ึงมาตรการอนุรักษพลังงานตองวิเคราะหจากแนวทางการอนุรักษพลังงานในพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ตามมาตรา 17 หมวด 2 
กําหนดกิจกรรมในการอนุรักษพลังงาน ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  2.1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคารการปรับอากาศอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่อยูระดบัท่ีเหมาะสม 
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 กอนการแกไขและปรับปรุง (ตอ) (คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน แกไขคร้ังท่ี 1) 
  2.2) การใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
  2.3) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.4) การใช และการติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการ

อนุรักษพลังงานในอาคาร 
  2.5) การใชระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร และอุปกรณ 
  2.6) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 3) ใหแสดงเปาหมายการประหยัดตอป ดังนี้ 

  พลังงานไฟฟา  ใหแสดงคากําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา มูลคาพลังงานไฟฟา
และเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงานเม่ือเปรียบเทียบกับระบบนั้นๆ หรืออุปกรณนั้นๆ 
  พลังงานเชื้อเพลิง  ใหแสดงชนิดของเช้ือเพลิง ปริมาณเช้ือเพลิง มูลคา
เช้ือเพลิง และเปอรเซ็นตการประหยัดเช้ือเพลิงเม่ือเปรียบเทียบกับระบบนั้นๆ หรืออุปกรณนั้นๆ 

 4) ใหแสดงจํานวนเงินลงทุนของมาตรการท่ีดําเนินการ 
 5) ใหแสดงระยะเวลาการคืนทุนของมาตรการท่ีดําเนินการ 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-29  แสดงการกําหนดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการ
อนุรักษพลังงาน ประจําป พ.ศ.     2551  

(1) 
ลําดับ 

(2) 
รายละเอียดมาตรการและ 
การกําหนดมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

(3) 
เปาหมายการประหยัดตอป  

Ktoe/ป 
 

(4) 
เงินลงทุน 

(บาท) 

(5) 
ระยะเวลา 
คืนทุน 

(ป) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 

kW kWh/ป บาท/ป 
นํ้ามันเตา 

เกรดA (L/ป) 
บาท/ป 

 

มาตรการดาน  ไฟฟา          

1 ลดก าร เ ดิน  Secondary 
Pump 

26.1
5 

10,347.75 31,560.64   0.00088 - - 

2 การหุมฉนวนทอไอน้ํ า
และอุปกรณประกอบ 

 3,039.50 9,270.35   0.00026 1,000.00 0.11 

มาตรการดาน  เชื้อเพลิง          

1 การลดอุณหภูมิไอเสีย
และปริมาณออกซิเจนใน
ไอเสียของหมอไอนํ้า 

   11,608.00 185,734.00 0.011 37,450.00 0.20 

รวม 2.65 13,387.25 40,830.99 11,608.00 185,734.00  38,450.00  

หมายเหตุ  : 1.  เปอรเซ็นต (%) ประหยัดเทียบจากฐานป    
 2.  อัตราคาไฟฟา                        3.05   บาท/kWh                
 3.  อัตราเช้ือเพลิง                       16.00   บาท/ลิตร 



 

บทที่ 9 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดโดยสรุปเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานวิจัย และผลลัพธท่ีได 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาวิจัยในอนาคต โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

9.1 สรุปผลการวิจัย 
 9.1.1 คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
 9.1.2 ผลการประเมินคูมือการอนรัุกษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
 9.1.3 การเปรียบเทียบรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวจิัย กับรายงาน
การจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 9.1.4 การเปรียบเทียบสวนประกอบของคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนใน
งานวิจัย กับขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9000 : 2000) 
 9.1.5 การเปรียบเทียบสวนประกอบของคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนใน
งานวิจัย กับขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001 :2004) 

9.2 ปญหาและอุปสรรคในงานวิจัย 
9.3 ขอแสนแนะ 

 
9.1 สรุปผลการวิจัย 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินการตามขอบังคับของกฎหมายอนุรักษพลังงาน ไดแก พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และรางกฎกระทรวงท่ี
เกี่ยวของ โดยเฉพาะรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ท่ีกําหนดใหอาคารควบคุมตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
เสนอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป  
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การศึกษาและวิจัยนี้เร่ิมจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
ในอาคารควบคุม ซ่ึงไดแก กฎหมายและขอบังคับในการอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม และ
วิธีการ แนวทางตางๆ ในการจัดการพลังงาน และนําผลการศึกษาที่ไดมาประยุกตใชในการจัดทํา
คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม แบงรายละเอียดในคูมือการอนุรักษพลังงานฯ เปน 2 สวน 
ไดแก รายงานการจัดการพลังงาน และคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน โดยทําสอบคูมือ
การอนุรักษพลังงานฯ ท่ีไดจดัทําข้ึนไปทดสอบกับผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุม ซ่ึงมีคุณสมบัติตรง
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย คือ ผูรับผิดชอบดานพลังงานหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษ
พลังงานประจําอาคารควบคุม โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และนําผล
ท่ีไดจากการประเมิน รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเช่ียวชาญ มาปรับปรุงและแกไขคูมือการ
อนุรักษพลังงานฯ และนํารายงานการจัดการพลังงานมาเปรียบเทียบรายละเอียดและข้ันตอนในการ
ดําเนินการจัดการพลังงานกับรายงานการจัดการพลังงานที่จัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) รวมท้ังเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของรายงานคูมือการอนุรักษ
พลังงานฯ กับขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) และขอกําหนดของ
มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001 : 2004) เพื่อประโยชนและความสะดวก ในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และ
มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการไดงายยิ่งข้ึน 
 

โดยผูวิจัยไดแบงรายละเอียดในการสรุปผลการวิจัย เปนสวนตางๆ ดังนี้ 
 

9.1.1 คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 
 คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.

2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม ท่ีจัดทําข้ึน ประกอบดวยรายงานการจัด
การพลังงาน และคูมือการจัดการพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 9.1.1.1 รายงานการจัดการพลังงาน 
 

  รายงานการจัดการพลังงานท่ีไดจัดทําข้ึน มีแนวทางการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานตรงตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน
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โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยลําดับและข้ันตอนการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานน้ี ได
เรียงตามวิธีการจัดการพลังงานตามรางกฎกระทรวงฯ ซ่ึงไดแบงออกเปนสวนตางๆ คือ สวนท่ี 1 
ขอมูลเบ้ืองตน สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ และสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน โดยจัดทําแบบฟอรม
รายงานการจัดการพลังงานรูปแบบตางๆ ซ่ึงรายงานการจัดการพลังงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  1) สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน คือ การแสดงขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับองคกร 
ประวัติความเปนมา การดําเนินกิจกรรมขององคกร ปริมาณพ้ืนท่ีใชสอย รวมทั้งรายละเอียดของ
พื้นท่ีใชสอยของอาคารแตละประเภท เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการอนุรักษพลังงานตอไป 

  2) สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ คือ การอธิบายถึงกระบวนการธุรกิจของ
องคกร ขอมูลการใหบริการแตละเดือนขององคกร รวมทั้งแสดงการใชพลังงานในการดําเนิน
กิจกรรมขององคกร และขอมูลอุปกรณหลักท่ีใชในองคกร 

 

  3) สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน คือ แนวทางการจัดการพลังงานตามราง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม 8 ข้ันตอน คือ 

   3.1) การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
   3.2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
   3.3) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ

นโยบายอนุรักษพลังงาน 
   3.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
   3.5) การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
   3.6) การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
   3.7) การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน 
   3.8) การทบทวนผลการดําเนินการ 
 

 9.1.1.2 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

  คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานท่ีไดจัดทําข้ึนนั้นไดสรุปแนวทาง
ข้ันตอน และวิธีในการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ 
ดังกลาว รวมท้ังไดแสดงตัวอยางการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหเจาของอาคารควบคุม
และผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชเพื่อประโยชนในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน และบรรลุผล
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สําเร็จตามกฎหมาย โดยสวนประกอบของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานมี 3 สวน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1) สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม ในสวนนี้ได
สรุปสาระสําคัญและหลักการของพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งหนาท่ีของอาคารควบคุม และแนวทางที่
ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงเจาของอาคารควบคุมและบุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถเขาใจ
และดําเนินการตามกฎหมายไดสะดวกและรวดเร็ว 

  2) สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน คือ แนวทาง
และการประยุกตใชการจัดการพลังงาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และ
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ โดยใชหลักการจากการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัด
การพลังงาน (8 ข้ันตอน) และแสดงคําอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
สําหรับอาคารควบคุม 

 

  3) สวนท่ี 3 คําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงาน ในสวนนี้ไดอธิบาย
และแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลลงในรายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหผูรับผิดชอบประจํา
อาคารควบคุม หรือผูท่ีจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สามารถกรอกขอมูลลงในรายงานการจัด
การพลังงานไดอยางถูกตองและครบถวน ซ่ึงแบงออกตามวิธีและข้ันตอนในรายงานการจัดการ 
พลังงาน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ และสวนท่ี 3 การจัดการ 
พลังงาน 

 
9.1.2 ผลการประเมินคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
 

 จากการประเมินผลของคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ท่ีไดจัดทําข้ึน โดยใชแบบประเมินความ
พึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ไปสอบถามผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุม ผลการสอบถามพบวา
อาคารควบคุมเห็นดวยกับคูมือการอนุรักษพลังงานฯ ท่ีไดจัดทําข้ึน 

 

 ระดับความคิดเห็นในสวนของรายงานการจัดการพลังงานอยูในระดับดี และมีความ
ตองการใหจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานในระดับดีมาก 
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 ระดับความคิดเห็นในสวนของคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานอยูในระดับ
ดีและมีประโยชนอยูในระดับดีมาก  

 

 โดยผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมไดเสนอขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมและสัมมนา เพ่ือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานโดยตรงในดานงานเอกสาร ขอมูล 
การตรวจวัด และเทคนิคตางๆ รวมท้ังจัดสัมมนาใหเจาของกิจการ เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงค 
เปาหมาย และการดําเนินการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการใหความรูทางดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของดวย 
เพื่อกระตุนใหเกิดความต่ืนตัวและเรงรัดในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

 

9.1.3 การเปรียบเทียบรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย กับรายงานการจัด
การพลังงานท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

 ในสวนนี้ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบรายละเอียดเนื้อหาของรายงานการจัดการ 
พลังงานท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กับรายงานการจัดการ 
พลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัย โดยเปรียบเทียบข้ันตอน รายละเอียด รวมถึงขอมูลท่ีตองระบุใน
รายงานการจัดการพลังงาน เพื่อทดสอบวารายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนสามารถนําไปใช
ดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายได 

 

 9.1.3.1 รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 
 

  รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. ฉบับนี้อยูในระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงข้ันสุดทาย โดยแบงเปน 3 สวน คือ ก. ขอมูลเบ้ืองตน ข. ขอมูลการผลิต และ ค. 
การจัดการพลังงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  1) สวน ก ขอมูลเบ้ืองตน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลท่ัวไป
ขององคกร ไดแก ชื่ออาคารควบคุม ช่ือนิติบุคคล ประเภทอาคาร เวลาทํางาน ผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน เปนตน 

 

  2) สวน ข ขอมูลการใชอาคาร คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูล
พื้นท่ีใชสอย โดยแสดงตารางพ้ืนท่ีใชสอยของอาคารในหนวยงาน และตารางขอมูลการใชงาน
อาคารในรอบป 
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  3) สวน ค การจัดการพลังงาน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลใน
ข้ันตอนตางๆ ตามขอกําหนดของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงไดแบงออก 8 บท ดังนี้ 

 
 

   (1) บทท่ี 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ประกอบดวย 
    (1.1) โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะทํางานดาน

การจัดการพลังงาน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน ดังนี้ ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และแสดงอํานาจ หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะทํางาน 

    (1.2) วิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คือ สวนท่ี
อาคารควบคุมตองระบุวิธีการที่ใชในการเผยแพรกลุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ซ่ึงมี
หลายวิธี ไดแก ติดประกาศ เอกสารแจก จดหมายอิเล็คทรอนิก และวิธีการอื่นๆ 

    (1.3) เอกสารประกอบการดําเนินการเกี่ยวกับคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงเอกสารประกอบเก่ียวกับการดําเนินการเกี่ยวกับ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ไดแก เอกสารแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
เอกสาร/ส่ิงตางๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดวยวิธีการตางๆ ดังท่ี
กลาวในขอ 1.2 
 

   (2) บทท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน คือ สวน
ท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนขององคกร โดย
ใชรูปแบบของ Energy Management Matrix 
 

   (3) บทท่ี 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 
    (3.1) นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร  คือ  สวนท่ีอาคาร

ควบคุมตองแสดงนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร 
    (3.2) การเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน คือ สวนท่ีอาคาร

ควบคุมตองระบุวิธีในการเผยแพรอนุรักษพลังงาน พรอมท้ังแสดงหลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่
แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหกับพลังงานภายในองคกร 
 

   (4) บทท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 
    (4.1) แนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ในสวนนี้

ไดอธิบายแนวทางในการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับ
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ผลิตภัณฑ และระดับอุปกรณ โดยรวบรวมขอมูลหรืออุปกรณเคร่ืองจักรตางๆ และการใชพลังงาน
ขององคกรในรอบป (ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม) โดยใชแบบสงขอมูล หรือ บพอ.1 

    (4.2) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มี 3 ระดับ ดังนี้ 
     (4.2.1) การประเมินศักยภาพระดับองคกร คือ สวนท่ีอาคาร

ควบคุมตองแสดงขอมูลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานระดับองคกร ดังนี้ 
      (4.2.1.1) ขอมูลการใชไฟฟา  คือ  สวนท่ีอาคาร

ควบคุมตองแสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟา โดยแสดงตารางขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 
      (4.2.1.2) ขอมูลการใชเช้ือเพลิง คือ สวนท่ีอาคาร

ควบคุมตองแสดงขอมูลการใชพลังงานเชื้อเพลิง โดยแสดงตารางขอมูลการใชเช้ือเพลิงในรอบป 
แยกตามชนิดเช้ือเพลิง เชน น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล กาซ LPG พลังงานหมุนเวียน เปนตน 

      (4.2.1.3) ขอมูลการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
คือ สวนท่ีอาคารควบคุมท่ีมีการผลิตไฟฟาขายหรือใชเองภายในองคกรตองระบุขอมูล โดยแสดง
ตารางขอมูลการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป ท้ังการผลิตกระแสไฟฟาอยางเดียว และการ
ผลิตกระแสไฟฟาความรอนรวม 

      (4.2.1.4) สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบ คือ 
สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงสัดสวนการใชพลังงาน คือ สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา และ
สัดสวนการใชพลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบ โดยแสดงท้ังตารางสัดสวนการใชพลังงานและ
กราฟวงกลม 

     (4.2.2) การประเมินศักยภาพระดับประเภทผลิตภัณฑ คือ 
สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลเพื่อประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงสามารถระบุได
มากกวา 1 ผลิตภัณฑท่ีมีการใชพลังงานสูง มีรายละเอียดดังนี้ 

      (4.2.2.1) กระบวนการผลิต (ถามี) คือ สวนท่ีอาคาร
ควบคุมตองแสดงแผนผังกระบวนการผลิต ไมไดบังคับ 

      (4.2.2.2) ขอมูลการใชไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวย
ผลผลิต คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลการใชไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตตอป 
โดยแสดงเปนตารางปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตในรอบป และกราฟแสดงคาการใช
พลังงานจําเพาะในรอบป 

     (4.2.3) การประเมินศักยภาพระดับอุปกรณ คือ สวนท่ีอาคาร
ควบคุมตองแสดงขอมูลเพื่อคนหาการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญโดยใชแบบประเมินพลังงาน
ดังตอไปนี้ ตารางแบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญของอุปกรณ/เคร่ืองจักร ท้ังพลังงาน
ไฟฟาและความรอน 
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   (5) บทท่ี 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
    (5.1) หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงานขององคกร คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลในตารางเพื่อเปนหลักฐาน
หรือเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ไดแก มาตรการและเปาหมายใน
การดําเนินการอนุรักษพลังงาน แผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา แผนอนุรักษพลังงานดานความรอน 
แผนการฝกอบรมและกิจกรรมดานพลังงานประจําป 

   (6) บทท่ี 6 การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 

    (6.1) ผลการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการของมาตรการ
อนุรักษพลังงาน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลในตารางเพ่ือตรวจสอบและติดตาม
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามาตรการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ สรุปผลการตรวจสอบการ
ดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการ
แผนอนุรักษพลังงาน 

    (6.2) การตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรม คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลในตารางเพื่อตรวจติดตาม ดังนี้ หลักสูตรการ
ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน วามีการดําเนินการตามแผนหรือไม 
 

   (7) บทท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ดังนี้ 
    (7.1) คณะผูตรวจประเมินภายในองคกร คือ สวนท่ีอาคารควบคุม

ตองแสดงหลักฐานคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 
    (7.2) รายงานผลการตรวจประเมินภายใน คือ สวนท่ีอาคารควบคุม

ตองแสดงขอมูลการตรวจประเมินผลภายในองคกรตามข้ันตอนในขอกําหนดของรางกฎ
กระทรวงฯ ในตารางการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน 

    (7.3) หลักฐานประกอบการดําเนินการเก่ียวกับการตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบเกี่ยวกับ
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน เชน แบบแจงวาระการประชุมทบทวนดานการจัด
การพลังงาน 

 

   (8) บทท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการ 
พลังงาน 

    (8.1) เอกสาร/รายงานท่ีแสดงถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน คือ สวนท่ีอาคารควบคุมตองแสดงขอมูลเปนตารางเพื่อ
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ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ไดแก แผนการทบทวนการ
ดําเนินงานการจัดการพลังงาน และสรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรอง วิธีการ
จัดการ พลังงานประจําป 
 

 9.1.3.1 สรุปผลการเปรียบเทียบรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. และ
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัย 
 
  จากการวิเคราะหรายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย 
พพ. กับรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัย สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบไดดังนี้ 
  1) การแบงสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานเหมือนกัน คือ ได
แบงเนื้อหาของรายงานการจัดการพลังงาน ออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน สวนท่ี 2 
ขอมูลการใหบริการ หรือขอมูลการใชอาคาร และสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
  2) การแสดงขอมูลการใชอาคาร ผูวิจัยไดแสดงไวในสวนท่ี 1 ขอมูล
เบ้ืองตน ซ่ึงแตกตางจากรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. ท่ีแสดงไวใน สวนข. ขอมูล
การใชอาคาร 
  2) ในสวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ไดแบงข้ันตอนในการดําเนินการของ
รายงานการจัดการพลังงาน ออกเปน 8 ข้ันตอนตามขอบังคับของรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
  3) การกรอกขอมูลในสวนตางๆ  ของรายงานการจัดการพลังงานมี
วัตถุประสงค และรายละเอียดของขอมูลท่ีคลายคลึงกัน แตมีรูปแบบและแบบฟอรมตารางการ
กรอกขอมูลในบางข้ันตอนแตกตางกัน 
  4) ในข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานของรายงาน
การจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัยไดนําแบบ บพอ.1 ใสไวในสวนการประเมินศักยภาพ
ระดับเคร่ืองจักรและอุปกรณ แตในรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. ไดแนะนําเปน
แนวทางในการรวบรวมขอมูลอุปกรณ เคร่ืองจักรตางๆ โดยใช แบบ บพอ.1 เทานั้น ซ่ึงทําใหอาจ
เกิดอุปสรรคในการดําเนินการได 
  5) ในข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน ใน
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. จะตรวจสอบข้ันตอนตางๆ รวมถึงการแสดงเอกสาร 
หลักฐานท่ีระบุไวในแตละข้ันตอนวาครบถวนหรือไมเทานั้น แตไมไดตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน วาไดดําเนินการตรงตามแผนท่ีกําหนดไวและสามารถ
ดําเนินการไดตรงตามวัตถุประสงคหรือไม 
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  6) การแสดงผลการประชุมดานการจัดการพลังงานภายในองคกร ผูวิจัยได
แสดงไวในสวนการจัดการพลังงาน ข้ันตอนท่ี 7 (ขอ 3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน
ภายในองคกร) โดยจะสรุปรายงานการประชุมของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานในคร้ังท่ี
ผานมา รายงานผลการดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการและแผน รวมทั้งไดเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ของผูรับผิดชอบในแตละฝาย ซ่ึงแตกตางจากรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. ท่ีแสดง
ไวในสวนของการจัดการพลังงาน ข้ันตอนท่ี 8 โดยแสดงเนื้อหาในการประชุมแตละคร้ังเทานั้น 
  7) จากการพิจารณาขอมูล รายละเอียดของรายงานการจัดการพลังงาน
โดยรวม พบวา รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัย มีความละเอียดมากกวา รายงาน
การจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. อาทิ ในข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 
พลังงาน นอกจากการแสดงผลการประชุมดานการจัดการพลังงานภายในองคกรแลว ยังไดแสดงผล
การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 
 
  ผูวิจัยไดเปรียบเทียบสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานในแตละ
สวน ระหวางรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจัย กับรายงานการจัดการพลังงานท่ี
จัดทําโดย พพ. แสดงในตารางท่ี 9-1 
 
ตารางท่ี 9-1 การเปรียบเทียบสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนในงานวิจยั 

กับรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 
 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ก. ขอมูลเบื้องตน 

สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ ข. ขอมูลการใชอาคาร 
2.1 กระบวนการใหบริการของอาคารควบคุม (4.2.2.1) กระบวนการผลิต 
2.2 ขอมูลการใหบริการ ข.2 การใชประโยชนพ้ืนที่ใชงานอาคารจริงในรอบปที่

ผานมา 
2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก - 

สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน ค. การจัดการพลังงาน 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน (1)  บทที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
3.1.1 โครงสรางองคกร - 
3.1.2 ประกาศแตงต้ังคณะผูรับผิดชอบในการจัด

การพลังงาน 
(1.1) โครงสราง และหนาที่ความรับผิดชอบของ

คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  
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ตารางท่ี 9-1 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนใน
งานวิจัย กับรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

3.1.3 โคร งสร า ง  อํ าน า จหน าที่ แ ล ะคว าม
รับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(1.1.1) โครงสรางคณะทํางาน 

3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน 
 

(1.4) เอกสารประกอบการดําเนินการเก่ียวกับ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(1.4.1) เอกสารแตงต้ังคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน 

(1.4.2) เอกสาร /สิ่ งตางๆที่แสดงถึงการ
เผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(1.1.2) อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางาน 

- (1.2) วิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการ 
พลังงาน 

3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องตน 

(2 )   บทที่  2 การประเ มินสถานภาพการจัดการ 
พลังงานเบ้ืองตน 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ
ประชาสัมพันธ 

(3)  บทที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน (3.1) นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร 
3.3.2 การประชาสัม พันธนโยบายอ นุรั กษ

พลังงาน 
(3.2) การเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน (4)  บทที่ 3 ศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(4.2) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร (4.2.1) การประเมินระดับองคกร 
3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป (4.2.1.1) ขอมูลการใชไฟฟา 
3.4.1.2 การใช เ ช้ือ เพลิง  หรือพลังงาน

หมุนเวียน 
(4.2.1.2) ขอมูลการใชเช้ือเพลิง 

3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา (4.2.1.3) ขอมูลการใชเช้ือเพลิงใน
การผลิตไฟฟา  (กรณีมีการผลิตไฟฟาขายหรือใช
ภายในอาคาร) 
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ตารางท่ี 9-1 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนใน
งานวิจัย กับรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยก
ตามระบบ 

(4.2.1.4) สัดสวนการใชพลังงาน
แยกตามระบบ 
                                           (ก) สัดสวนการใชพลังงาน
ไฟฟา 

3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตาม
ระบบ 

                                           (ข) สัดสวนการใชพลังงาน
เช้ือเพลิง 

3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ 

- 

3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน - 
3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ (4.2.2) การประเมินศักยภาพระดับประเภท

ผลิตภัณฑ 
3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและ

เช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 
(4.2.1.2) ขอมูลการใชไฟฟาและ

เช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 
3.4.3 การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ (4.2.3) การประเมินศักยภาพระดับอุปกรณ 

3.4.3.1 การติดต้ังเครื่องจักร/อุปกรณที่มี
ผลตอการใชและการอนุรักษพลังงาน 

- 

- (4.1) แนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

(5)  บทที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน 

(5.1) หลักฐาน  หรือเอกสารตางๆ  ที่ เ ก่ียวกับ
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานขององคกร 

3.5.1 การ ดํ า เ นินการอ นุรั กษ พลั ง ง านตาม
มาตรการของปที่ผานมา 

- 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

(5.1.1) มาตรการ  และเปาหมายในการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

3.6 การจัดทําและการดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงาน 

(6)  บทที่ 6 การดําเนินการตรวจสอบ และวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-1 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนใน
งานวิจัย กับรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

- (8.1) เอกสารรายงานที่แสดงถึงการทบทวน 
วิ เคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการ 
พลังงาน 

(8.1.1) แบบแจงวาระการประชุมทบทวน 
ดานการจัดการพลังงาน 

(8.1.2) แผนการทบทวนการดําเนินงานการ
จัดการพลังงาน ประจําป 

(8.1.3) สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานประจําป 

3.6.1 แผนการดํา เ นินงานรวมทุกมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

(5.1.2) แผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 
(5.1.3) แผนอนุรักษพลังงานดานความรอน 

3.6.2 แผนการจัดฝ กอบรมด านการจั ดการ 
พลังงาน 

(5.1.5) แผนการฝกอบรม และกิจกรรมดาน
พลังงานประจําป 

3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรม
ดานพลังงานขององคกร 

- 

3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม - 
3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน  

3.6.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน  
3.6.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน  
3.6.3.3 การประชาสัมพันธ เ พ่ือปลูกฝง

จิตสํานึกดานการนอนุรักษพลังงาน 
 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน (7)  บทที่ 7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการ 
พลังงาน 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 
 

(6.1) ผลการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการ
ของมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 (6.2) ผลการติดตามการดํา เนินการตามแผน
ฝกอบรม และกิจกรรม 

(6.2.1) หลักสูตรการฝกอบรม และกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-1 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบของรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนใน
งานวิจัย กับรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 

สวนประกอบของ 
รายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดทําโดย พพ. 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบั ติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

(5.1.4) ร า ยละ เ อี ย ดม าตรกา รอ นุ รั กษ
พลังงาน 
                             (ก) มาตรการดานไฟฟา 
                             (ข) มาตรการดานความรอน 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน (7.2) รายงานผลการตรวจประเมินภายใน 
3.7.3.1 ตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน

ของคณะผูรับผิดชอบฯ 
- 

3.7.3.2 ก า รตร วจสอบ วิธี ก า ร จั ด ก า ร 
พลังงานภายในองคกร 

- 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึก
การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอื่นๆ 

- 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน - 
- (7.1) คณะผูตรวจประเมินภายในองคกร 
- (7.3) หลักฐานประกอบการดําเนินการเก่ียวกับ

การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
3.8 การทบทวน  วิ เ ค ร า ะห  และแก ไขผลการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

(8) บทที่ 8 การทบทวน วิเคราะห และแกไข 
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือ
การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 

- 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ
ตรวจสอบ วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน 

- 

 
9.1.4 การเปรียบเทียบสวนประกอบของคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 

กับขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9000 : 2000) 
 
 ผูวิจัยไดนําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 มาเปรียบเทียบกับขอกําหนดของมาตรฐานระบบ
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คุณภาพ (ISO 9000 : 2000) เพ่ือประโยชนและความสะดวกในการดําเนินการ โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการท่ีไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 9-2 
 
ตารางท่ี 9-2 การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 

9001 : 2000) กับคูมือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําข้ึน 
 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9000 : 2000 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

4. ระบบบริหารคุณภาพ / ระบบจัดการคุณภาพ 

สวนที่  2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการ 

พลังงาน2 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
4.2 ขอกําหนดการจัดเตรียมเอกสาร 

4.2.1 ขอกําหนดดานเอกสาร-บททั่วไป 
4.2.2 คูมือคุณภาพ 
4.2.3 การควบคุมเอกสาร 
4.2.4 การควบคุมบันทึกคุณภาพ 

5. ความรับผิดชอบของฝายบริหาร - 
5.1 ความมุงมั่นของฝายบริหาร (Management 

commitment) 
- 

5.2 การมุงเนนที่ลูกคา (Customer focus) - 
5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy) 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ

ประชาสัมพันธ 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน1 

5.4 การวางแผน 3.5 การกําหนดมาตรการ  เปาหมาย  และแผน

อนุรักษพลังงาน1 

3.5.2 ม า ต ร ก า ร  แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร

ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน1 

3.5.3 การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน1 

5.4.1 เปาหมายคุณภาพ (Quality Objectives) 
5.4.2 การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ 

 (Quality management system planning) 

 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-2 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
(ISO 9001 : 2000) กับคูมือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําข้ึน 

 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9000 : 2000 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

5.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน1 

3.1.1 โครงสรางองคกร1 
5.5.1 เปาหมายคุณภาพ (Quality Objectives) 3.1.2 โครงสราง  อํานาจหนาที่  และความ

รับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน1 

5.5.2 ตั ว แ ท น ฝ า ย บ ริ ห า ร  (Management 
Representative) 

3.1.2.1 โครงสรางคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน1 
3.1.2.2 ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดาน

การจัดการพลังงาน1 

5.5.3 การสื่ อสารภายในองคกร  (Internal 
communication) 

3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษ

พลังงาน1 

5.6 การทบทวนของฝายบริหาร บทสรุปผูบริหาร2 

5.6.1 บททั่วไป (General) - 
5.6.2 ขอมูลในการทบทวน (Review input) 
5.6.3 ผลการทบทวน (Review output) 

3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน1 

3.2.1 การประ เ มินสถานภาพการ จัดการ 
พลังงานเบ้ืองตน (กรณีปแรกเทาน้ัน)1 

3.6.3 การประ เ มินสถานภาพการ จัดการ 
พลังงาน (กรณีปถัดไป)1 

3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน1 

3.5.1 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตาม

มาตรการของปที่ผานมา1 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ

ตรวจสอบ วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน1 
6. การจัดการทรัพยากร - 

6.1 การจัดสรรทรัพยากร (Provision of resources) - 
 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-2 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
(ISO 9001 : 2000) กับคูมือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําข้ึน 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9000 : 2000 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

6.2 ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) - 
6.2.1 ขอกําหนดโดยทั่วไป (General) - 
6.2.2 ความสามารถ ความตระหนัก และ การ

ฝกอบรม 
3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการ 

พลังงาน1 
6.3 สาธารณูปโภค - 
6.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน  - 

7. การทําใหผลิตภัณฑบรรลุผล - 
7.1 การวางแผนการกอใหเกิดผลิตภัณฑ 

(Planning of product realization) 
3.6 การจัดทําและดําเนินการตามแผนอนุรักษ

พลังงาน1 
3.6.1 แผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการ

อนุรักษพลังงาน1 
7.2 กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา - 

7.2.1 การกําหนดขอกําหนดที่ เ ก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑ 

- 

7.2.2 การทบทวนขอกําหนดของผลิตภัณฑ - 
7.2.3 การติดตอกับลูกคา - 

7.3 การออกแบบและการพัฒนา - 
7.3.1 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา - 
7.3.2 ขอมูลที่ ใช ในการออกแบบและการ

พัฒนา 
- 

7.3.3 ผลการออกแบบและการพัฒนา - 
7.3.4 การทบทวนการออกแบบและการพัฒนา - 
7.3.5 การทวนสอบการออกแบบและการ

พัฒนา 
- 

7.3.6 การตรวจสอบยืนยันความสมบูรณของ
การออกแบบและพัฒนา 

- 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-2 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
(ISO 9001 : 2000) กับคูมือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําข้ึน 

 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9000 : 2000 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

7.3.7 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงผลการ
ออกแบบและการพัฒนา 

- 

7.4 การจัดซื้อ - 
7.4.1 การควบคุมการจัดซื้อ - 
7.4.2 ขอมูลการจัดซื้อ - 
7.4.3 การทวนสอบผลิตภัณฑที่สั่งซื้อ - 

7.5 กระบวนการผลิตและการบริการ - 
7.5.1 การควบคุมการผลิตและการบริการ - 
7.5.2 ยืนยันความสมบูรณของกระบวนการ - 
7.5.3 การช้ีบงและการสอบกลับได - 
7.5.4 ทรัพยสินของลูกคา - 
7.5.5 การถนอมรักษาผลิตภัณฑ - 

7.6 การควบคุมอุปกรณการเฝาติดตามและการ
วัดผล 

- 

8. การตรวจวัด การวิเคราะหและปรับปรุง 3.7 การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการ 
พลังงาน1 

8.1 บททั่วไป - 
8.2 การตรวจวัดและการติดตามผล 

8.2.1 ความพึงพอใจของลูกคา 
8.2.2 การตรวจติดตามภายใน 
8.2.3 การวัดและเฝาติดตามขบวนการ 
8.2.4 การวัดและการเฝาติดตามผลิตภัณฑ 

3.7.1 การตรวจสอบการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ1 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการอนุรักษพลังงาน1 

3.7.3 การตรวจสอบการจัดการพลังงานภายใน 
3.7.4 การตรวจสอบมาตรการเสริมสร าง

จิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 1 
3.7.5 สรุประบบการตรวจสอบวิธีการจัดการ 

พลังงาน1 
 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-2 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
(ISO 9001 : 2000) กับคูมือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําข้ึน 

 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9000 : 2000 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

8.3 การควบคุมผลิตภัณฑสิ่งที่ไมเปนไปตามขอ 
กําหนด 

- 

8.4 การวิเคราะหขอมูล 3.8 การทบทวน  วิ เคราะห  และแกไข  ผลการ

ดําเนินการอนุรักษพลังงาน1 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ  

เพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน1 
3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ

ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

แผน1 

8.5 การปรับปรุง 
8.5.1 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
8.5.2 การแกไข 
8.5.3 การปองกัน 

- 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน1 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร1 

3.4.2 ประเมินระดับผลิตภัณฑ1 

3.4.3 ประเมินระดับอุปกรณ1 
3.4.3 ประเมินคามาตรฐานตามกฎกระทรวง1 

 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

9.1.5 การเปรียบเทียบสวนประกอบของคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในงานวิจัย 
กับขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001 :2004) 
 

 ผูวิจัยไดนําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 มาเปรียบเทียบกับขอกําหนดของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม (ISO 14001 : 2004) เพื่อประโยชนและความสะดวกในการดําเนินการ โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการท่ีไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ดังแสดงในตารางท่ี 9-3 
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ตารางท่ี 9-3 การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
(ISO 14001 :2004) กับคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีไดจัดทําข้ึน 

 

ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 :2004 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

4. ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
สวนที่ 2  ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน2 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
4.2 นโยบายสิ่งแวดลอม 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการ

ประชาสัมพันธ1 
3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน1 

4.3 การวางแผน 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน1 

3.5.1 การ ดํ า เ นิน ง านอ นุรั กษ พ ลั ง ง านตาม
มาตรการของปที่ผานมา1 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน1 

3.5.3 การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานอื่นๆ 
เพ่ิมเติม1 

4.3.1 ประเด็นสิ่งแวดลอม 
4.3.2 กฎหมายและขอกําหนดตางๆ 
4.3.3 วัตถุประสงค เปาหมายและโครงการ 
4.2.4 การควบคุมบันทึกคุณภาพ 

4.4 การนําไปปฏิบัติและการปฏิบัติการ 3.6 การจัดทําและดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน1 

3.6.1 แผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการอนุรักษ
พลังงาน1 

4.4.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ
และอํานาจหนาที่ 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน1 

3.1.1 โครงสรางองคกร1 
3.1.2 โครงสร า ง  อํ าน าจหน าที่  และความ

รับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน1 
4.4.2 ความสามารถ การฝกอบรมและความ

ตระหนัก 
3.6.2 แผนการจั ดฝ กอบรมด านการจั ดก าร 

พลังงาน1 
4.4.3 การสื่อสาร 3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน1 
4.4.4 เอกสาร - 
4.4.5 การควบคุมเอกสาร - 

 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 9-3 (ตอ) การเปรียบเทียบสวนประกอบรวมของขอกําหนดของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม (ISO 14001 :2004) กับคูมือการอนุรักษพลังงานท่ีไดจัดทําข้ึน 

 

ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 :2004 

รายละเอียดของคูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 

4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติการ 3.7.1 การตรวจสอบการดํา เ นินงานตามแผน 

ปฏิบัติการ1 
4.4.7 การเตรียมพรอมและตอบสนองตอ

ภาวะฉุกเฉิน 
3.8 การทบทวน วิเคราะห และแกไข ผลการดําเนินการ

อนุรักษพลังงาน1 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือ

การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน1 
4.5 การตรวจสอบ 

4.5.1 การเฝาติดตามและวัดผล 
4.5.2 การประเมินผลความสอดคลอง 
4.5.3 ขอบกพรอง การดําเนินการแกไข

และปองกัน 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน1 

3.7.2 สรุปรายละเอี ยดผลการปฏิบั ติ งานตาม

มาตรการอนุรักษพลังงาน1 
3.7.4 การตรวจสอบมาตรการเสริมสรางจิตสํานึก

ในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ1 
3.7.5 สรุประบบการตรวจสอบวิธีการจัดการ 

พลังงาน1 
4.5.4 การควบคุมบันทึก - 
4.5.5 การตรวจประเมินภายใน 3.7.3 การตรวจสอบการจัดการพลังงานภายใน1 

4.6 การทบทวนของฝายบริหาร 3.8.2 ขอมูลการอนุรั กษพ ลังงานและผลการ

ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน1 

- 3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน1 
- 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน1 

3.4.1 การประเมินระดับองคกร1 

3.4.2 การประเมินระดับผลิตภัณฑ1 

3.4.3 การประเมินระดับอุปกรณ1 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานตามกฎกระทรวง1 

 

หมายเหตุ  1 คือ สวนประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 
                2 คือ สวนประกอบในคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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9.2 ปญหาและอุปสรรคในงานวิจัย 
 

1) เนื่องจากในระหวางการวิจัยนี้ ไดจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม 
โดยใชรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม เปนแนวทางในการคูมือการอนุรักษพลังงาน แตรางกฎกระทรวงฯ ดังกลาวยัง
อยูในระหวางการแกไขปรับปรุง จึงทําใหผูวิจัยตองทําการแกไขรายงานการจัดการพลังงานหลาย
คร้ัง เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 

2) ไมไดรับความรวมมือจากอาคารควบคุมบางแหง ในการสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
ประเมินผลคูมืออนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีไดจัดทําข้ึน 

3) การเลือกกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ จะใชกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดเล็กในการประเมินความ
พึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีไดจัดทําข้ึน เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไมตองการใหเผยแพร เพราะอยูในระหวางการปรับปรุงข้ัน
สุดทาย โดยผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางจากอาคารควบคุมท่ีเคยเขารวมโครงการอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวม หรืออาคารควบคุมท่ีสงรายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกมีศักยภาพในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน และมี
ความสามารถที่จะดําเนินการตามขอบังคับของกฎหมายได ดังนั้นผลการประเมินความพึงพอใจท่ี
ไดเปนเพียงขอมูลความคิดเห็นของอาคารควบคุมท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
เทานั้น ไมไดเปนตัวแทนของประชากรอยางแทจริง 
 
9.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

1) ควรจัดทําคูมือสําหรับการตรวจสอบและรับรองผลรายงานการจัดการพลังงานเพิ่มเติม 
2) ควรจัดทํารายงานการจัดการพลังงานโดยใช Microsoft Excel เพื่อความสะดวกในการ

จัดทํารายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม 
3) ควรใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ในการประเมินผลความพึงพอใจตอคูมือการ

อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีจัดทําข้ึน เชน การสัมภาษณกลุม (Focus group interview) เพื่อ
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เปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญจากอาคารควบคุมแตละประเภท สามารถอภิปรายภายในกลุมเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงานมากข้ึน และสามารถระดม
ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจากกลุมของอาคารควบคุมท่ีเขาใหการสัมภาษณกลุมได 

4) ควรจัดสัมมนา และฝกอบรม เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงานแกอาคารควบคุม ท้ังดานของเอกสาร ขอมูล การตรวจวัด และเทคนิคตางๆ เพื่อใหการ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงานเปนไปไดอยางสะดวก ไมมีการกรอกขอมูลผิดพลาด รวมท้ัง
สามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน โดยใชคูมือการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมท่ีไดจัดทําข้ึน 



 

รายการอางอิง 
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ก.1 เอกสารสําหรับตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 
ตารางท่ี ก.1-1  เอกสารสําหรับตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 

ขอ คําถาม 
คะแนนความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 

ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงาน 
1 ความสามารถในกรอกขอมูลในระดับใด    
2 รายงานการจัดการพลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด    
3 สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน มีความเหมาะสมในระดับใด    
4 สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ มีความเหมาะสมในระดับใด    
5 สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน มีความเหมาะสมในระดับใด    
6 สวนที่ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน มีความเหมาะสมระดับใด    
7 สวนที่ 3.2 การประเมินสถานการณการจัดการ พลังงานเบื้องตน มีความ

เหมาะสมระดับใด 
   

8 สวนที่ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ มีความ
เหมาะสมระดับใด 

   

9 สวนที่ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มีความเหมาะสมในระดับ
ใด 

   

10 สวนที่ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
มีความเหมาะสมระดับใด 

   

11 สวนที่ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

   

12 สวนที่ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

   

13 สวนที่ 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ มีความเหมาะสมในระดับใด    
14 ถามีคูมือในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน จะมีประโยชนมากนอยเพียงใด     
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ตารางท่ี ก.1-1 (ตอ)  เอกสารสําหรับตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 

ขอ คําถาม 
คะแนนความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 

ความเหมาะสมของคูมือสําหรับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
15 จากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สามารถกรอกขอมูลไดดีขึ้น มาก

นอยเพียงใด 
   

16 สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน มีความเหมาะสมระดับใด    

17 สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ มีความเหมาะสมระดับใด    
18 สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน มีความเหมาะสมระดับใด    
19 สวนที่ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน มีความเหมาะสมระดับใด    
20 สวนที่ 3.2 การประเมินสถานการณการจัดการ พลังงานเบื้องตน มีความ

เหมาะสมระดับใด 
   

21 สวนที่ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ มีความ
เหมาะสมระดับใด 

   

22 สวนที่ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มีความเหมาะสมในระดับ
ใด 

   

23 สวนที่ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
มีความเหมาะสมระดับใด 

   

24 สวนที่ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

   

25 สวนที่ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

   

26 สวนที่ 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ มีความเหมาะสมในระดับใด    
27 คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน มีประโยชนมากนอยเพียงใด     

 
ก.2 การคํานวณหาคาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
 

คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  (IOC : Index  of  Item-Objective  Consistency)  ซ่ึงใช
สูตรในการคํานวณ ดังนี ้

 
N

R
IOC ∑=  (ก.3.1)  

เม่ือ    IOC  คือ ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
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              N  คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
              R  คือ ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
โดยท่ี 
ระดับคะแนน +1  หมายถึง  เม่ือผูเช่ียวชาญแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงค 
ระดับคะแนน  0  หมายถึง  เม่ือผูเช่ียวชาญไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงค 
ระดับคะแนน -1  หมายถึง  เม่ือผูเช่ียวชาญไมแนใจวาไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค 

 
ตารางท่ี ก.1-2  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถามและการคํานวณคา IOC 
 

ขอท่ี 
คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC การแปลความหมาย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงาน 
1 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
2 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
3 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
4 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
5 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
6 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
7 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
8 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
9 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
10 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
11 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
12 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
13 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
14 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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ตารางท่ี ก.1-2 (ตอ)  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถามและการคํานวณคา IOC 
 

ขอท่ี 
คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC การแปลความหมาย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ความเหมาะสมของคูมือสําหรับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
15 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
16 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
17 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
18 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
19 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
20 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
21 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
22 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
23 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
24 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
25 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
26 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
27 1 1 1 3 1 เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

 
ก.3  แบบสอบถามฉบับจริง 
 

แบบประเมินความพึงพอใจตอคูมือการอนุรักษพลังงาน  
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550)  

สําหรับอาคารควบคุม 
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามน้ีเปนสวนสําคัญของการทําวิทยานิพนธ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือใชสอบถามเกี่ยวกับคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุมที่ไดจัดทําขึ้น โดย
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 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชศึกษากฎหมายอนุรักษพลังงานและแนวทางการปฏิบัติ และใชสําหรับศึกษาในงานวิจัยน้ี
เทาน้ัน โดยไมมีผลใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถามและองคกรของทาน ทั้งสิ้น 

2.  แบบสอบถามมี  4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายอนุรักษพลังงานและการจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงาน ตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงาน 
ตอนที่ 4 ความเหมาะสมของคูมือสําหรับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

3.  ในกรณีที่คําตอบเปน “อื่นๆ” ขอความกรุณาระบุขอความในบริเวณที่เวนวางไวใหดวย 
4.  ในคําถามบางขอ ไดทําการเวนที่ไวเพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง กรุณาเติม

ขอความใหครบถวน 
 

ทั้งน้ีผูจัดทําขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ีดวย 
        
         ผูจัดทํา 
                   ดารณี     ศิลพร 
 

ตอนท่ี 1  สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ☐ หนาที่ตรงกับสถานภาพของทานมากที่สุด 
 

1. อายุงานของทาน (อายุในการทํางานในอาคารควบคุมปจจุบัน) 
    (1)  1-3 ป      (3)  4-6 ป 
    (2)  7-9 ป      (4)  ต้ังแต 10 ปขึ้นไป 
 

2. นอกจากตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงานที่ไดรับการแตงต้ังแลว ทานตองรับผิดชอบตําแหนงอะไรอีกใน
สถานประกอบการของทาน 
   (1)  ผูจัดการทั่วไป     (4)  ชางเทคนิค/ชางซอมบํารุง 
   (2)  ผูจัดการฝาย     (5)  วิศวกร 
   (3) หัวหนางาน     (6)  อื่นๆ (โปรดระบุ)    
 
4. ทานใชเวลาการทํางานในตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงานคิดเปนรอยละเทาไหร เมื่อเทียบกับตําแหนง
ประจําในองคกร 
   (1)  รอยละ 0 ถึง รอยละ 20    (4)  รอยละ 41 ถึง รอยละ 60 
   (2)  รอยละ 21 ถึง รอยละ 25    (5)  รอยละ 61 ถึง รอยละ 80 
   (3)  รอยละ 26 ถึง รอยละ 40    (6)  รอยละ 81 ถึง รอยละ 100 
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 5. ประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน 
    (1)  ไมมีประสบการณ    (3)  3-5 ป 
    (2)  ตํ่ากวา 3 ป     (4)  ต้ังแต 5 ปขึ้นไป 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายอนุรักษพลังงานและการจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงาน ตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ☐ หนาที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 
6. ทานทราบหรือไมวากฎหมายอนุรักษพลังงาน ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) และ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว จะบังคับใหอาคาร
ควบคุมตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
    (1)  ทราบ  เพราะ         
    (2)  ไมทราบ  เพราะ         
 
7. ทานเห็นดวยหรือไม ถามีการจัดทําแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงาน 
    (1)  เห็นดวย    
    (2)  ไมเห็นดวย  เพราะ         
 
8. ทานเห็นดวยหรือไม ถามีการจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
    (1)  เห็นดวย    
    (2)  ไมเห็นดวย  เพราะ         
 
9. ทานมีปญหาในการจัดทํารายงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน (พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 ฉบับแกไข) 
    (1)  มี  เพราะ      
     (1.1)  ขาดบุคลากรหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน  
     (1.2)  ไมทราบแนวทางในการจัดทํารายงานการอนุรักษพลังงาน  
     (1.3)  ไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
     (1.4)  อื่นๆ (โปรดระบุ)         
    (2)  ไมมี  เพราะ 
     (2.1)  เคยเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม (VE) 
     (2.2)  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ  
     (2.3)  มีการจัดทําระบบเอกสาร เชน ISO 9000, ISO 14000 เปนตน 
     (2.4)  อื่นๆ (โปรดระบุ)         
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 ตอนท่ี 3  ความเหมาะสมของรายงานการจัดการพลังงาน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ☐ หนาที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

คําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
10. ทานสามารถกรอกขอมูลไดในระดับใด      
11. ทานคิดวารายงานการจัดการพลังงาน มี
ความเหมาะสมในระดับใด 

     

12. สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน มีความเหมาะสม
ในระดับใด 

     

13. สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

     

14. สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

     

15. สวนที่ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัด
การพลังงาน 

     

16. สวนที่ 3.2 การประเมินสถานการณการ
จัดการ พลังงานเบ้ืองตน 

     

17. สวนที่ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน และการประชาสัมพันธ 

     

18. สวนที่  3 .4  การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน 

     

19. สวนที่ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย 
และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 

     

20. สวนที่ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน 

     

21. สวนที่ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมิน
วิธีการจัดการพลังงาน 

     

22. สวนที่ 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ      
23. ถามีคูมือในการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน  จะมีประโยชนตอทานมากนอย
เพียงใด 
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 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
 
ตอนท่ี 4  ความเหมาะสมของคูมือสําหรับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ☐ หนาที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

คําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
24. จากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการ 
พลังงาน ทานสามารถกรอกขอมูลไดดีขึ้น มาก
นอยเพียงใด 

     

25. สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน มีความเหมาะสม
ในระดับใด 

     

26. สวนที่ 2 ขอมูลการใหบริการ มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

     

27. สวนที่ 3 การจัดการพลังงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

     

28. สวนที่ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัด
การพลังงาน 

     

29. สวนที่ 3.2 การประเมินสถานการณจัดการ 
พลังงานเบื้องตน 

     

30. สวนที่ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน และการประชาสัมพันธ 

     

31. สวนที่  3 .4  การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน 
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 ตอนท่ี 4 (ตอ)  ความเหมาะสมของคูมือสําหรับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ☐ หนาที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

คําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
32. สวนที่ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย 
และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 

     

33. สวนที่ 3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน 

     

34. สวนที่ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมิน
วิธีการจัดการพลังงาน 

     

35. สวนที่ 3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ      
36. คูมือในการ จัดทํ ารายงานการจัดการ 
พลังงาน มีประโยชนตอทานมากนอยเพียงใด 

     

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คูมือการอนุรักษพลังงาน 
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

สําหรับอาคารควบคุม 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
การรับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

 
รายงานการจัดการพลังงาน 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

…………..…………(ชื่ออาคาร และ TSIC – ID)…………………… 
....………………….………(ชื่อนิติบุคคล)…………….………........ 

 
 
 
 
 
 

เสนอ 
 

สํานักกํากบัและอนุรกัษพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
 

 
เดือน ……………… พ.ศ ………… 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
การรับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

การรับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

1.  ผูจัดทํารายงาน 
 ขาพเจา     ในฐานะ  (วิศวกรท่ีปรึกษา ,  ผูได รับมอบหมายให
ดําเนินการ หรืออ่ืนๆ) ซ่ึงเปนผูประเมินศักยภาพและเปาหมายในการอนุรักษพลังงาน รวมท้ัง
กําหนดมาตรการในการดําเนินการจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน ขอรับรองวาไดดําเนินการดังกลาว
ขางตนตามขอมูลท่ีเปนจริง โดยมาตรการท่ีนําเสนอสามารถดําเนินการไดจริงและมีความเหมาะสม 
 
 ลงช่ือ       
  (    ) 
 ตําแหนง      
 วันท่ี         
   
2.  ผูรับผดิชอบดานพลังงานสามัญ 
 ขาพเจา       ในฐานะผูรับผิดชอบดานพลังงานของ
      (ชื่ออาคารควบคุม)          ขอรับรองความถูกตองของขอมูลท่ีนําเสนอใน
รายงานฯ  วาตรงกับสภาพความเปนจริงของอาคารทุกประการ 
 
  ลงช่ือ       
 (    ) 
  ตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงาน  หมายเลขทะเบียน   
 วันท่ี                    
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รายงานการจัดการพลังงาน 
การรับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

3.  ผูรับผดิชอบดานพลังงานอาวุโส (ถามี) 
 ขาพเจา       ในฐานะผูรับผิดชอบดานพลังงานของ
      (ชื่ออาคารควบคุม)          ขอรับรองความถูกตองของขอมูลท่ีนําเสนอใน
รายงานฯ  วาตรงกับสภาพความเปนจริงของอาคารทุกประการ 
 
  ลงช่ือ       
 (    ) 
  ตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงาน  หมายเลขทะเบียน   
 วันท่ี                     
 
4.  เจาของอาคารควบคุม 
 ขาพเจา   ในฐานะ                           
ขอรับรองวารายงานเปาหมายและแผนอนรัุกษพลังงานของอาคาร        (ช่ืออาคารควบคุม)         
ฉบับลงวันท่ี      ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎกระทรวงฯ  จึงขอนําสง
รายงานฯ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
 ลงช่ือ        
  (    ) 
 วันท่ี       
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บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการจัดการพลังงาน 

 

บทสรุปผูบรหิาร : ดานเทคนิค 
 
1)  ชื่ออาคารควบคุม  …………………………………………………………………………………………… 
2)  การใชพลังงาน 
 2.1   พลังงานไฟฟา ……………..…………..……  kWh/ป มูลคา  ……………..…………….   บาท/ป 
 2.2 พลังงานเชื้อเพลิง (ชนิดเชื้อเพลิง) ……………..……….………  (ระบุหนวย/ป)      มูลคา  ……………..…………….   บาท/ป 
 2.3  พลังงานชนิดอื่นๆ  ……………..……….………  (ระบุหนวย/ป)      มูลคา  ……………..…………….   บาท/ป 
3) มาตรการอนุรักษพลังงานและผลการอนุรักษพลังงาน 

ตารางที่ 1 แสดงมาตรการอนุรักษพลังงาน 

ลําดับ มาตรการ 

แผนดําเนินการ 

(เดือน/ป) 
เปาหมายการอนุรักษพลังงาน การลงทุน 

ไฟฟา เชื้อเพลิง อื่นๆ 

ktoe/
ป 

เงินลงทุน 
(บาท) 

ระยะเวลา 
คืนทุน 

(ป) 

  
kW kWh/

ป 
บาท/ป 

ปริมาณ 

(ระบุหนวย/ป) บาท/ป 
ปริมาณ 

(ระบุหนวย/
ป) 

บาท/ป 
3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1 2 

                        
                        
                        
                        

รวม (เฉพาะมาตรการที่ดําเนินการแลว)           
รวม (ทุกมาตรการ)           

มาตรการดานไฟฟา มาตรการที่ดําเนินการแลว    kWh/ป    บาท/ป มาตรการดานเชือ้เพลิง มาตรการที่ดําเนินการแลว    kWh/ป    บาท/ป 
 มาตรการที่กําลังดําเนินการ    kWh/ป    บาท/ป  มาตรการที่กําลังดําเนินการ    kWh/ป    บาท/ป 
เงินที่ประหยัดไดรวมทั้งไฟฟาและเชือ้เพลิง มาตรการที่ดําเนินการแลว    บาท/ป ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของมาตรการที่ดําเนินการแลว    ป 
 มาตรการที่กําลังดําเนินการ    บาท/ป 
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บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการจัดการพลังงาน 

บทสรุปผูบรหิาร : ดานการจัดการพลังงาน 
 

ผลการจัดการดําเนินการดานการจัดการพลังงาน 
 

1.  การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

  โครงสรางองคกร (     )        (ดูคูมือ) 
 ประกาศแตงตัง้คณะทํางานของหนวยงานการจัดการพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 
2.  การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบื้องตน (     )         (ดูคูมือ) 
  
3.  การกําหนดนโยบายอรุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ (     )         (ดูคูมือ) 
 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน (     )         (ดูคูมือ)  
 การดําเนนิกิจกรรมดานพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 
4. การประเมินศักยภาพการอนรุักษพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 การประเมินระดับองคกร (     )        (ดูคูมือ)  

 การประเมินระดับการใหบริการ (     )        (ดูคูมือ)  

 การประเมินระดับเครื่องจกัรหรืออุปกรณ (     )        (ดูคูมือ)  
 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง (     )        (ดูคูมือ)  

5. การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน (     )        (ดูคูมือ)  
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บทสรุปผูบริหาร 

รายงานการจัดการพลังงาน 

 ผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามาตรการของปที่ผานมา (     )        (ดูคูมือ)  

 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน(     )        (ดูคูมือ)  

 
6. การจัดแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 แผนการดําเนนิงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 
7. การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจดัการพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 การตรวจสอบกรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (     )        (ดูคูมือ)  

 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน (     )        (ดูคูมือ)  

 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกในการประหยดัพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)  

 
8. การทบทวนผลการดําเนินการ (     )        (ดูคูมือ)  

 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน(     )        (ดูคูมือ)  

 การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน (     )        (ดูคูมือ)
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สารบัญ 

สารบัญ 
 
 หนา 
  
1. ขอมูลเบ้ืองตน 
 1.1 ชื่ออาคาร 1 

1.2 ช่ือนิติบุคคล 1 
1.3 TSIC-ID 1 
1.4 ท่ีตั้งอาคาร 1 
1.5 อาคารเร่ิมดําเนินการเม่ือ 1 
1.6 ประเภทอาคาร 1 
1.7 หมอแปลง 1 
1.8 จํานวนผูใชอาคาร 1 
1.9 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 1 
 1.9.1  ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 1 
 1.9.2  ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 2 
1.10  เวลาทํางานของอาคาร 2 
1.11  ขอมูลพื้นท่ีของอาคาร 2 
  1.11.1  จํานวนอาคารทั้งหมด 2 
  1.11.2  พื้นท่ีรวมทั้งหมด 2 
  1.11.3  สําหรับโรงแรม หรืออาคารชุด 2 
  1.11.4  สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 2 
1.12  แผนผังอาคาร 3 
1.13  แผนท่ีตั้งอาคาร 4 
 

2. ขอมูลการใหบริการ 
 2.1 กระบวนการใหบริการของอาคารควบคุม 5 
 2.2 ขอมูลการใหบริการ 6 
 2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก 6 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 
 หนา 
 
3. การจัดการพลังงาน 7 
 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 7 
  3.1.1 โครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 7 
  3.1.2 ประกาศแตงตัง้คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 8 
  3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
   ดานการจดัการพลังงาน 9 
   3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 9 
   3.1.3.2 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
    ดานการจดัการพลังงาน 10 
 3.2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงาน 10 
  3.2.1 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องตน (กรณปีแรกเทานัน้) 10 
  3.2.2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงาน (กรณีปถัดไป) 12 
 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 13 
  3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 13 
  3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 14 
 3.4 การประเมินศักยภาพการอนรัุกษพลังงาน 15 
  3.4.1 การประเมินระดับองคกร 15 
   3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป 15 
   3.4.1.2 การใชเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวยีน 16 
   3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 17 
   3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 18 
   3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 18 
   3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 19 
   3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 20 
  3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 20 
   3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 20 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

  3.4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ 23 
   3.4.3.1 การติดตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณท่ีมีผลตอการใชและการอนุรักษพลังงาน 23 
  3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 31 
 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 33 
  3.5.1 การดําเนนิการอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา 33 
  3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 34 
 3.6 การจัดทําและการดําเนนิการตามแผนอนุรักษพลังงาน 35 
  3.6.1 แผนการดําเนนิงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน 35 
  3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน 36 
   3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรมดานพลังงานขององคกร 36 
   3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 37 
  3.6.3 การดําเนนิกิจกรรมดานพลังงาน 38 
   3.6.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 38 
   3.6.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 39 

 3.6.3.3 การประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการนอนุรักษพลังงาน 40 
 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 41 
  3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 41 
  3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 42 
  3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน 44 
   3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานของคณะทํางานฯ 44 
   3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร 46 
  3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกประหยดัพลังงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 47 
  3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน 48 
 3.8 การทบทวน วเิคราะห และแกไข ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 49 
  3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 49 
  3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการตรวจสอบ วิเคราะหการปฏิบัติตาม 
   เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 50
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สารบัญตาราง 

สารบัญตาราง 
 
 หนา 
 
ตารางท่ี 1-1  รายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 1 
ตารางท่ี 1-2  รายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 2 
ตารางท่ี 1-3  รายละเอียดจํานวนอาคาร และการใชอาคาร 3 
ตารางท่ี 2-1  ขอมูลการใหบริการแตละเดือน 6 
ตารางท่ี 2-2  ขอมูลอุปกรณหลัก 6 
ตารางท่ี 3-1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน 10 
ตารางท่ี 3-2  การใชพลังงานไฟฟาในรอบ 1 ป 15 
ตารางท่ี 3-3  การใชพลังงานเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวยีนในรอบ 1 ป 16 
ตารางท่ี 3-4  การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 17 
ตารางท่ี 3-5  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 18 
ตารางท่ี 3-6  สัดสวนการใชพลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 18 
ตารางท่ี 3-7  การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 19 
ตารางท่ี 3-8  สรุปการใชพลังงาน 20 
ตารางท่ี 3-9 ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต สําหรับอาคารควบคุม 
   ประเภทโรงพยาบาล 20 
ตารางท่ี 3-10  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต สําหรับอาคารควบคุม 
      ประเภทสํานกังานศูนยการคา สถานศึกษา และอ่ืนๆ 21 
ตารางท่ี 3-11  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 
    สําหรับอาคารควบคุมประเภทอาคารชุด/โรงแรม 21 
ตารางท่ี 3-12  การใชพลังงานและรายละเอียดของหมอแปลงไฟฟา 23 
ตารางท่ี 3-13  การใชพลังงานและรายละเอียดของระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 
    (Unitary air conditioning system) 23 
ตารางท่ี 3-14  แสดงการใชพลังงานและรายละเอียดของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 24 
ตารางท่ี 3-15  แสดงการใชพลังงานและรายละเอียดของหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 25 
ตารางท่ี 3-16  การใชพลังงานและรายละเอียดของหลอดชนิดอ่ืนๆ 26 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สารบัญตาราง 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

     หนา 
 
ตารางท่ี 3-17  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองจักร หรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ 
    ขนาดต้ังแต 5 กิโลวัตตข้ึนไป 27 
ตารางท่ี 3-18  การใชพลังงานและรายละเอียดของหมอไอน้ํา 28 
ตารางท่ี 3-19  การใชพลังงานและรายละเอียดระบบการนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 29 
ตารางท่ี 3-20  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้าํ 29 
ตารางท่ี 3-21  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองตนกําลัง 30 
ตารางท่ี 3-22  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 30 
ตารางท่ี 3-23  การใชพลังงานและรายละเอียดของหมอไอน้ํา 31 
ตารางท่ี 3-24  คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร 31 
ตารางท่ี 3-25  คามาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวาง 31 
ตารางท่ี 3-26  คามาตรฐานเคร่ืองปรับอากาศ 32 
ตารางท่ี 3-27  คามาตรฐานอุปกรณผลิตน้ํารอน 32 
ตารางท่ี 3-28  การดําเนนิการอนุรักษพลังงานของปท่ีผานมา 33 
ตารางท่ี 3-29  การกําหนดมาตรการและเปาหมายในการดาํเนินการตาม 
    มาตรการอนุรักษพลังงานประจําป 34 
ตารางท่ี 3-30  แผนการดําเนนิงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน 35 
ตารางท่ี 3-31  หลักสูตรการจดัฝกอบรม 36 
ตารางท่ี 3-32  แบบบันทึกการเขาฝกอบรม 37 
ตารางท่ี 3-33  ผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 41 
ตารางท่ี 3-34  การตรวจสอบมาตรการการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 47 
ตารางท่ี 3-35  สรุประบบการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน  48 
ตารางท่ี 3-36  มาตรการเสนอแนะอ่ืนๆ เพือ่การอนุรักษพลังงาน  49 
ตารางท่ี 3-37  การตรวจสอบและวิเคราะหผลการปฏิบัติตามเปาหมายและ 
    แผนการอนุรักษพลังงาน  50 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สารบัญภาพ 

สารบัญภาพ 
 

 หนา 
 
ภาพท่ี 1-1  แผนผังอาคาร 3 
ภาพท่ี 1-2  แผนท่ีตั้งอาคาร 3 
ภาพท่ี 2-1  การใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ 5 
ภาพท่ี 3-1  ผังโครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 7 
ภาพท่ี 3-2  ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 8 
ภาพท่ี 3-3  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 9 
ภาพท่ี 3-4  การประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนขององคกร 

 โดยใช Energy Management System 11 
ภาพท่ี 3-5  การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคาร 14 
ภาพท่ี 3-6  กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงาน 18 
ภาพท่ี 3-7  กราฟแสดงระดับปริมาณการใชบริการของอาคารในรอบ 1 ปท่ีผานมา 22 
ภาพท่ี 3-8  กราฟแสดงระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตของอาคาร 

 ในรอบ 1 ปท่ีผานมา 22 
ภาพท่ี 3-9  การดําเนินกจิกรรมดานการอนรัุกษพลังงาน 38 
ภาพท่ี 3-10  การดําเนินกิจกรรมดานการจดัการพลังงาน 39 
ภาพท่ี 3-11  การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของอาคาร 40 
ภาพท่ี 3-12  ภาพการดําเนนิการอนุรักษพลังงานตามมาตรการ 42 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป หนาท่ี 1 

1.  ขอมูลเบือ้งตน 

 
1.1 ชื่ออาคาร :   
1.2 ชื่อนิติบคุคล    :   
1.3 TSIC-ID          :   
1.4 ท่ีตั้งอาคาร       :   

 โทรศัพท :  โทรสาร   :    
 E-mail   :  (ถามี) 
1.5 อาคารเร่ิมดําเนินการเมื่อ :   
1.6 ประเภทอาคาร    สํานักงาน   อาคารชุมนุมคน 

   สถานศึกษา   อาคารสถานบริการ  
   โรงแรม   อาคารโรงมหรสพ 
   อาคารชุด   อาคารหางสรรพสินคา และศูนยการคา 
   สถานพยาบาล 

1.7 หมอแปลง ขนาด kVA จํานวน  ตัว 
 ขนาด kVA จํานวน ตัว 

1.8 จํานวนผูใชอาคาร :  คน 
1.9 ผูรับผดิชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม 
 

 1.9.1  ผูรับผดิชอบดานพลังงานสามัญ 
 

ตารางท่ี 1-1  รายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 
 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ชื่อ - นามสกุล 

(3) 
ทะเบียน 
เลขท่ี 

(4) 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

เร่ิมการปฏิบัติงาน 
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป หนาท่ี 2 

 1.9.2  ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
 

ตารางท่ี 1-2  รายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ชื่อ - นามสกุล 

(3) 
ทะเบียน 
เลขท่ี 

(4) 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

เร่ิมการปฏิบัติงาน 
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

     

     

     

 
1.10 เวลาทํางานของอาคาร 

1.10.1 ชั่วโมงการทํางานตอวัน :  ชั่วโมง/วัน 
1.10.2 วันท่ีทํางานตอป :  วัน/ป 

1.11 ขอมูลพื้นท่ีของอาคาร 
 1.11.1 จํานวนอาคารทั้งหมด : อาคาร 

1.11.2 พื้นท่ีรวมทั้งหมด  : ตารางเมตร 
1) พื้นท่ีใชสอยรวม  :  ตารางเมตร (ไมรวมพื้นท่ีจอดรถ) 

- พื้นท่ีปรับอากาศ  : ตารางเมตร 
- พื้นท่ีไมปรับอากาศ  : ตารางเมตร 

2) พื้นท่ีจอดรถ : ตารางเมตร 
1.11.3 สําหรับโรงแรม หรืออาคารชุด 

1) จํานวนหองพักท้ังหมด :  หอง 
2) จํานวนหองพักท่ีจําหนายไดท้ังป  :  หอง 

1.11.4 สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 
1) จํานวนเตียงคนไขท้ังหมด  :  เตียง 
2) จํานวนคนไขในตอป :  เตียง-วัน/ป 
3) จํานวนคนไขนอกตอป :  คน 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป หนาท่ี 3 

ตารางท่ี 1-3  รายละเอียดจํานวนอาคาร และการใชอาคาร 
 

(1) 
ชื่ออาคาร 

(2) 
จํานวน
ชั้น 

(3) 
ความสูง 
แตละชั้น 

(ม.) 

(4) 
พื้นท่ี 
จอดรถ 
(ตรม.) 

(5) 
พื้นท่ี 

ใชสอยรวม  
(ตรม.) 

(6) 
พื้นท่ี 

ปรับอากาศ 
(ตรม.) 

(7) 
พื้นท่ีกระจก 
ตอพื้นท่ีผนัง 

(%) 

(8) 
อายุอาคาร 

(ป) 

        
        
        
        
        

รวม      

                         พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารควบคุม      ตารางเมตร 
                         พ้ืนที่ปรับอากาศ        ตารางเมตร 

หมายเหตุ  ในกรณีมีอาคารหลายหลังอยูในอาคารควบคุม และ/หรือ ประเภทการใชงานของอาคาร
หลังเดียว หรือหลายหลังแตกตางกัน ใหแสดงขอมูลแยกสําหรับแตละอาคาร 

 
1.12  แผนผังอาคาร 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-1  แผนผังอาคาร 

 
 
 

 
ใสภาพแผนผังอาคาร 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป หนาท่ี 4 

1.13  แผนท่ีตัง้อาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2  แผนท่ีตั้งอาคาร 

 
 
 
 

 

ใสภาพแผนท่ีตั้งอาคาร 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ หนาท่ี 5 

2.  ขอมูลการใหบริการ 
 

2.1  กระบวนการใหบริการของอาคารควบคุม 
 

 อาคารควบคุม   (ช่ืออาคาร)  เปนอาคารควบคุมประเภท     
ผลผลิตจากอาคาร คือ  (จํานวนหองพักท่ีจําหนาย, จํานวนผูใชบริการ, พื้นท่ีใหบริการ,   หรืออ่ืนๆ )   
มีปริมาณการใหบริการเฉล่ียตอป                            (หนวย)  และวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการใหบริการ
คือ (หองพัก, พื้นท่ีการใหบริการ หรืออ่ืนๆ )  และแผนผังกระบวนการใชพลังงาน ดังแสดงในภาพ
ท่ี 2-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-1  การใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุดิบ 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 7 

2.2  ขอมูลการใหบริการ 
 

ตารางท่ี 2-1  ขอมูลการใหบริการแตละเดือน 
 

เดือน/พ.ศ. 

(1) 
ช่ัวโมง 

การทํางาน 
(ช่ัวโมง) 

(2) 
อาคารควบคุมทุกประเภท 

(ไมรวมพื้นที่จอดรถ) 

(3) 
หางสรรพสินคา 

(4) 
โรงแรม 

(5) 
โรงพยาบาล 

พ้ืนที่ทั้งหมด 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใชสอย 
(ตารางเมตร) 

จํานวนผูใชบริการ 
นับจากใบเสร็จ 

(คน) 

จํานวนหองที่
จําหนาย/เดือน 

(หอง) 

จํานวน 
คนไขใน 

(เตียง-วัน) 

จํานวน 
คนไขนอก 

(คน) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม        
 

2.3  ขอมูลอุปกรณหลัก 
 

ตารางท่ี 2-2  ขอมูลอุปกรณหลัก 
 

รายการ ขนาด หนวย การใชงาน 
(ชั่วโมง/วัน) 

จํานวน 
(เคร่ือง) 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสผังโครงสรางองคกร 

3.  การจัดการพลังงาน 
 

3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 

3.1.1 โครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-1  ผังโครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ)
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.1.2 ประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3-2  ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใสผังโครงสรางคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน 

3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3-3  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 10 

3.1.3.2 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

           
           
            
            
            
 

ตารางท่ี 3-1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
ชื่อ – สกุล 

(3) 
ตําแหนงงาน 

(4) 
อํานาจหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การจัดการพลังงาน 

(5) 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
 

3.2.1 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน (กรณีปแรกเทานั้น) 
 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนของอาคารควบคุม มีจุดประสงคเพ่ือใช
เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกระบวนการจัดทําและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยใช
รูปแบบ Energy Management Matrix การทบทวนสถานะเบ้ืองตนนี้จะใชเฉพาะเม่ือมีการนําวิธีการ
จัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการดําเนินไปได
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 11 

ครบถวนตามข้ันตอนแลว ผลจากการทบทวนจะนําไปใชในการทบทวนนโยบาย และพิจารณา
ปรับปรุงวิธีการจัดการตอไป  
 

โดยผลการประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนของ (ช่ือองคกร) แสดง
ในภาพท่ี 3-4 มีลักษณะดังนี ้

 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3-4  การประเมินสถานภาพจัดการพลังงานเบ้ืองตนขององคกร 
 โดยใช Energy Management System 

 

จากการประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนขององคกรกอนการ
ดําเนินการ พบวารูปแบบขององคกรดานการจัดการพลังงานมีลักษณะ    

 

 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา            (สรุปตามผลของการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบ้ืองตนของอาคาร)   
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

Energy Management Matrix  
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 12 

3.2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (กรณีปถัดไป) 
 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจะดําเนินการ โดยรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน
ของปท่ีผานมา (ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน) และใชรูปแบบของ 
 ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานโดยผลการประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของ (ช่ือ
องคกร) มีลักษณะดังนี้ 

 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การประเมินสถานภาพจดัการพลังงานขององคกร (กรณปีถัดไป) 
 
จากการประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานขององคกร พบวารูปแบบของ

องคกรดานการจัดการพลังงานมีสถานภาพดังนี้           (สรุปตามผลของการประเมินสถานภาพการ
จัดการพลังงานของอาคาร)  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

ใสการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานขององคกร (กรณีปถัดไป) 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสนโยบายอนรัุกษพลังงานขององคกร 
 
 
 
 
 
 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 
 

3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
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รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 14 

3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 

 อาคาร     (ช่ือองคกร)   ไดมีการประชาสัมพันธเพ่ือใหพนักงานทุกคน
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร ซ่ึงไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                (ใสคําอธิบายภาพ)            (ใสคําอธิบายภาพ)   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             (ใสคําอธิบายภาพ)                (ใสคําอธิบายภาพ)   
 

ภาพท่ี 3-5  การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคาร        (ช่ือองคกร) 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
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สวนท่ี 3 การจดัการพลงังาน 

รายงานการจัดการพลังงาน 

หนาท่ี 15 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 3.4.1 การประเมินระดับองคกร 
 3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป  
ตารางที่  3-2  การใชไฟฟาในรอบ 1 ป                                   
ประเภทผูใชไฟฟาอัตรา  :    ปกติ       TOD       TOU     หมอแปลง......ลูก   ขนาด  1.  ................ kVA     2.  ................ kVA     3.  ................ kVA      

(1) 
เดือน/พ.ศ. 

(2) พลังไฟฟาสูงสุด (3) พลังงานไฟฟา  (4) คาไฟฟา
รวม (บาท) 

(5) คาตัวประกอบ
ภาระ (%) 

(6) คาไฟฟาเฉลี่ย 
(บาท/kWh) P (kW) PP / OP1 (kW) OP / OP2 (kW) คาใชจาย (บาท) ปริมาณ(kWh) คาใชจาย (บาท) 

ม.ค./…..                   
ก.พ./…..                   
มี.ค./…..                   
เม.ย./…..                   
พ.ค./…..                   
มิ.ย./…..                   
ก.ค./…..                   
ส.ค./…..                   
ก.ย./…..                   
ต.ค./…..                   
พ.ย./…..                   
ธ.ค./…..                   

รวม             
เฉลี่ย             

หมายเหตุ :    P  หมายถึง  On Peak      PP หมายถึง Partial Peak      OP, OP1, OP2  หมายถึง Off Peak, Off Peak 1, Off Peak 2 
                      คาตัวประกอบภาระ (LF) กรณีไมมีระบุในใบแจงหนี้คาไฟฟา สามารถคํานวณไดจาก ( % LF = (kWhx100)/(kWx24xday) 
                      kW คือ คา Peak สูงสุด,   day  คือ จํานวนวันในเดือนนั้นๆ   
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3.4.1.2 การใชเชื้อเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียน 
ตารางที่ 3-3  การใชพลังงานเชื้อเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียนในรอบ 1 ป 
ชื่ออาคาร/ประเภทการใชงาน :       

(กรณีมีอาคารหลายหลังและการใชพลังงานของอาคารแตละหลังหรือกลุมอาคารแยกตามชนิดของเชื้อเพลิงหรือพลังงานหมุนเวียน) 

เดือน/พ.ศ. 
(1) ชนิดเชื้อเพลิง    ชนิดเชื้อเพลิง    (2) ชนิดพลังงานหมุนเวียน    

ปริมาณ 
(ระบุหนวย) 

คาความรอน 
(MJ/หนวย) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ระบุหนวย) 

คาความรอน 
(MJ/หนวย) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

ปริมาณ 
(ระบุหนวย) 

คาความรอน 
(MJ/หนวย) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

ม.ค. /...          
ก.พ. ./...          
มี.ค. /...          
เม.ย. /...          
พ.ค. /...          
มิ.ย. /...          
ก.ค. /...          
ส.ค. /...          
ก.ย. /...          
ต.ค. /...          
พ.ย. /...          
ธ.ค. /...          

เฉลี่ย          

รวม          
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3.4.1.3 การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 
ตารางที่ 3-4  การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

 ผลิตกระแสไฟฟาอยางเดียว  ผลิตกระแสไฟฟาและความรอนรวม  ผลิตกระแสไฟฟาสํารองหรือกรณีฉุกเฉิน 
 

 (1) 
เดือน/พ.ศ. 

(2) 
กําลังผลิตติดตั้ง 

(กิโลวัตต) 

(3) 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก 

(4) 
ชั่วโมง 

การเดินเครื่อง 
(ชั่วโมง) 

(5) 
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
(6) 

หมายเหตุ 

ชนิด (ระบุ) ปริมาณ (ระบุ) หนวย (ระบุ) สําหรับใชเอง สําหรับขาย 

ม.ค. /...         

ก.พ. ./...         

มี.ค. /...         

เม.ย. /...         

พ.ค. /...         

มิ.ย. /...         

ก.ค. /...         

ส.ค. /...         

ก.ย. /...         

ต.ค. /...         

พ.ย. /...         

ธ.ค. /...         

รวม       
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3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 
 

ตารางท่ี 3-5  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 
 

ระบบ 
การใชไฟฟา 

หมายเหตุ 
kWh/ป MJ/ป รอยละ 

ปรับอากาศ     
แสงสวาง     
อื่นๆ     
     

รวม   100  

 
 3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 
 

ตารางท่ี 3-6  สัดสวนการใชพลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 
 

ระบบ 
การใชเชื้อเพลิง 

หมายเหตุ 
ชนิดเช้ือเพลิง หนวย (ระบุ) /ป MJ/ป รอยละ 

      
      
      

รวม    100  

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

     กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานเช้ือเพลิง      กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 
 

ภาพท่ี 3-6  สัดสวนการใชพลังงาน

 
 
 
 

ใสกราฟ 

 
 
 

ใสกราฟ 
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3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  
 

ตารางท่ี 3-7  การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
 

(1) 
ชื่ออุปกรณ 

(2) 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 

(3) 
ราคา 

(บาท/หนวย) 

(4) 
มูลคาเชื้อเพลิง 

(บาท) 

(5) 
หมายเหตุ 

ชนิด ปริมาณ หนวย 

หมอไอนํ้า 

      

      

      

เครื่องน่ึงอัดไอ 

      

      

      

เครื่องทํานํ้ารอน 

      

      

      

เครื่องทํานํ้ากล่ัน 

      

      

      

เครื่องอบผา 

      

      

      

อุปกรณอื่นๆ (ระบุ) 

      

      

      

รวม   
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  3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 
 

ตารางท่ี 3-8  สรุปการใชพลังงาน 
 

(1) 
ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช 

(2) 
หนวยเดิม 

(3) 
ปริมาณการใช 

(4) 
คาความรอนเฉล่ีย 

(เมกะจูล/หนวยเดิม) 

(5) 
ปริมาณ 

ความรอนรวม 
(เมกะจูล) 

1. ไฟฟาที่ซื้อ กิโลวัตต-ช่ัวโมง    
2. นํ้ามันเตา ลิตร    
3. นํ้ามันดีเซล ลิตร    
4. นํ้ามันเบนซิน ลิตร    
5. นํ้ามันกาด ลิตร    
6. กาซปโตรเลียมเหลว กิโลกรัม    
7. กาซธรรมชาติ ลานบีทียู    
8. อื่นๆ (ระบุ) หนวย (ระบุ)    
     
……………………… 
      

    
    
    

รวมการใชพลังงานทั้งหมด  

 
3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 

 

3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต 
 

ตาราง 3-9  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตป   
 (สําหรับอาคารควบคุมประเภทโรงพยาบาล) 
 

เดือน/ป 
ผูปวยนอก 

(คน) 
ผูปวยใน 
(เตียง) 

พลังงาน
ไฟฟา 
(kWh) 

พลังงาน 
ความรอน 

(MJ) 

SEC 

ไฟฟา ความรอน 

ผูปวยนอก 
(MJ/คน) 

ผูปวยใน 
(MJ/เตียง) 

ผูปวยนอก 
(MJ/คน) 

ผูปวยใน 
(MJ/เตียง) 

         
         

รวม         

เฉลี่ย         
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ตาราง 3-10  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตป   
(สําหรับอาคารควบคุมประเภทสํานักงานศูนยการคา , สถานศึกษา และอ่ืนๆ) 
 

เดือน/ป 
พื้นท่ีใชสอย 

(m2) 
พลังงานไฟฟา 

(kWh) 
พลังงานความรอน 

(MJ) 

SEC 

ไฟฟา 
(MJ/ m2) 

ความรอน 
(MJ/ m2) 

      
      

รวม      
เฉลี่ย      

 
ตาราง 3-11  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตป   

(อาคารควบคุมประเภทอาคารชุด/โรงแรม) 
 

เดือน/ป 
หองพัก 
(หอง) 

พลังงานไฟฟา 
(kWh) 

พลังงานความรอน 
(MJ) 

SEC 

ไฟฟา 
(MJ/หอง) 

ความรอน 
(MJ/kg) 

รวม 
(MJ/หอง) 

       
       

รวม       
เฉลี่ย       
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ภาพท่ี 3-7  กราฟแสดงระดับปริมาณการใหบริการของอาคารในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-8  กราฟแสดงระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตของอาคาร 
 ในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

 
 
 
 

 
 

ใสกราฟ 

 
 
 
 

 
 

ใสกราฟ 
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3.4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
 

3.4.3.1 การติดต้ังเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษ
พลังงาน 
 

1) หมอแปลงไฟฟา 
 

ตารางท่ี 3-12  การใชพลังงานและรายละเอียดของหมอแปลงไฟฟา 
 

รายละเอียด ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 

ประเภทหมอแปลงไฟฟา 
  แบบแหง 
  แบบเปยก 

  แบบแหง 
  แบบเปยก 

  แบบแหง 
  แบบเปยก 

  แบบแหง 
  แบบเปยก 

ขนาดพิกัด (กิโลโวลตแอมแปร)     

แรงดันไฟฟาดานแรงดันสูง (กิโลโวลต)     

แรงดันไฟฟาดานแรงดันตํ่า (โวลต)     
ระบบระบายความรอน     
ช่ือผูผลิต     
เดือน / พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน     
สถานที่ใชงาน 
 

    

หมายเหตุ     
 

2) ระบบปรับอากาศแบบหนวยเดยีว (Unitary air conditioning system) 
 

ตารางท่ี 3-13  การใชพลังงานและรายละเอียดของระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว  
 (Unitary air conditioning system) 
 

รายละเอียด เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 เคร่ืองท่ี 3 เคร่ืองท่ี 4 
ประเภทเครื่องปรับอากาศ     
ขนาดทําความเย็น (วัตต) 1)     
พิกัดพลังไฟฟา (กิโลวัตต)     
ช่ือผูผลิต     
เดือน/พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน     
สถานที่ใชงาน 
 

    

หมายเหตุ     

คําอธิบาย   1)  ขนาดทําความเย็น 1 วัตต  เทากับ 3.412 บีทียูตอช่ัวโมง 



241 

 

รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 24 

3) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 
 

ตารางท่ี 3-14  การใชพลังงานและรายละเอียดของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 
 

รายละเอียด 
ประเภทเครื่องทํานํ้าเย็น 

   เครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความรอนดวยนํ้า 
   เครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความรอนดวยอากาศ 

ประเภทเครื่องอัด 
 

 

ขนาดทําความเย็น ตัน/ช่ัวโมง  
ขนาดเครื่องอัด กิโลวัตต  
ขนาดอุปกรณประกอบ
ระบบระบายความรอน 
ดวยนํ้า 
 

เครื่องสูบนํ้าเย็น 
กิโลวัตต  

ลิตร/ช่ัวโมง  

เครื่องสูบนํ้าหลอเย็น 
กิโลวัตต  

ลิตร/ช่ัวโมง  
หอผ่ึงนํ้าเย็น กิโลวัตต  

ขนาดอุปกรณประกอบ
ระบบระบายความรอน 
ดวยอากาศ 

เครื่องสูบนํ้าเย็น 
กิโลวัตต  

ลิตร/ช่ัวโมง  

พัดลมระบายความรอน กิโลวัตต 
 
 

ช่ือผูผลิตเครื่องทํานํ้าเย็น  

เดือน /พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน  

สถานที่ใชงาน 
 

 

หมายเหตุ 
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4) ระบบแสงสวาง 
4.1) หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 

ตารางที่ 3-15  การใชพลังงานและรายละเอียดของหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 
 

(1) 
ชนิดหลอดไฟฟา 

(2) 
ชนิดโคมไฟฟา 

(3) 
ชนิดฝาครอบโคม 

(4) 
จํานวนหลอด 

ตอโคม (หลอด/โคม) 

(5) 
จํานวนโคม 

(โคม) 

(6) 
จํานวนวัตต 
(วัตต-โคม) 

(7) 
กําลังไฟฟาสูญเสีย 

ในแบลลาสต (วัตต/โคม) 

(8) 
วัตตรวม 

(วัตต) 

(9) 
ชั่วโมงการใชงาน 

(ชั่วโมง/วัน) 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
ขนาด 58 วัตต 
 
 

  โคมแขวน 
  โคมฝง 
  อื่นๆ .………...  

   

  เปดโลง 
  ขาวขุน 
  พริสเมติก 
  อื่นๆ .………...  

 
 
 
 

 
 
 
 

    

หลอดฟลูออเรสเซนต 
ขนาด 36, 40 วัตต 
 
 

  โคมแขวน 
  โคมฝง 
  อื่นๆ .………...  

      

  เปดโลง 
  ขาวขุน 
  พริสเมติก 
  อื่นๆ .………...  

  36 วัตต ……… 
  40 วัตต ……… 

 
 

  36 วัตต …… 
  40 วัตต …… 

 
 

    

หลอดฟลูออเรสเซนต 
ขนาด 32 วัตต 
 
 

  โคมแขวน 
  โคมฝง 
  อื่นๆ .………...  

     

 
  เปดโลง 
  ขาวขุน 
  พริสเมติก 

 
 
 

 
 
 
 

    

หลอดฟลูออเรสเซนต 
ขนาด 18, 20 วัตต 

  โคมแขวน 
  โคมฝง 
  อื่นๆ .………...  

 

  อื่นๆ .………...  
  เปดโลง 
  ขาวขุน 
  พริสเมติก 
  อื่นๆ .………...  

  18 วัตต ……… 
  20 วัตต ……… 

  18 วัตต …… 
  20 วัตต …… 
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4.2) หลอดชนิดอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 3-16  การใชพลังงานและรายละเอียดของหลอดชนิดอ่ืนๆ 
 

(1) 
ชนิดหลอดไฟฟา 

(2) 
จํานวน
หลอด 

(3) 
จํานวนวัตต 
(วัตต/หลอด) 

(4) 
กําลังไฟฟาสูญเสีย
ในแบลลาสต 
(วัตต/หลอด) 

(5) 
วัตตรวม 

(วัตต) 

(6) 
ชั่วโมง 

การใชงาน 
(ชั่วโมง/วัน) 

หลอดไส 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

หลอดทังสเตนแฮโลเจน 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบไอ
ปรอทความดันสูง 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

หลอดเมทัลแฮไลด 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

หลอดไอโซเดียมความดันสูง 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

หลอดไอโซเดียมความดันตํ่า 
     ขนาด ………… วัตต 
     ขนาด ………… วัตต 

     

 



244 

 

รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 27 

5) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ ขนาดต้ังแต 5 กโิลวัตตข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 3-17 การใชพลังงานและรายละเอียดของเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ  
 ขนาดต้ังแต 5 กิโลวัตตข้ึนไป 
 

รายละเอียด เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 เคร่ืองท่ี 3 เคร่ืองท่ี 4 

ช่ือเครื่องจักรและอุปกรณ     

พิกัดพลังไฟฟา  (กิโลวัตต)     
แรงดันไฟฟา (โวลต)     
กระแสไฟฟา (แอมแปร)     
จํานวนเฟส     
ตัวประกอบกําลังไฟฟา (%)     
ประสิทธิภาพ (%)     
เดือน /พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน     
สถานที่ใชงาน 
 

    

หมายเหตุ 
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 6) หมอไอน้ํา 
 

ตารางท่ี 3-18 การใชพลังงานและรายละเอียดของหมอไอน้ํา 
 

รายละเอียด ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 
ประเภทหมอไอนํ้า (ทอนํ้าหรือทอไฟหรืออื่นๆ)    

ขนาดที่ออกแบบไว 
ความดันไอนํ้า (กก./ซม๒)    
อัตราการระเหย (ตัน/ช่ัวโมง)    

รูปรางภายนอก 

กวาง (เมตร)    
ยาว (เมตร)    
สูง (เมตร)    
เสนผาศูนยกลาง (เมตร)    

พื้นที่ผิวถายเทความรอน (ตารางเมตร)    
ชนิดเช้ือเพลิงที่ใช    

อัตราการใชเช้ือเพลิง 
   (ระบุหนวย  เชน  ลิตร/ช่ัวโมง , กิโลกรัม/ช่ัวโมง เปนตน) 

   

ประสิทธิภาพ (%)    
ช่ือผูผลิต    
เดือน /พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน    
สถานที่ใชงาน 
 

   

หมายเหตุ 
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 7) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชในระบบการนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 
 

ตารางท่ี 3-19  การใชพลังงานและรายละเอียดระบบการนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 
 

ระบบการนาํความรอน 
ปลอยทิ้งกลับมาใช 

การนาํไอน้ํากล่ันตัว 
กลับมาใชงาน 

(condensate recovery) 

การนาํความรอน/กาซรอนกลับมาใชงานจาก ระบบการนาํ 
ความรอน 

ปลอยทิ้งอ่ืนๆ 
(ระบ)ุ 

เครื่องควบแนน 
(condenser) 

ภายใน 
อาคาร 

ปลอง 

ชื่อเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ      

รุน/แบบ      

จํานวน      

อุณหภูมิที่นํากลับมาใช (  ซ.)      

รอยละการนํากลบัมาใช (%)      

ชื่อผูผลิต      

เดือน/พ.ศ. ที่ติดตัง้ใชงาน      

หมายเหตุ 
 

     

 
8) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

 

ตารางท่ี 3-20  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา 
 

ช่ือเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ 

เครื่องนึ่งอัดไอ 
(autoclave) 

เครื่องทาํ 
น้ํารอน 

เครื่องทาํ 
น้ํากล่ัน 

เครื่อง 
อบผา 

เครื่องรีดผา 
(ชนิดลูกกลิ้ง) 

อุปกรณอื่นๆ 
(ระบ)ุ 

รุน/แบบ       
จํานวน       
ความดันใชงาน 
  (กก./ซม.2) 

      

ปริมาณการใชไอน้ํา  
  (กก./ชั่วโมง) 

      

ชื่อผูผลิต       
เดือน/พ.ศ. ที่ติดตัง้ใชงาน       
หมายเหตุ 
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 9) ระบบผลิตไฟฟา 
 

9.1) เคร่ืองตนกําลัง 
 

ตารางท่ี 3-21  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองตนกําลัง 
 

รายละเอียด เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 เคร่ืองท่ี 3 เคร่ืองท่ี 4 

ชนิด  (เชน  เครื่องยนต  เครื่องจักรไอนํ้า 
          กังหันกาซ  กังหันไอนํ้า  เปนตน) 

    

จํานวนแรงมา     
ความเร็วของเครื่อง (รอบ/นาที)     
ชนิดเช้ือเพลิงที่ใช 
   (เชน  นํ้ามันดีเซล  เปนตน) 

    

จํานวนสูบนํ้าหรือจํานวนขั้น (stage)     
ช่ือผูผลิต     
เดือน/พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน     
สถานที่ใชงาน 
 

    

หมายเหตุ     
  

9.2) เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
  

ตารางท่ี 3-22  การใชพลังงานและรายละเอียดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
 

รายละเอียด เคร่ืองท่ี 1 เคร่ืองท่ี 2 เคร่ืองท่ี 3 เคร่ืองท่ี 4 
พิกัดขนาดติดต้ัง  (กิโลวัตต)     
พิกัดแรงดันไฟฟา (โวลต)     
พิกัดกระแสไฟฟา  (แอมแปร)     
ตัวประกอบกําลังไฟฟา  (%)     
ความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา (รอบ/นาที)     
ช่ือผูผลิต     
เดือน /พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน     
สถานที่ใชงาน 
 

    

หมายเหตุ     
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10) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 3-23  การใชพลังงานและรายละเอียดของหมอไอน้ํา 
 

ชื่อเคร่ืองจักรหรือ 
อุปกรณ 

เคร่ืองน่ึงอัดไอ 
(autoclave) 

เคร่ืองทํา 
นํ้ารอน 

เคร่ืองทํา
นํ้ากล่ัน 

เคร่ืองอบผา 
อุปกรณอ่ืนๆ 

(ระบุ) 

รุน/แบบ      
จํานวน      
ชนิดเช้ือเพลิงที่ใช      
ปริมาณการใชเช้ือเพลิง 
(ระบุหนวย) 

     

ช่ือผูผลิต      
เดือน/พ.ศ. ที่ติดต้ังใชงาน      
หมายเหตุ      

 
3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 

 

ตารางท่ี 3-24  คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร 
 

1.  คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร 
อายุ
อาคาร 

(ป) 

OTTV RTTV 

คา
มาตรฐาน 
(W/m2) 

คาการ
ตรวจวัด 
(W/m2) 

คา
มาตรฐาน 
(W/m2) 

คาการ
ตรวจวัด 
(W/m2) 

    1.1  อาคาร …………………………..      
    1.2  อาคาร …………………………..      
    1.3  อาคาร …………………………..      

 
ตารางท่ี 3-25  คามาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวาง 
 

ชื่ออาคาร 
ประเภท
การใชงาน 

พื้นท่ีใชสอย
รวม (m2) 

ปริมาณการ
ใชพลังงาน
ไฟฟา 

(kWh/ป) 

สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา (%) คาจากการสํารวจ 

ของอาคาร/
แผนก/ฝาย 

ของอาคาร
ควบคุม 

ขนาด
กําลังไฟฟา
ติดตั้ง (kW) 

คากําลงัไฟฟา
สองสวาง

สูงสุด (W/m2) 
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ตารางท่ี 3-26  คามาตรฐานเคร่ืองปรับอากาศ 
 

3.  เคร่ืองปรับอากาศ 

ชนิดเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 
(ตัน) 

อายุ 
(ป) 

คามาตรฐาน 
(kW/ton) 

คาการ
ตรวจวัด 
(kW/ton) 

   3.1  ……………………………     
   3.2  …………………………...      
   3.3  …………………………..     

 

ตารางท่ี 3-27  คามาตรฐานอุปกรณผลิตน้ํารอน 
 

4.  อุปกรณผลิตนํ้ารอน 

ชนิดอุปกรณผลิตนํ้ารอน 
อุณหภูมิ 
นํ้าเขา 

อุณหภูมิ 
นํ้าออก 

อุณหภูมิอากาศ 
คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะขั้นตํ่า 

   4.1  ……………………………     
   4.2  …………………………...      
   4.3  …………………………..     

 

หมายเหตุ  ดูคามาตรฐานตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 จาก
คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ในสวนภาคผนวก (หนาท่ี 177-182) 
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3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

3.5.1 การดําเนินการอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปที่ผานมา 
 

ตารางที่ 3-28  การดําเนนิการอนุรักษพลังงานของปที่ผานมา 
 

 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
มาตรการ 

(3) 
เปาหมายการดําเนินงาน 

ตามมาตรการ 

(4) 
แผนการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน 

(ป พ.ศ. .............) 

(5) 
สถานภาพการดําเนินการของ
มาตรการอนุรักษพลังงาน 

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   แผนการดําเนินการ              
การปฏิบัติงานจริง             

 
 

 แผนการดําเนินการ              
การปฏิบัติงานจริง             

   แผนการดําเนินการ              
การปฏิบัติงานจริง             

   แผนการดําเนินการ              
การปฏิบัติงานจริง             

   แผนการดําเนินการ              
การปฏิบัติงานจริง             
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 3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

ตารางที่ 3-29  การกําหนดมาตรการและเปาหมายในการดาํเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป พ.ศ.    
 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
รายละเอียดมาตรการและกําหนด

มาตรการอนุรกัษพลังงาน 

(3) 
ดัชนีการใชพลังงาน (SEC) 

(4) 
เปาหมายการอนุรักษพลังงาน (5) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

(6) 
ระยะเวลา 
คืนทุน 

(ป) 
ผลตรวจวัด
กอนปรับปรุง 

เปาหมายการ
ปรับปรุง 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 

kW kWh/ป บาท/ป 
ผลประหยัด 

(%) 
ชนิด 

เชื้อเพลิง 
ปริมาณ 

(หนวย/ป) 
บาท/ป 

ผลประหยัด 
(%) 

มาตรการดาน........................             
              
              

มาตรการดาน........................             
              

รวม             

หมายเหตุ  : 1.  เปอรเซ็นต (%) ประหยัดเทียบจากฐานป    
 2.  อัตราคาไฟฟา                    บาท/kWh                
 3.  อัตราเชื้อเพลิง                    บาท/(ระบุหนวย) 



252 

 

รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 35 

3.6 การจัดทําและการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
 

3.6.1 แผนการดาํเนนิงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

ตารางท่ี 3-30  แผนการดําเนนิงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

   แผนปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ  รายละเอียดกิจกรรมใหระบุกิจกรรมในแตละข้ันตอนท่ีจะตองดําเนินการปรับปรุงให
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว เชน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ การดําเนินการ
ติดต้ัง เปนตน 

 

 
ลําดับ 

 
มาตรการ 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

แผนดําเนินการ 
(เดือน/ป พ.ศ. ..............) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
มาตรการดาน................................................. 

1  
1             
2             
3             

2  
1             
2             
3             

มาตรการดาน................................................. 

1  
1             
2             
3             

2  
1             
2             
3             
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3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน 
  

3.6.2.1 รายชื่อหลักสูตรการจัดฝกอบรมดานพลังงานขององคกร 
 

ตารางที่ 3-31  หลักสูตรการจัดฝกอบรมขององคกร 
 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
ชื่อหลักสตูร 

(3) 
รายละเอียดหลกัสตูร 

(4) 
สถาบัน/วิทยากร 

(5) 
วิธีการฝกอบรม 

(6) 
ผูรับผิดชอบ 

(7) 
ป พ.ศ. ........... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 
 

ชื่อหลักสูตร :   
วันท่ี  :     เวลา  :           วิทยากร  :      
 

ตารางท่ี 3-32  แบบบันทึกการเขาฝกอบรม 
 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
รายชื่อผูเขาฝกอบรม 

(3) 
เวลา 

(4) 
ลายเซ็นต 

(5) 
หมายเหตุ 
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3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 
 

3.6.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
  

  
  
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               (ใสคําอธิบายภาพ)                 (ใสคําอธิบายภาพ)    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  (ใสคําอธิบายภาพ)                 (ใสคําอธิบายภาพ)    
 

ภาพท่ี 3-9  การดําเนินกจิกรรมดานการอนรัุกษพลังงาน  คร้ังท่ี    
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
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3.6.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 
 

 
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (ใสคําอธิบายภาพ)                 (ใสคําอธิบายภาพ)    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   (ใสคําอธิบายภาพ)                 (ใสคําอธิบายภาพ)    
 

ภาพท่ี 3-10  การดําเนินกิจกรรมดานการจดัการพลังงาน  คร้ังท่ี    
 วันท่ี เดือน พ.ศ.   

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 
 



257 

 

รายงานการจัดการพลังงาน 
สวนท่ี 3 การจดัการพลังงาน หนาท่ี 40 

3.6.3.3 การประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการนอนุรักษพลังงาน 
 

อาคาร     (ช่ือองคกร)   ไดมีการประชาสัมพันธในเร่ืองของการปลูก
จิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน และการใหความรูความเขาใจดานเทคนิคการอนุรักษพลังงาน แก
พนักงานภายในบริษัท ซ่ึงมีแผนการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                (ใสคําอธิบายภาพ)            (ใสคําอธิบายภาพ)   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             (ใสคําอธิบายภาพ)                (ใสคําอธิบายภาพ)   
 

ภาพท่ี 3-11  การประชาสัมพันธของอาคาร         (ชื่อองคกร)  

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใสภาพ 
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3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
 

3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการ 
 

ตารางท่ี 3-33  ผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

 แผนปฏิบัติงาน          การปฏิบัติงานจริง 
 

ลําดับ มาตรการ แผนดําเนินการ 
พ.ศ.............. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

มาตรการดาน........................             

1              
2              
3              
4              
5              

มาตรการดาน........................             

1              
2              
3              
4              
5              
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3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏบิัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

มาตรการอนุรักษพลังงานดาน  
1) มาตรการลําดับท่ี  :     
2) ชื่อมาตรการ        :      
3) เปาหมายการดําเนินการตามมาตรการ  :     
4) ผูรับผิดชอบมาตรการ  :    ตําแหนง  
5) อุปกรณท่ีปรับปรุง :   
6) จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง   :  ชุด 
7) สถานท่ีปรับปรุง :   
8) สภาพท่ีเปนอยู :  

    
 

 หนวย 
(ระบุ)/ป 

หนวย 
(ระบุ)/ป 

บาท/ป 

9) เปาหมายเชิงปริมาณ    

10) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง    

11) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง    

12) เงินลงทุนท้ังหมด    บาท 

13) เงินท่ีประหยัดได   บาท 

14) ระยะเวลาคืนทุน   ป 

15) สถานภาพการดําเนินการปรับปรุง  :   
    
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปกอนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน          รูปหลังการดําเนนิการอนุรักษพลังงาน 
 

ภาพท่ี 3-12  การดําเนินการอนุรักษพลังงานตามมาตรการ

 
 
 

ใสภาพ 

 
 

 

ใสภาพ 
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16) แผนการดําเนนิงานตามมาตรการ 
 

แผนการดําเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(เดือน/ป) ป พ.ศ. ............. 

ระยะเวลาการดําเนินการ                      
      

             แผนปฏิบัติการ            การปฏิบัติงานจริง 
 

17) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ 
     
     
     
     
     
ผลท่ีประหยัดได           
            
คิดเปนเงิน           
           
            
            
เงินลงทุน           
           
            
            
ระยะเวลาคืนทุน           
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3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน 
 

3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในของคณะทํางานดานการจัดการ 
พลังงาน 

 

1) ชื่ออาคาร TSIC-ID  
 คร้ังท่ี         วันท่ี            เดือน พ.ศ. เวลา  
 

2) รายช่ือคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน ท่ีเขารวมประชุม 
 1.   5.   
 2.    6.   
 3.   7.   
 4.   8.   
 

3) กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายไปคร้ังท่ีแลว  
   
   
    
    
    
 

4) สรุปความกาวหนาของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
    
    
    
    
    
  

5) ปญหาและอุปสรรค    
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6) กิจกรรมท่ีดําเนินการไปคร้ังนี้ 
     
     
     
     
     
 

7) กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายในคร้ังนี้ 
     
     
     
     
     
 
การนัดหมายคร้ังตอไป  :  คร้ังท่ี  วันท่ี      
 
 
     
 ( ) (  )  
                      ประธานการประชุม            ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 
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3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 

1)  รายงานการประชุมคร้ังท่ี   ประจําวันท่ี เดือน พ.ศ.   
 

2) รายช่ือผูเขารวมการประชุม 
 1. ตําแหนง  
 2. ตําแหนง  
 3. ตําแหนง  
 4. ตําแหนง  
 5. ตําแหนง  
 6. ตําแหนง  
 

3) สรุปรายงานการประชุมของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานคร้ังท่ีผานมา แจงเพื่อทราบ 
   
   
   
   
    
 

4) รายงานผลการดําเนินการ ปฏิบัติตามมาตรการและแผนการปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
   
   
   
   
    
 

5) ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติของผูรับผิดชอบในแตละฝาย 
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6) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
   
   
   
   
    
 
การนัดหมายคร้ังตอไป  :  คร้ังท่ี  วันท่ี      
 
     
 ( ) (    
                      ผูบันทึกรายงาน              ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 
 
 

      
(     ) 

ประธานการประชุม 
 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 3-34  การตรวจสอบมาตรการการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 
 

(1) 
มาตรการ 

(2) 
การดําเนินการ 

(3) 
หมายเหตุ 
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3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน 
 

ตารางที่ 3-35  สรุประบบการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน 
 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
ขั้นตอนวิธีการจัดการพลังงาน 

(3) 
กิจกรรม/การดําเนินการ 

(4) 
แผนดําเนินการ 
(เดือน / พ.ศ.) 

(5) 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 
ผลการตรวจสอบ 

เริ่มตน สิ้นสุด 

1. การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน      

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน      

3. 
การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  และการ
ประชาสัมพันธนโยบายพลังงาน 

     
     

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน      

5. 
การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

     
     

6. การจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน      

7. 
การตรวจติดตาม และประเมินระบบการจัดการ 
พลังงาน 

     
     

8. ทบทวนและวิเคราะห การจัดการพลังงาน      
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3.8 การทบทวน วิเคราะห และแกไข ผลการดาํเนินการอนุรักษพลังงาน 
 

 อาคารควบคุม  (ช่ือองคกร) มีการทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ
พลังงานอยางสมํ่าเสมอ โดยใหผูรับผิดชอบแตละมาตรการมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีได
ดําเนินการไปแลว เพื่อใชในการปรับปรุง แกไขการดําเนินงาน และเพ่ือขยายผลการดําเนิน
มาตรการอนุรักษพลังงานออกไปใหเพิ่มมากข้ึน และมีความยั่งยืน 
 

3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการอนุรักษพลังงานอยางยัง่ยืน 
 

ตารางท่ี 3-36  แสดงมาตรการเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 

(1) 
มาตรการ 

(2) 
สาเหตุการทบทวน 

(3) 
การดําเนินการทบทวน 
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3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงาน และผลการตรวจสอบ วิเคราะหการปฏิบัตติามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 

ตารางที่ 3-37  การตรวจสอบและวิเคราะหผลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
ชื่อมาตรการ ..................................................................................................     เปนมาตรการในการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 
มาตรการลําดับที่ 1) .......................................................จากจํานวนทั้งหมด ........... มาตรการ  เปนมาตรการอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 
 

 (1)  
ระยะเวลาดําเนินการ 2) 

(2)  
สถานภาพการ
ดําเนินการ 3) 

(3)  
การลงทุน4) 

(4)  
ผลการอนุรักษพลังงาน5) 

ตามเปาหมาย ที่ไดรับจริง 

ตามแผน ดําเนินการจริง ตามแผน 
(บาท) 

ลงทุนจริง 
(บาท) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 
(หนวย) 

มูลคารวม 
(บาท) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 
(หนวย) 

มูลคารวม 
(บาท) (kW) (kWh) (kW) (kWh) 

 
 

            

รวม           

(5) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
 

(6) ความเห็นและขอเสนอแนะ 6) (7) หมายเหตุ 

คําอธิบาย 
1)  ใหระบุมาตรการเรียงตามลําดับที่ดําเนินการกอนเปนลําดับแรก และใหกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ 
2)  ระยะเวลาดําเนินการใหระบุเดือน / พ.ศ. เริ่มตนและสิ้นสุด 
3)  กรณีการดําเนินการยังไมสิ้นสุดใหระบุสถานภาพการดําเนินการ 
4)  การลงทุนใหระบุจํานวนเงินที่ไดประเมินไวตามแผน และจํานวนเงินที่ลงทุนจริง 
5)  ผลการอนุรักษพลังงานใหระบุชนิดพลังงาน ปริมาณและมูลคาการประหยัด  ในกรณีผลการประหยัดเปนไฟฟาใหระบุทั้งหนวยกิโลวัตต  และกิโลวัตต-ชั่วโมง 
6)  ใหระบุความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
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คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ปกคูมือการอนุรักษพลังงาน 

 
 

คูมือการอนุรักษพลงังาน 
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน พ.ศ.2535 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
 

สําหรับอาคารควบคุม 
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คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

คํานํา 

คํานํา 
 

 พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย หากมีการใชพลังงานอยางไมถูกตอง
และไมประหยัดก็ทําใหพลังงานหมดไปอยางรวดเร็ว โดยรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดตรา
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ข้ึน และมีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอาคารควบคุม และกฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ แตเนื่องจาก
บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและเพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมถึงลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน จึงมีการแกไขเพ่ิมเติมและไดประกาศใช
เปนพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ซ่ึงมี
ผลบังคับใชวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 ท้ังยังมีการรางกฎกระทรวงตามความของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2551 ซ่ึงไดกําหนดใหอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุมตองสงรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
 

ทางผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ
พลังงานพ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ซ่ึงประกอบไปดวยรายงานการจัดการพลังงานและ
คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ท้ังนี้เพื่อใหเจาของอาคาร
ควบคุม ตลอดจนผูเกี่ยวของตางๆ ไดเขาใจถึงแนวทางการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

 
โดยคูมือฉบับนี้ มีเนื้อหาสรุปถึงแนวทางและวิธีในการดําเนินงานอนุรักษพลังงานตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ใน
ภาพรวม สําหรับวิธีการดําเนินการในรายละเอียดท่ีตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงไดแยกจัดทําเปน
ขอแนะนําในแตละสวน ทางผูจัดทําหวังวาขอแนะนําดังกลาวนี้จะเปนประโยชนในการดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามกฎหมาย และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของเจาของ
อาคารควบคุมและผูเกี่ยวของตอไป 
 
         ผูจัดทํา 
                 ดารณี   ศิลพร 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญ 

สารบัญ 
 
 หนา 
 
สวนท่ี 1  ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
  พ.ศ.2535 ฉบบัแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2550 สําหรับอาคารควบคุม 1 

1. สาระสําคัญของพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
 ฉบับแกไขเพิม่เติม พ.ศ.2550 2 

1.1 หลักการของพระราชบัญญัติ 2 
1.2 กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 2 
1.3 มาตรการในการดําเนินการ 3 
 1.3.1  มาตรการกํากับดูแล 3 
 1.3.2  มาตรการสงเสริมและชวยเหลือการดําเนินการอนรัุกษพลังงาน 3 
1.4 บทลงโทษ 4 
 1.4.1  การแจงเตือน 4 
 1.4.2  บทกําหนดลงโทษ 5 
1.5 คาธรรมเนียมพิเศษ 5 

2. ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 6 
3. หนาท่ีของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 7 
4. ขั้นตอนการดาํเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 8 

4.1 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 8 
4.2 ผูตรวจสอบพลังงาน 10 
4.3 วิธีการจัดการพลังงาน 10 

 

สวนท่ี 2  ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 12 
1. ความเปนมา 13 
2. ระยะเวลาการสงรายงานการจัดการพลังงาน 14 
3. วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 15 

3.1 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริม 
 การอนุรักษพลังงาน 15 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 
 หนา 
 
 

3.2 วิธีการนําข้ันตอนการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานมาประยุกตใช 19 
 ข้ันท่ี 1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 20 
 ข้ันท่ี 2 การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 22 
 ข้ันท่ี 3 การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 26 
 ข้ันท่ี 4 การประเมินศักยภาพทางเทคนิค 28 
 ข้ันท่ี 5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 29 
 ข้ันท่ี 6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 31 
 ข้ันท่ี 7 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 32 
 ข้ันท่ี 8 การทบทวนผลการดําเนินการ 32 
3.3 คําอธิบายเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 34 

 

สวนท่ี 3  คําแนะนําในการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 44 
1.  สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตน 45 

ขอ 1.1 ช่ืออาคาร 45 
ขอ 1.2 ช่ือนิติบุคคล 45 
ขอ 1.3 TSIC-ID 45 
ขอ 1.4 ท่ีตั้งอาคาร 45 
ขอ 1.5 เปดใชงานปพ.ศ. 45 
ขอ 1.6 ประเภทอาคาร 45 
ขอ 1.7 จํานวนผูใชอาคาร 45 
ขอ 1.8 หมอแปลง 45 
ขอ 1.9 ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม 45 
ขอ 1.10 เวลาทํางานของอาคาร 47 
ขอ 1.11 ขอมูลพื้นท่ีของอาคาร 47 
 ขอ 1.11.1  จํานวนอาคารทั้งหมด 47 
 ขอ 1.11.2  พื้นท่ีรวมทั้งหมด 47 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 
 หนา 
 

 ขอ 1.11.3  สําหรับโรงแรม หรืออาคารชุด 47 
 ขอ 1.11.4  สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 47 
 ขอ 1.11.5  สําหรับอาคารควบคุมประเภทอื่นๆ  47 
ขอ 1.12 แผนผังอาคาร 49 
ขอ 1.13 แผนท่ีตั้งอาคาร 50 
 

2.  สวนท่ี 2 ขอมูลการใหบริการ 51 
ขอ 2.1 กระบวนการใหบริการของอาคารควบคุม 51 
ขอ 2.2 ขอมูลการใหบริการ 54 
ขอ 2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก 58 
 

3.  สวนท่ี 3 การจัดการพลังงาน 59 
ขอ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 59 

ขอ 3.1.1 โครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 59 
ขอ 3.1.2 ประกาศแตงตัง้คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 61 
ขอ 3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
 ดานการจดัการพลังงาน 63 

  ขอ 3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 63 
  ขอ 3.1.3.2 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
   ดานการจดัการพลังงาน 65 
ขอ 3.2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงาน 66 

ขอ 3.2.1 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องตน (กรณปีแรก) 66 
ขอ 3.2.2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงาน (กรณีปถัดไป) 67 

ขอ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 71 
ขอ 3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 71 
ขอ 3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 75 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

ขอ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนรัุกษพลังงาน 76 
ขอ 3.4.1 การประเมินระดับองคกร 76 
 ขอ 3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป 76 
 ขอ 3.4.1.2 การใชเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวยีน 77 
 ขอ 3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 79 
 ขอ 3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 81 
 ขอ 3.4.1.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 81 
 ขอ 3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 82 
 ขอ 3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน 83 
ขอ 3.4.2 การประเมินระดับการใหบริการ 84 
 ขอ 3.4.2.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง 
  ตอหนวยผลผลิต 84 
ขอ 3.4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ 88 
 ขอ 3.4.3.1 การติดตั้งเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอ 
  การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 88 
ขอ 3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 96 

ขอ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 97 
ขอ 3.5.1 การดําเนนิงานอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา 97 
ขอ 3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการ 
 อนุรักษพลังงาน 99 

ขอ 3.6 การจัดทําและการดําเนนิการตามแผนอนุรักษพลังงาน 102 
ขอ 3.6.1 แผนการดําเนนิงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน 102 
ขอ 3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน 102 
 ขอ 3.6.2.1 รายช่ือหลักสูตรการจัดฝกอบรม 
  ดานพลังงานขององคกร 102 
 ขอ 3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม 105 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

ขอ 3.6.3 การดําเนนิกิจกรรมดานพลังงาน 105 
 ขอ 3.6.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 105 
 ขอ 3.6.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 107 
 ขอ 3.6.3.3 การประชาสัมพันธเพื่อปลูกจิตสํานึก 
  ดานการอนุรักษพลังงาน 108 

ขอ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 109 
ขอ 3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 109 
ขอ 3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
   109 
ขอ 3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน 116 
 ขอ 3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน 
  ของทํางานดานการจัดการพลังงาน 116 
 ขอ 3.7.3.2 การตรวจวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร 119 
ขอ 3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 
 และกิจกรรมอ่ืนๆ 121 
ขอ 3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน 121 

ขอ 3.8 การทบทวน วเิคราะห และแกไข ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 126 
ขอ 3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 อยางยั่งยืน 126 
ขอ 3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการตรวจสอบและวิเคราะห 
 การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 127 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 
ภาคผนวก  130 
1. พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 131 
2. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 134 
 หมวด 1  การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 137 
 หมวด 2  การอนุรักษพลังงานในอาคาร 139 
 หมวด 3  การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสด ุ
     หรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 141 
 หมวด 4  กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 142 
 หมวด 5  มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 149 
 หมวด 6  คาธรรมเนียมพิเศษ 150 
 หมวด 7  พนักงานเจาหนาท่ี 152 
 หมวด 8  การอุทธรณ 154 
 หมวด 9  บทกาํหนดโทษ 155 
3. กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

ฉบับแกไขเพิม่เติม พ.ศ.2550 
 3.1 รางกฎกระทรวงกําหนดคณุสมบัติ หนาท่ีและจํานวนของผูรับผิดชอบ 
  ดานพลังงาน 170 
 3.2 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 173 
 3.3 กฎกระทรวงกาํหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ 
  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 177 
  หมวด 1  ประเภทและขนาดของอาคาร 177 
  หมวด 2  มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 178 
  หมวด 3  หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตละแบบ 181 
 3.4 รางกฎกระทรวงกําหนดคณุสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน 
  การขอรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน 183 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญตาราง 

สารบัญตาราง 
 
 หนา 
 
ตารางท่ี 1 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
 ฉบับแกไขเพิม่เติม พ.ศ.2550 5 
ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 9 
ตารางท่ี 3 ตัวอยางการดําเนินการเพื่อจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพื่อใหเปนไปตาม 
 ขอกําหนดของกฎหมายอนรัุกษพลังงาน 14 
ตารางท่ี 4 สรุปข้ันตอนในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
 และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
 (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 17 
ตารางท่ี 5 คุณสมบัติ และประสบการณของหวัหนาคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน 21 
ตารางท่ี 6 ประเด็นพิจารณาสถานะเบ้ืองตนของการจัดการพลังงานในองคกร และความหมาย 
 ของการใหระดับคะแนน ของ Energy Management Matrix 23 
ตารางท่ี 7 การวิเคราะหเพื่อประเมินสถานะการจัดการพลังงาน 
 Energy Management Matrix 24 
ตารางท่ี 8 คําอธิบายเกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 34 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สารบัญภาพ 

สารบัญภาพ 
 

  หนา 
 
ภาพท่ี 1 กรณีไมดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด 4 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 8 
ภาพท่ี 3 แนวทางจัดการพลังงาน 11 
ภาพท่ี 4 แนวทางในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการ 
 จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 18 
ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการพฒันาระบบการจัดการพลังงาน 19 
ภาพท่ี 6 Cause-and-Effect Diagram หรือ Fishbone Diagram 30 
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สวนที่ 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงาน 

ตามพระราชบัญญัติอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

สําหรับอาคารควบคุม 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงาน หนาท่ี 2 

1.  สาระสําคัญของ 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 
1.1 หลักการของพระราชบัญญัติ 
 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพิม่เติม พ.ศ.2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มี
บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติ
เพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน การอนรัุกษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับเปล่ียนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กาํหนดมาตรฐานดาน
ประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน เพือ่
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานการใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ เพื่อการ
อนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ี ใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

กฎหมายใหมท่ีมีการปรับปรุงแกไขจะสามารถแกปญหา ดังนี ้
1. ระเบียบและข้ันตอน ท่ีสามารถปฏิบัติไดสะดวกรวดเร็วทันตอความเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี 

2. การอนุรักษพลังงานจะมุงเนนพฤติกรรมบุคคลและองคกร มากกวามุงเนนการเปล่ียน

วัสดุอุปกรณ สรางความตระหนักรวมกัน ประกอบกับข้ันตอนท่ีส้ัน งาย สะดวกรวดเร็ว มุงสัมฤทธ์ิ

ผลเพ่ือการจูงใจดานอนุรักษพลังงานมากข้ึน 

3. การแกปญหาจากตนเหตุ คือ การคํานึงถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

การตระหนักถึงประสิทธิภาพวัสดุอุปกรณเคร่ืองจักร ตลอดจนการคุมครองผูบริโภคใหไดใช

เคร่ืองจักรวัสดุอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานไดรวดเร็วท่ัวถึงเต็ม

ระบบท้ังกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 

1.2 กลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติ 
 

  กลุมเปาหมายท่ีรัฐเขาไปกํากับดูแลและใหการสงเสริมเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงาน 
ประกอบดวย 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงาน หนาท่ี 3 

1. โรงงานควบคุม 

2. อาคารควบคุม 

3. ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวัสดุท่ีใชในการ

อนุรักษพลังงาน 
 

สําหรับกลุมอาคารควบคุมจะเนนไปท่ีอาคารท่ีใชพลังงานในปริมาณมาก และมีศกัยภาพ
พรอมท่ีจะดําเนินการอนุรักษพลังงานไดทันที ซ่ึงพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 
ไดกําหนดประเภทพลังงาน ปริมาณการใชพลังงานของอาคาร เพื่อกําหนดใหเปนอาคารควบคุมท่ี
จะตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ 
 

 ในสวนของกลุมผูผลิต หรือผูจําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวสัดุท่ี
ใชในการอนุรักษพลังงาน จะไดรับสิทธิในการอุดหนุนชวยเหลือเพื่อใหมีการผลิต หรือจําหนาย
เคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดเุหลานี้ แกประชาชนท่ัวไปอยางแพรหลาย และมีราคาถูก ท้ังนี้จะไดมี
การกําหนดประเภท และมาตรฐานของคุณภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดุท่ีจะไดรับสิทธิ
อุดหนุนชวยเหลือไวในกฎกระทรวง 
 
1.3 มาตรการในการดําเนินการ 
 

  มาตรการในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักการ ประกอบดวย 
 

 1.3.1 มาตรการกํากับดูแล 
   

  พระราชบัญญัติไดกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมี
หนาท่ีตองดําเนินตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดในหัวขอท่ี 3. หนาท่ีของเจาของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม 
 

 1.3.2 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
   

  พระราชบัญญัติไดกําหนดใหจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ึน โดย
มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามาตรา 27 เปนผูกํากับดูแล และได
กําหนดวัตถุประสงคหลักของกองทุนฯ ไวในตามมาตรา 25 เพ่ือเปนการสนับสนุนโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมใหดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็กําหนดให
ความสามารถใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนท่ีมีความประสงคจะอนุรักษพลังงานไดดวย 



281 

 

คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 1 ขอแนะนําการอนุรักษพลังงาน หนาท่ี 4 

1.4 บทลงโทษ 
 

1.4.1 การแจงเตือน 
  

 ในกรณีท่ีตรวจพบวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใดไมมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย จะมีการแจงเตือนใหปฏิบัติ เม่ือโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ไดรับทราบการแจง
เตือนและมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. มีการติดตอหรือขอทราบขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ
พลังงาน และเร่ิมดําเนินการตามกฎหมาย การปฏิบัติงานก็จะเขาสูระบบการตรวจสอบติดตาม
สถานการณสงแจงเตือนก็จะส้ินสุดลง 

 2. มีการโตแยง หรือช้ีแจงเหตุผล ปญหาอุปสรรคจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมใหทราบ ซ่ึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน จะนําขอมูลมาวิเคราะหและ
หาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพื่อแจงอาคารควบคุมนั้นๆ ดําเนินการตอไป 

 

 อนึ่งเม่ือแจงเตือนไปแลว หากไมมีความเคล่ือนไหวใดๆ และไมมีความคืบหนา ไม
วาจะเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือช้ีแจง หรือโตแยง จะนําบทกําหนดโทษตามท่ีกฎหมาย
กําหนด มาใชบังคับตามความเหมาะสมตอไป สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีเปนนิติ
บุคคล กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรณไีมดําเนนิการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2550 
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1.4.2 บทกําหนดโทษ 

  

 บทกําหนดโทษสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 

 

ลักษณะการกระทําความผิด โทษ 
6. เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม แจงรายละเอียด

หรือเหตุผลในการขอผอนผันอันเปนเท็จ 

- จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ 

- ปรับไมเกิน 150,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

7. เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ผูใดไมปฏิบัติตาม

คําสั่งของอธิบดี ที่สั่งใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุม แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบ

ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

- ปรับไมเกิน 50,000 หมื่นบาท 

8. เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ

ดานพลังงาน ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงในเรื่องตางๆ 

ดังน้ี 

- การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด

การพลังงาน ใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 

- การกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ประจําในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนด

คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

- ปรับไมเกิน 200,000  บาท 

9. ขัดขวางหรือไมอํ านวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติตามหนาที่ 

- ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
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1.5 คาธรรมเนียมพิเศษ 
 

นอกจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัตินี้
ยังมีการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา สําหรับผูท่ีไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไป
ตามาตรฐาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2551 
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2.  ลักษณะของอาคารควบคมุและโรงงานควบคุม 

 
 ผู ท่ีอยู ภายใตกฎหมายฉบับนี้และมีหน า ท่ีตองดํ า เนินการอนุ รักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 นั้น จะถูก
เรียกวา “อาคารควบคุม” หรือ “โรงงานควบคุม” แลวแตกรณี โดยจะเนนไปท่ีอาคารและโรงงานที่
มีการใชพลังงานในปริมาณท่ีมากและมีศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน โดยประกาศออกมาเปน
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม และพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมมาบังคับใช 
 

  อาคารหรือโรงงานท่ีเขาขายเปนอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมนั้น ตองมีลักษณะการ
ใชพลังงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. ไดรับอนุมัติจากผูจัดจําหนายไฟฟาใหติดตั้งเคร่ืองวัดไฟฟา (มิเตอร) ตัวเดียวหรือถา

หากติดตั้งหมอแปลงตัวเดยีวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,175 กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

หรือ 

2. มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ความรอนจากไอน้ําหรือพลังงานส้ินเปลืองอยางใดอยาง
หนึ่งรวมกันต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟา ตั้งแต 

20 ลานเมกะจูลขึ้นไป 

 

  พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม มีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2538 
ดังนั้นอาคารท่ีมีการใชพลังงานตามเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ หลังวันท่ีมีผลบังคับใช
แลว จะมีผลเปนอาคารควบคุมในทันที 
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3.  หนาท่ีของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
 

  ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
ไดกําหนดใหผูท่ีเปนเจาของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม มีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ประจําอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดในหัวขอท่ี 4.1  

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

3. ตองดําเนินการจัดใหมีการอนุรักษพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ การ

จัดการพลังงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

4. สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกป โดยตองไดรับการตรวจสอบและ

รับรองจากผูตรวจสอบพลังงานท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ

พลังงาน 
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4.  ขั้นตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 

 
  การอนุรักษพลังงานตามขอกําหนดในกฎหมาย มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ข้ันตอนการดําเนนิการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 

 
4.1  ผูรับผดิชอบดานพลังงาน 
 

  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน โดยตองมีคุณสมบัติตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด 
และตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันท่ีเปนอาคารควบคุม/โรงงาน
ควบคุม โดยกําหนดจํานวนผูรับผิดชอบ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

ประเภท อาคารควบคุม/โรงงานควบคมุ  
ขนาดเคร่ืองวัดไฟฟา < 3,000 kW ≥ 3,000 kW 
ขนาดหมอแปลง < 3,525 kW ≥ 3,525 kW 
ปริมาณการใชพลังงาน < 60 ลาน MJ/y ≥ 60 ลาน MJ/y 
จํานวนผูรับผิดชอบพลังงาน 1 คน 2 คน 

โดยอยางนอย 1 คน ตองไดรับการอบรม
หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
หรือผูท่ีสอบไดตามเกณฑ 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
 

  คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  1. เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
  2. เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตรโดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
  3. เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันท่ีอธิบดี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ใหความเห็นชอบ 
  4. เปนผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมท่ี
มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันท่ีอธิบดี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ใหความ
เห็นชอบ 
  5. เปนผูท่ีผานการสอบตามเกณฑหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 
 

  หนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
  1. บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานเปน
ระยะๆ 
  2. ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
  3. ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 
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  4. ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ตามมาตรา 10 
 

  การเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  1. แจงช่ือผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีพนจากหนาท่ี 
  2. แจงช่ือบุคคลซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานคนใหม โดยสงแบบแจง
แตงต้ัง (แบบ บพช.) 
  3. ท้ังนี้ใหรีบดําเนินการแจงตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายใน 
90 วัน นับแตผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี 
 
4.2 ผูตรวจสอบพลังงาน 
 

  เปนนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ให
เปนผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา 48/1 
 

  หนาท่ีผูตรวจสอบพลังงาน 
  ทําการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานใหกับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมให
เปนไปตามกําหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
4.3 วิธีการจัดการพลังงาน 
  หนาท่ีท่ีสําคัญของเจาของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ก็
คือ “การจัดใหมีการอนุรักษพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ การจัดการพลังงานท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง” การดําเนินการดังกลาวจะนําทานไปสูความสําเร็จในการอนุรักษพลังงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม ดังแสดงในภาพที่ 1-3 
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ภาพท่ี 3  แนวทางจัดการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550) 
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สวนที่ 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
ตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ  

และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 



290 

 

คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 13 

1.  ความเปนมา 

 

 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เปนแนวทางในการดําเนินการอนุรักษพลังงานซ่ึง
เจาของอาคารควบคุมจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 โดยมีขอบขายการดําเนินการใหเปนไปตามราง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม เปนผลทําใหข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงเดิม คือ กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ.2547 ท่ีกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดทํารายงานเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานตองถูกยกเลิกไป และเปล่ียนมาปฏิบัติตามกฎรางกระทรวงวาดวยการกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแทน 
  

 ผูจัดทําจึงไดจัดทําขอแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม

ตามรางกฎกระทรวงฯ โดยไดใหรายละเอียดคําอธิบายแนวทางปฏิบัติในจัดทําการรายงานการจัด

การพลังงาน รวมท้ังกําหนดรูปแบบของรายงาน ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารายงานการจัดการ 

พลังงาน เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน เจาของอาคารควบคุมสามารถประยุกตใชการจัดการ 

พลังงานในรายงานการจัดการพลังงานไปใชในการดําเนินการอนุรักษพลังงานในกิจการของตนได 

เปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายตอไป 
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2.  ระยะเวลาการสงรายงานการจัดการพลังงาน 

 

เจาของอาคารควบคุมตองรวบรวมขอมูลปริมาณการใชพลังงานในปปจจุบันเพื่อจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สงใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป นับแตวันที่รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม มีผลใชบังคับ โดยไดแสดงตัวอยางระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อจัดทํารายงานการจัดการพลังงานเสนอตอกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ตัวอยางการดําเนินการเพื่อจัดทํารายงานการจัดการพลังงานเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ดําเนินการตรวจวัด วิเคราะห และเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน เพื่อจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงาน 

               ควรเก็บขอมูลการใช
พลังงานทุกเดือน 

2 จั ด ทํ า ร ายง านการจั ดก ารพ ลั ง ง านตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย 

               ควร เ ริ่ม ดํ า เ นินการ
จัดทําวันที่ 2 มกราคม 

3 สงรายงานการจัดการพลังงานใหแกผูตรวจ
สอบพลังงาน  เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงาน 

               ระหวางทําควรสงให
ผูตรวจสอบพลังงาน
ตรวจสอบ 

4 ผูตรวจสอบพลังงานคืนรายงานการจัดการ 
พลังงานใหแกอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

                

5 สงรายงานการจัดการพลังงานแกกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

               สงรายงานฯภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ของ
ทุกป  

หมายเหตุ  ตารางเวลาการดําเนินการขางตนเปนเพียงการแนะนําตัวอยางการดําเนินงานและระยะเวลา เพื่อเปนแนวทางการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานแกอาคารควบคุม 
 โดยรายงานการจัดการพลังงานที่จัดสงในป พ.ศ. 2553 จะเปนรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 ป คือตั้งแต มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 ทั้งนี้ในรายงานการจัดการพลังงานในปถัดไป คือ พ.ศ. 2554 จะเปนรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 ป คือตั้งแต มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 
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3.  วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

3.1 วิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมและอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550 และรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2552) ท่ีออกตามความในมาตรา 9(1) และมาตรา 
21(1) แหงพระราชบัญญัติ ไดคํานึงถึงความสําคัญของการจัดการพลังงาน โดยระบุหนาท่ีของ
เจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1) ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม โดยตองจัดทํา
นโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน 

 ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรกให
เจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณาจากการ
ดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

2) ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของอาคารควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพ่ือชวย
จัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 

 นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานใน
อาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของอาคารควบคุม และอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (1) ขอความระบุการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของ
อาคารควบคุม 

 (2) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชในอาคาร
ควบคุมนั้น 

 (3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน 

 (4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ

จัดการพลังงาน 
 ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศ

ไวในท่ีซ่ึงเห็นเห็นไดงายในอาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรของ
อาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได 
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3) เจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน รวมท้ังกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทํา
เปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของอาคารควบคุมทราบ 

 อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
 (1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด

การพลังงานของอาคารควบคุม 
 (2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

นโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรของอาคารควบคุม 

 (3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมเปนไปตามนโยบายการ
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

 (4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ใหเจาของอาคารควบคุมทราบ 

 (5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

 (6) สนับสนุนเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 
4) ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน โดยการ

ตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5) เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของ
พลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม หรือกําหนด
ระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตรวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผลที่
คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึง เจาของอาคารควบคุมตองจัด
ใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของ
อาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสราง
จิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของอาคาร
ควบคุมทราบอยางท่ัวถึง 

6) เจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
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 ใหเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ 5 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 

7) เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการ พลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนด
อยางเหมาะสมเปนประจํา อยางนอยปละหนึ่งคร้ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8) ใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของ
อาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

 วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

รวมท้ังไดกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ีของปท่ีลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุก
ป เวนแตในกรณีท่ีในปท่ีลวงมานั้นเจาของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการ 
พลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม นอยวา 180 วันใหสงรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของป
ถัดไป 

ข้ันตอนในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) แสดงในตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4  สรุปข้ันตอนในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 

 

ขั้นตอนท่ี การดําเนินการตามรางกฎกระทรวงฯ 

1 หนวยงานดานการจัดการพลังงาน 
2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 
4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
5 เปาหมายการอนุรักษพลังงานและแผนอนุรักษพลังงาน 
6 การปฏิบัติตามแผนฯ การตรวจสอบและการวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนการ

อนุรักษพลังงาน 
7 การตรวจติดตาม และการประเมินการจัดการ พลังงาน 
8 การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
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และไดเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงท้ัง 8 ข้ันตอนในภาพท่ี 4 
 

ข้ันตอนท่ี 1

แตงตั้งหนวยงานดานการจัดการพลังงาน

กําหนด อํานาจ หนาท่ีรับผิดชอบ
ของหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน

ข้ันตอนท่ี 3

กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

เผยแพรและประชาสัมพันธ
นโยบายอนุรักษพลังงาน

ขั้นตอนท่ี 2
รวบรวมขอมูลการใชพลังงาน

ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

- ปริมาณการใชพลังงาน ตนทุนพลังงาน
- จุดออน/จุดแข็ง ในการจัดการพลังงาน
- ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายฯ

ข้ันตอนท่ี 4

รวบรวมรายช่ืออุปกรณท่ีใชพลังงาน
ในสัดสวนที่สูง

ประเมินสถานภาพทางเทคนิค

หามาตรการอนุรักษพลังงาน

ขั้นตอนท่ี 6
ดําเนินการตามแผนฯ

ติดตามความกาวหนา
และสถานะของการดําเนินการ

วิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางแกไข
กรณีไมเปนไปตามเปาหมายและแผนฯ

รายงานผลการดําเนินการ

ข้ันตอนที่ 7
จัดการตรวจประเมินภายใน

เพื่อติตามและตรวจสอบระบบฯ

ตรวจติดตาม จัดทํารายงาน

ข้ันตอนที่ 8
ทบทวนผลการดําเนินการ
ระบบการจัดการพลังงาน

พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนท่ี 5

มาตรการอนุรักษพลังงาน

กําหนด
เปาหมายการอนุรักษพลังงาน

วางแผนการอนุรักษพลังงาน

วิเคราะห ประเมิน
การใชพลังงาน

ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน

 
ภาพท่ี 4  แนวทางในการดําเนินการตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ 
 จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 
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3.2 วิธีการนําขั้นตอนการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานมาประยุกตใช 
 

การดําเนินการอนุรักษพลังงานไดมีการนําหลักการจากระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
มาพัฒนาและประยุกตใชในการดําเนินการ เพื่อใหการอนุรักษพลังงานดําเนินการอยางเปนระบบ 
และมีความยั่งยืน ซ่ึงข้ันตอนในการดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมี 8 ข้ันตอน ดัง
แสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึงประกอบดวย 
 ข้ันท่ี 1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 ข้ันท่ี 2 การประเมินสถานะเบ้ืองตน 
 ข้ันท่ี 3 การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 
 ข้ันท่ี 4 การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 
 ข้ันท่ี 5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
 ข้ันท่ี 6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 ข้ันท่ี 7 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 ข้ันท่ี 8 การทบทวนผลการดําเนินการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ข้ันตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
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 ขั้นท่ี 1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 

   เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจําเปนตองกําหนดโครงสรางคณะทํางานท่ีจะ
รับผิดชอบในการประสานงานการจัดการพลังงาน เพื่อไมใหเกิดปญหาอุปสรรคตางๆ หรือใหมี
นอยท่ีสุด และเปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในองคกร รวมท้ังรายงาน
ผลการปฏิบัติใหผูบริหารระดับสูง เปนตน 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
1. องคกรตองกําหนดโครงสรางขององคกร อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการในดานพลังงาน รวมทั้งจัดทําเปนเอกสารและเผยแพรให
บุคคลท่ีเกี่ยวของภายในองคกรทราบ และพนักงานท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมีผลกระทบดานพลังงาน
ตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. องคกรตองแตงต้ังคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน เพื่อเปนตัวแทนในการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการพลังงานภายในโรงงาน ภายในคณะทํางานดานอนุรักษพลังงานอาจจะ
ประกอบไปดวย หัวหนาคณะทํางาน เลขานุการ และกรรมการ เปนตน ซ่ึงสมาชิกภายใน
คณะทํางานอาจจะมีการแตงต้ังโดยพิจารณาจากตัวแทนฝายหรือแผนกตางๆ  หรืออาจมีการแตงต้ัง
โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถท่ีเชียวชาญในดานตางๆ ท้ังนี้และท้ังนั้นในการแตงต้ังและระบุ
ตําแหนงภายในของคณะทํางานดานอนุรักษพลังงานในแตองคกรไมมีรูปแบบท่ีแนนอน และทุก
องคกรไมจําเปนท่ีจะตองมีการแตงต้ังตําแหนงคณะทํางานท่ีเหมือนกัน เน่ืองจากแตละองคกรมี
ลักษณะโครงสรางองคกรท่ีมีความแตกตางกัน ดังนั้นในการกําหนดตําแหนงภายในคณะทํางาน
ดานอนุรักษพลังงานน้ัน ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละองคกรเปนหลัก โดยมีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้  

 -  กําหนดทิศทางการอนุรักษพลังงานขององคกร 
 -  ทบทวนผลการดําเนินงานดานพลังงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 -  ทบทวนความเหมาะสมของเปาหมายอนุรักษพลังงานตามความเหมาะสม

ของสถานการณพลังงาน 
3. องคกรตองแตงต้ังหัวหนาคณะทํางาน หรือผูรับผิดชอบพลังงานเพ่ือปฏิบัติงาน 

เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบข้ันตํ่า 2 ประการ ดังนี้ 
 -  ดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึน มีการนําไปใชและดําเนินการ

เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานอยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 -  รายงานผลการปฏิบัติตามวิธีการจัดการพลังงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อ
นําไปใชในการทบทวนการจัดการ และเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงาน 
 

 คุณสมบัติของหัวหนาคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน โดยท่ัวไปจะข้ึนอยูกับการ
พิจารณาขององคกรและความเหมาะสมของบุคลากร ท้ังนี้หัวหนาคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน
ควรมีอํานาจการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง หรืออาจมีคุณสมบัติดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5  คุณสมบัติ และประสบการณของหัวหนาคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน 
 

คุณสมบัตขิองหัวหนาคณะทํางาน 
ดานการจัดการพลังงาน 

ประสบการณและความสามารถ 

1. เคยทําหนาท่ีหัวหนางานมากอน 1.1 เปนท่ียอมรับในองคกร 
2. ควรเปนพนักงานระดับกลาง 2.1 ตําแหนงสูงพอที่สามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูง

นําเสนอโครงการดานอนุรักษพลังงานตอท่ีประชุม
ผูบริหาร 

3. มีความรูดานการจัดการ 3.1 มีความรูดานการบริหารจัดการองคกร 
3.2 มีความรูดานคาใชจายพลังงาน 
3.3 มีความรูถึงกิจกรรมที่ดําเนินธุรกิจขององคกรเปน
อยางดี 
3.4 มีระบบการจัดเก็บเอกสารและติดตามงานท่ีดี 

4. มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และเปน
ผูนํา 

4.1 โนมนาวและกระตุนบุคลากรใหอนุรักษพลังงานได 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
 

4. ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนําในการแสดงความรับผิดชอบดานพลังงานและ
ดูแลใหมีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ 

5. คณะทํางานตองประกอบไปดวยตัวแทนพนักงานจากฝายตางๆ ภายในองคกร 
และหัวหนาคณะทํางานหรือผูจัดการพลังงาน ควรมีอํานาจการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง 

6. คณะทํางานควรมีการประชุมกันอยางสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามความกาวหนาของ
งาน 
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รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
1. มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการในดานพลังงาน โดยโครงสรางองคกร (Organization Chart) ควรแสดง
ตําแหนงของโครงสรางทีมดําเนินการอนุรักษพลังงานดวย 

2. ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการอนุรักษพลังงานจากผูบริหารระดับสูงอยาง
เปนทางการ โดยประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการอนุรักษพลังงาน ตองมีเอกสารเปนลายลักษณ
อักษรลงนามโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร 

 
ขั้นท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

  

 ข้ันตอนนี้เปนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกอนท่ีจะนํา
วิธีการจัดการพลังงานมาประยุกตใช โดยผลที่ไดจากการประเมิน จะชวยทําใหทราบวาการจัดการ
ในปจจุบันมีจุดออน จุดแข็งในเร่ืองใด เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และทิศทางการ
อนุรักษพลังงาน ซ่ึงตองพิจารณาใหมีประเด็นครบถวนตามขอกําหนด โดยใชเมทริกซการจัดการ 
พลังงาน (Energy Management Matrix) ซ่ึงมีสาระสําคัญของวิธีการประเมินสถานะเบื้องตน ดัง
แสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6  ประเด็นการพิจารณาสถานะเบื้องตนของการจัดการพลังงานในองคกร และการใหระดับคะแนน ของ Energy Management Matrix 

ระดับ
คะแนน 

นโยบาย การจัดองคกร 
การกระตุนและ 

สรางแรงจูงใจ 
ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4 

มี น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร 
พลังงานจากฝายบริหารและ
ถื อ เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง
นโยบายบริษัท 

มีการจัดองคกรและเปนโครงสราง
สวนหนึ่งของฝายบริหารกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน 

มีการประสานงานระหว าง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน และ
ที ม ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ อ ย า ง
สม่ําเสมอ 

กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย ที่
ครอบคลุม ติดตามผล หา
ขอผิดพลาดประเมินผล และ
ควบคุมการใชงบประมาณ 

ประชาสัมพันธคุณคาของ
การประหยัดพลังงาน และ
ผลการดําเนินงานของการจัด
การพลังงาน 

จัดสรรงบประมาณโดย
ละเอียด โดยพิจารณาถึง
ความสําคัญของโครงการ 

3 

มี น โ ย บ า ย แ ล ะ มี ก า ร
สนับสนุนเปนครั้งคราวจาก
ฝายบริหาร 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานรายงาน
โดยตรงตอคณะกรรมการ จัด
การพลังงาน  ซึ่ งประกอบดวย   
หัวหนาฝายตางๆ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ
พลังงานเปนชองทางหลักใน
การดําเนินงาน 

แจงผลการใช      พลังงาน
จากมิเตอรยอยใหแตละฝาย
ทราบ แตไมมีการแจงถึงผล
การประหยัด 

ใ ห พ นั ก ง า น รั บ ท ร า บ
โครงการอนุรักษพลังงาน 
และใหมีการประชาสัมพันธ
อยางสม่ําเสมอ 

ใชระยะเวลา คุมทุนเปน
หลักในการพิจารณาการ
ลงทุน 

2 

ไมมีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจน  โดยผูบริหารหรือ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

มีผูรับผิดชอบดานพลังงานรายงาน
ตอคณะกรรมการเฉพาะกิจ แตสาย
งานบังคับบัญชาไมชัดเจน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจเปน
ผูดําเนินการ 

ทํ า ร า ย ง า น ติ ด ต า ม
ปร ะ เ มิ น ผล  โด ย ดู จ า ก
มิ เตอรใหคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเขามาเกี่ยวของกับ
การตั้งงบประมาณ 

จัดฝกอบรมใหพนักงาน
รับทราบเปนครั้งคราว 

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี
ระยะเวลาคุมทุนเร็ว 

1 

ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว
เปนลายลักษณอักษร 

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ด า น พ ลั ง ง า น มี
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
จํากัด 

มี ก า ร ติ ด ต อ อ ย า ง ไม เ ป น
ทางการระหวางวิศวกรกับ
ผูใชพลังงาน (พนักงาน) 

มี ก า รส รุปร า ย ง านด า น
คาใชจายการใชพลังงานเพื่อ
ใชกันภายในฝายวิศวกรรม 

แจงใหพนักงานทราบอยาง
ไมเปนทางการเพื่อสงเสริม
ก า ร ใ ช พ ลั ง ง านอ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

พิจารณาเฉพาะมาตรการ
ที่ลงทุนต่ํา 

0 
ไมมีนโยบายที่ ชัดเจน ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไ ม มี ก า ร ติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช

พลังงาน 
ไมมีระบบรวบรวมขอมูล
และบัญชีการใชพลังงาน 

ไม มี ก า รส นับส นุนกา ร
ประหยัดพลังงาน 

ไมมีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะหเพื่อประเมินสถานะการจัดการพลังงาน Energy Management Matrix 
 

ลักษณะเสน รายละเอียด การวิเคราะห 
1. High Balance 

 
 
 
 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา 3 ระบบการจัดการดีมาก เปาหมายคือรักษา
ใหยั่งยืน 

2. Low Balance 
 
 
 
 

ทุกประเด็นคะแนนนอยกวา 3 เปนอาการของการพัฒนาที่สม่ําเสมอหรือ
ภาวะน่ิงเฉย ไมมีความกาวหนา 

3. U-Shape 
 
 
 
 

มี 2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนสูงกวา
ประเด็นอื่นๆ 

ความคาดหวังสูง อาจจําเปนตองเปล่ียน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

4. N-Shape 
 
 
 
 

มี 2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนตํ่ากวา
ประเด็นอื่นๆ 

ความสําเร็จที่บรรลุในประเด็นที่มีคะแนน
สูงเปนการเสียเปลา 

5. Trough 
 
 
 
 

มี 1 ประเด็นมีคะแนนตํ่ากวาประเด็นอื่น ประเ ด็นที่ ล าห ลังอาจทํ าใหระบบไม
กาวหนาเทาที่ควร 

6. Peak 
 
 
 
 

มี 1 ประเด็นมีคะแนนสูงกวาประเด็นอื่น ความสําเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุดเปน
การสูญเปลา 

7. Unbalance 
 
 
 
 

มี 2 ประเด็นหรือมากกวาที่มีคะแนนสูง
หรือตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

ยิ่งความไมสมดุลเทาไร ยิ่งจัดการยาก 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
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การทบทวนสถานการณการจัดการพลังงานเบ้ืองตนนี้จะใชเฉพาะเม่ือมีการนํา
มาตรฐานน้ีมาใชเปนคร้ังแรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการดําเนินไปไดครบถวนตามข้ันตอนแลว 
ผลจากการทบทวนการจัดการจะนําไปใชในการทบทวนนโยบาย และพิจารณาปรับปรุงระบบการ
จัดการตอไป 

 

ในการใช Matrix ประเมินจะพิจารณาประเด็นตางๆ ท้ัง 6 ประเด็น ท่ีมีความสําคัญ
ตอการจัดการพลังงานภายในองคกร ไดแก นโยบายการจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ 
ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ และการลงทุน โดยใหคะแนนในแตละประเด็นระหวาง 0 ถึง 4 
โดยเปรียบเทียบลักษณะจริงท่ีเกิดในองคกรกับขอแนะนําท่ีใหไวในตาราง ลักษณะท่ีปรากฏเปน
คะแนนระดับ 4 ถือวาไดเปน Best Practice สําหรับประเด็นท่ีพิจารณานั้นๆ เม่ือไดคะแนนทุก
ประเด็นแลว ใหลากเสนเช่ือมตอจุดเขาดวยกัน และพิจารณารูปแบบของเสนท่ีได (Profile) วามี
ประเด็นใดบางท่ีมีคะแนนตํ่าและควรจะทํามาตรการเร่ืองใดเพื่อใหคะแนนมีคาสูงข้ึน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
องคกรตองทบทวนการดําเนินงานดานพลังงานขององคกรท่ีดําเนินงานอยูใน

ปจจุบัน 
1. เกณฑการอนุรักษพลังงานท่ีดี ซ่ึงประกาศใชหรือเปนท่ียอมรับหรือกําหนดเปน

ขอแนะนํา (Guideline) ในการตรวจประเมิน 
2. ขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน 
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู ซ่ึงนําไปใชในการจัด

การพลังงาน 
4. แนวทางการดําเนินงานดานพลังงานขององคกรในปจจุบัน 
5. ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวา (Best Practice) ซ่ึงองคกรหรือหนวยงาน

อ่ืนไดจัดทําเอาไว  
6. ผลประหยัดและการสูญเสีย (Saving & Loss) ท่ีอาจประเมินได 

 

รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
ทําการประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดวย Energy Management Matrix 

(EMM) ทําใหทราบระดับการจัดการพลังงานในปจจุบัน เพื่อนํามาใชในการพิจารณากําหนด
นโยบายและกระบวนการจัดการพลังงาน 
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 ขั้นท่ี 3 การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 
 

  1.  การกําหนดนโยบาย 
 

การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานนั้นผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนด
นโยบาย โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมท้ังลงนามโดยผูบริหารระดับสูง และเพื่อใหพนักงานทุกระดับ
ในองคกรทราบถึง วิสัยทัศน (Vision) ทิศทาง (Direction) และการสนับสนุนสงเสริมของผูบริหาร
ระดับสูงในเร่ืองการอนุรักษพลังงาน และการท่ีจะทําใหบุคลากรภายในองคกรดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จะตองมีการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดการส่ือสารดานการอนุรักษพลังงานท่ัวท้ัง
องคกร  

เพื่อแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน นโยบายจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ (ผลิตสินคาหรือใหบริการ) 
2. เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช  (ขอบเขตการนํามา

ประยุกตใช) 
3. แสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรไดทํา

ขอตกลงไว (เชน ยินดีท่ีจะแลกเปล่ียนเผยแพรขอมูลกับสังคม หรือสอดคลองกับระบบมาตรฐาน
อ่ืนๆ เชน ISO14000 เปนตน) 

4. แสดงเจตจํานงท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
5. แสดงเจตจํานงท่ีจะจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินการ

ตามวิธีการจัดการพลังงาน  
 

นอกจากนี้ตองใหพนักงานไดทราบและเขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย โดย
การเผยแพรและเปดโอกาสใหลูกจางมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ัง
มีการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดข้ึนยังมีความเหมาะสมกับองคกร 

 
  2.  การประชาสัมพันธ 

 

การประชาสัมพันธ มีเปาหมายเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานของ
องคกร ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จ เงินลงทุนสําหรับอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพจะสูญเปลา
หากพนักงานขาดจิตสํานึกในการใชงาน การสรางจิตสํานึกเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจึงควรเปน
ภารกิจท่ีตองไดรับการเอาใจใสมากจากผูบริหาร โดยองคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานในการส่ือสารดานพลังงาน โดยตองรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับการ
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ประชาสัมพันธ การรับรูและการตอบสนองตอขอมูลขาวสาร จากผูเช่ียวชาญและหนวยงานตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 

โดยท่ีการประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญและมีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการเปนอยางยิ่ง การประชาสัมพันธท่ีดีจะชวยใหพนักงานทุกคนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะทํางานของหนวยงานการจัดการพลังงาน และ
สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ชวยกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและการมีสวนรวมของพนักงานทุก
คนได ท้ังนี้การประชาสัมพันธจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับวิธีการและส่ือการ
ประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม และรูปแบบการนําเสนอตองมีความนาสนใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว โดยกําหนดระดับการประชาสัมพันธเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับ  Awareness : เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนัก เชน การให
ขอมูลแกพนักงานวาในองคกรหรืออาคารมีคาใชจายพลังงานเทาไร เปนตน 

2. ระดับ Interest : เพื่อใหพนักงานเกิดความสนใจติดตาม เชน ใหขอมูล
ความรูท่ัวไปแกพนักงานใหทราบวาจะมีแนวทางชวยลดการใชพลังงานไดดวยวิธีใดบาง 

3. ระดับ Desire : เพื่อสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนภายในองคกร เชน ให
ขอมูลแกพนักงานไดทราบวาองคกรมีศักยภาพที่จะลดการใชพลังงานไดเทาไร และพนักงานจะมี
สวนรวมไดอยางไร และมีแผนการดําเนินการ/กิจกรรมอะไร 

4. ระดับ  Action : เพื่อกระตุนใหเกิดการดําเนินการและมีความตอเนื่อง เชน 
รายงานขอมูลผลการดําเนินการและผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนเปนระยะๆ 

 

โดยในการดําเนินการท้ัง 4 ระดับขางตน จะตองมีแผนการประชาสัมพันธท่ี
ตอเนื่องและสอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตาม
ข้ันตอนของการพัฒนาการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช ซ่ึงการประชาสัมพันธจะเปนเครื่องมือ
หนึ่งท่ีจะชวยสรางจติสํานึกและความตะหนักใหแกพนักงานท้ังองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
1. องคกรจัดทํานโยบายพลังงานเพ่ือใหพนักงานทุกระดับในองคกรทราบถึง

ความเอาจริงเอาจัง วิสัยทัศน ทิศทาง การสนับสนุนสงเสริมของผูบริหารระดับสูง ในการอนุรักษ
พลังงาน และติดประกาศประชาสัมพันธใหทราบท่ัวท้ังองคกร 

2. การกําหนดหัวขอการประชาสัมพันธ, ฝกอบรมและกลุมเปาหมาย 
3. การกําหนดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพท้ัง

องคกร  
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ท้ังนี้หัวขอกิจกรรมตางๆ มักจะเปนหัวขอท่ีไดรับคะแนนต่ําจากการประเมิน 
Energy Management Matrix 
 

รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
1. ประกาศนโยบายพลังงานลงนามโดยผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ 
2. การประชาสัมพันธ การฝกอบรม หรือการรณรงค 

 
ขั้นท่ี 4 การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 

 

คือ การประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ (Significant) โดยองคกรตองจัดทํา
และปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานท่ีชวยในการบงช้ีลักษณะการใชพลังงานขององคกร
วัตถุประสงคของข้ันตอนนี้เพื่อคนหาศักยภาพขององคกรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน โดยทําการพิจารณาจากลักษณะการใชพลังงานขององคกร ระดับพลังงานท่ีใช และการ
ประมาณระดับการใชพลังงานทุกกิจกรรมในการประเมินองคกรจะตองพิจารณา 

1. ขอมูลการใชพลังงานท้ังในอดีต และปจจุบัน 
2. รายการอุปกรณท่ีใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูง 
3. แผนงานดานอนุรักษพลังงาน 
4. ศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน 

 

การพิจารณาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานจึงจําเปนตองวิเคราะหถึง
กระบวนการผลิต และ Flow Process ของการผลิตอยางละเอียด โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิต
ท่ีเร่ิมจากการสราง Process Map ใหครอบคลุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑกระบวนการผลิตยอย รวมถึง 
Input และ Output จากน้ันจึงหาขอมูลเกี่ยวกับ Input และ Output นั้นๆ ใหไดมากท่ีสุด ในบางกรณี
อาจจําเปนตองทําความสมดุลมวลสาร (Mass Balance) และ/หรือ สมดุลพลังงาน (Energy Balance) 
เม่ือไดรับขอมูลครบถวนแลว ใหคํานวณรอยละของการใชพลังงานของอาคาร แลวเปรียบเทียบคาท่ี
ไดกับระดับการใชกับคาท่ีกําหนดไวเกณฑในการพิจารณา “การใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ” เฉพาะ
อุปกรณท่ีใชพลังงานในข้ันตอนยอยท่ีผานเกณฑนัยสําคัญ จะไดรับการพิจารณาอยางละเอียดโดย
เร่ิมจากข้ันตอนยอยท่ีใชพลังงานสูงสุด แบงอุปกรณออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีใชพลังงานไฟฟา 
และกลุมท่ีใชเช้ือเพลิง 

 

การทํา Benchmarking เปนการวัดประสิทธิภาพของการใชพลังงานของอุปกรณ
นั้นๆ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลจากอุปกรณในท่ีอ่ืน ในดานพลังงานการทํา Benchmarking มักเปน
การเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด คาเฉล่ีย และท่ีแยท่ีสุด เกณฑท่ัวไปเม่ือทํา Benchmarking 
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ไดแก หากพบวาประสิทธิภาพของอุปกรณท่ีมีอยูต่ํากวาคาเฉล่ียและใกลคาท่ีแยท่ีสุด ควรกําหนด
มาตรการปรับปรุงทันทีท่ีเปนมาตรการเรงดวน หากพบวาประสิทธิภาพที่มีอยูใกลเคียงกับคาเฉล่ีย
ควรกําหนดมาตรการปรับปรุงเปนมาตรการระยะปานกลาง และหากพบวาประสิทธิภาพของ
อุปกรณท่ีมีอยูใกลเคียงกับคาท่ีดีท่ีสุดควรกําหนดมาตรการปรับปรุงเปนมาตรการระยะยาว 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
รวบรวมขอมูลการใชพลังงาน ปริมาณผลผลิตยอนหลังอยางนอย 1 ป วิเคราะห

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางพลังงานท่ีใชกับผลผลิตท่ีได, รวบรวมขอมูลการใชพลังงานใน
เคร่ืองจักรและอุปกรณ, ประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ วิเคราะห
ระดับพลังงานท่ีตองการจริง หรือลดการร่ัวไหลของพลังงาน หรือนําพลังงานท่ีท้ิงไปกลับมาใช
ใหม ซ่ึงการประเมินศักยภาพทางเทคนิคมีข้ันตอนการดําเนินการท้ังหมด 7 ข้ันตอนไดแก 

1. การทํา Process Mapping 
2. การกําหนดดัชนีท่ีจะใชประเมิน (Setting Up Benchmarking) 
3. การ Monitoring Indices 
4. การเก็บขอมูล (Energy data collection) 
5. การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 
6. การกําหนด Benchmarking 
7. การวิเคราะหศักยภาพการประหยัด (Energy Saving Potential Analysis) 

 

 รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
1. ขอมูลดัชนีการใชพลังงาน สถิติการใชพลังงานและปริมาณการใหบริการ 
2. วิเคราะหเคร่ืองจักรและอุปกรณ หรือกระบวนการใหบริการที่มีศักยภาพในการ

อนุรักษพลังงาน 
 

ขั้นท่ี 5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
 

ข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรการเปาหมายท่ีจะดําเนินการลดการใช
พลังงาน แนวทางการกําหนดมาตรการที่ชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณท่ีพบ
จากการทํา Benchmarking มีดวยกันหลากหลายวิธี ข้ึนกับความคุนเคยของแตละองคกร เชน
หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือท่ีในบางคร้ังเรียกวา “Fishbone Diagram” หรือ
“Ishikawa Diagram” เปนตน 
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ภาพท่ี 6  Cause-and-Effect Diagram หรือ Fishbone Diagram 
 ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 

 

เม่ือทราบสาเหตุท่ีกอใหเกิดการใชพลังงานสูงกวาเกณฑแลว ลําดับถัดไปคือ การ
กําหนดมาตรการที่เหมาะสม  

 

จากมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดตามแนวทางท่ีกลาวถึงขางตน องคกรตองตัดสินใจ
กําหนดเปาหมายในการอนุรักษพลังงานเพื่อใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ จากนั้นจึง
ประเมินคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ในท่ีสุดองคกรจะมีตารางแสดงมาตรการ
อนุรักษพลังงาน เปาหมาย เงินลงทุน และคาใชจายดานพลังงานท่ีประหยัดได อยางไรก็ตามองคกร
สวนใหญไมมีทรัพยากรเพียงพอ โดยเฉพาะดานการเงินลงทุน จึงจําเปนตองตัดสินใจลงทุนใน
มาตรการที่เหมาะสมที่สุด คือใหผลตอบแทนดี ผานเกณฑขององคกร การนําเสนอผลตอบแทนตอ
ผูบริหารท่ีดีท่ีสุด จึงเปนการคํานวณบนฐานการเงิน ซ่ึงแนวทางท่ีเปนท่ียอมรับ ไดแก Pay Back 
Period และ Internal Rate of Return เปนตน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
1. กําหนดมาตรการ โดยใชหลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือ 

Fishbone Diagram เปนแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยการกําหนดมาตรการทั้ง 3 ประเภท 
คือ 

1.1 มาตรการที่ไมมีเงินลงทุน (House Keeping) เปนมาตรการประเภทควบคุม
การทํางานในระบบปจจุบันท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ลดการใชพลังงานท่ีสูญเปลา 
ปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เปนตน 
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1.2 มาตรการท่ีมีเงินลงทุนไมสูง (Minor Changes) เปนมาตรการปรับปรุงส่ิง
ท่ีมีอยูใหดีข้ึนใชเงินลงทุนไมมาก 

1.3 มาตรการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูเดิม (Major Changes) เปนมาตรการ
เปล่ียนเคร่ืองจักรอุปกรณ หรือกระบวนการผลิตเดิมไปเปนของใหมท่ีอาจมีเทคโนโลยีท่ีดีกวาซ่ึงใช
เงินลงทุนสูงในการคิดหามาตรการตางๆ นั้นส่ิงสําคัญ คือ การมีสวนรวมของพนักงาน และการรับ
ฟงขอเสนอแนะปรับปรุงตางๆ จากพนักงาน 

2. กําหนดเปามายเพ่ือใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ 
3. คํานวณผลตอบแทนทางการเงินหลังจากมีการกําหนดเปาหมายโดยสรางตาราง

แสดงมาตรการอนุรักษพลังงาน เปาหมาย เงินลงทุน และคาใชจายดานพลังงานท่ีประหยัดได 
4. แนวทางการกําหนดมาตรการเปาหมาย 

 

รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
1. มีรายการมาตรการเปาหมายพรอมท้ังผลตอบแทนทางการเงิน 
2. การกําหนดมาตรการจะชวยแกไขปญหาการไมประหยัดพลังงาน 

 
 ขั้นท่ี 6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 

จากวัตถุประสงคของการจัดใหมีมาตรฐานวิธีการจัดการพลังงานน้ัน ก็เพ่ือใหเกิด
การอนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน ดังนั้นการจัดทําแผนปฏิบัติการข้ึนก็เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการใหแก
ผูบริหาร และผูเกี่ยวของไดรับทราบ โดยแผนปฏิบัติการท่ีจะสนับสนุนหัวใจของการอนุรักษ
พลังงาน ไดแก ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานมีจิตสํานึก และพนักงานมีความรู ความ
เขาใจท่ีเหมาะสม ดังนั้น แผนปฏิบัติการที่องคกรตองจัดทํา ประกอบดวย แผนเพื่อรองรับมาตรการ
อนุรักษพลังงานท่ีคัดเลือก แผนประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกของพนักงานในองคกร แผนการ
ฝกอบรมเพื่อสรางความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง เปนตน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
แผนปฏิบัติการจะตองประกอบดวยแผนปรับปรุงทางดานวิศวกรรม และแผน

ทางดานบุคลากร แบงเปนแผนหลักๆ ดังนี้ 
1. แผนเพ่ือรองรับมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีคัดเลือก 
2. แผนฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจของพนักงานในองคกร เชน แผน

ฝกอบรมจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน เปนตน โดยผูบริหารของหนวยงานจะตองทําการ
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วิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมดานพลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานทุกคนท่ี
อยูในความรับผิดชอบและจัดสงใหผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนการฝกอบรม 

3. แผนประชาสัมพันธ/รณรงคการอนุรักษพลังงาน เพื่อสรางจิตสํานึกของ
พนักงาน 
 

รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
มีแผนปฏิบัติการทั้ง 3 ประเภทท่ีกลาวขางตน 

 
ขั้นท่ี 7 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 

ในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงาน 
และเกิดผลอยางแทจริง ซ่ึงหลังจากท่ีมาตรการตางๆ ผานการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของ
องคกร ผูท่ีไดรับมอบหมายก็จะมีหนาท่ีนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลตามกําหนดเวลาท่ีระบุใน
ระหวางท่ีกําลังดําเนินการยังไมแลวเสร็จ จําเปนจะตองติดตามความกาวหนาและเปรียบเทียบกับ
แผนงาน (%Completion) 

 

และเม่ือดําเนินการตามจนแลวเสร็จตามท่ีกําหนดแลว การติดตามตรวจสอบก็มี
ความสําคัญ โดยเทคนิคท่ีใชกันโดยท่ัวไปในการติดตามแผนปฏิบัติการ จะเปนการสราง “แผนภูมิ
ควบคุม (Control Chart)” ซ่ึงมีหลายรูปแบบ องคกรสามารถเลือกใชตามท่ีเหมาะสม 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขอกําหนด หรือวิธีการที่ระบุไวในแผนงาน

และในระหวางดําเนินการจะตองติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และเปรียบเทียบเปอรเซ็นต
ผลสําเร็จกับแผนงาน รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

รายละเอียดกิจกรรมและผลที่จะไดรับในข้ันตอนนี ้
1. รายงานความกาวหนาเทียบกับแผนงาน 
2. ผลสําเร็จของมาตรการตามแผนงาน 

 
ขั้นท่ี 8 การทบทวนผลการดําเนินการ 

  

วัตถุประสงคของการทบทวนผลการดําเนินการ เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการ
ยังคงมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทบทวนผลท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหมีการ
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ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผน องคกร
ควรจัดใหมีคณะผูตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติตามข้ันตอน
การทํางานท่ีกําหนดข้ึน การตรวจประเมินภายในเปน Impact Findings กลาวคือ ผูตรวจประเมินจะ
มองหาหลักฐาน (Evidence) ท่ีแสดงวาการทํางานเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไม วิธีการจัด
การพลังงานมีประสิทธิภาพหรือไม จะเห็นวาเปนขอมูลประเภท Lag (เหตุการณเกิดข้ึนแลว จึงพบ
เห็นหลักฐาน) กอนการตรวจประเมินแตละคร้ังควรมีการประชุมเพื่อกําหนดแผนงาน ขอบเขตของ
การตรวจประเมินไมจําเปนตองครบท้ังองคกรเสมอไป แตตองม่ันใจวา เม่ือครบรอบท่ีกําหนด แต
ละพื้นท่ีตองไดรับการตรวจประเมินตามความถ่ีท่ีกําหนด ความถ่ีของการตรวจประเมินภายใน
ข้ึนกับการกําหนดโดยองคกร ท้ังนี้ควรจะทําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองทบทวนวิธีการจัดการพลังงานตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยตองพิจารณาถึง 

1. ผลการดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานท้ังหมด 
2. ผลการดําเนินงานเฉพาะแตละขอกําหนดของระบบการจัดการ 
3. ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
4. ปจจัยภายในและภายนอก เชน การเปล่ียนโครงสรางขององคกร แนวทาง

ดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกร ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวาซ่ึงองคกรหรือ
หนวยงานอ่ืนไดจัดทําเอาไว (Best Practice) การแกไขตามขอกําหนดของกฎหมาย การนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใช เปนตน 

 

นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองวิเคราะหวาการกระทําใดท่ีจําเปนตอง
แกไขจากขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงาน องคกรตองพิจารณาความจําเปนของการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย การเตรียมการจัดการพลังงานรวมท้ังการเปล่ียนแปลงองคประกอบอ่ืนๆ ของ
วิธีการจัดการพลังงาน โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินวิธีการจัดการพลังงานสภาวการณท่ี
เปล่ียนไปและเจตจํานงท่ีจะใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องในระหวางการทบทวน ผูจัดการพลังงาน
มีหนาท่ีเสนอผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่ีผานมา ผลการตรวจประเมินภายใน และ
นําเสนอแนวทางการอนุรักษพลังงานเพื่อใหคณะกรรมการฯพิจารณา 
 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้ เม่ือครบตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดไว 
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1. ผลการดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานท้ังหมด 
2. ผลสําเร็จของมาตรการตางๆ ท้ังเชิงเทคนิควิศวกรรมและเชิงบุคลากร 
3. ปญหาภายในและภายนอก เชน การเปล่ียนโครงสรางขององคกร แนวทางการ

ดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกร ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวา ซ่ึงองคกรหรือ
หนวยงานอ่ืนไดจัดทําเอาไว การแกไขขอกําหนดของกฎหมาย การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช การ
พัฒนาฝกอบรมบุคลากร หรือการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนสังคม หรือภาครัฐ เปนตน 

4. ระบบการตรวจสอบหรือตรวจประเมิน เพื่อใหแนใจวาวิธีการจัดการพลังงานท่ี
มีอยูจะถูกใชตอไปโดยมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

ส่ิงท่ีควรจะไดรับในข้ันตอนนี้ 
1. ทราบถึงขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานท่ีผานมา 
2. ความจําเปนของการเปล่ียนแปลง หรือแกไขปรับปรุง เชน การเปล่ียนนโยบาย

พลังงาน โครงสรางคณะทํางาน หรือองคประกอบอ่ืนๆ 
 
3.3  คําอธิบายเก่ียวกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 

การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน จะตองมีรายละเอียดตามรางกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (วันท่ี 16 
มีนาคม พ.ศ.2552) มีผลใชบังคับ (มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2551) โดยมีคําอธิบาย
เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ตามรูปแบบดังกลาว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8  คําอธิบายเกี่ยวกบัรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

ปกรายงาน แสดงขอมูลดังน้ี 

1. ช่ืออาคารควบคุมและช่ือนิติบุคคล 

2. หมายเลขประจําอาคารควบคุม (TSIC-ID) เปนหมายเลขที่ออกให
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
3. เดือนและป พ.ศ. ที่จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 35 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

การรับรองรายงาน ใหผูที่มีสวนรวมเก่ียวของกับการจัดทํารายงานการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน ลงนามรับรองขอมูลในรายงานฯ ดังน้ี 

1. ผูกําหนดมาตรการหรือผูจัดทํารายงาน ไดแก ผูประเมินศักยภาพ
และเปาหมายในการอนุรักษพลังงาน  ซึ่ งหมายความรวมถึง
ผูดําเนินการตรวจสอบ และวิเคราะหการใชพลังงาน ที่ไดนําผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหดังกลาวมาจัดทํารายงาน ตองลงนามใน
ฐานะผูดําเนินการดังกลาว 

2. ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม ซึ่งตาม พ.ร.บ.
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2550 กําหนดใหมีหนาที่ชวยเหลือเจาของอาคารควบคุมจัดทํา
รายงานการจัดการพลังงานเปนผูลงนามรับรองความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดนําเสนอภายในรายงาน โดยขอมูลที่นําเสนอภายใน
รายงาน ตองตรงกับสภาพความเปนจริงของอาคารน้ัน 

3. เจาของอาคารควบคุม (หรือผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจ) ตองลง
นาม เพ่ือใหความเห็นชอบรายงานการจัดการพลังงาน 

1. ขอมูลเบื้องตน 
1.1 ช่ืออาคาร 

 

 

1.1 ใหแสดงช่ืออาคารควบคุม (โดยทั่วไปแลวช่ืออาคารควบคุม
จะเปนช่ือเดียวกับช่ือนิติบุคคล แตบางกรณีนิติบุคคลหน่ึงอาจจะมี
กิจการอาคารอยูหลายแหง ซึ่งอาจทําใหช่ืออาคารตางจากช่ือนิติ
บุคคลได) 

1.1 ช่ือนิติบุคคล 1.2 ใหแสดงช่ือนิติบุคคล  
1.3 TSIC-ID 

 
1.3 ใหแสดงหมายเลขประจําอาคารควบคุม (TSIC-ID) ซึ่งออกให

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
1.4 ที่ต้ังอาคาร 

 

1.4 ใหแสดงที่อยูของอาคารควบคุม พรอมหมายเลขโทรศัพท 
โทรสาร และ E-mail (ถาม)ี 

1.5 เปดใชงานปพ.ศ. 1.5 ใหแสดงเ ดือนและป  พ .ศ .  ที่ อาคารควบคุม เริ่ ม เปด
ดําเนินการ 

1.6 ประเภทอาคาร 1.6 ใหแสดงประเภทอาคารควบคุม เชน สํานักงาน สถานศึกษา 
ศูนยการคา โรงแรม โรงพยาบาล และอื่นๆ 

1.7 จํานวนอาคาร 1.7 ใหระบุจํานวนอาคาร 
1.8 หมอแปลง 1.8 ใหระบุจํานวนหมอแปลงและขนาดของหมอแปลงที่ขอ

อนุญาต 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 36 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

1.9 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 
1.9 ใหแสดงรายช่ือและรายละเอียดของผูรับผิดชอบดาน

พลังงาน โดยแสดงทั้งในสวนของผูรับผิดชอบพลังงานสามัญ และ
ผูรับผิดชอบพลังงานอาวุโส 

1.10 เวลาทํางานของอาคาร 

 

 

1.10 ใหแสดงเวลาทํางานของอาคารควบคุม กรณีอาคารควบคุม
แหงน้ันมีจํานวนอาคารหลายหลัง หรือมีพ้ืนที่การใชประโยชนหลาย
อยาง ที่มีเวลาการทํางานไมตรงกัน ใหระบุการทํางานของกิจกรรม
หลัก 

1.11 ขอมูลพ้ืนที่อาคาร 

 
1.11 ใหแสดงพ้ืนที่ของอาคารควบคุม (อาคารทุกประเภท) ซึ่ง

ประกอบดวย 
1.11.1 จํานวนอาคารท้ังหมด 1.11.1 ใหระบุจํานวนของอาคารท้ังหมด 
1.11.2 พ้ืนที่รวมท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.11.2 พ้ืนที่รวมท้ังหมด คือ พ้ืนที่ใชสอยรวม บวกกับ
พ้ืนที่จอดรถภายในอาคาร 

1) พื้นที่ใชสอยรวม คือ พ้ืนที่ใชงานของอาคาร
โดยไมรวมพ้ืนที่ จอดรถภายในอาคาร  ซึ่ ง พ้ืนที่ ใชสอยรวม 
ประกอบดวยพื้นที่อาคารสวนที่ไมปรับอากาศและพื้นที่ของอาคาร
สวนที่ปรับอากาศ 

-  พื้นที่ปรับอากาศ คือ พ้ืนที่ของอาคารที่มีการ
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และเปนพ้ืนที่ที่พรอมจะใชงาน 

-  พ้ืนที่ไมปรับอากาศ คือ พ้ืนที่ของอาคารที่
ไมไดมีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และเปนพ้ืนที่ที่พรอมจะใชงาน 

2) พื้นที่จอดรถ คือ พ้ืนที่ที่เปนอาคารจอดรถ 
1.11.3 สําหรับโรงแรม  หรือ

อาคารชุด 
1.11.3 ใหระบุจํานวนหองพักทั้งหมด และจํานวนหองพัก

ที่จะหนายไดทั้งป 

1.11.4 สําหรับอาคารประเภท
โรงพยาบาล 

1.11.4 ใหระบุจํานวนเตียงคนไขทั้งหมด จํานวนคนไขใน
ตอป และจํานวนคนไขนอกตอป 

1.12 แผนผังอาคาร 1.12 ใหแสดงรายละเอียดแผนผังของอาคารควบคุม 
1.13 แผนที่ต้ังอาคาร 1.13 ใหแสดงตําแหนงที่ต้ังของอาคารควบคุมดวย 

2. ขอมูลการใหบริการ 
2.1 กระบวนการใหบริการของ

อาคารควบคุม 
2.1 ใหแสดงแผนผังกระบวนการใชพลังงานจากการใหบริการ

ของอาคารควบคุม พรอมทั้งระบุผลผลิตของอาคาร 
2.2 ขอมูลการใหบริการ 2.2 ใหแสดงขอมูลพ้ืนที่การใชงานจริงในแตละเดือน 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 37 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก 2.3 ใหแสดงขอมูลของอุปกรณหลักที่ใชในอาคารควบคุม 

3. การจัดการพลังงาน 
3.1 การกําหนดโครงสรางการจัด

การพลังงาน 
3.1 ใหแสดงรายละเอี ยดการ กําหนดโครงสร างการจัด

การพลังงาน 
3.1.1 โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ก ร 

(กฎหมายไมบังคับ) 

 

3.1.1 ใหแสดงแผนผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) 

โดยมีการแทรกทีมงานอนุรักษพลังงานเขาในแผนผังโครงสราง
องคกร (กฎหมายไมบังคับ) 

3.1.2 ป ร ะ ก า ศ แ ต ง ต้ั ง
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

3.1.2 ใหแสดงประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการ 
พลังงาน โดยจะตองมีผูบริหารลงนามรับทราบ 

3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงาน 

3.1.3.1 ผั ง โ ค ร ง ส ร า ง
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

3.1.3.2 อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน 

3.1.3 ใหแสดงโครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

3.1.3.1 ใหแสดงผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน  โดยระบุ ช่ือ -สกุล  ของผู รับ ผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

3.1.3.2 ใหระบุบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานภายในอาคารควบคุม 

3.2 การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องตน 

 

3.2.1 การประเมินสถานภาพการ
จัดการพลังงานเบ้ืองตน (กรณีปแรก) 

 
 

 

3.2 ใหแสดงการทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานของ
อาคารควบคุม เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน 

3.2.1 ใหแสดงการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องตน โดยการใชรูปแบบ Energy Management Matrix และสรุปผลการ
สถานะเบื้องตนของระบบวิธีการจัดการพลังงาน ซึ่งจะใชในกรณีที่
เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก (ทําครั้งแรกเพียง
ครั้งเดียว) 

3.2.2 การประเมินสถานภาพการ
จัดการพลังงาน (กรณีปถัดไป) 

3.2.2 ใหแสดงการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
โดยพิจารณาจากขอมูลการดําเนินการอนุรักษพลังงานขององคกร
ภายในปที่ผานมา การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ต้ังแตป
ที่ 2 เปนตนไป 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 38 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน และการประชาสัมพันธ 

3.3 ใหแสดงการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและการ
ประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.3.1 ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย
อนุรักษพลังงาน 

3.3.1 ใหแสดงนโยบายอนุรักษพลังงานของภายในองคกร
โดยจะตองมีผูบริหารลงนามรับทราบ 

3.3.2 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
นโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.3.2 ใหดําเนินการประชามันพันธและเผยแพรนโยบาย
อนุรักษพลังงาน พรอมทั้งแสดงภาพประกอบ 

3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน 

3.4 ใหแสดงรายละเอียดการประเมินศักยภาพดานเทคนิค 

 
3.4.1 การประเมินระดับองคกร 

 

3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟา
ในรอบ 1 ป 
 

3.4.1.2 การใช เ ช้ื อ เพลิ ง
หรือพลังงานหมุนเวียน 

 
 

3.4.1.3 การใชเช้ือเพลิงใน
การผลิตไฟฟา 

 

3.4.1.4 สั ด ส ว น ก า ร ใ ช
พลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 

 
 
 
 

3.4.1.5 สั ด ส ว น ก า ร ใ ช
เช้ือเพลิงแยกตามระบบ 

 
 
 
 

3.4.1.6 การใชเช้ือเพลิงใน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ 
 

3.4.1 ใหแสดงการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ระดับองคกร 

3.4.1.1 ใหแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของ
อาคารควบคุมยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันที่จัดทํารายงาน โดย
แสดงขอมูลเปนรายเดือน 

3.4.1.2 ใหแสดงปริมาณการใชเช้ือเพลิง หรือพลังงาน
หมุนเวียนยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันที่จัดทํารายงาน โดย
แสดงขอมูลเปนรายเดือน 

3.4.1.3 ใหแสดงการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ใน
กรณีที่อาคารควบคุมมีการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของ
ตนเอง 

3.4.1.4 ใหแสดงสัดสวนการใชไฟฟาแยกตามระบบ
ตางๆ ไดแก ระบบปรับอากาศ แสงสวาง และอื่นๆ แสดงกราฟ
สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

(ในกรณีที่มีรายละเอียดในระบบอื่นๆ สามารถขยาย
ตารางเพ่ือแสดงขอมูลเพ่ิมเติมได) 

3.4.1.5 ใหแสดงสัดสวนการใชเ ช้ือเพลิงแยกตาม
ระบบตางๆ ไดแก ระบบหมอไอนํ้า เตาอบ และอื่นๆ พรอมแสดง
กราฟสัดสวนการใชเช้ือเพลิง 

(ในกรณีที่มีรายละเอียดในระบบอื่นๆ สามารถขยาย
ตารางเพ่ือแสดงขอมูลเพ่ิมเติมได) 

3.4.1.6 ใหแสดงการใชเช้ือเพลิงในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณตางๆ โดยแยกตามชนิดของเครื่องจักรอุปกรณที่ใชงานอยูใน
อาคารควบคุม 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 39 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
รายละเอียด คําอธิบาย 

3.4.1.7 ส รุ ป ก า ร ใ ช
พลังงาน 

3.4.1.7 ใหแสดงตารางสรุปการใชพลังงานทั้งหมด 
ทั้งไฟฟาและเช้ือเพลิงที่ใชในอาคาร 

3.4.2 การประเมินระดับการใช
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.2 ใหแสดงระดับการใชพลังงานทั้งพลังงานความรอน
และพลังงานไฟฟาตอหนวยพ้ืนที่ของอาคารควบคุม พรอมทั้งแสดง
กราฟระดับปริมาณการใชบริการและกราฟแสดงระดับการใช
พลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต ดังน้ีสําหรับอาคาร
ประเภทสํานักงาน ศูนยการคา สถานศึกษาและอื่นๆ ใหแสดงใน
หนวย MJ/M2 

-  สําหรับอาคารประเภทโรงแรม หองชุด และอื่นๆ ให
แสดงในหนวย MJ/หอง-วัน 

-  สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล ใหแสดงใน
หนวย MJ/เตียง-วัน และ MJ/คน-วัน 

3.4.3 การประเมินระดับเคร่ือง-
จักรหรืออุปกรณ 

3.4.3.1 การติดต้ังเครื่อง-
จักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงาน
และการอนุรักษพลังงาน 

3.4.3 ใหแสดงการประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
 

3.4.3.1 ใหแสดงขอมูลการติดต้ังเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 

 

3.4.4 การประเมินคามาตรฐาน
การใชพลังงานตามกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.4 ใหแสดงคามาตรฐานการใชพลังงานโดยเปรียบเทียบ
กับกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคาร  และขนาดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2552 

(1) ใหแสดงคาการถายเทความรอนรวมของผนัง
อาคาร (OTTV) และของหลังคา (RTTV) ของอาคารแตละหลังที่อยู
ภายใตอาคารควบคุมน้ันๆ  

(2) ใหแสดงคาการใชไฟฟาสองสวางในอาคารโดย
ไมรวมพ้ืนที่ที่จอดรถของอาคารแตละหลังที่อยูภายใตอาคารควบคุม
น้ันๆ  

(3) ใหแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศแตละตัว 

(4) ใหแสดงคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าของ
อุปกรณผลิตนํ้ารอนที่ติดต้ังภายในอาคารควบคุม 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 40 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงาน 

3.5 ใหแสดงการกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

3.5.1 ผลการดําเนินงานอนุรักษ
พลังงานตามมาตรการของปที่ผานมา 

 
 
 
 

 

3.5.1 ใหแสดงผลของการดําเนินงานตามแผนอนุรักษ
พลังงานในรอบ 2 ปที่ผานมา โดยใหแสดงขอมูลในแตละมาตรการ 
มีรายละเอียดของ ช่ือมาตรการ แผนการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน 
(เริ่มตน-สิ้นสุด) เปาหมายการดําเนินงาน รวมถึงสถานะ การ
ดําเนินงาน เพ่ือเปนการติดตามความคืบหนาของมาตรการอนุรักษ
พลังงานในปที่ผานมา และในกรณีที่บางมาตรการที่ยังดําเนินการไม
เปนที่เรียบรอย ก็สามารถนํามาตรการมาดําเนินการตอในปปจจุบัน 

3.5.2 มาตรการ และเปาหมายใน
การดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ
พลังงาน 

3.5.2 ใหแสดงรายละเอียดมาตรการและเปาหมายในการ
ดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 ป นับจากวันที่
ทํารายงาน โดยมีรายละเอียดของผลตรวจวัดกอนปรับปรุง เปาหมาย
การปรับปรุง และเปาหมายการประหยัดตอป รวมท้ังเงินลงทุน และ
ระยะเวลาคืนทุน 

3.6 การจัดทําแผนการดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน 

3.6 ใหแสดงการจัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

 
3.6.1 แผนการดําเนินงานรวมทุก

มาตรการอนุรักษพลังงาน 

 
 
 

 

3.6.1 ใหแสดงแผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการอนุรักษ
พลังงาน โดยแสดงเปนรายละเอียดแผนการดําเนินการในแตละ
ขั้นตอนของแตละมาตรการของ 1 ปที่ผานมา เชน การออกแบบ การ
จัดหาอุปกรณ การติดต้ังอุปกรณ การทดสอบการใชงาน การตรวจ
วัดผล  การประเมินผลประหยัด  เปนตน  โดยระบุระยะเวลา
ดําเนินการ 

3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดาน
การจัดการพลังงาน 

3.6.2.1 ราย ช่ือหลักสูตร
การจัดฝกอบรมดานพลังงานขององคกร 

 

3.6.2.2 บั น ทึ ก ก า ร ฝ ก 
อบรม 

 

3.6.2 ใหแสดงแผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน 
 

3.6.2.1 ใหแสดงแผนการจัดฝกอบรมขององคกร และ
ระบุรายละเอียดหลักสูตรการจัดฝกอบรมขององคกร พรอมทั้งระบุ
ชวงการจัดฝกอบรม  

3.6.2.2 ใหแสดงบันทึกการอบรมในแตละครั้ง โดย
แสดงช่ือหลักสูตร วันที่ เวลา วิทยากร พรอมทั้งระบุเรื่องที่จัด
ฝกอบรม 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 41 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดาน
การอนุรักษพลังงาน 

3.6.3.1 กิจกรรมดานการ
อนุรักษพลังงาน 

 
 

3.6.3.2 กิจกรรมดานการ
จัดการพลังงาน 

 
 
 

3.6.3.3การประชาสัมพันธ
เพ่ือปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงาน 

3.6.3 ใหแสดงการดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน ตอไปน้ี 

 

3.6.3.1 ใหแสดงการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยแสดงภาพและอธิบายภาพของการ
จัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานแตละครั้ง พรอมทั้งระบุ วัน
เดือน ป ที่จัดกิจกรรมดวย 

3.6.3.2 ใหแสดงการจัดกิจกรรมดานการจัด
การพลังงานในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยแสดงภาพและอธิบายภาพของ
การจัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานแตละครั้ง พรอมทั้งระบุ วัน
เดือน ป ที่จัดกิจกรรมดวย 

3.6.3.3 ใหแสดงการประชาสัมพันธเพ่ือปลูกจิตสํานึก
ดานการอนุรักษพลังงาน พรอมทั้งแสดงภาพประกอบ 

3.7 การตรวจติดตาม และประเมิน
วิธีการจัดการพลังงาน 

3.7 ใหแสดงการตรวจติดตาม  และประเมินวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

3.7.1 การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

 

3.7.1 ใหแสดงการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ โดยทําการระบุระยะเวลาของการดําเนินการในแตละขั้นตอน
ของแผนการดําเนินการในแตละมาตรการที่กําหนดไว และระบุ
ระยะเวลาของการดําเนินการของแผนปฏิบัติงานจริง 

3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 
 
 

 

3.7.2 ใหแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ
อนุรักษพลังงานของมาตรการดานไฟฟา โดยรายละเอียดที่ใหทําการ
แสดงประกอบดวย ช่ือมาตรการที่ดําเนินการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ
มาตรการ สถานที่ปรับปรุง อุปกรณที่ปรับปรุง สาเหตุการปรับปรุง 
รายละเอียดการปรับปรุง ผลที่ไดจากการปรับปรุง (โดยใหแสดงภาพ
กอนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน เปรียบเทียบกับภาพหลังการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน) นอกจากน้ีแลวกําหนดใหมีการแสดงผล
การประหยัดที่เกิดจากการดําเนินการตามมาตรการ ซึ่งรวมถึงผล
ประหยัดทางดานเช้ือเพลิง และเงินลงทุน 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 2 ขอแนะนําการจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน หนาท่ี 42 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัด
การพลังงานภายใน 

3.7.3.1 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
วิธีการจัดการพลังงานภายในของคณะ
ผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

 
 
 
 

3.7.3.2 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
วิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร 

 
 
 
 

 

3.7.3 ใหแสดงการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน 
ซึ่งแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

3.7.3.1 ใหแสดงการตรวจติดตามการจัดการพลังงาน 
โดยระบุในแบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการจัดการพลังงานของ
องคกรเปนไปอยางตอเน่ืองและประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ
อนุรักษพลังงาน โดยใหระบุช่ืออาคาร, รายช่ือคณะทํางานอนุรักษ
พลังงาน, กิจกรรมที่ไดรับการมอบหมาย, สรุปความกาวหนา, ระบุ
ปญหาและอุปสรรค, กิจกรรมที่ไดดําเนินการและใหแสดงกิจกรรมท่ี
ไดรับมอบหมายในครั้งน้ี 

3.7.3.2 ใหตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน โดยระบุ
ในรายงานการตรวจสอบ เพ่ือประชาสัมพันธและขอความรวมมือ
จากฝายตางๆ ทั้งยังเปนการระดมความคิดเห็นจากฝายตางๆ เพ่ือให
การดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนไปอยางตอเน่ืองและประสบ
ผลสําเร็จ โดยรายละเอียดของรูปแบบจะตองประกอบดวยรายชื่อ
คณะผูรับผิดชอบที่เขารวมกิจกรรม กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
ความกาวหนาของงานที่ไดรับมอบหมาย ปญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น เปนตน 

3.7.4 การตรวจสอบมาตรการ
การสร า งจิ ตสํ า นึกในการประหยั ด
พลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 

 

3.7.4 ใหแสดงผลการตรวจสอบมาตรการเสริมสราง
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน รวมถึงผลของกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัด
ขึ้น อาทิเชน การประกวดคําขวัญ การจัดทําสต๊ิกเกอรติดที่สวิทซปด-

เปด เครื่องปรับอากาศ พัดลม แสงสวาง เปนตน (รูปแบบของการ
ตรวจสอบมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานได
จัดทําไวเปนตัวอยาง ดังแสดงในสวนที่ 4  คําแนะนําการกรอกขอมูล
ในรายงาน 

3.7.5 สรุปการตรวจสอบวิธีการ
จัดการพลังงาน 

 
 
 

 

3.7.5 ใหแสดงผลสรุประบบการตรวจสอบวิธีการจัดการ 
พลังงาน โดยทําการแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบของมาตรการ
การอนุรักษพลังงานในแตละดาน เชน มาตรการดานไฟฟา มาตรการ
ดานเช้ือเพลิง และมาตรการดานการจัดการ ทั้งน้ีในแตละมาตรการ
ตองทําการระบุระยะเวลาในการดําเนินการ และผูรับผิดชอบในแต
ละมาตรการ 
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ตารางท่ี 8 (ตอ)  คําอธิบายเกีย่วกับรายงานการจัดการพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม 
 

รายละเอียด คําอธิบาย 

3.8 การทบทวนผลการดําเนินการ 3.8 ใหแสดงการทบทวนผลการดําเนินการ 
3.8.1 กิจกรรมและมาตรการ

เสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการอนุรักษพลังงาน
อยางยั่งยืน 

 

3.8.1 ใหแสดงมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน ซึ่งมาตรการเสนอแนะนี้ อาจไดมาจากปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินแผนการปฏิบัติงานที่ผานมา ซึ่งมาตรการเสนอแนะน้ี
สามารถเปนประโยชนกับทางองคกร เพ่ือใชกําหนดเปนมาตรการ
อนุรักษพลังงานในปถัดไป 

3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงาน
และผลการตรวจสอบและวิเคราะหการ
ปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 

3.8.2 ใหแสดงขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนการอนุรักษ
พลังงานที่ผานมา โดยรายละเอียดจะประกอบดวยระยะเวลาการ
ดําเนินการ สถานภาพการดําเนินการ การลงทุน ผลการอนุรักษ
พลังงาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
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สวนที่ 3  คําแนะนําในการกรอกขอมลูในรายงานการจัดการพลังงาน
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สวนที่ 1  ขอมูลเบื้องตน 
 
1.  สวนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตน 
 

ขอ 1.1 ชื่ออาคาร  ใหระบุช่ืออาคารควบคุม 
ขอ 1.2 ชื่อนิติบุคคล  ใหระบุช่ือนิติบุคคล 
ขอ 1.3 TSIC-ID  ใหระบุหมายเลขประจําอาคารควบคุม TSIC-ID ซ่ึงออกใหโดยกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ขอ 1.4 ท่ีตั้งอาคาร  ใหระบุสถานท่ีตั้งของอาคารควบคุม พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และ E-mail (ถามี) 
ขอ 1.5 เปดใชงานปพ.ศ.  ใหระบุปท่ีกอสรางเสร็จและเปดใชงานอาคาร 
ขอ 1.6  ประเภทอาคาร  ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ตามประเภทอาคารควบคุม โดย

แบงออกเปน 9 ประเภท ตามรางกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคาร และขนาดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  

ขอ 1.7 จํานวนผูใชอาคาร  ใหระบุจํานวนผูท่ีใชอาคาร 
ขอ 1.8 หมอแปลง  ใหระบุจํานวนหมอแปลงและขนาดของหมอแปลงท่ีขออนุญาต 
ขอ 1.9 ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม  ใหระบุขอมูลของผูรับผิดชอบดาน

พลังงานประจําอาคารควบคุม ในตารางที่ 1-1 และตารางท่ี 1-2 โดยจะตองมีคุณสมบัติตรงตาม
กฎกระทรวง : กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีและจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจะแบง
ออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีเปนอาคารควบคุมท่ีไดรับอนุญาตจากผูจัดจําหนายพลังงานใหใช
เคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ํากวาสามพัน
กิโลวัตตหรือสามพันหารอยยี่สิบหากิโลแอมแปร หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอ
น้ํา หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเอง อยางใดอยางหน่ึงหรือ
รวมกัน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณท้ังหมดเทียบเทา
พลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน 

คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน (สามัญ) :  
- ปวส. + ประสบการณ 3 ป + ผลงานอนุรักษพลังงาน หรือ 
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร / วิทยาศาสตร + ผลงานอนุรักษพลังงาน หรือ

สําเร็จการอบรมหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน ไดแก 
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 - หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอาคาร  
 - หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ  

  ในกรณีท่ีเปนอาคารควบคุมท่ีไดรับอนุญาตจากผูจัดจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัด
ไฟฟา หรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต้ังแตสามพันกิโลวัตต
หรือสามพันหารอยยี่สิบหากิโลแอมแปรข้ึนไป หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา 
หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟา
ตั้งแตหกสิบลานเมกกะจูลข้ึนไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 2 คน 

คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุม คนท่ี 1 (สามัญ) : 
- คุณสมบัติเชนเดียวกับผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมท่ีมีขนาดหมอ

แปลง < 3,000 kW ขนาดเคร่ืองวัดไฟฟา < 3,530 kVA หรือ ปริมาณการใชพลังงาน <60 ลาน MJ/Y 
คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุม คนท่ี 2 (อาวุโส) : 
- คุณสมบัติเชนเดียวกับผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมสามัญ และ 
- สําเร็จการฝกรอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส หรือ 
- สอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด  

 

ตารางท่ี 1-1  แสดงรายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ และตารางท่ี 1-2 
แสดงรายละเอียดผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส  

ชอง (1) ใหระบุลําดับท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม 
ชอง (2) ใหระบุช่ือและนามสกุลของผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม  
ชอง (3) ใหระบุเลขทะเบียนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงเปนเลขทะเบียนท่ีออก

ใหโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
ชอง (4) ใหระบุชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบดานพลังงาน ในฐานะท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม 
   

ตัวอยาง  การกรอกขอมูลผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญประจําอาคารควบคุม 
 

(1) 
ลําดับท่ี 

(2) 
ชื่อ - นามสกุล 

(3) 
ทะเบียน 
เลขท่ี 

(4) 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

เร่ิมการปฏิบัติงาน 
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
(วัน/เดือน/พ.ศ.) 

1. นายประหยัด   จริงใจ ผชอ. 0975 5 มกราคม 2539 - 
2. นายอนุรักษ   คุมคา ผชอ. 2415 24 มีนาคม 2548  
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ขอ 1.10 เวลาทํางานของอาคาร  ใหระบุเวลาการทํางานของอาคาร กรณีอาคารควบคุมแหงนั้น
มีจํานวนอาคารหลายหลัง หรือมีพื้นท่ีการใชประโยชนหลายอยางท่ีมีเวลาการทํางานไมตรงกัน ให
ระบุเวลาทํางานของกิจกรรมหลัก 

 
 

 ตัวอยาง  อาคารควบคุมแหงหนึ่งมีการใชประโยชนเปนศูนยการคาและสํานักงาน โดย
ศูนยการคา มีเวลาทํางาน 11 ช่ัวโมงตอวัน 300 วันตอป และสํานักงานทํางาน 9 ช่ัวโมงตอวัน 288 
วันตอป กรณีนี้ใหศูนยการคาเปนกิจกรรมหลักของอาคาร ใหกรอกขอมูลเวลาทํางาน ดังนี้ 
 ขอ 1.10  เวลาทํางานของอาคาร 

 ขอ 1.10.1  ช่ัวโมงการทํางานตอวัน :  11  ช่ัวโมง/วัน 
 ขอ 1.10.2  วันท่ีทํางานตอป  :  300 วัน/ป 

 
ขอ 1.11 ขอมูลพื้นท่ีของอาคาร 
 ขอ 1.11.1  จํานวนอาคารทั้งหมด  ใหอาคารควบคุมระบุจํานวนของอาคารท้ังหมด 
 ขอ 1.11.2  พื้นท่ีรวมท้ังหมด  ใหระบุพื้นท่ีรวมท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีใชงานท้ังหมดของ

อาคาร หมายถึง พื้นท่ีใชงานภายในตัวอาคารท้ังหมด ซ่ึงรวมพื้นท่ีในสวนอาคารจอดรถดวย พื้นท่ี
ท้ังหมดของอาคาร ประกอบดวย พื้นท่ีใชสอยรวมและพ้ืนท่ีจอดรถรวมกัน 

1) พื้นท่ีใชสอยรวม หมายถึง พื้นท่ีใชงานของอาคารโดยไมรวมพื้นท่ีในสวน
ท่ีเปนอาคารจอดรถ ซ่ึงพื้นท่ีใชสอยรวมประกอบดวยพื้นท่ีของอาคารสวนท่ีไมปรับอากาศและ
พื้นท่ีของอาคารสวนท่ีปรับอากาศรวมกัน 

2) พื้นท่ีจอดรถ หมายถึง พื้นท่ีท่ีเปนอาคารจอดรถ 
  

 ขอ 1.11.3  โดยการกรอกขอมูลพื้นท่ีอาคารนั้นแยกประเภทออกเปน โรงแรมหรือ
อาคารชุด ท่ีตองระบุจํานวนหองพักท้ังหมด และจํานวนหองท่ีจําหนายไดท้ังป  
 ขอ 1.11.4  อาคารประเภทโรงพยาบาลท่ีตองระบุจํานวนเตียงคนไขท้ังหมด จํานวน
คนไขตอป และจํานวนคนไขนอกตอป  
 ขอ 1.11.5  สวนอาคารควบคุมประเภทอื่นๆ ท่ีตองระบุพื้นท่ีใชสอยโดยมีหนวยเปน
ตารางเมตร (อาคารสํานักงาน อาคารหางสรรพสินคา และศูนยการคา อาคารสถานบริการ อาคาร
ชุมนุมคน อาคารโรงมหรสพ) 
 

ตารางท่ี 1-3  แสดงรายละเอียดจํานวนอาคาร และการใชอาคาร 
ชอง (1) ใหระบุช่ือของอาคารแตละหลัง 
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ชอง (2) ใหระบุจํานวนช้ันของอาคารนั้นๆ 
ชอง (3) ใหระบุความสูงของแตละช้ันของอาคารนั้นๆ 
ชอง (4) ใหแสดงพื้นท่ีจอดรถที่อยูภายในอาคารนั้นๆ (ถามี) 
ชอง (5) ใหแสดงพ้ืนท่ีใชสอยรวมของอาคารนั้นๆ พื้นท่ีใชสอยรวม หมายถึง พื้นท่ี

ใชงานของอาคารโดยไมรวมพื้นท่ีในสวนท่ีเปนอาคารจอดรถ ซ่ึงพื้นท่ีใชสอยรวมประกอบดวย
พื้นท่ีขออาคารสวนท่ีไมปรับอากาศสวนท่ีไมปรับอากาศและพ้ืนท่ีของอาคารสวนท่ีปรับอากาศ
รวมกัน 

 พื้นท่ีปรับอากาศ หมายถึง พื้นท่ีของอาคารท่ีมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
และเปนพื้นท่ีท่ีพรอมจะใชงาน 

 พื้นท่ีไมปรับอากาศ  หมายถึง  พื้นท่ีของอาคารท่ีไมได มีการติด ต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ และเปนพื้นท่ีท่ีพรอมจะใชงาน 

ชอง (6) ใหแยกแสดงเฉพาะพื้นท่ีปรับอากาศ 
ชอง (7) ใหแสดงคารอยละของพ้ืนท่ีผนังท่ีเปนกระจกดานอกอาคารตอพื้นท่ีผนัง

ดานนอกท้ังหมดของอาคาร 
ชอง (8) ใหแสดงอายุของอาคารนั้นๆ 
 พื้นท่ีท้ังหมดของอาคาร หมายถึง พื้นท่ีใชสอยรวม บวกกับพื้นท่ีของอาคาร

ในสวนท่ีเปนพื้นท่ีจอดรถ 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 1-3  รายละเอียดจํานวนอาคาร และการใชอาคาร 
 

(1) 
ชื่ออาคาร 

(2) 
จํานวนชั้น 

(3) 
ความสูง 
แตละชั้น 

(ม.) 

(4) 
พื้นท่ี 
จอดรถ 
(ตรม.) 

(5) 
พื้นท่ี 

ใชสอยรวม  
(ตรม.) 

(6) 
พื้นท่ี 

ปรับอากาศ 
(ตรม.) 

(7) 
พื้นท่ีกระจก 
ตอพื้นท่ีผนัง 

(%) 

(8) 
อายุ
อาคาร 

(ป) 
อาคาร 1 6 3 - 2,700 2,160 30 8 
อาคาร 2 15 3 3,000 9,000 7,200 32 3 

รวม 3,000 11,700 9,360   
                         พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคารควบคุม                14,700   ตารางเมตร 
                         พ้ืนที่ปรับอากาศ    9,360   ตารางเมตร 
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แบบโรงแรมช้ัน 1 

แบบโรงแรมช้ัน 2 

ขอ 1.12 แผนผังอาคาร  ใหแสดงแผนผังบริเวณของทุกอาคารภายใตอาคารควบคุมนั้นๆ โดย
จะตองแสดงแผนผังของอาคารทุกช้ันๆ ดังแสดงในภาพที่ 1-1 

 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 1-1 การแสดงแผนผังอาคาร ชั้นใตดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยาง  ภาพท่ี 1-1 การแสดงแผนผังอาคาร ชั้นท่ี 1 และช้ันท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Basement 

ลิฟท 

หองอาหาร 

Office 
สวนกลาง 

ซักรีด 

ฝายชาง 

หอง chiller หอง boiler 

หอง 
 fire pump 

ลานจอดรถ 

ทางเดิน 
ดานหนาอาคาร 

N 
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ขอ 1.13 แผนท่ีตั้งอาคาร  ใหแสดงแผนท่ีตั้งของทุกอาคารภายใตอาคารควบคุมนั้นๆ ในภาพ
ท่ี 1-2 
 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 1-2 แสดงแผนท่ีตั้งอาคาร 
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2.  สวนท่ี 2  ขอมูลการใหบริการ 
 

ขอ 2.1 กระบวนการการใหบริการของอาคารควบคุม  ใหแสดงกระบวนการใหบริการของ
อาคารควบคุม โดยระบุผลผลิตของอาคาร เชน จํานวนหองพักท่ีจําหนาย ปริมาณพื้นท่ีในการ
ใหบริการ จํานวนผูใชบริการ หรือจํานวนคนไข เปนตน และแสดงแผนผังกระบวนการใชพลังงาน
ในการใหบริการของอาคารควบคุมนั้นๆ ในภาพท่ี 2-1 
 
    

ตัวอยาง  การแสดงกระบวนการใชพลังงานในการใหบริการ ประเภทโรงแรม 
 

อาคารควบคุม  อาคาร ก  เปนอาคารควบคุมประเภท โรงแรม  ผลผลิตจากอาคาร คือ  
จํานวนหองพักท่ีจําหนาย   มีปริมาณการใหบริการเฉล่ียตอป   18.13%  และวัตถุดิบท่ีนํามาใชใน
การใหบริการคือ  หองพัก หองอาหาร และบริการซักรีด  และแผนผังกระบวนการใชพลังงาน ดัง
แสดงในภาพท่ี 2-1  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

     
 
 

          
 

 
 ภาพท่ี 2-1 แสดงการใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ 

 

 
หองพัก 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ระบบปรับอากาศ 

ระบบสาธารณูปโภค 
(Utility)  เชน โทรทัศน, 
ตูเย็น, น้ําอาบ, เปนตน 

พลังงานไฟฟา 

พลังงานไฟฟา 

พลังงานไฟฟา 

พลังงานความรอน

ซักรีด 

พลังงานความรอนหองอาหาร 

พลังงานความรอน

พลังงานไฟฟา 

พลังงานไฟฟา 
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ตัวอยาง  การแสดงกระบวนการใชพลังงานในการใหบริการ ประเภทโรงพยาบาล 
 

อาคารควบคุม  อาคาร ก  เปนอาคารควบคุมประเภท  โรงพยาบาล   ผลผลิตจากอาคาร คือ  
จํานวนหองพักคนไข   มีปริมาณการใหบริการเฉล่ียตอป   25,618  หอง และวัตถุดิบท่ีนํามาใชใน
การใหบริการคือ  หองพักคนไข พื้นท่ีท่ีมีความสวาง และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  และแผนผัง
กระบวนการใชพลังงาน ดังแสดงในภาพที่ 2-1  
 

พลังงานไฟฟา

ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบอ่ืนๆ

พลังงานความรอน

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองผลิตไฟฟาสํารอง

หองพักผูปวย

สํานักงาน

หองพักผูปวย

สํานักงาน

แสงสวางรอบอาคาร

ปมนํ้า

อุปกรณสํานักงาน

   

ภาพท่ี 2-1 แสดงการใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ 
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ตัวอยาง  การแสดงกระบวนการใชพลังงานในการใหบริการ ประเภทหางสรรพสินคา 
 

อาคารควบคุม  อาคาร ก  เปนอาคารควบคุมประเภท  หางสรรพสินคา   ผลผลิตจากอาคาร 
คือ   จํานวนพื้นท่ีขายสินคา   โดยมีผลผลิตนับเปนจํานวนใบเสร็จเปนจํานวนเฉล่ียตอป  266,541 
ใบเสร็จ (คิดจากจํานวนใบเสร็จ) และวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการใหบริการคือ  พื้นท่ีท่ีมีความสวาง 
ระบบปรับอากาศ ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  และแผนผังกระบวนการใชพลังงาน ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2-1  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2-1 แสดงการใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ 

พื้นท่ีขายสินคา 

Bakery 

หองเย็น 

ครัวทําอาหาร 

พื้นท่ีใหเชา 

โกดังเก็บสินคา พลังงานไฟฟา 

ลานจอดรถ 

เคร่ืองปนไฟสํารอง 

พลังงานความรอน 

สํานักงาน 
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ตัวอยาง  การแสดงกระบวนการใชพลังงานในการใหบริการ ประเภทอาคารสํานักงาน 
 

อาคารควบคุม  อาคาร ก  เปนอาคารควบคุมประเภท  สํานักงาน  ผลผลิตจากอาคาร คือ   
จํานวนพื้นท่ีใหเชา   โดยมีผลผลิตเปนจํานวนเฉล่ียตอป  12,321 ตารางเมตรตอป  และวัตถุดิบท่ี
นํามาใชในการใหบริการคือ  พื้นท่ีใหเชา พื้นท่ีท่ีมีความสวาง ระบบปรับอากาศ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ  และแผนผังกระบวนการใชพลังงาน ดังแสดงในภาพที่ 2-1  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2-1 แสดงการใชพลังงานในกระบวนการใหบริการ    

 

ขอ 2.2 ขอมูลการใหบริการ  ใหระบุพื้นท่ีการใชประโยชนพื้นท่ีใชงานจริงในแตละเดือนใน
ตารางท่ี 2-2 

ตารางท่ี 2-2  แสดงขอมูลการใหบริการแตละเดือน 
ชอง (1) ใหระบุเดือน/พ.ศ. ท่ีมีการใชประโยชนพื้นท่ีใชงานจริงของอาคารควบคุม 

โดยใหเรียงลําดับตามปฏิทิน 
ชอง (2) ใหระบุจํานวนช่ัวโมงการทํางานในเดือนนั้นๆ หาไดจากการรวมจํานวน

ช่ัวโมงการทํางานของแตละวันของแตละเดือนนั้นๆ ตั้งแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของ
เดือนนั้น เชน กรณีโรงพยาบาลแหงหนึ่งในเดือนมกราคม ปพ.ศ.2551 เปดบริการทุกวันตลอดวัน 
ดังนั้นช่ัวโมงการทํางานของเดือนมกราคมก็คือ 31 วัน x 24 ชั่วโมงตอวัน เทากับ 744 ช่ัวโมงตอ
เดือน เปนตน 

ชอง (3) ใหระบุการใชประโยชนพื้นท่ีใชงานจริงของอาคารควบคุมทุกประเภท ไดแก 
อาคารสํานักงาน สถานศึกษา โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล อาคารชุมนุมคน อาคารสถาน
บริการ อาคารโรงมหรสพ อาคารหางสรรพสินคาและศูนยการคา ของแตละเดือน โดยไมรวมพื้นท่ี
จอดรถของอาคาร 

พื้นท่ีสวนกลาง 

(ไฟฟาแสงสวาง ลิฟท ระบบปรับอากาศ) 

พื้นท่ีใหเชา 
(ไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ) 

พลังงานไฟฟา 

พลังงานไฟฟา 
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 พื้นท่ีปรับอากาศ หมายถึง พื้นท่ีของอาคารท่ีมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
และเปนพื้นท่ีท่ีพรอมจะใชงาน 

 พื้น ท่ี ไมป รับอากาศ  หมายถึง  พื้น ท่ีของอาคาร ท่ีไมได มีการติด ต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ และเปนพื้นท่ีท่ีพรอมจะใชงาน 

ชอง (4) เฉพาะอาคารควบคุมท่ีเปนโรงแรม หรืออาคารควบคุมท่ีดําเนินกิจการใน
ลักษณะเดียวกันกับโรงแรม ใหระบุจํานวนรอยละของหองท่ีจําหนายไดตอเดือน ของแตละเดือน 
โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
   รอยละของหองท่ีจําหนายตอเดือนในแตละเดือน   
     = จํานวนหองพักท่ีจําหนายไดในเดือนนั้น x 100 
           จํานวนหองท้ังหมด 

จํานวนหองท่ีจําหนายไดในเดือนนั้น หมายถึง ผลรวมของจํานวนหองท่ี
จําหนายไดในแตละวัน ตั้งแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของเดือนนั้นมีหนวยเปน หอง-วัน 

จํานวนหองพักท้ังหมด หมายถึง จํานวนหองพักท่ีมีไวเพื่อจํานายหรือ
ใหบริการเชาคูณดวยจํานวนวันท้ังหมดในเดือนนั้น มีหนวยเปน หอง-วนั 
 

 

ตัวอยาง  โรงแรมแหงหนึ่งมีจํานวนหองพัก 400 หอง มีการขายหองพัก ตั้งแตวันท่ี 1 ถึง 31 
มกราคม 2548 รวม 7,440 หอง-วัน 
 วิธีการคํานวณ 
 จํานวนหองพักท่ีจําหนายได = 7,440  หอง-วัน 
 จํานวนหองพักท้ังหมด = 400   หอง x 31 วัน 
      = 12,400  หอง-วัน 
 รอยละของหองท่ีจําหนายตอเดือน = 

12,400
1007,440×  = 60 

 

ชอง (5) เฉพาะอาคารควบคุมท่ีเปนโรงพยาบาล ใหระบุจํานวนคนไขในแตละคนไข
นอกท่ีมาใชบริการในแตละเดือน ดังนี้ 

1) จํานวนคนไขในแตละเดือน คือ ผลรวมของจํานวนคนไขในคูณดวย
จํานวนวันท่ีคนไขในแตละคนอยูในโรงพยาบาลสําหรับเดือนนั้น ตั้งแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึง
วันส้ินสุดของเดอืนนั้น มีหนวยเปน เตียง-วัน 

2) จํานวนคนไขนอกของแตละเดือน คือ ผลรวมจํานวนคนไขนอกของแต
ละวันต้ังแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของเดือนนั้น มีหนวยเปน คน 
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ตัวอยาง  การหาจํานวนคนไขใน หนวย เตียง-วัน 
  โรงพยาบาลแหงหนึ่งมีจํานวนเตียงคนไขท้ังหมด 30 เตียง ในเดือนเมษายน 2548 มี
จํานวนคนไขในและจํานวนวันท่ีคนไขในแตละคนอยูในโรงพยาบาลสําหรับเดือนนั้น ดังนี้ 
  คนไขในจํานวน 8 เตียง อยูในโรงพยาบาล 4 วัน 
  คนไขในจํานวน 10 เตียง อยูในโรงพยาบาล 5 วัน 
  คนไขในจํานวน 15 เตียง อยูในโรงพยาบาล 8 วัน 
วิธีการคํานวณ 
  จํานวนคนไขใน  = (8 x 4) + (10 x 5) + (15 x 8) เตียง – วัน 
  จํานวนคนไขใน  = 32 + 50 +120 = 202 เตียง – วัน 
 ดังนั้น  จํานวนคนไขในของเดือนเมษายน 2548 = 202 เตียง – วัน  
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 2-2 แสดงขอมูลการใหบริการแตละเดือน กรณีอาคารควบคุมโรงพยาบาล 

 

(1) 
เดือน/พ.ศ. 

(2) 
ชั่วโมง 

การทํางาน 
(ช่ัวโมง) 

(3) 
อาคารควบคุมทุกประเภท 

(ไมรวมพ้ืนที่จอดรถ) 

(4) 
โรงแรม 

(5) 
โรงพยาบาล 

พื้นท่ีปรับ
อากาศ 

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีไมปรับ
อากาศ 

(ตารางเมตร) 

จํานวนหองท่ี
จําหนาย/เดือน 

(หอง) 

จํานวน 
คนไขใน 

(เตียง-วัน) 

จํานวน 
คนไขนอก 

(คน) 
มกราคม 2551 744 36,496  2,811 - 3,221 39,721 
กุมภาพันธ 2551 672 36,496 2,811 - 3,125 40,634 
มีนาคม 2551 744 36,496 2,811 - 2,954 39,142 
เมษายน 2551 720 36,496 2,811 - 3,267 38,632 
พฤษภาคม 2551 744 36,496 2,811 - 3,473 40,089 
มิถุนายน 2551 720 36,496  2,811 - 3,251 40,105 
กรกฎาคม 2551 744 36,496 2,811 - 3,641 41,892 
สิงหาคม 2551 744 36,496  2,811 - 3,337 39,048 
กันยายน 2551 720 36,496 2,811 - 3,500 41,351 
ตุลาคม 2551 744 36,496  2,811 - 3,253 37,695 

พฤศจิกายน 2551 720 36,496  2,811 - 3,537 44,498 
ธันวาคม 2551 744 36,496  2,811 - 3,863 44,467 

รวม 8,760 437,952 33,732 - 40,422 487,264 

เฉล่ีย 730 36,496  2,811 - 3,368.50 40,605.33 
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 ตัวอยาง  ตารางท่ี 2-2 แสดงขอมูลการใหบริการแตละเดือน กรณีอาคารควบคุมท่ีเปนโรงแรม 
 

(1) 
เดือน/พ.ศ. 

(2) 
ชั่วโมง 

การทํางาน 
(ช่ัวโมง) 

(3) 
อาคารควบคุมทุกประเภท 

(ไมรวมพ้ืนที่จอดรถ) 

(4) 
โรงแรม 

(5) 
โรงพยาบาล 

พื้นท่ีปรับ
อากาศ 

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีไมปรับ
อากาศ 

(ตารางเมตร) 

จํานวนหองท่ี
จําหนาย/เดือน 

(หอง) 

จํานวน 
คนไขใน 

(เตียง-วัน) 

จํานวน 
คนไขนอก 

(คน) 
มกราคม 2551 744 30,226  1,688 8,216 - - 
กุมภาพันธ 2551 672 30,226  1,688 7,954 - - 
มีนาคม 2551 744 30,226  1,688 8,012 - - 
เมษายน 2551 720 30,226  1,688 8,231 - - 
พฤษภาคม 2551 744 30,226 1,688 6,255 - - 
มิถุนายน 2551 720 30,226  1,688 5,640 - - 
กรกฎาคม 2551 744 30,226  1,688 7,867 - - 
สิงหาคม 2551 744 30,226 1,688 7,334 - - 
กันยายน 2551 720 30,226 1,688 6,048 - - 
ตุลาคม 2551 744 30,226  1,688 8,278 - - 

พฤศจิกายน 2551 720 30,226  1,688 7,138 - - 
ธันวาคม 2551 744 30,226  1,688 6,690 - - 

รวม 8,760 362,712 20,256 87,663 - - 

เฉล่ีย 730 30,226 1,688 7,305.25 - - 
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ขอ 2.3 ขอมูลอุปกรณหลัก  ใหระบุขอมูลของอุปกรณหลัก ในตารางท่ี 2-3 
 ตารางท่ี 2-3  แสดงขอมูลอุปกรณหลัก 

ชอง (1) ใหระบุรายการอุปกรณท่ีใชในอาคารควบคุม 
ชอง (2) ใหระบุขนาดของอุปกรณท่ีใชในอาคารควบคุม 
ชอง (3) ใหระบุหนวยของขนาดของอุปกรณท่ีใชในอาคารควบคุม 
ชอง (4) ใหระบุการใชงาน (หนวยช่ัวโมง/วัน) อุปกรณท่ีใชในอาคารควบคุม 
ชอง (5) ใหระบุจํานวนอุปกรณท่ีใชในอาคารควบคุม 

 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 2-3  การกรอกขอมูลอุปกรณหลัก 
 

(1) 
รายการ 

(2) 
ขนาด 

(3) 
หนวย 

(4) 
การใชงาน 

(ชั่วโมง/วัน) 

(5) 
จํานวน 
(เคร่ือง) 

เครื่องปรับอากาศแบบ Central unit 240,000 Btu/Hr 17 1 
เครื่องปรับอากาศแบบ Central unit   120,000 Btu/Hr เฉพาะที่มีประชุม (<2) 2 
เครื่องปรับอากาศแบบ Split type 33,000 Btu/Hr ขึ้นกับการเขาพัก 

ของลูกคา 
9 

เครื่องปรับอากาศแบบ Split type   18,000 Btu/Hr 170 
Transfer pump 15 HP 3 2 
Pump Chill 70 kW 24 4 
Pump Condenser 40 kW 24 4 
Cold Water  Pump 70 kW 6 2 
Fire Pump 35 kW Stand by 2 
Springer  35 kW Stand by 2 
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ตัวอยาง  ภาพที่ 3-1  แสดงผังโครงสรางองคกร ที่มีการแทรกคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานใหเปนแผนกหนึ่งขององคกร 

 
 
 

สวนที่ 3  การจัดการพลังงาน 
ขอ 3.1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 

ขอ 3.1.1 โครงสรางองคกร  ใหแสดงผังโครงสรางองคกร (กฎหมายไมบังคับ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผังโครงสรางองคกร  ของแตละองคกรของมีเพียง 1 โครงสรางเทานั้น และควรแทรกคณะผูรับผิดชอบในการจดัการพลังงานเขาในผังโครงสราง
องคกรภาพที่ 3-1 

ภาพที่ 3-1  ผังโครงสรางองคกร 

ประธานบริษัท 

รองประธาน 

ผูจัดการฝาย   

ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

แผนก   

รองประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

กรรมการ 

แผนก   กรรมการ 

รองประธาน 

ผูจัดการฝาย   

แผนก   

แผนก   

รองประธาน 

ผูจัดการฝาย   

แผนก   

แผนก   
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ตัวอยาง  ภาพที่ 3-1 แสดงผังโครงสรางองคกร กรณีที่เปนหนวยงานราชการซึ่งมีความยุงยากในการดําเนินงาน โดยสามารถประกาศเปนคณะทํางานหรือ
ทีมงานในการจัดการพลังงานภายในองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1  ผังโครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานบริษัท 

รองประธาน 

ผูจัดการฝาย   

แผนก   

แผนก   

แผนก   

คณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

รองประธาน 

ผูจัดการฝาย   

แผนก   

แผนก   

แผนก   

รองประธาน 

ผูจัดการฝาย   

แผนก   

แผนก   

แผนก   

หมายเหตุ  ผังโครงสรางองคกร  ของแตละองคกรของมีเพียง 1 โครงสรางเทานั้น และควรแทรกคณะผูรับผิดชอบในการจดัการพลังงานเขาในผังโครงสราง
องคกรภาพที่ 3-1 
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ขอ 3.1.2 ประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  ใหกําหนดโครงสราง
การจัดการพลังงาน และระบุช่ือ-สกุล ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยท่ีผูบริหารสูงสุด
ตองลงนาม ซ่ึงการกําหนดโครงสรางองคกรควรคํานึงถึงนโยบายและความเหมาะสมของแตละ
องคกร โดยท่ีไมมีแบบแผนตัวอยางแนนอนตายตัว 
      

ตัวอยาง  ภาพท่ี 3-2  แสดงประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน แบบที่ 1 
 

 

 

 

ถึง พนักงานทุกทาน 
จาก     นายประหยัด  จริงใจ (ชื่อ – สกุล) 
     ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  (ตําแหนงของผูรับผิดชอบดานพลังงาน) 
วันท่ี        1 มิถุนายน 2551  
เร่ือง  ประกาศแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 
 

  เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานภายใน      บริษัท ก         เปนไปอย า ง มี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน จึงขอประกาศแตงต้ังคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงาน ดังนี้ 

1.        นายอนุรักษ  คุมคา ประธาน 
2.        นายประหยัด  จริงใจ รองประธาน 
3.        นายนิยม  ไทยทํา             กรรมการ 
4.        นายตนทุน  ลดได            กรรมการ 
5.        นายพลังงาน  มีนอย       กรรมการ 
6.        นายสํานึก ลดพลังงาน      กรรมการ 
7.        นายสมชาย  รักชาติ          กรรมการ 

 
 

      ลงช่ือ  
    (          นายอนุรักษ  คุมคา     ) 

ตําแหนง           กรรมการฝายบริหาร  
วันท่ี                      1 มิถุนายน 2551  

 

ภาพท่ี 3-2  ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

บริษัท ก 
 

Anuluck 
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 ในสวนของราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีความยุงยากและมีความลาชาใน
การดําเนินการ จึงอาจประกาศเปนทีมงานการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 3-2  แสดงประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน แบบที่ 2 
 

 

 

 

 

คําส่ัง 
เลขท่ี      25/2551  

 

เร่ือง ประกาศแตงตั้งทีมงานดานการจัดการพลังงานภายในองคกร  
     สังกัด/ขึ้นตรงตอ              งานอาคารและสถานท่ี  

 

 เพื่อใหการบริการจัดการพลังงานของ            บริษัท ก        เปนไปอยางเหมาะสม ตรงตาม
นโยบายและวัตถุประสงคของการอนุรักษพลังงาน กอใหเกิดการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเปน
ระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน มีรายนาม ดังตอไปนี้  

1.        นายอนุรักษ  คุมคา ประธาน 
2.        นายประหยัด  จริงใจ รองประธาน 
3.        นายนิยม  ไทยทํา             กรรมการ 
4.        นายตนทุน  ลดได            กรรมการ 
5.        นายพลังงาน  มีนอย       กรรมการ 
6.        นายสํานึก ลดพลังงาน      กรรมการ 
7.        นายสมชาย  รักชาติ          กรรมการ 

 
      ลงช่ือ  

    (          นายอนุรักษ  คุมคา     ) 
ตําแหนง           ผูอํานวยการฝายบริหาร  
วันท่ี                      1 มิถุนายน 2551  

 

ภาพท่ี 3-2  ประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

 

บริษัท ก 
 

Anuluck 
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ตัวอยาง  ภาพที่ 3-3 แสดงผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน กรณีมีการตรวจติดตามภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ขอ 3.1.3 โครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

ขอ 3.1.3.1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  ใหแสดงผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยระบุ
ตําแหนง และชื่อ-สกุล ของผูรับผิดชอบในหนวยงาน การกําหนดโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ควรคํานึงถึงนโยบายและความเหมาะสมของ
แตละองคกร โดยที่ไมมีแบบแผนตัวอยางแนนอนตายตัว ดังแสดงในตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ของแตละองคกรของมีเพียง 1 โครงสรางเทานั้น  

ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
               นายอนุรักษ  คุมคา   

รองประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 นายประหยัด  จริงใจ   

คณะตรวจติดตามภายใน 
 นายสมชาย  รักชาติ     

คณะกรรมการอนุรักษพลังงาน 
   นายพลังงาน  มีนอย  
 นายสํานึก ลดพลังงาน     

รองประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 นายนิยม  ไทยทํา     

รองประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 นายตนทุน  ลดได   
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ตัวอยาง  ภาพที่ 3-3  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน กรณแีบงเปนฝายหรือแผนกตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ของแตละองคกรของมีเพียง 1 โครงสรางเทานั้น 

ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 นายอนุรักษ  คุมคา   

ฝายประสานงานวิศวกรรม 
      นายสํานึก ลดพลังงาน       

ฝายประสานงานประชาสัมพันธ 
        นายพลังงาน  มีนอย  

ฝายประสานงานสํานักงาน 
            นายนิยม  ไทยทํา  

ที่ปรึกษาอาวุโส 
 นายประหยัด  จริงใจ  

ฝายประสานงานทั่วไป 
         นายตนทุน  ลดได    
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สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 65 

 

 

ขอ 3.1.3.2 อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน ใหระบุอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
อยางละเอียด ในตารางท่ี 3-1 ในการระบุอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน ในแตองคกรยอมไมเหมือนกัน ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละองคกร 
 

ตัวอยาง  การระบุอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
1. นําเสนอผลการอนุรักษพลังงานตอผูบริหารระดับสูง 
2. จัดวางระบบวิธีการจัดการพลังงาน 
3. จัดทําและดําเนินการตรวจสอบระบบวิธีการจัดการพลังงาน 
4. จัดการขอมูลและควบคุมเอกสารในระบบ 
5. จัดการฝกอบรมดานอนุรักษพลังงาน 
6. ประสานงานภายในและภายนอกองคกร 

 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-1  แสดงอํานาจและหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
ชื่อ – สกุล 

(3) 
ตําแหนงงาน 

(4) 
อํานาจหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การจัดการพลังงาน 

(5) 
หมายเหตุ 

1. นายอนุรักษ  คุมคา หัวหนา 
แผนกชาง 

1. ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ ใหตรงตาม
ประสิทธิภาพท่ีกฎหมายกําหนด 
2. จัดการอบรมพนักงานในแผนก เพ่ือ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

 

2. นายประหยัด   จริงใจ ผูจัดการทั่วไป 1. นําเสนอผลการอนุรักษพลังงานตอ
ผูบริหารระดับสูง 
2. ประสานงานภายในและภายนอก
องคกร 

 

3. นายพลังงาน     มีคา ฝายบริหาร 
ลูกคาสัมพันธ 

1. ประสานงาน รวมงานกับลูกคาที่ใช
บริการ 
2. ประสานงานสวนพนักงานภายใน 
3. ประสานงานการัดทําแผนงานของ
โครงการ 
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ขอ 3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
 

  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานนี้ มีจุดประสงคเพื่อใชเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายและกระบวนการจัดทําและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ซ่ึงจะประเมิน
สถานภาพเบ้ืองตนในปแรก โดยในปถัดไปจะรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน เพื่อประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานตอไป 

 

ขอ 3.2.1 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน (กรณีปแรกเทานั้น)  ให
แสดงการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน โดยการใชรูปแบบ Energy Management 
Matrix ในภาพท่ี 3-4 และสรุปผลการสถานะเบ้ืองตนของระบบวิธีการจัดการพลังงานขององคกรวา
เปนแบบใด ซ่ึงจะใชในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก (ทําคร้ังแรกเพียง
คร้ังเดียว) ซ่ึงการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนนี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายและกระบวนการจัดทําและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานในข้ันตอไป 

 

ตัวอยาง  ภาพที่ 3-4  แสดงการประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนขององคกร
โดยใช Energy Management System 
 

จากการประเมินสถานะเบ้ืองตนของระบบการจัดการพลังงานขององคกรกอนการ
ดําเนินการ พบวารูปแบบขององคกรดานการจัดการพลังงานมีลักษณะ        Low Balance 
   

  บริษัท   อาคาร ก  เปนอาคารควบคุมประเภท  อาคารสํานักงาน  โดยมีคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงานและพนักงานทุกคนเปนผูดําเนินงานในการจัดการพลังงานในอาคาร โดยมีการ
รวบรวมขอมูลการใชพลังงานในอาคารนําเสนอผูบริหาร ซ่ึง ทางองคกรยังไมมีนโยบายดาน
พลังงานในสวนอ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังไมมีการประชาสัมพันธดานการอนุรักษพลังงานอยางเปน
รูปธรรม มาตรการในการอนุรักษพลังงานจะเนนไปท่ีมาตรการทางดานเทคนิคท่ีออกจากฝายชาง 
ซ่ึงจะเปนมาตรการดานการลดการใชพลังงานสวนท่ีเกินความจําเปน หรือมาตรการท่ีมีการลงทุนตํ่า 

   หลังจากการประชุมปรึกษาเพ่ือดําเนินการอนุรักษพลังงาน ทางคณะทํางานดานการจัดการ 
พลังงานไดทราบถึงขอบกพรองของระบบวิธีการจัดการพลังงานในปจจุบัน จึงไดมีแนวคิดท่ีจะ
จัดทําวิธีการจัดการพลังงานเพื่อแกไขจุดบกพรองในดานตางๆ เชน การปลูกฝงจิตสํานึกของ
พนักงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษพลังงาน การเพ่ิมการประชาสัมพันธแกลูกคาท่ีเขา
ใชบริการ และเสริมสรางใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยอาศัยนโยบายการ
อนุรักษพลังงานขององคกรท่ีไดกําหนดเพื่อใหเกิดความรวมมือกันของทุกฝาย 
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 ตัวอยาง  ภาพท่ี 3-4  สรุปสถานภาพเบ้ืองตนของการจัดการพลังงานอาคาร 

 
ขอ 3.2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (กรณีปถัดไป)  ใหแสดงการ

ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยพิจารณาจากขอมูลการดําเนินการอนุรักษพลังงานของ
องคกรภายในปท่ีผานมา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกระบวนการจัดทําและ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงานในข้ันตอนตอไป การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ตั้งแตปท่ี 
2 เปนตนไป อาจใชวิธีการดําเนินการตางๆดังตอไปนี้ 

 1) รวบรวมขอมูลการใชพลังงานและจัดทําขอมูลการใชพลังงานยอนหลัง 
1 ป 

 2) ทบทวนการดํา เนินงานดานพลังงานกับเกณฑ  แนวปฏิบัติ  และ
ขอกําหนดตางๆ 

ระดับ
คะแนน 

สถานภาพการจัดการพลังงานของอาคาร 

นโยบายพลังงาน การจัดองคกร การจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4 

มีนโยบายการจัดการ 
พลังงานจากฝาย
บริหารและถือเปน
สวนหนึ่งของ
นโยบายบริษัท 

มีการจัดองคกรและ
เปนโครงสรางสวน
หนึ่งของฝายบริหาร
กําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบไวชดัเจน 

มีการประสานงาน
ระหวางผูรับผิดชอบ
ดานพลงังานและ
ทีมงานทุกระดับ
อยางสมํ่าเสมอ 

กําหนดเปาหมายที่
ครอบคลุม ติดตาม
ผล หาขอผิดพลาด 
ประเมินผลและ
ควบคุมการใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ
คุณคาของการ
ประหยัดพลังงาน
และผลการ
ดําเนนิงานของการ
จัดการพลังงาน 

จัดสรรงบประมาณ
โดยละเอียดโดย
พิจารณาถึงความ 
สําคัญของโครงการ 

3 

มีนโยบายและมีการ
สนับสนุนเปนคร้ัง
คราวจากฝายบริหาร 

ผูรับผิดชอบดาน
พลังงานรายงาน
โดยตรงตอ
คณะกรรมการ
จัดการ พลงังาน ซ่ึง
ประกอบดวยหัวหนา
ฝายตางๆ 

คณะกรรมการ
อนุรักษพลงังานเปน
ชองทางหลักในการ
ดําเนนิงาน 

แจงผลการใช
พลังงานจากมิเตอร
ยอยใหแตละฝาย
ทราบแตไมมีการ
แจงถึงผลการ
ประหยัด 

ใหพนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ
พลังงานและใหมี
การประชาสัมพนัธ
อยางสมํ่าเสมอ 

ใชระยะเวลาคุมทุน
เปนหลักในการ
พิจารณาการลงทุน 

2 

ไมมีการกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจน
โดยผูบริหาร หรือ
ผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

มีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานรายงานตอ
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจแตสายงานบังคับ
บัญชาไมชดัเจน 

คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเปนผูดําเนนิการ 

ทํารายงานติดตาม
ประเมินผลโดยดูจาก
มิเตอรให
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเขามาเก่ียวของกับ
การตั้งงบประมาณ 

จัดฝกอบรมให
พนักงานรับทราบ
เปนคร้ังคราว 

ลงทุนโดยดู
มาตรการท่ีมี
ระยะเวลาคุมทุนเร็ว 

1 

ไมมีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีทําไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

ผูรับผิดชอบดาน
พลังงานมีขอบเขต
หนาท่ีความ
รับผิดชอบจํากัด 

มีการติดตออยางไม
เปนทางการระหวาง
วิศวกรกับผูใช
พลังงาน (พนักงาน) 

มีการสรุปรายงาน
ดานคาใชจายการใช
พลังงานเพือ่ใชกัน
ภายในฝายวิศวกรรม 

แจงใหพนักงาน
ทราบอยางไมเปน
ทางการ เพื่อสงเสริม
การใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

พิจารณาเฉพาะ
มาตรการท่ีลงทุนตํ่า 

0 

ไมมีนโยบายท่ี
ชัดเจน 

ไมมีผูรับผิดชอบ
ดานพลงังาน 

ไมมีการติดตอกับ
ผูใชพลงังาน 

ไมมีระบบรวบรวม
ขอมูลและบัญชีการ
ใชพลงังาน 

ไมมีการสนับสนุน
การประหยัด
พลังงาน 

ไมมีการลงทุนใดๆ
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 68 

 

 ซ่ึงตัวอยางวิธีการดําเนินการดังท่ีกลาวขางตน บางสวนไดมีการจัดทําและ
รวบรวมไวแลวในข้ันตอนการจัดการพลังงานภายในรายงานการจัดการพลังงานท่ีจัดสงกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานของปท่ีผานมา อาทิเชน ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงานในสวนของการประเมินระดับองคกร ไดแก ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในรอบ 1 
ป และข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน ในสวนของผลการ
ดําเนินงานอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา เปนตน 

 จากนั้นนําขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมไดมาประเมินจุดออนจุดแข็งของการ
อนุรักษพลังงานภายในองคกรในปท่ีผานมา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงานในข้ันตอนตอไป 

 

ตัวอยาง การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในองคกร อาคาร ก 
 

จุดแข็ง 
1. องคกรสามารถลดคาใชจายพลังงานไดประมาณ 546,282  บาท/ป 
2. คณะทํางานดานการจัดการพลังงานเกิดการตระหนักในหนาท่ี มีการระดมความคิดในการ
หามาตรการอนุรักษพลังงานท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีความรูสึกของการมีสวนรวมใน
มาตรการตางๆ 

จุดออน 
1. ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลดานการใชพลังงานภายในอาคาร 
2. การเก็บขอมูลตางๆ ท่ีตองมีการใชเคร่ืองมือตรวจวัดจะมีความลาชาอยูบาง เนื่องจากขาด
อุปกรณการวัดคาพลังงาน 
3. การดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีตองใชเงินลงทุนจะติดปญหาดานการรออนุมัติ
งบประมาณ จึงสงผลใหการดําเนินงานลาชา 
4. มาตรการอนุรักษพลังงานบางมาตรการไมไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากขาด
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
5. พนักงานระดับลางยังขาดความรวมมือในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
6. ไมมีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

 

หลังจากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของอาคารจากการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลการอนุรักษพลังงานยอนหลัง 1 ป ทําใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานได
ทราบถึงขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานในปท่ีผานมา จึงไดมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงนโยบาย
และวิธีการจัดการพลังงาน เพื่อแกไขจุดบกพรองในดานตางๆ ดงันี้  
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 69 

  1) จัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลดานการใชพลังงาน เพื่อเช่ือมโยงขอมูลการ
ใชพลังงานท้ังองคกร พรอมท้ังแตงต้ังผูรับผิดชอบดานการจัดเก็บขอมูล การกําหนดมาตรการคร้ัง
ตอไป ควรกําหนดช่ือผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางชัดเจน  
 2) การปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานเพื่อใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ
พลังงานโดยการจัดกิจกรรมเพื่อทําการประชาสัมพันธเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังมีการใหรางวัลเปน
ส่ิงจูงใจในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  
 3) ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและเสนอแนวทางการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมท้ังจัดทําแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 4) จัดการประชุมท้ังภายในคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และภายใน
องคกร เพื่อใหทราบความคืบหนาและขอมูลความรับผิดชอบในดานการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงในการ
ประชุมแตละคร้ังควรมีผูบริหารสูงสุดหรือตัวแทนเขารวมประชุมดวย 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 70 

 ตัวอยาง  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (กรณีปถัดไป) แบบที่ 2 
 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจะดําเนินการ โดยรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน
ของปท่ีผานมา (ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน) และใชรูปแบบของ Energy 
Management Matrix  ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานโดยผลการประเมินประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของ 
อาคาร ก  มีลักษณะดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

สถานภาพการจัดการพลังงานของอาคาร 

นโยบายพลังงาน การจัดองคกร การจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4 

มีนโยบายการจัดการ 
พลังงานจากฝาย
บริหารและถือเปน
สวนหนึ่งของ
นโยบายบริษัท 

มีการจัดองคกรและ
เปนโครงสรางสวน
หนึ่งของฝายบริหาร
กําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบไวชดัเจน 

มีการประสานงาน
ระหวางผูรับผิดชอบ
ดานพลงังานและ
ทีมงานทุกระดับ
อยางสมํ่าเสมอ 

กําหนดเปาหมายที่
ครอบคลุม ติดตาม
ผล หาขอผิดพลาด 
ประเมินผลและ
ควบคุมการใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ
คุณคาของการ
ประหยัดพลังงาน
และผลการ
ดําเนนิงานของการ
จัดการพลังงาน 

จัดสรรงบประมาณ
โดยละเอียดโดย
พิจารณาถึงความ 
สําคัญของโครงการ 

3 

มีนโยบายและมีการ
สนับสนุนเปนคร้ัง
คราวจากฝายบริหาร 

ผูรับผิดชอบดาน
พลังงานรายงาน
โดยตรงตอ
คณะกรรมการ
จัดการ พลงังาน ซ่ึง
ประกอบดวยหัวหนา
ฝายตางๆ 

คณะกรรมการ
อนุรักษพลงังานเปน
ชองทางหลักในการ
ดําเนนิงาน 

แจงผลการใช
พลังงานจากมิเตอร
ยอยใหแตละฝาย
ทราบแตไมมีการ
แจงถึงผลการ
ประหยัด 

ใหพนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ
พลังงานและใหมี
การประชาสัมพนัธ
อยางสมํ่าเสมอ 

ใชระยะเวลาคุมทุน
เปนหลักในการ
พิจารณาการลงทุน 

2 

ไมมีการกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจน
โดยผูบริหาร หรือ
ผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

มีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานรายงานตอ
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจแตสายงานบังคับ
บัญชาไมชดัเจน 

คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเปนผูดําเนนิการ 

ทํารายงานติดตาม
ประเมินผลโดยดูจาก
มิเตอรให
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเขามาเก่ียวของกับ
การตั้งงบประมาณ 

จัดฝกอบรมให
พนักงานรับทราบ
เปนคร้ังคราว 

ลงทุนโดยดู
มาตรการท่ีมี
ระยะเวลาคุมทุนเร็ว 

1 

ไมมีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีทําไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

ผูรับผิดชอบดาน
พลังงานมีขอบเขต
หนาท่ีความ
รับผิดชอบจํากัด 

มีการติดตออยางไม
เปนทางการระหวาง
วิศวกรกับผูใช
พลังงาน (พนักงาน) 

มีการสรุปรายงาน
ดานคาใชจายการใช
พลังงานเพือ่ใชกัน
ภายในฝายวิศวกรรม 

แจงใหพนักงาน
ทราบอยางไมเปน
ทางการ เพื่อสงเสริม
การใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

พิจารณาเฉพาะ
มาตรการท่ีลงทุนตํ่า 

0 

ไมมีนโยบายท่ี
ชัดเจน 

ไมมีผูรับผิดชอบ
ดานพลงังาน 

ไมมีการติดตอกับ
ผูใชพลงังาน 

ไมมีระบบรวบรวม
ขอมูลและบัญชีการ
ใชพลงังาน 

ไมมีการสนับสนุน
การประหยัด
พลังงาน 

ไมมีการลงทุนใดๆ
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

 

หมายเหตุ      แสดงผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของปท่ีผานมา 
                     แสดงผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของปปจจุบัน 
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คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
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 ตัวอยาง (ตอ)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (กรณีปถัดไป) แบบที่ 2 
 

จากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานขององคกร พบวารูปแบบของการจัด
การพลังงานขององคกร มีสถานภาพดังนี้   ลักษณะของเสนท่ีไดจากการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานของปปจจุบันเปนแบบ Trough โดยท่ีผูบริหารขององคกรใหความสําคัญในการกําหนด
นโยบายการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และระบุ
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน แตมีประเด็นในเร่ืองการจูงใจท่ีมีระดับท่ีต่ํา เนื่องจากท่ี
ผานมาพนักงานภายในองคกรยังคิดวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานเทานั้น รวมท้ังยังไมไดมีการประชุมเพ่ือเสนอแนะขอมูลในการอนุรักษพลังงานอยาง
ท่ัวถึง แตไดมีการประชาสัมพันธทางดานนโยบายอยางชัดเจน รวมทั้งไดมีมาตรการการอนุรักษ
พลังงานโดยคํานึงถึงมาตรการท่ีไมใชเงินลงทุน หรือใชเงินลงทุนแตมีระยะเวลาคืนทุนท่ีส้ัน จึงควร
กําหนดนโยบายใหมีการจูงใจดานการอนุรักษพลังงาน พรอมท้ังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การอนุรักษพลังงานวาเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในองคกร รวมทั้งควรมีการ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานท่ีผานมา เชน การจัดทําและเก็บขอมูลดานการใชพลังงาน 
การจัดกิจกรรม การฝกอบรมใหแกพนักงานในองคกร เพื่อเปนการเสริมสรางใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

ขอ 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธ 
 

ขอ 3.3.1 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  ใหกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
อยางละเอียด โดยแสดงถึงแนวทางในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน และสงเสริมใหเกิดการใช
พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงการกําหนดนโยบายพลังงานควรมี
จุดประสงคมุงเนนใหการอนุรักษพลังงานตองกระทําเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ มีลักษณะและปริมาณ
การใชพลังงานในอาคารเหมาะสม  แสดงเจตจํานงในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่องและสามารถท่ีจะจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ
เหมาะสมในการดําเนินการตามระบบวิธีการจัดการพลังงาน โดยขอใหบุคลากรหรือพนักงานใน
องคกรมีสวนรวมในการคิด กําหนดแนวทางรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานประจํา
อาคาร เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

 

 หลังจากท่ีไดกําหนดและประกาศนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนแลวคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานจึงไดดําเนินการใหมีกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน การประชาสัมพันธโครงการใหพนักงานรับทราบท้ังองคกร 
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 ท้ังนี้การกําหนดนโยบายตองมีความเหมาะสมกับองคกร  ซ่ึงไดเสนอเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายในรูปแบบตางๆ ท้ังนี้ควรข้ึนอยูกับวัฒนธรรมขององคกรรวมถึง
สถานะขององคกรของแตละองคกรดวย โดยนโยบายตองมีอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. มีขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
ของเจาของอาคารควบคุม 

2. นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ี
ใชในอาคารควบคุมนั้น 

3. การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ
และการจัดการพลังงาน 

4. แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
5. แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ

ตามวิธีการจัดการพลังงาน 
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ตัวอยาง  การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน แบบที่ 1 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ถึง พนักงานทุกทาน 
จาก   นายประหยัด   คุมคา  (ชื่อ – สกุล) 
   ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน (ตําแหนงของผูรับผิดชอบดานพลังงาน) 
วันท่ี  1  มิถุนายน  2551   
 

เร่ือง นโยบายการอนุรักษพลังงาน      อาคาร ก  
 

 เนื่องดวย  อาคาร ก  ไดดําเนินการนําระบบวิธีการจัดการพลังงาน มาประยุกตใชภายใน
บริษัทฯ เนื่องจากเล็งเห็นวาการอนุรักษพลังงานเปนส่ิงสําคัญและเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีตอง
รวมกันรักษาระบบวิธีการจัดการพลังงานใหคงอยูอยางยั่งยืน  

ในฐานะผูบริหารงานดานพลังงานจึงขอความรวมมือจากทุกทานชวยกันประหยัดพลังงาน 
โดยกําหนดนโยบายดานพลังงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานพลังงาน และเพื่อ
สงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะดําเนินการโดยใชวิธีการจัดการ พลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. ประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยขอความรวมมือจากพนักงานทุกทานใน
การบริหารจัดการอยางเปนระบบในการสงเสริมการประหยัดพลังงาน 

3. สนับสนุนงบประมาณท่ีมีอยูในการปรับเปล่ียนอุปกรณเคร่ืองจักรใหอยูในสภาพดีและ
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานอยางสูงสุด 

4. ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง พรอมท้ัง
สรางจิตสํานึกในการพัฒนาการจัดการประหยัดพลังงาน 

5. เปาหมายการประหยัดพลังงานอยูท่ี 2-5% ของพลังงาน 
 

ท้ังนี้มีผลประกาศใชนโยบายและแจงใหทราบโดยท่ัวกันตั้งแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551  เปนตนไป 
 

      ลงช่ือ  
    (          นายอนุรักษ  คุมคา     ) 

ตําแหนง           ผูอํานวยการฝายบริหาร  
วันท่ี                      1 มิถุนายน 2551 

บริษัท ก 

Anuluck 
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ตัวอยาง  การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน แบบที่ 2 
 
 
 
 

คําส่ังท่ี           24/2551   
เร่ือง : นโยบายการอนุรักษพลังงาน 

 

 เพื่อใหบรรลุนโยบายการอนุรักษพลังงาน และเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารคุณภาพทาง
บริษัทฯ ไดนําวิธีการจัดการพลังงานมาประยุกตใช และเพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดนโยบายดานพลังงานเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานพลังงาน  ดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบวิธีการจัดการพลังงานระบบวิธีการจัดการ 
พลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับ
กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคกรอยางตอเนื่อง 
เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีติดต้ัง และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีด ี

3. บริษัทฯ จะกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนักงาน
ทุกคนเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

4. บริษัทฯ ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานของบริษัททุกระดับท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด ติดตาม
ตรวจสอบดานการอนุรักษพลังงาน 

5. บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนท่ีจําเปน รวมถึง ทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ 
เวลาในการทํางาน การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดาน
พลังงาน 

6. บริษัทฯ โดยคณะกรรมการฝายบริหาร (Management Committee) จะทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานพลังงานทุกป 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มิถุนายน 2551   
 ลงช่ือ  
 (                  นายอนุรักษ  คุมคา )
 ตําแหนง     ผูอํานวยการฝายบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ก 

Anuluck 
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ตัวอยาง  การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 
อาคาร   อาคาร ก  ไดมีการประชาสัมพันธเพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร ซ่ึงไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. การจัดบอรดและติดโปสเตอรสวนกลาง เพื่อประชาสัมพันธนโยบายใหแกลูกคา 
2. จัดการประชุมเพ่ือแจงนโยบายอนุรักษพลังงานใหแกบุคลากรในองคกรทราบ 

3. จัดอบรมเพื่อประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การติดประกาศแตงต้ัง   บอรดประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 

              คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

 
 
 
 
 

การประชุมเพ่ือแจงนโยบายการอนุรักษพลังงาน อบรมประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 

ภาพท่ี 3-5  แสดงการประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคาร อาคาร ก        
 

ขอ 3.3.2 การประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน  ใหแสดงการประชาสัมพันธ
และเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสม เชน ภาพถาย กิจกรรม หรือ โทรทัศนวงจรปด (ถามี) เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและ
ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร รวมทั้งแสดงภาพและคําอธิบายภาพ ในภาพท่ี 3-5 
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ขอ 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

ขอ 3.4.1 การประเมินระดับองคกร 
 

ขอ 3.4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบ 1 ป ใหแสดงขอมูลการใชไฟฟา
ยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันท่ีจัดทํารายงาน โดยแสดงขอมูลเปนรายเดือน ในตารางท่ี 3-2 

การใชพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือ ใหระบุหมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟา (ถาสามารถระบุ
ได) ประเภทผูใชไฟฟา (เชน 40 กิจการขนาดใหญ 30 กิจการขนาดกลาง เปนตน) และกา
เคร่ืองหมาย  ลงในชอง � ตามประเภทไฟฟาท่ีใช 

ชองท่ี (1) ใหระบุเดือน/พ.ศ. ท่ีมีการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบ 1 
ปของการสงขอมูลรายเดือน โดยใหเรียงลําดับเดือนตามปฏิทิน เชน ม.ค./52, ก.พ./52, ...., ธ.ค./52 
เปนตน 

ชองท่ี (2) ใหกรอกขอมูลคาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต หรือ kW) ตาม
ชวงเวลาของแตละเดือน และระบุคาใชจายพลังไฟฟาสูงสุดของแตละเดือน ตามท่ีปรากฏในใบแจง
หนี้คาไฟฟาท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟา 

ชองท่ี (3) ใหกรอกขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (กิโลวัตตชั่วโมง 
หรือ kWh) และคาใชจายตามท่ีปรากฏในใบแจงหนี้คาไฟฟาท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนาย
ไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ สําหรับผูใชไฟฟาประเภท TOD และ TOU ใหรวมปริมาณพลังงานไฟฟา
และคาใชจายท้ัง 3 ชวงเวลาเปนคารวมเพียงคาเดียว 

ชองท่ี (4) ใหกรอกคาไฟฟารวมท้ังหมดท่ีการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟา
เรียกเก็บในใบแจงหนี้คาไฟฟาของแตละเดือน 

ชองท่ี (5) ใหระบุคาตัวประกอบภาระ (PF.) ของแตละเดือนตามใบแจงหนี้
ท่ีการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาระบุ กรณีไมมีระบุในใบแจงหนี้คาไฟฟา สามารถคํานวณไดจาก 
%LF = (kWh x 100) / (kW x 24 x day) โดย kW คือ คา Peak สูงสุด, day คือ จํานวนวันของเดือน
นั้นๆ 

ชองท่ี (6) ใหระบุราคาพลังงานไฟฟาเฉล่ียตอหนวย (บาท/kWh) โดยหาได
จากขอมูลในใบแจงหนี้คาไฟฟาของแตละเดือนท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟา โดย
นําเอาจํานวนยอดเงินรวมท้ังหมดหารดวยจํานวนหนวย (kWh) ท่ีใชท้ังนี้การกรอกคาพลังไฟฟา
สูงสุด (ชองท่ี (2)) ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (ชองท่ี (3)) คาไฟฟารวม (ชองท่ี (4)) คาตัว
ประกอบภาระ (ชองท่ี (5)) และคาไฟฟาเฉล่ีย (ชองท่ี (6)) ของไฟฟาอัตรา TOU เปนดังตัวอยาง 
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 กรณีอาคารควบคุมท่ีมีการติดต้ังมิเตอรไฟฟาเพื่อซ้ือไฟฟาจากการไฟฟาหรือผูจําหนาย
ไฟฟามากกวาหนึ่งมิเตอรข้ึนไปใหแยกกรอกขอมูลออกเปนรายมิเตอร 
 

ขอ 3.4.1.2 การใชเชื้อเพลิง หรือพลังงานหมุนเวียน 
 

 ชองท่ี (1) ใหระบุชนิดเช้ือเพลิงของแตละเดือนท่ีใชใน และใช
ในการทดสอบ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา กรณีโรงงานควบคุมท่ีมีการใชน้ํามันเตา หรือน้ํามันเบนซิน ให 

ตารางที่ 3-2  ตัวอยางการใชไฟฟาในรอบ 1 ป :  กรณี อัตรา TOU (ตัวอยางเดือน กุมภาพันธ) 
 

 
สามารถกรอกไดดังตารางนี ้
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ระบุชนิดของน้ํามันเตา หรือน้ํามันเบนซินท่ีใชดวย (ชนิดของน้ํามันเตา ไดแก น้ํามันเตาเกรด A 
เกรด C และ เกรด D เปนตน ชนิดของน้ํามันเบนซิน ไดแก เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เปนตน) 

 กรณีท่ีอาคารใดมีการใชน้ํามันเตาหรือน้ํามันเบนซินมากกวา
หนึ่งชนิด ใหกรอกขอมูลแทรกในสวนของพลังงานชนิดนั้นๆ กรณีท่ีอาคารควบคุมใด มีการใช
พลังงานหมุนเวียนใหระบุชนิดของพลังงานหมุนเวียนลงในชองของพลังงานหมุนเวียน พลังงาน
หมุนเวียน หมายถึง พลังงานท่ีไดจาก ไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ําแสงอาทิตย ความรอนใต
พิภพ ลม และคล่ืน เปนตน 

 ชองท่ี (2) ใหระบุ หนวยของเช้ือเพลิงท่ีใชใหชัดเจน กรณีมีการ
ซ้ือไอน้ํามาใช ใหระบุอุณหภูมิและความดันใหชัดเจน 

 ชองท่ี (3) ใหกรอกขอมูลปริมาณเช้ือเพลิง และคาใชจายในการ
ซ้ือเช้ือเพลิง แตละชนิด ในแตละเดือนของโรงงาน กรณีไมทราบมูลคารวมในเดือนน้ันๆ ให
คํานวณจาก ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชคูณกับราคาเช้ือเพลิงตอหนวยของเดือนนั้นๆ และระบุปริมาณการ
ใชเช้ือเพลิงแตละชนิดรวมท้ัง 12 เดือน และคาใชจายของเช้ือเพลิงแตละชนิดรวมท้ัง 12 เดือน 

 ชองท่ี (4) ใหระบุคาความรอนเฉล่ียของพลังงานแตละชนิดใน
หนวยเมกะจูลตอหนวยของพลังงานชนิดนั้นๆ โดยใหใชคาความรอนตํ่า (Low Heating Value) ท่ี
ไดจากผูจําหนาย หรือ ในกรณีท่ีไมมีคาความรอนจากผูผลิต ใหใชคาความรอนเฉล่ียท่ีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กําหนด 

 ชองท่ี (5) ใหระบุปริมาณพลังงานรวมท้ัง 12 เดือนของแตละ
ชนิดเช้ือเพลิง ในหนวย เมกะจูล (MJ) โดยคํานวณจาก ปริมาณการใชพลังงานรวมท้ัง 12 เดือน คูณ
กับ คาความรอนเฉล่ียของแตละชนิดเช้ือเพลิง 

 การกรอกขอมูลในตารางท่ี 3-3 ไดแก ชนิดพลังงานท่ีใช (ชองท่ี 
(1)) หนวย/มูลคา (ชองท่ี (2)) ปริมาณการใช (ชองท่ี (3)) คาความรอนเฉล่ีย (ชองท่ี (4)) และปริมาณ
พลังงานรวม (ชองท่ี (5)) ดังแสดงในตัวอยาง 



356 

 

คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 79 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ :  - ปริมาณการใชพลังงานในแตละเดือน ใหเร่ิมนับปริมาณการใชตั้งแตวันเร่ิมตนของ  

เดือนจนถึงวันส้ินสุดของเดือนนั้น 
 - การคํานวณหาคาปริมาณความรอนรวมในชองท่ี (5) ของพลังงานท่ีใชแตละชนิดให

อยูในรูปของคาความรอนในหนวยของเมกะจูล เพ่ือตองการใหเปนหนวยเดียวกัน
และสามารถเปรียบเทียบกันสัดสวนการใชพลังงานแตละชนิดในอาคารควบคุมนั้นๆ 
ได 

 
ขอ 3.4.1.3 การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  การใชเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟา โดยใชพลังงานเช้ือเพลิง ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง � ตามการผลิตกระแสไฟฟา 
 ชอง (1) ใหระบุเดือน/พ.ศ. ท่ีมีการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา

ในรอบ 1 ปของการสงขอมูลรายเดือน โดยใหเรียงลําดับเดือนตามปฏิทิน เชน ม.ค./52, ก.พ./52, ...., 
ธ.ค./52 เปนตน 

 ชอง (2)  ใหระบุกําลังผลิตติดต้ัง (Capacity) ของเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาในหนวยกิโลวัตต โดยดูจากคูมือหรือขอกําหนดคุณสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา หรือดูจาก
แผนปายช่ือท่ีตัวเคร่ือง (Name Plate) 

 ชอง (3)  ใหกรอกขอมูลปริมาณการใชเช้ือเพลิงหลักในการผลิต
ไฟฟาในแตละเดือน (เช้ือเพลิงหลัก หมายถึง เช้ือเพลิงท่ีใชเปนปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ท่ีใชในเคร่ืองกําเนิดไฟฟาตัวเดียวกัน โดยท่ัวไปเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีมีการใช
เช้ือเพลิงสองชนิดในเคร่ืองเดียวกันมักเปนเคร่ืองท่ีมีขนาดใหญ ใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิงหลักและ
ใชน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงรอง โดยท่ีเช้ือเพลิงรองใชสําหรับการเร่ิมเดินเคร่ืองในชวงแรกเทานั้น) 
โดยแยกเปนชองยอยดังนี้ 

ตัวอยาง ตารางท่ี 3-3  การใชพลังงานเช้ือเพลิง หรือพลังงานหมุนเวยีนในรอบ 1 ป 
 

กรณีมีการใชน้ํามันเตาท้ังเกรด A และ เกรด C ใหกรอกขอมูล ดังนี้ 
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  -  ชนิดของเช้ือเพลิงหลักท่ีใชในการผลิตไฟฟา เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาเกรด C เปนตน 

  -  ปริมาณเช้ือเพลิงหลักท่ีใชในการผลิตไฟฟา 
  -  หนวยของเช้ือเพลิงหลักท่ีใชในการผลิตไฟฟา เชน 

ลิตร เปนตน 
 การนับปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชในแตละเดือนใหเร่ิมนับต้ังแตวัน

เร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของเดือน 
 ชอง (4)  ใหระบุจํานวนช่ัวโมงการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในแต

ละเดือน โดยใหเร่ิมนับต้ังแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของเดือน 
 ชอง (5)  ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีสามารถผลิตไดของแต

ละเดือน ในหนวยเมกะวัตต – ชั่วโมง โดยใหเร่ิมนับต้ังแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของ
เดือน และในกรณีท่ีมีการผลิตไฟฟาเพื่อขายใหแยกเปนปริมาณสําหรับใชเองและปริมาณสําหรับ
ขาย (ถามี) 

 ในกรณีท่ีอาคารท่ีติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือสํารองการใชใน
กรณีท่ีมีไฟฟาดับ อาจจะมีการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟาประจําเดือนเพื่อเปนการอุนเคร่ืองเตรียมความ
พรอม โดยท่ีไมมีไฟฟาดับในเดือนนั้น และเปนการเดินเคร่ืองโดยท่ีไมมีการจายไฟฟาออกมา ให
กรอกขอมูลเฉพาะปริมาณพลังงานท่ีใชและช่ัวโมงการเดินเคร่ืองในชอง (3) และ (4) ตามลําดับ 
โดยปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดในชอง (5) ใหระบุหมายเหตุวา เดินอุนเคร่ืองโดยไมมีการผลิต
ไฟฟา 

 ชอง (6)  ใหระบุปริมาณไอน้ําท่ีสามารถผลิตไดรายเดือน ใน
หนวยของตันตอบารตอองศาเซลเซียส โดยใหเร่ิมนับต้ังแตวันเร่ิมตนของเดือนจนถึงวันส้ินสุดของ
เดือน และในกรณีท่ีมีการผลิตไอน้ําเพื่อขาย ใหแยกเปนปริมาณสําหรับใชเองและปริมาณสําหรับ
ขาย (ถามี) 

 กรณีอาคารควบคุมมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟามากกวาหนึ่งเคร่ืองให
แยกกรอกขอมูลเปนรายเคร่ือง หนึ่งตารางขอมูลตอหนึ่งเคร่ือง 
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ตัวอยาง ตารางท่ี 3-6  แสดงสัดสวนการใชเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 
 

ระบบ 
การใชเชื้อเพลิง 

หมายเหตุ 
ชนิดเชื้อเพลิง MJ/ป รอยละ 

- ระบบไอนํ้า นํ้ามันเตา 1,030,348.8 88.59  
- ระบบอื่นๆ (หุงตม อาหาร) LPG 132,662.3 11.41  

รวม  1,163,011.09 100  

ตัวอยาง ตารางท่ี 3-5  แสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 
 

ระบบ 
การใชไฟฟา 

หมายเหตุ 
kWh/ป MJ/ป รอยละ 

- ระบบแสงสวาง 1,407,130.2 5,065,669 18  
- ระบบปรับอากาศ 5,472,173 19,699,823 70  
- ระบบอื่นๆ 938,086.8 3,377,112 12  

รวม 7,817,390  100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 3.4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ  ใหแสดงสัดสวน
การใชไฟฟาแยกตามระบบตางๆ เชน การใชไฟฟาในระบบปรับอากาศ แสงสวาง และอ่ืนๆ เปนตน 
ในตารางท่ี 3-5 ท้ังแสดงกราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานในภาพท่ี 3-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 3.4.1.5 สัดสวนการใชเชื้อเพลิงแยกตามระบบ  ใหแสดงสัดสวนการใช
เช้ือเพลิงแยกตามระบบตางๆ เชน การใชเช้ือเพลิงในระบบ หมอไอน้ํา เตาอบ และอ่ืนๆ เปนตน ใน
ตารางท่ี 3-6 พรอมท้ังแสดงกราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานในภาพท่ี 3-6 
 

 
 
 
 

ตัวอยาง ตารางท่ี 3-4  การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
 

กรณีมีการใชเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟามากกวา 1 ชนิด ใหกรอกขอมูลดังนี ้

 



359 

 

คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน หนาท่ี 82 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3-6  แสดงสัดสวนการใชพลังงาน 
 กราฟแสดงสัดสวนการใชเช้ือเพลิง กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 3-6  แสดงสัดสวนการใชพลังงาน       
 
 
 
 
 
            
 
 
 

 
 
ขอ 3.4.1.6 การใชเชื้อเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  ใหแสดงเคร่ืองจักร

อุปกรณและปริมาณการใชเพลิง โดยแยกตามชนิดของเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชงานอยูในอาคาร
ควบคุมนั้นๆ ในตารางท่ี 3-7  

ชอง (1) ใหระบุชนิดของเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในอาคาร เชน 
หมอไอน้ํา เคร่ืองนึ่งอัดไอ เคร่ืองทําน้ํารอน และอ่ืนๆ กรณีท่ีมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณแตกตางไป
จากท่ีแสดงไวในตาราง ใหระบุเพิ่มเติม 

ชอง (2) ใหระบุปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชในแตละเดือนนั้นๆ 
สําหรับแตละเคร่ืองจักรอุปกรณ ดังนี้ 

 ชนิด ให ร ะ บุชนิ ดของ เ ช้ื อ เพ ลิ ง ท่ี ใ ช ในแต ล ะ
เคร่ืองจักรอุปกรณ 

 ปริมาณ  ใหระบุปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชในแตละเดือน
นั้นๆ สําหรับแตละเคร่ืองจักรอุปกรณ 

 หนวย  ใหระบุหนวยของเช้ือเพลิงแตละชนิดท่ีใช 
ชอง (3) ใหระบุราคาตอหนวยของเช้ือเพลิงแตละชนิดท่ีใช 
ชอง (4) ใหระบุมูลคาของเชื้อเพลิงแตละชนิดท่ีใชในเดือน

นั้นๆ 
ชอง (5) ช องหมาย เห ตุ  ให ระ บุค าต า งๆ  ท่ี ต อ งการให

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 
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ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-7  การใชเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
 

(1) 
ชื่ออุปกรณ 

(2) 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 

(3) 
ราคา 

(บาท/หนวย) 

(4) 
มูลคาเชื้อเพลิง 

(บาท) 

(5) 
หมายเหตุ 

ชนิด ปริมาณ หนวย 

หมอไอนํ้า 
นํ้ามันเตาเกรด A 1,200 ลิตร 11.00 13,200  
นํ้ามันเตาเกรด C 1,100 ลิตร 10.36 11,396  

 
 

อุปกรณอื่นๆ 
(ระบุ) 

      

      

      

รวม   

 
ขอ 3.4.1.7 สรุปการใชพลังงาน  เปนตารางสรุปการใชพลังงานรวมท้ังหมด

ท้ังไฟฟาและเช้ือเพลิงท่ีใชในอาคาร ซ่ึงสรุปจากขอ 3.4.1 โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-8 ดังนี้ 
ชอง (1) แสดงชนิดพลังงานท่ีใชในอาคารควบคุม หากอาคาร

ควบคุมใดมีการใชพลังงานชนิดอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลาวในขอ 1 ถึง 8 ใหระบุชนิดพลังงานน้ัน
เพิ่มเติมตอทายในขอ 8 

ชอง (2) ใหแสดงหนวยของพลังงานแตละชนิดท่ีใช ในกรณีท่ี
ใชพลังงานชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในตาราง และระบุหนวยของพลังงานชนิดนั้นๆ ดวย 

ชอง (3) ใหระบุปริมาณการใชพลังงานแตละชนิดในเดือนนั้น 
ชอง (4) ใหระบุคาความรอนของพลังงานแตละชนิดในหนวย

เมกะจูลตอหนวยของพลังงานชนิดนั้นๆ โดยใหใชคาความรอนตํ่า (Low Heating Value) ท่ีไดจากผู
จําหนาย หากอาคารควบคุมใดไมมีคาความรอนต่ําท่ีไดจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉล่ียท่ีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กําหนด สําหรับคาความรอนท่ี พพ. กําหนด ให
อางอิงตามรายงานประจําปของรายงานนํ้ามันเช้ือเพลิงของประเทศไทยของปลาสุดท่ี พพ. จัดทํา (ดู
รายละเอียดในเว็ปไซตของ พพ. ท่ี www.dede.go.th) 

ชอง (5) ใหแสดงปริมาณความรอนรวมของพลังงานแตละ
ชนิดท่ีใชท้ังหมดในเดือนนั้น ในหนวยของเมกะจูล โดยการแปลงคาปริมาณการใชพลังงานรวม
จากหนวยเดิมคิดเทียบเทาเปนคาความรอน ซ่ึงไดจากการนําปริมาณการใชพลังงานแตละชนิดใน
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ชอง (3) คูณดวยคาความรอนตํ่าท่ีไดจากผูจําหนายพลังงานชนิดนั้น หรือคูณดวยคาความรอนเฉล่ีย
ท่ี พพ. กําหนดในชอง (4) แลวแตกรณี 
 

ขอ 3.4.2 การประเมินระดับการใชบริการ 
   

ขอ 3.4.2.1  ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิต  ให
แสดงระดับการใชพลังงานจากการใชบริการ โดยแสดง ยอนหลังเปนเวลา 1 ป นับจากวันท่ีจัดทํา
รายงาน ในตารางท่ี 3-9 ถึง ตารางท่ี 3-11 โดยแสดงท้ังระดับการใชพลังงานท้ังพลังงานความรอน
และพลังงานไฟฟาตอหนวยพื้นท่ีของอาคารควบคุม ดังนี้ 

1) สําหรับอาคารประเภทสํานักงาน ศูนยการคา สถานศึกษา
และอ่ืนๆ ใหแสดงในหนวย MJ/M2 

2) สําหรับอาคารประเภทโรงแรม หองชุด และอ่ืนๆ ใหแสดง
ในหนวย MJ/หอง-วัน 

3) สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล ใหแสดงในหนวย MJ/
เตียง-วัน และ MJ/คน-วัน 

 

ตัวอยาง ตารางท่ี 3-9  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตป   พ.ศ.2551   
กรณีของอาคารควบคุมประเภทโรงพยาบาล 

เดือน/ป 
ผูปวยใน 

(คน) 
ผูปวยนอก 

(เตียง) 

พลังงาน
ไฟฟา 
(kWh) 

พลังงาน 
ความรอน 

(MJ) 

SEC 

ไฟฟา ความรอน 

ผูปวยนอก 
(MJ/คน) 

ผูปวยใน 
(MJ/เตียง) 

ผูปวยนอก 
(MJ/คน) 

ผูปวยใน 
(MJ/เตียง) 

มกราคม 2551 3,221 39,721 488,000 465,742.48 44.23 545.42 11.73 144.60 
กุมภาพันธ 2551 3,125 40,634 492,000 529,460.60 43.60 566.78 13.03 169.43 
มีนาคม 2551 2,954 39,142 478,000 436,167.00 43.96 582.53 11.14 147.65 
เมษายน 2551 3,267 38,632 492,000 530,349.48 45.85 542.15 13.73 162.34 
พฤษภาคม 2551 3,473 40,089 467,000 547,539.72 41.94 484.08 13.66 157.66 
มิถุนายน 2551 3,251 40,105 457,000 551,930.16 41.02 506.06 13.76 169.77 
กรกฎาคม 2551 3,641 41,892 482,000 537,977.38 41.42 476.57 12.84 147.76 
สิงหาคม 2551 3,337 39,048 464,000 544,977.38 42.78 500.57 13.95 163.18 
กันยายน 2551 3,500 41,351 533,000 552,545.38 46.40 548.23 13.36 157.87 
ตุลาคม 2551 3,253 37,695 516,000 516,667.55 49.28 571.04 13.71 158.83 

พฤศจิกายน 2551 3,537 44,498 519,000 538,655.55 41.99 528.24 12.11 152.29 
ธันวาคม 2551 3,863 44,467 493,000 542,156.98 39.91 459.44 12.19 140.35 

รวม 40,422 487,264 5,881,000 6,293,724,98 - - - - 

เฉลี่ย 3,368.50 40,605.33 490,083.33 524,477.08 43.53 523.93 12.93 155.08 
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ตัวอยาง ตารางท่ี 3-10  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงตอหนวยผลผลิตป   พ.ศ.2551   
 กรณีของอาคารควบคุมประเภทสํานักงาน ศูนยการคา สถานศึกษา และอ่ืนๆ 

เดือน/ป 
พื้นท่ีใชสอย 

(m2) 
พลังงานไฟฟา 

(kWh) 

พลังงาน 
ความรอน 

(MJ) 

SEC 

ไฟฟา 
(MJ/ m2) 

ความรอน 
(MJ/ m2) 

มกราคม 2551 5,530 95,333 - 62.06 - 
กุมภาพันธ 2551 5,457 92,382 - 60.94 - 
มีนาคม 2551 5,304 117,000 - 79.41 - 
เมษายน 2551 5,558 101,000 - 65.42 - 
พฤษภาคม 2551 5,773 109,000 - 67.97 - 
มิถุนายน 2551 5,645 120,000 - 76.53 - 
กรกฎาคม 2551 5,645 105,000 - 66.96 - 
สิงหาคม 2551 5,356 108,000 - 72.59 - 
กันยายน 2551 5,386 107,000 - 71.52 - 
ตุลาคม 2551 6,297 104,000 - 59.46 - 

พฤศจิกายน 2551 6,154 100,000 - 58.50 - 
ธันวาคม 2551 5,876 95,000 - 58.20 - 

รวม 67,981 1,253,715 - - - 

เฉล่ีย 5,665.08 104,476 - 66.3917 - 
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 ตัวอยาง ตารางท่ี 3-11  ระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตป   พ.ศ.2551 
              กรณีของอาคารควบคุมประเภทอาคารชุดหรือโรงแรม 

เดือน/ป 
หองพัก 
(หอง) 

พลังงาน 
ไฟฟา 
(kWh) 

พลังงาน 
ความรอน 

(MJ) 

SEC 

ไฟฟา 
(MJ/หอง) 

ความรอน 
(MJ/kg) 

รวม 
(MJ/หอง) 

มกราคม 2551 8,216 599,160 1,457,639.14 262.534 177.41 439.95 
กุมภาพันธ 2551 7,954 556,680 1,270,085.94 251.955 159.68 411.63 
มีนาคม 2551 8,012 671,460 1,174,235.04 301.704 146.56 448.26 
เมษายน 2551 8,231 712,670 1,316,103.02 311.701 159.90 471.60 
พฤษภาคม 2551 6,255 644,580 1,137,808.64 370.981 181.90 552.88 
มิถุนายน 2551 5,640 646,140 952,294.12 412.430 168.85 581.28 
กรกฎาคม 2551 7,867 705,300 1,254,230.66 322.751 159.43 482.18 
สิงหาคม 2551 7,334 682,680 1,300,710.88 335.103 177.35 512.46 
กันยายน 2551 6,048 668,700 1,104,650.30 398.036 182.65 580.68 
ตุลาคม 2551 8,278 686,760 1,395,498.36 298.663 168.58 467.24 

พฤศจิกายน 2551 7,138 608,280 1,159,749.32 306.782 162.48 469.26 
ธันวาคม 2551 6,690 634,980 1,390,956.92 341.70 207.92 549.62 

รวม 87,663 7,817,390 14,913,962.35 3,914.34 2,052.71 5,967.04 

เฉล่ีย 7,305 651,449 1,242,830.20 326.195 171.0592 497.2533 
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ตัวอยาง  ภาพท่ี 3-7  กราฟระดับปริมาณการใชบริการของอาคารในรอบ 1 ปท่ีผานมา  
             กรณีอาคารควบคุมประเภทอาคารชุดหรือโรงแรม 

 
 
 

ตัวอยาง  ภาพท่ี 3-8  กราฟแสดงระดับการใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงตอหนวยผลผลิตของ  
      อาคารในรอบ 1 ปท่ีผานมา  กรณีอาคารควบคุมประเภทอาคารชุดหรือโรงแรม 

 

 
 

SEC ความรอน (MJ/kg) 

SEC ไฟฟา (MJ/หอง) 
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ขอ 3.4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
 

ขอ 3.4.3.1 การติดตั้งเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและ
การอนุรักษพลังงาน 
   

1) หมอแปลงไฟฟา  ใหระบุชนิด ขนาด และจํานวนของหมอ
แปลงไฟฟาท่ีติดต้ังใชในอาคารควบคุม โดยดูจากคูมือหรือขอกําหนดคุณสมบัติของหมอแปลง
ไฟฟา หรือดูจากแผนปายช่ือท่ีตัวเคร่ือง (Name Plate) แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-12 ดังนี้ 

ประเภทหมอแปลงไฟฟา  ใหระบุขนาดพิกัด (Capacity) 
ของหมอแปลงไฟฟา 

แรงดันสูง  ใหระบุแรงดันไฟฟาดานเขา (Primary Voltage) 
ของหมอแปลงไฟฟา 

แรงดันต่ํา ใหระบุแรงดันไฟฟาจากดานนอก (Secondary 
Voltage) ของหมอแปลงไฟฟา 

ระบบระบายความรอน ใหระบุลักษณะการระบายความ
รอน เชน ระบายความรอนดวยอากาศธรรมชาติ หรือใชพัดลม เปนตน 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุยี่หอ หรือช่ือผูผลิตหมอแปลงไฟฟา 
เดือน/พ.ศ.ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ังหมอ

แปลงไฟฟา 
สถานท่ีใชงาน  ใหระบุบริเวณ หรือช่ือหนวยงานภายในท่ี

หมอแปลงไฟฟาจายไฟฟาให 
ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถามี) 
 

2) ระบบระบายอากาศแบบหนวยเดียว (Unitary air 
conditioning system)  ใหระบุขอมูลชนิด ขนาด และจํานวนของเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก (ชนิด 
Split type หรือ Window type) ท่ีติดต้ังใชงานในอาคารควบคุม โดยดูจากคูมือหรือขอกําหนด
คุณสมบัติของเคร่ืองปรับอากาศ หรือดูจากแผนปายช่ือท่ีตัวเคร่ือง (Name Plate) แสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 3-13 ดังนี้ 

ประเภทเครื่องปรับอากาศ เชน Split type, Window type 
เปนตน 
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ขนาดทําความเย็น  ใหระบุขนาดพิกัด (Capacity) ของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชในหนวย “วัตต” กรณีเคร่ืองปรับอากาศท่ีระบุหนวยเปน “บีทียู/ชั่วโมง” ให
แปลงหนวยเปน “วัตต” โดยขนาดทําความเย็น 1 วัตต เทากับ 3.412 บีทียูตอช่ัวโมง 

พิ กัดพลังไฟฟา   ใหระบุขนาดพิกัดกํ า ลังไฟฟารวม 
*capacity) ของเคร่ืองปรับอากาศ โดยรวมท้ังชุดคอลยรอนและชุดคอลยเย็น 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุชื่อยี่หอของเคร่ืองปรับอากาศ 
เดือน /พ .ศ . ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและป ท่ีติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศ 
สถานท่ีใชงาน   ใหระบุบริ เวณหรือช่ือหอง ท่ีติดตั้ ง

เคร่ืองปรับอากาศ 
ชองหมาย เหตุ   ให ระ บุขอ มูลต า งๆ  ท่ีต องการให

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 
 

3) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย  ใหระบุขอมูลชนิด ขนาด 
และจํานวนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยท่ีติดต้ังใชงานในอาคารควบคุม โดยดูจากคูมือหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของระบบปรับอากาศ หรือดูจากแผนปายช่ือท่ีตัวเคร่ือง (Name Plate)  แสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3-14 ดังนี้ 

ประเภทเคร่ืองอัด  ใหเลือกประเภทของเคร่ืองทําน้ําเย็นโดย

กาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ☐ ตามประเภทของเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีติดตั้งใชงาน 
ขนาดทําความเย็น  ใหระบุขนาดพิกัด (Capacity) ของ

เคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีใชในหนวย “ตัน/ช่ัวโมง” 
ขนาดเครื่องอัด  ใหระบุขนาดพิกัดกําลังไฟฟา (Capacity) 

ของมอเตอรไฟฟาเคร่ืองอัด 
ขนาดอุปกรณประกอบระบบระบายความรอนดวยน้ํา  ให

ระบุดังนี้ 
- เค ร่ือง สูบน้ํ า เ ย็น   ให ระ บุขนาดพิกัดกํ า ลั งไฟฟ า 

(Capacity) ของมอเตอรไฟฟาเคร่ืองสูบน้ําเย็นและพิกัดอัตราการไหล (Flow Rate) ของปมน้ํา 
- เคร่ืองสูบน้ําหลอเย็น  ใหระบุขนาดพิกัดกําลังไฟฟา 

(Capacity) ของมอเตอรไฟฟาเคร่ืองสูบน้ําหลอเย็นและพิกัดอัตราการไหล (Flow Rate) ของปมน้ํา 
- หอผ่ึงน้ําเย็น  ใหระบุขนาดพิกัดกําลังไฟฟา (Capacity) 

ของมอเตอรพัดลมไฟฟาของหอผ่ึงน้ําหลอเย็น 
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ขนาดอุปกรณประกอบระบบระบายความรอนดวยอากาศ  
ใหระบุดังนี้ 

- เค ร่ือง สูบน้ํ า เ ย็น   ให ระ บุขนาดพิกัดกํ า ลั งไฟฟ า 
(Capacity) ของมอเตอรไฟฟาเคร่ืองสูบน้ําเย็น และพิกัดอัตราการไหล (Flow Rate) ของปมน้ํา 

- พัดลมระบายความรอน  ใหระบุขนาดพิกัดกําลังไฟฟา 
(capacity) ของมอเตอรพัดลมไฟฟาระบายความรอนของแผงคอนเดนเซอร 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุช่ือยี่หอของเคร่ืองทําน้ําเย็น 
เดือน/พ.ศ.ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ังเครื่อง

ทําน้ําเย็น 
สถานท่ีใชงาน ใหระบุบริเวณ หรือช่ืออาคาร หรือช่ือหองท่ี

ติดตั้งเคร่ืองทําน้ําเย็น 
ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถามี) 
 

4) ระบบแสงสวาง  ใหกรอกขอมูลชนิด ขนาด และจํานวนของ
โคมและหลอดไฟฟาท่ีติดต้ังใชงานในอาคาร แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-15 และตารางท่ี 3-16 
ดังนี้ 

 

4.1) หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 
ชอง (1) แสดงชนิดของหลอดฟลูออ เรส เซนต

ธรรมดา ขนาดตางๆ 
ชอง (2) ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง � เพื่อเลือก

ชนิดของโคมไฟท่ีแสดงในตาราง กรณีมีการใชโคมไฟฟานอกเหนือจากท่ีปรากฏในตารางใหระบุ
ชนิดของโคมท่ีใช 

ชอง (3) ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง � เพื่อเลือก
ชนอดของฝาครอบโคมไฟฟาท่ีแสดงในตาราง กรณีมีการใชฝาครอบโคมไฟฟานอกเหนือจากท่ี
ปรากฏในตารางใหระบุชนิดของฝาครอบโคมท่ีใช 

ชอง (4) ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ตาม
ขนาดกําลังไฟฟาของหลอด และระบุจํานวนหลอดตอโคมท่ีใช 

ชอง (5) ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง � ตาม
ขนาดกําลังไฟฟาของหลอด และระบุจํานวนโคมท่ีใช 
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ชอง (6) ใหระบุขนาดกําลังไฟฟาของหลอด เปนวัตต
ตอโคม และของโคมไฟฟาแตละขนาด 

ชอง (7) ใหระบุขนาดกําลังไฟฟาสูญเสียในบัลลาสต 
เปนวัตตตอโคม และของโคมไฟฟาแตละขนาด 

ชอง (8) ใหระบุขนาดกําลังไฟฟารวมของหลอดและ
บัลลาสต เปนวัตตตอโคม และของโคมไฟฟาแตละขนาด 

ชอง (9) ใหระบุจํานวนช่ัวโมงการเปดใชงานของโคม
ไฟฟา 

 

4.2) หลอดชนิดอ่ืนๆ 
ชอง (1) แสดงชนิด และขนาดกําลังไฟฟาของหลอด

ตางๆ ท่ีติดตั้งใชงาน 
ชอง (2) ใหระบุจํานวนของหลอดแตละชนิดท่ีติดต้ัง

ใชงาน 
ชอง (3) ใหระบุขนาดกําลังไฟฟาของหลอด เปนวัตต

ตอหลอด ของหลอดแตละชนิดท่ีติดต้ังใชงาน 
ชอง (4) ใหระบุขนาดกําลังไฟฟาสูญเสียในบัลลาสต 

เปนวัตตตอหลอดของหลอดแตละชนิดท่ีติดตั้งใชงาน (ถามี) 
ชอง (5) ใหระบุขนาดกําลังไฟฟารวมของหลอดและ

บัลลาสต ของหลอดแตละชนิด 
ชอง (6) ใหระบุจํานวนช่ัวโมงการเปดใชงานของ

หลอดแตละชนิด 
 

5) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟา อ่ืนๆ  ขนาดตั้งแต  5 
กิโลวัตตขึ้นไป  ใหกรอกขอมูลชนิด ขนาด และจํานวนของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ 
ท่ีติดต้ังใชในอาคาร แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-17 ดังนี้ 

ชื่อเคร่ืองจักรและอุปกรณ   ใหระบุช่ือเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีติดต้ังใชงานในอาคาร 

ขนาดพิกัด  ใหระบุขนาดพิกัด (Capacity) ของเคร่ืองจักร
และอุปกรณท่ีใช 
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แรงดันไฟฟา ใหระบุขนาดพิกัดแรงดันไฟฟาของเคร่ืองจักร
และอุปกรณ 

กระแสไฟฟา ใหระบุขนาดพิกัดกระแสไฟฟาของเคร่ืองจักร
และอุปกรณ 

จํานวนเฟส  ใหระบุจํานวนเฟสของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
เชน 1 เฟส, 3 เฟส 

ตัวประกอบกําลังไฟฟา  ใหระบุขนาดพิกัดตัวประกอบ
กําลังไฟฟาของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ประสิทธิภาพ  ใหระบุประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ 

เดือน/พ.ศ. ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ัง
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถามี) 

 

6) หมอไอน้ํา  ใหกรอกขอมูลชนิด ขนาด และจํานวนของหมอ
ไอน้ําท่ีติดตั้งใชงานในอาคาร แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-18 ดังนี้ 

ประเภทหมอไอน้ํา  ใหระบุประเภทหมอไอน้ํา เชน แบบทอ
น้ํา หรือแบบทอไฟ หรือแบบอ่ืนๆ 

ขนาดท่ีออกแบบไว  ใหระบุขนาดพิกัดของหมอไอน้ําตามท่ี
ไดออกแบบไว ดังนี้ 

- ความดันไอนํ้า ใหระบุขนาดพิกัดความดันไอน้ําตามท่ีได
ออกแบบไว 

- อัตราการระเหย  ใหระบุขนาดพิกัดการผลิตไอน้ําของ
หมอไอน้ําตามท่ีไดออกแบบไว 

รูปรางภายนอก  ใหระบุลักษณะทางกายภาพของหมอไอน้ํา 
คือ ความกวาง ความยาว ความสูง และเสนผานศูนยกลางของหมอไอน้ํา 

พื้นท่ีผิวถายเทความรอน  ใหระบุขนาดพื้นท่ีผิวถายเทความ
รอนระหวางดานไฟฟากับดานน้ําของหมอไอน้ํา 
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ชนิดเชื้อเพลิงท่ีใช  ใหระบุชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช เชน น้ํามันเตา 
เกรด A น้ํามันเตาเกรด C กาซธรรมชาติ ข้ีเล่ือย กากออย เปนตน 

อัตราการใชเชื้อเพลิง  ใหระบุอัตราการใชเช้ือเพลิง เชน 
ลิตร/ชั่วโมง, กิโลกรัม/ชั่วโมง เปนตน 

ประสิทธิภาพ  ใหระบุประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา (คิดท่ี 
Output ของไอน้ําท่ีผลิตได) 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุช่ือยี่หอหรือช่ือผูผลิตหมอไอน้ํา 
เดือน/พ.ศ.ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ังหมอ

ไอน้ํา 
สถานท่ีใชงาน  ใหระบุบริเวณหรือชื่ออาคารหรือหองท่ี

ติดตั้งหมอไอน้ํา 
ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียด

เพิ่มเติม (ถามี) 
 

7) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชในระบบการนําความรอนปลอย
ท้ิงกลับมาใช  ใหกรอกขอมูลเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชในระบบนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 
ท่ีมีการติดต้ังใชงานในอาคาร เชน การนําไอนํ้ากล่ันตัวกลับมาใชงาน การนําความรอน/กาซรอน
กลับมาใชงาน การนําความรอนปลอยท้ิงอ่ืนๆ กลับมาใชงาน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-19 
ดังนี้ 

ชื่อเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  ใหระบุชื่อรุนหรือแบบของ
เคร่ือง 

รุน/แบบ  ใหระบุชื่อรุนหรือแบบของเคร่ือง 
จํานวน  ใหระบุจํานวนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในแตละรุน

ท่ีติดตั้งใชงาน 
อุณหภูมิท่ีนํากลับมาใช  ใหระบุคาอุณหภูมิของความรอน

ปลอยท้ิงท่ีนํากลับมาใช 
รอยละการนํากลับมาใช  ใหระบุคารอยละของปริมาณความ

รอนท่ีนํากลับมาใชได 
ชื่อผูผลิต  ใหระบุช่ือยี่หอหรือช่ือผูผลิตเคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 
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เดือน/พ.ศ. ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ัง
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณนําความรอนปลอยท้ิงกลับมาใช 

ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถามี) 

 

8) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา  ใหกรอกขอมูลเคร่ืองจักร
หรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา ท่ีมีการติดต้ังใชงานในอาคาร เชน เคร่ืองนึ่งอัดไอ เคร่ืองทําน้ํารอน เคร่ือง
ทําน้ํากล่ัน เคร่ืองอบผา เคร่ืองรีดผา อุปกรณอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-20 ดังนี้ 

รุน /แบบ   ใหระบุชื่อรุนหรือแบบของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณใชไอน้ํา 

จํานวน  ใหระบุจํานวนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในแตละรุน
ท่ีติดตั้งใชงาน 

ความดันใชงาน  ใหระบุคาความดันไอน้ําท่ีใชงานสําหรับ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

ปริมาณการใชไอน้ํา  ใหระบุปริมาณการใชไอน้ําสําหรับ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุชื่อยี่หอหรือช่ือผูผลิตเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

เดือน/พ.ศ. ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ัง
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถามี) 

 

9)  ระบบผลิตไฟฟา  ใหกรอกขอมูลชนิด ขนาด และจํานวน
ของระบบผลิตไฟฟาท่ีติดต้ังใชงานในอาคาร แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-21 และตารางท่ี 3-22 
ดังนี้ 

9.1) เคร่ืองตนกําลัง  ใหระบุขอมูล ดังนี้ 
ชนิด  ใหระบุชนิดของเคร่ืองตนกําลังของระบบผลิต

ไฟฟา เชน เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรไอน้ํา กังหันกาซ กังหันไอน้ํา เปนตน 
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จํานวนแรงมา  ใหระบุขนาดพิกัดกําลังของเคร่ืองตน
กําลังเปนหนวยแรงมา 

ความเร็วของเคร่ือง  ใหระบุวามเร็วรอบของเคร่ืองตน
กําลังท่ีใชในการขับเคล่ือนกําเนิดไฟฟา 

ชนิดเชื้อเพลิงท่ีใช  ใหระบุชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชใน
เคร่ืองตนกําลัง เชน น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล เปนตน 

จํานวนสูบหรือจํานวนข้ัน  ใหระบุจํานวนสูบหรือ
จํานวนข้ัน (Stage) ของเคร่ืองตนกําลัง 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุช่ือยี่หอหรือผูผลิตเคร่ืองตนกําลัง 
เดือน/พ.ศ.ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ัง

เคร่ืองตนกําลังและชุดกําเนิดไฟฟา 
สถานท่ีใชงาน  ใหระบุบริเวณ หรือช่ืออาคารหรือช่ือ

หองท่ีติดตั้งเคร่ืองตนกําลังและชุดกําเนิดไฟฟา 
ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการให

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 
 

9.2) เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ใหระบุขอมูลรายละเอียดของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ดังนี้ 

พิกัดขนาดติดตั้ง  ใหระบุขนาดพิกัด (Capacity) ของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

พิกัดแรงดันไฟฟา  ใหระบุคาพิกัดแรงดันไฟฟาของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

พิกัดกระแสไฟฟา  ใหระบุคาพิกัดกระแสไฟฟาของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

ตัวประกอบกําลังไฟฟา  ใหระบุคาตัวประกอบกําลัง 
ไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

ความเร็วรอบของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ใหระบุพิกัด
ความเร็วรอบใชงานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุชื่อยี่หอหรือช่ือผูผลิตเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา 
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เดือน/พ.ศ.ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ัง
เคร่ืองตนกําลังและชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

สถานท่ีใชงาน  ใหระบุบริเวณ หรือช่ืออาคารหรือช่ือ
หองท่ีติดตั้งเคร่ืองตนกําลังและชุดกําเนิดไฟฟา 

ชองหมายเหตุ  ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการให
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 

 

10) เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชเชื้อเพลิงอ่ืนๆ  ใหกรอก
ขอมูลเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีติดต้ังใชงานในอาคาร เชน เคร่ืองนึ่งอัดไอ 
เคร่ืองทําน้ํารอน เคร่ืองทําน้ํากล่ัน เคร่ืองอบผา เคร่ืองรัดผา อุปกรณอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3-23 ดังนี้ 

รุน/แบบ  ใหระบุชื่อรุนหรือแบบของเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 

จํานวน  ใหระบุจํานวนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในแต
ละรุนท่ีติดต้ังใชงาน 

ชนิดเชื้อเพลิงท่ีใช  ใหระบุชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชของ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

ปริมาณการใช เชื้อ เพลิง   ใหระบุปริมาณการใช
เช้ือเพลิงของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

ชื่อผูผลิต  ใหระบุชื่อยี่หอหรือช่ือผูผลิตเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ 

เดือน/พ.ศ.ท่ีติดตั้งใชงาน  ใหระบุเดือนและปท่ีติดต้ัง
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

ชองหมายเหตุ   ใหระบุขอมูลตางๆ  ท่ีตองการให
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 

 
ขอ 3.4.4 การประเมินคามาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวง  ใหแสดงคา

มาตรฐานการใชพลังงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดประเภทอาคาร และขนาดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ในตารางที่ 3-24 ถึงตารางท่ี 
3-27 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-24  คามาตรฐานการถายเมความรอนรวมของอาคาร ใหแสดงคาการถายเท
ความรอนรวมของผนังอาคาร (OTTV) และของหลังคาอาคาร (RTTV) ของอาคารแตละหลังท่ีอยู
ภายใตอาคารควบคุมนั้นๆ เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง 

 

ตารางท่ี 3-25  คามาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวาง  ใหแสดงคาการใชไฟฟาสองสวาง
ในอาคารโดยไมรวมพ้ืนท่ีท่ีจอดรถของอาคารแตละหลังท่ีอยูภายใตอาคารควบคุมนั้นๆ 
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง 

 

ตารางท่ี 3-26  คามาตรฐานเคร่ืองปรับอากาศ  ใหแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็น
ของเคร่ืองปรับอากาศแตละตัวเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง 

 

ตารางท่ี 3-27  คามาตรฐานอุปกรณผลิตน้ํารอน  ใหแสดงคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ
ข้ันตํ่าของอุปกรณผลิตน้ํารอนท่ีติดตั้งภายในอาคารควบคุม เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม
กฎกระทรวง 
 

ขอ 3.5 การกําหนดมาตรการ เปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

ขอ 3.5.1 ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามมาตรการของปท่ีผานมา  ใหแสดง
มาตรการ เปาหมาย และผลของการดําเนินงานตามแผนการอนุรักษพลังงานในรอบ 2 ปท่ีผานมา 
เปนการกรอกขอมูลแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-28 ดังนี้ 

ชอง (1) ใหระบุลําดับท่ีของมาตรการอนุรักษพลังงานในรอบ 2 ปท่ีผานมา
นับจากวันท่ีจัดทําทํารายงาน 

ชอง (2) ใหระบุช่ือมาตรการในการอนุรักษพลังงาน 
ชอง (3) ใหระบุเปาหมายในการดําเนินงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต 
ชอง (4) ใหแสดงแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงานประจําป โดยระบุตาม

เดือนท่ีดําเนินการโดยแบงออกเปนแผนการดําเนินการ และการปฏิบัติงานจริง 
ชอง (5) ใหระบุสถานภาพการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงานท่ี

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เชน ดําเนินการแลวประมาณ 60% หรือ มีการติดต้ังอุปกรณเสร็จแลวอยู
ระหวางการทดสอบเคร่ือง เปนตน 
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 ตัวอยาง  ตารางที่ 3-28  การดําเนินงานอนรุักษพลังงานตามมาตรการของปที่ผานมา 

 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
มาตรการ 

(3) 
เปาหมายการดําเนนิงาน 

ตามมาตรการ 

(4) 
แผนการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน 

(ป พ.ศ.)    2550  

(5) 
สถานภาพการดําเนินการของ
มาตรการอนุรกัษพลังงาน 

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
การปรับตั้งอุณหภูมิน้ําเย็น ลดคาไฟฟาได 0.5 % แผนการดําเนินการ             ดําเนินการแลวเสร็จตรงตาม

แผนอนุรักษพลังงาน การปฏิบัติงานจริง             

2 
การใชบัลลาสตชนิดสูญเสีย
ต่ําแทนบัลลาสตเดิม สําหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนต 

ลดคาไฟฟาได 0.5 % แผนการดําเนินการ             อยูในระหวางการดําเนินการ  
เนื่ อ ง จ ากยั ง ไม ได รั บการ
จัดสรรงบประมาณ การปฏิบัติงานจริง             

3 
ลดชั่วโมงการทํางานของกา
ตมน้ํารอน 

ลดคาไฟฟาได 0.2 % แผนการดําเนินการ             ดําเนินการแลวเสร็จตรงตาม
แผนอนุรักษพลังงาน การปฏิบัติงานจริง             

4 
การกําหนดเวลาการทํางาน
ของหมอไอน้ํา 

ลดคาไฟฟาได 1% แผนการดําเนินการ             ดําเนินการแลวเสร็จตรงตาม
แผนอนุรักษพลังงาน การปฏิบัติงานจริง             

5 
การหุมฉนวนทอไอน้ําและ
อุปกรณประกอบ 

ลดภาระการสูญเสียพลังงาน
ความรอน 25 % 

แผนการดําเนินการ             ดําเนินการแลวเสร็จตรงตาม
แผนอนุรักษพลังงาน การปฏิบัติงานจริง             

4 
การลดระยะเวลาการทํางาน
ของพัดลมระบายอากาศ 

ลดคาไฟฟาได 0.01 % แผนการดําเนินการ             ดําเนินการแลวเสร็จตรงตาม
แผนอนุรักษพลังงาน การปฏิบัติงานจริง             
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ขอ 3.5.2 มาตรการ และเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  ให
แสดงรายละเอียดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงานยอนหลัง  
1 ป นับจากวันท่ีจัดทํารายงาน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3-29 ดังนี้ 

ชอง (1) ใหแสดงลําดับของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
ชอง (2) ใหแสดงมาตรการท่ีเปนเปาหมายในการดําเนินการปรับปรุงการ

ใชพลังงาน ซ่ึงมาตรการอนุรักษพลังงานตองวิเคราะหจากแนวทางการอนุรักษพลังงานใน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 ตามมาตรา 
17 หมวด 2 กําหนดกิจกรรมในการอนุรักษพลังงาน ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

 1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคารการปรับ
อากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมภิายในอาคารท่ีอยูระดับท่ีเหมาะสม 

 2) การใชวัสดกุอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจน
การแสดงคุณภาพของวัสดกุอสรางนั้นๆ 

 3) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
 4) การใช และการติดต้ังเคร่ืองจกัรอุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิด

การอนุรักษพลังงานในอาคาร 
 5) การใชระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร และอุปกรณ 
 6) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ชอง (3) ใหแสดงระดับการใชพลังงานซ่ึงหมายถึง ดัชนีการใชพลังงานของ

ระบบหรืออุปกรณ หรือการใชพลังงานรวมตอหนวยผลผลิต กรณีอาคารท่ัวไป ยกเวนโรงพยาบาล 
โรงแรม ใหคิดคาดัชนีการใชพลังงานตอพ้ืนท่ีใชสอยตอป (กรณีมาตรการดานระบบปรับอากาศให
คิดตอหนวยพื้นท่ีปรับอากาศ) กรณีโรงแรม ใหคิดตอหนวย หอง-วัน/ป กรณีโรงพยาบาล ใหคิดตอ
หนวย เตียง-วัน/ป) 

ชอง (4) ใหแสดงเปาหมายการประหยัดตอป ดังนี้ 
 พลังงานไฟฟา  ใหแสดงคากําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา มูลคา

พลังงานไฟฟาและเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงานเม่ือเปรียบเทียบกับระบบนั้นๆ หรืออุปกรณ
นั้นๆ  

 หมายเหตุ  เปอรเซ็นตประหยัด = พลังงานท่ีประหยัดได/พลังงาน
ท่ีใชกอนปรับปรุงของระบบหรืออุปกรณนั้นx100%) 
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   เปอรเซ็นตผลประหยัดรวม = พลังงานท่ีประหยัดได
รวม/พลังงานท่ีใชรวมกอนปรับปรุง (การใชพลังงานปฐาน)x100% 

 พลังงานเชื้อเพลิง  ใหแสดงชนิดของเช้ือเพลิง ปริมาณเช้ือเพลิง 
มูลคาเช้ือเพลิง และเปอรเซ็นตการประหยัดเช้ือเพลิงเม่ือเปรียบเทียบกับระบบน้ันๆ หรืออุปกรณ
นั้นๆ 

ชอง (5) ใหแสดงจํานวนเงินลงทุนของมาตรการท่ีดําเนินการ 
ชอง (6) ใหแสดงระยะเวลาการคืนทุนของมาตรการท่ีดําเนินการ 



 

 

378
สวนท่ี 3 คําแนะนําการกรอกขอมูลในรายงานการจัดการพลังงาน 

คูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

  หนาท่ี 101 

 

 ตัวอยาง  ตารางที่ 3-29  การกําหนดมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป พ.ศ.     2551  (กรณีโรงแรม) 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
รายละเอียดมาตรการและ 

การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

(3) 
ดัชนีการใชพลังงาน (SEC) 

(3) 
เปาหมายการประหยัดตอป (4) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

(5) 
ระยะเวลา 
คืนทุน 

(ป) 
ผลตรวจวัดกอน

ปรับปรุง 
เปาหมายการ
ปรับปรุง 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 

kW kWh/ป บาท/ป 
ผลประหยัด 

(%) 
น้ํามันเตา 

เกรด A (L/ป) 
บาท/ป 

ผลประหยัด 
(%) 

มาตรการดาน  ไฟฟา             

1 การลดการเดิน Secondary Pump 0.212 MJ/หอง 0.195 MJ/หอง 26.15 10,347.75 31,560.64 8.33    - - 
2 การหุมฉนวนทอไอน้ําและอุปกรณ

ประกอบ 
1.67x10-4MJ/หอง 9.30x10-5MJ/หอง 0.346 3,039.50 9,270.35     1,000.00 0.11 

             

มาตรการดาน  เชือ้เพลิง             

1 การลดอุณหภูมิไอเสียและปริมาณ
ออกซิเจนในไอเสยีของหมอไอน้ํา 

      
11,608.00 185,734.00  37,450.00 0.20 

             

รวม   2.65 13,387.25 40,830.99  11,608.00 185,734.00  38,450.00  

หมายเหตุ  : 1.  เปอรเซ็นต (%) ประหยัดเทียบจากฐานป 2550   
 2.  อัตราคาไฟฟา                        3.05    บาท/kWh                
 3.  อัตราเชื้อเพลิง                       16.00   บาท/ลิตร 
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ขอ 3.6 การจัดทําและการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
   

ขอ 3.6.1 แผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน  ใหระบุรายละเอียด
ของแผนการดําเนินการในแตละข้ันตอนของแตละมาตรการของ 1 ปท่ีผานมา (นับจากวันท่ีจัดทํา
รายงาน) เชน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ การติดต้ังอุปกรณ การทดสอบการใชงาน การตรวจ
วัดผล การประเมินผลประหยัด เปนตน โดยแตละข้ันตอนใหระบุระยะเวลาของการดําเนินการ  โดย
เลือกจากสัญลักษณ          เปนแผนปฏิบัติงาน ดังแสดงในตัวอยาง 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-30  แผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการอนุรักษพลังงาน 

หมายเหตุ  รายละเอียดกิจกรรมใหระบุกิจกรรมในแตละข้ันตอนท่ีจะตองดําเนินการปรับปรุงให
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว เชน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ การดําเนินการติดตั้ง เปนตน 

 

ขอ 3.6.2 แผนการจัดฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน   
 

ขอ 3.6.2.1 รายชื่อหลักสูตรการจัดฝกอบรมดานพลังงานขององคกร  ให
แสดงแผนการจัดฝกอบรมขององคกร ในตารางท่ี 3-31 

ชอง (1) ใหระบุลําดับท่ีของหลักสูตรการจัดฝกอบรมดาน
พลังงานขององคกร 

ชอง (2) ใหระบุชื่อหลักสูตรการจัดฝกอบรมดานพลังงานของ
องคกร 

 
ลําดับ 

 
มาตรการ 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

แผนดําเนินการ 
(เดือน/ป พ.ศ.  2551) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

มาตรการดาน       ไฟฟา  

1 

การลดการเดิน 
Secondary pump 

1. ติดต้ัง Timer กับปมท่ี
อยูในหองอาหารและปม
น้ํ า ต ก ด า น หน า ข อ ง
โรงแรม 

            

มาตรการดาน     ความรอน  

1 

การลดอุณหภูมิไอ
เสี ยและป ริมาณ
ออกซิ เ จนในไอ
เสียของหมอไอนํ้า 

1. ปรับสวนผสมของ
การเผาไหม โดยใหคา 

o2 เทากับ 3.41% 

            

2 
การหุมฉนวนทอ
ไอน้ําและอุปกรณ
ประกอบ 

1. การหุมฉนวนทอไอ
น้ําและอุปกรณประกอบ 
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ชอง (3) ใหระบุรายละเอียดในการจัดฝกอบรมดานพลังงาน
ขององคกร 

ชอง (4) ใหระบุสถาบันหรือช่ือวิทยากรในการฝกอบรมดาน
พลังงานแตละคร้ังขององคกร 

ชอง (5) ใหระบุวิ ธีการในการฝกอบรมดานพลังงานของ
องคกร 

ชอง (6) ใหระบุกลุมผู เขารวมในการจัดการฝกอบรมดาน
พลังงานขององคกร 

ชอง (7) ใหระบุปพ.ศ.ท่ีจัดฝกอบรมรวมท้ังระบุเดือนท่ีจะจัด
ฝกอบรมดานพลังงานขององคกร 
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 ตัวอยาง  ตารางที่ 3-31  หลักสูตรการจัดฝกอบรมขององคกร 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
ชื่อหลักสตูร 

(3) 
รายละเอียดหลกัสตูร 

(4) 
สถาบัน/วิทยากร 

(5) 
วิธีการ
ฝกอบรม 

(6) 
กลุมผูเขา
ฝกอบรม 

(7) 
ป พ.ศ. 2551 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 การอนุรักษ
พลังงานในอาคาร
ธุรกิจ 

อบรม เ พื่ อ ฝ กป ฏิบั ติ ก า รอ นุ รั กษ
พลังงานในระบบการใชพลังงานหลัก
ดานระบบปรับอากาศ ไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานแกหนวยงาน 

กองฝกอบรม  กรม
พั ฒ น า พ ลั ง ง า น
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

เขารับฟงการ
บรรยาย  

ฝ า ย วิ ศ ว ก ร
และฝายชาง 

            

2 เทคนิคการจัดการ 
พ ลั ง ง า น แ ล ะ
อุปกรณ เพื่อการ
อนุรักษพลังงาน 

1.  เพื่อใหบุคลากรมีความรูสามารถ
เลือกซื้อและใชอุปกรณไฟฟาไดอยาง
ถูกตองและเกิดการอนุรักษพลังงาน 
2.  เพื่อมี เทคนิคในการบํารุง รักษา
อุปกรณไฟฟาเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
3.  เพื่อใหบุคลากรเขาใจถึงหลักการ
ของระบบวิธีการจัดการพลังงานและ
เห็นความสําคัญ มีจิตสํานึกในเรื่องการ
อนุรักษพลังงานและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชพลังงานที่ถูกตอง 
4.  เพื่อใหบุคลากร สามารถกรอก
ขอมูลรายงานผลการใชพลังงานของ
อาคารไดอยางถูกตอง 

กองฝกอบรม  กรม
พั ฒ น า พ ลั ง ง า น
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

เขารับฟงการ
บรรยาย  

คณะ ทํ า ง าน
ด า น ก า ร จั ด
การพลังงาน 
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ขอ 3.6.2.2 บันทึกการฝกอบรม  ใหแสดงการบันทึกการจัดฝกอบรมดาน
พลังงานขององคกรในแตละคร้ัง โดยแสดงชื่อหลักสูตร วันท่ี เวลา และช่ือของวิทยากรในการ
ฝกอบรม รวมท้ังระบุเร่ืองท่ีจัดฝกอบรม ในรูปแบบบันทึกการเขาฝกอบรมในตารางท่ี 3-32 

ชอง (1) ใหระบุลําดับท่ีของผูเขาฝกอบรมในแตละคร้ัง 
ชอง (2) ใหระบุรายช่ือผูเขาฝกอบรม 
ชอง (3) ใหระบุเวลาท่ีเขาและออกการฝกอบรม 
ชอง (4) ใหผูเขาฝกอบรมลงนาม 
ชอง (5) ใหแสดงขอมูลเพิ่มเติม 

 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-32 แบบบันทึกการเขาฝกอบรม 
 

ชื่อหลักสูตร :  การอนุรักษพลังงานในอาคารธุรกิจ 
วันท่ี  :   12 – 15  พฤศจิกายน  2551        เวลา  :   09.00 น.        
วิทยากร    :   กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
 

ตารางท่ี 3-3  แสดงแบบบันทึกการเขาฝกอบรม 
(1) 

ลําดับ 

(2) 

รายชื่อผูเขาฝกอบรม 

(3) 

เวลา 

(4) 

ลายเซ็นต 
(5) 

หมายเหตุ 

1 นายประหยัด  จริงใจ 09.00 น. Prayud  
2 นายอนุรักษ   พลังงาน 09.00 น. Anuluk  
3 นายตรวจสอบ   สม่ําเสมอ 09.00 น.   

 
ขอ 3.6.3 การดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 

   

ขอ 3.6.3.1 กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน  ใหแสดงการจัดกิจกรรมดาน
การอนุรักษพลังงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยแสดงภาพและอธิบายภาพของการจัดกิจกรรมดาน
การอนุรักษพลังงานแตละคร้ัง พรอมท้ังระบุ วันเดือน ป ท่ีจัดกิจกรรมดวย ดังแสดงในภาพท่ี 3-9 
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     เช็คอุณหภมูิในระบบปรับอากาศ  การสํารวจหามาตรการเกี่ยวกับแสงสวางในอาคาร  

 
 
 

 
 

 
 

 การสํารวจหามาตรการเกี่ยวกับ Boiler  การอบรมโครงการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

 

ภาพท่ี 3-9  การดําเนินกจิกรรมดานการอนรัุกษพลังงาน  คร้ังท่ี  1  
วันท่ี    21 เดือน     มกราคม พ.ศ. 2551   

 

ตัวอยาง  การแสดงการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
 

ทําความเขาใจในแนวทางการหามาตรการอนุรักษพลังงาน และลงสํารวจพื้นท่ีเพื่อหา
มาตรการในการอนุรักษพลังงาน รวมถึงศึกษาดานเทคนิคในการตรวจวัดประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจักร เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 
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 อบรมระบบการจัดการพลังงาน         ระดมความคิดวิเคราะหและแกปญหารวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ติดโปสเตอรรณรงคประชาสัมพันธ การจัดอบรมดานการจัดการพลังงาน 
  

ภาพท่ี 3-10  แสดงการดําเนนิกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน  คร้ังท่ี     1  
วันท่ี     1 เดือน    มิถุนายน     พ.ศ. 2551  

ขอ 3.6.3.2 กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน  ใหแสดงการจัดกิจกรรมดาน
การจัดการพลังงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยแสดงภาพและอธิบายภาพของการจัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษพลังงานแตละคร้ัง พรอมท้ังระบุ วันเดือน ป ท่ีจัดกิจกรรมดวย ดังแสดงในภาพท่ี 3-10 

 
 

ตัวอยาง  การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน 
 

ทําความเขาใจภาพรวม และ เปาหมายของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม ให
แนวทางและความเขาใจ ในการใชระบบวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกรพรอมท้ังทําการสํารวจ
การจัดการพลังงานภายในอาคาร และนํามาตรการท่ีไดจากการสํารวจ มาทําเปนแผน ปฏิบัติงาน 
พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินการ 
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ตัวอยาง  การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
อาคาร   อาคาร ก  ไดมีการประชาสัมพันธเพื่อปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน และ

การใหความรูความเขาใจดานเทคนิคการอนุรักษพลังงานแกพนักงานภายในบริษัท ซ่ึงมีแผนการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

2. การติดสติกเกอรอนุรักษพลังงาน ประชาสัมพันธ 
3. อบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงานใหกับพนักงาน 
4. การจัดบอรดและติดโปสเตอรใหความรูดานการอนุรักษพลังงาน 
5. การประชุมความคืบหนา และตรวจสอบกิจกรรมอนุรักษพลังงานแตละแผนก ทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การติดสติกเกอรอนุรักษพลังงาน   การจัดบอรดประชาสัมพันธอนุรักษพลังงาน 

 

 
 
 
 
 

 การประชุมและตรวจสอบการอนุรักษพลังงาน การจัดอบรมพนักงานดานการอนุรักษพลังงาน 
ภาพท่ี 3-11  การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของอาคาร อาคาร ก 

 
 

ขอ 3.6.3.3 การประชาสัมพันธเพื่อปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน  
ใหแสดงการประชาสัมพันธเพ่ือปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึง
เห็นไดงาย หรือโดยวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม เชน ภาพถาย กิจกรรม หรือ โทรทัศนวงจรปด (ถามี) เพื่อ
รณรงคใหเกิดการอนุรักษพลังงานขององคกร และทําใหเกิดการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
พลังงานและการใหความรูความเขาใจดานเทคนิคการอนุรักษพลังงานแกพนักงาน รวมทั้งแสดง
ภาพและคําอธิบายภาพ ในภาพท่ี 3-11 
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ขอ 3.7 การตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน 
 

ขอ 3.7.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ใหแสดงการตรวจสอบ
การดําเนินการอนุรักษพลังงานวาตรงตามแผนปฏิบัติการหรือไม ในตารางที่ 3-33 โดยระบุปพ.ศ.
และเดือนท่ีทําการตรวจสอบและเปรียบเทียบระหวางแผนปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานจริง โดย
เลือกจากสัญลักษณ ดังตอไปนี้ 
          แผนปฏิบัติงาน 

                     การปฏิบัติงานจริง 
 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-33  แสดงผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
ขอ 3.7.2 สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  ใหแสดง

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยแสดงเปนมาตรการอนุรักษพลังงานในแตละดาน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ใหระบุลําดับของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
2) ใหแสดงช่ือมาตรการท่ีดําเนินการปรับปรุง จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง

และสถานท่ีปรับปรุง 
3) ใหแสดงเปาหมายเชิงปริมาณของพลังงานท่ีประหยัดไดจากการดําเนิน

มาตรการ ดังนี้ 

ลําดับ มาตรการ แผนดําเนินการ 

พ.ศ. 2551 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

มาตรการดาน     ไฟฟา              

1 การลดการเดิน Secondary pump             

มาตรการดาน  ความรอน              

1 ก า ร ล ด อุณห ภู มิ ไ อ เ สี ย แ ล ะ
ปริมาณออกซิเจนในไอเสียของ
หมอไอนํ้า 

            

2 การหุมฉนวนทอไอนํ้าและ
อุปกรณประกอบ 
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กรณีไฟฟา  ใหแสดงกําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา และมูลคาพลังงาน
ไฟฟาท่ีประหยัดได 

กรณีเชื้อเพลิง  ใหแสดงปริมาณเช้ือเพลิง ปริมาณความรอนเทียบเทา 
(MJ) และมูลคาเช้ือเพลิงท่ีประหยัดได 

4) ใหแสดงช่ือและตําแหนงผูรับผิดชอบแตละมาตรการ 
5)  ใหแสดงช่ืออุปกรณท่ีทําการปรับปรุง 
6) ใหระบุจํานวนอุปกรณท่ีจะปรับปรุง 
7) ใหแสดงสถานท่ีท่ีจะดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน 
8) ใหระบุสภาพท่ีเปนอยูของเคร่ืองจักรอุปกรณหรือสภาพการใชงานกอน

ดําเนินการปรับปรุง เพื่อใชเปนฐานขอมูลการใชพลังงานอางอิง (Energy base line) เชน การระบุ
ชนิด ขนาด จํานวน ลักษณะการติดต้ัง สภาพการใชงาน จํานวนช่ัวโมงการใชงาน อัตราคาพลังงาน
เฉล่ียตอหนวย ผลการตรวจวัดการใชพลังงาน เปนตน 

9) ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ
พลังงาน 

10) ใหแสดงระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุงในลักษณะ
เดียวกันกับขอ 3) 

11) ใหแสดงระดับการใชพลังงานหลังการปรับปรุงในลักษณะเดียวกันกับ
ขอ 3) 

12) ใหแสดงจํานวนเงินลงทุนท้ังหมดของมาตรการท่ีดําเนินการ 
13)  ใหแสดงจํานวนเงินท่ีประหยัดไดของมาตรการท่ีดําเนินการ 
14) ใหแสดงระยะเวลาการคืนทุนของมาตรการท่ีดําเนินการ 
15) ใหระบุวิธีการการปรับปรุงเคร่ืองจักรอุปกรณ และแสดงภาพการ

ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามมาตรการท้ังกอนและหลังการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ในภาพท่ี 
3-11 

16) ใหแสดงแผนการดําเนินงานตามมาตรการแตละมาตรการโดยใหแสดง
ตามลักษณ คือ            แผนปฏิบัติการ    การปฏิบัติงานจริง 

17) ใหแสดงวิธีการคํานวณประกอบ โดยแสดงท้ังผลท่ีประหยัดได,  เงินท่ี
สามารถประหยัดได, เงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน 
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ตัวอยาง  การสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน (กรณีมาตรการ
อนุรักษพลังงานดานไฟฟา) 
 

มาตรการอนุรักษพลังงานดาน ไฟฟา 
1) มาตรการลําดับท่ี  :     1      
2) ชื่อมาตรการ :   การปรับต้ังอุณหภูมิน้ําเย็น  
3) เปาหมายการดําเนินการตามมาตรการ  : สามารถดําเนินการไดตรงตามแผนอนุรักษพลังงาน  

สามารถชวยลดคาใชจายในสวนคาไฟฟาได  
4) ผูรับผิดชอบมาตรการ  :  นายพลังงาน   ประหยดั  ตําแหนง    DM Maintenance  
5) อุปกรณท่ีปรับปรุง :  Chiller  
6) จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง   :       - ชุด 
7) สถานท่ีปรับปรุง :  หอง Chiller  
8) สภาพท่ีเปนอยู : จากการตรวจสอบพบวา อุณหภูมิของน้ําเย็นดานกลับมี

อุณหภูมิ 55ﾟF และอุณหภูมิน้ําเย็นดานจายกําหนดไวท่ี 45ﾟF จึงมีศักยภาพในการอนุรักษ
พลังงาน โดยปรับเปล่ียนการตั้งคาอุณหภูมิของเคร่ืองทําน้ําเย็น  

 kW/ป kWh/ป บาท/ป 

9)  เปาหมายเชิงปริมาณ 9.50 83,220.00 240,505.80 

10)  ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 237.50 2,080,500.00 6,012,645.00 

11)  ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง 228.00 1,997,280.00 5,772,139.20 

12)  เงินลงทุนท้ังหมด   - บาท 

13)  เงินท่ีประหยัดได  240,505.80 บาท 

14)  ระยะเวลาคืนทุน  - ป 

15)  สถานภาพการดําเนนิการปรับปรุง  :  

 ทําการปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นจายเปน 47ﾟF สังเกต อุณหภูมิน้ํากลับพบวามีอุณหภูมิอยู

ท่ี 52-53ﾟF สามารถลดการใชพลังงานของเคร่ืองทําน้ําเย็นได  
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ตัวอยาง (ตอ)  การสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพกอนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน       ภาพหลังการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
 

ภาพท่ี 3-12  ภาพการดําเนนิการอนุรักษพลังงานตามมาตรการ 
 

16)  แผนการดําเนินงานตามมาตรการ 
 

แผนการดําเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(เดือน/ป) ป พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาการดําเนินการ                      
      

                    แผนปฏิบัติการ           การปฏิบัติงานจริง 
 

17)  แสดงวิธีการคํานวณประกอบ 
 จากการใชเคร่ืองมือบันทึกคาพลังงานไฟฟากอนและหลังปรับปรุง ทําใหทราบคากําลังไฟฟาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานของเคร่ืองทําน้ําเย็นกอนและหลังปรับปรุง  
กอนปรับปรุง    
 กําลังไฟฟาของเคร่ืองทําน้ําเย็น(จากการวัด) = 237.50 kW  
 ช่ัวโมงการทํางาน   = 24 ช่ัวโมง/วัน  
 วันทํางานท้ังหมด   = 365 วัน/ป  
 คิดเปนพลังงานไฟฟา   = 237.50 x 24 x 365  =   2,080,500.00  kWh/ป  
หลังปรับปรุง    
 กําลังไฟฟาของเคร่ืองทําน้ําเย็น(จากการวัด) = 228.00 kW  
 ช่ัวโมงการทํางาน   = 24 ช่ัวโมง/วัน  
 วันทํางานท้ังหมด   = 365 วัน/ป  
 คิดเปนพลังงานไฟฟา   = 228.00 x 24 x 365  =   1,997,280.00  kWh/ป  
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ตัวอยาง (ตอ)  การสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

ผลท่ีประหยัดได   
 คิดเปนพลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได = กอนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 
  = 2,080,500.00 – 1,997,280.00 
  = 83,220.00 kWh/ป 
 หรือคิดเปน = 83,200.00 / (11.74x106)  =  0.00709  ktoe/ป  
 

คิดเปนเงิน  
 คาไฟฟาเฉล่ีย   = 2.89 บาท/kWh  
 คิดเปนเงินท่ีประหยดัได = 83,220x2.89 =  240,505.80  บาท/ป  
 

เงินลงทุน   
 ไมมีเงินลงทุน   
 

ระยะเวลาคืนทุน   
 เนื่องจากไมมีเงินลงทุน จึงไมตองคิดระยะเวลาคืนทุน  
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 ตัวอยาง  การสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน (กรณีมาตรการ
อนุรักษพลังงานดานเช้ือเพลิงหรือความรอน) 
 

มาตรการอนุรักษพลังงานดาน   เช้ือเพลิง/ความรอน  
1) มาตรการลําดับท่ี  :     2      
2) ชื่อมาตรการ        :   การกําหนดเวลาการทํางานของหมอไอน้าํ    
3) เปาหมายการดําเนินการตามมาตรการ  :   สามารถดํา เนินการไดตรงตามแผนอนุ รักษ

พลังงาน สามารถชวยลดการส้ินเปลืองพลังงานและลดการใชเช้ือเพลิง (น้ํามันดีเซล)  
4) ผูรับผิดชอบมาตรการ  :  นายพลังงาน   ประหยดั  ตําแหนง       วิศวกร  
5) อุปกรณท่ีปรับปรุง :  เคร่ืองรีดผาอัตโนมัติ  
6) จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง   :         1 ชุด 
7) สถานท่ีปรับปรุง :  หองซักรีด  
8) สภาพท่ีเปนอยู : แผนกซักรีด จะรีดผาทุกชนิด เชน ผาเช็ดตัว ผาปูท่ีนอน 

รวมถึงผาหอเครื่องมือการแพทยท่ีจะตองนําไปผานกระบวนการฆาเช้ืออีกรอบ ซ่ึงจากการ
พิจารณาแลวพบวาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานได 
   

 L/ป MJ/ป บาท/ป 

9)  เปาหมายเชิงปริมาณ 3,239.01 117,964.74 78,222.09 

10)  ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 86,400.00 3,146,657.04 1,251,923.684 

11)  ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง 86399.15 3,028,692.30 1,173,701.592 

12)  เงินลงทุนท้ังหมด   - บาท 

13)  เงินท่ีประหยัดได  78,222.09 บาท 

14)  ระยะเวลาคืนทุน  - ป 

15)  สถานภาพการดําเนนิการปรับปรุง  :  
  การรีดผาหอเคร่ืองมือการแพทย ในการจัดเตรียมสงเพื่อฆาเช้ือตอไปนั้น พบวาสามารถท่ี
จะลดข้ันตอนการรีดผาดังกลาวได โดยไมสงผลกระทบใดๆ ในเร่ืองของการบริการ หรือดาน
คุณภาพอ่ืนๆ    
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ตัวอยาง (ตอ)  การสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              ติดประกาศ 

 
 
 
 
 
 

ภาพกอนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  ภาพหลังการดําเนินการอนรัุกษพลังงาน 
 

ภาพท่ี 3-12  ภาพการดําเนนิการอนุรักษพลังงานตามมาตรการ 
 

16)  แผนการดําเนินงานตามมาตรการ 
 

แผนการดําเนนิงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(เดือน/ป) ป พ.ศ. 2551 
ระยะเวลาการดําเนินการ                      

                    แผนปฏิบัติการ           การปฏิบัติงานจริง 
 

17)  แสดงวิธีการคํานวณประกอบ 
 จากการวางแผนเพ่ือการจัดการ การลดช่ัวโมงของหมอไอน้ําได 30 นาที/วัน โดยลดช่ัวโมงการ
ทํางานของเครื่องรีดผาอัตโนมัติ ซ่ึงไดจัดระบบการทํางานใหม คือ ผาสําหรับหอเคร่ืองมือ
การแพทย ผาคลุมตางๆ นั้น ไมตองผานกระบวนการรีด หากแตจัดเก็บพับผาดังกลาวใหเรียบรอย
ไว เปนหมวดหมู เพื่อจัดสงใหแผนกบริการ นําไปใชงานไดตามปกติ จากการดําเนินมาตรการ
ดังกลาวไมสงผลกระทบใดๆ ในเร่ืองของการบริหาร หรือดานคุณภาพอ่ืนๆ แตยังสงผลในเร่ืองของ
การลดคาใชจายและลดข้ันตอนเวลาการทํางานดวย ซ่ึงจากมาตรการดังกลาวสามารถลดช่ัวโมงการ
ทํางานของหมอไอน้ําลงได 30 นาที/วัน  
กอนปรับปรุง    
 ปริมาณเช้ือเพลิงดีเซลท่ีใช   = 86,400 ลิตร/ป  
 ช่ัวโมงการทํางานของหมอไอน้ํา = 8 ช่ัวโมง/วัน  
 วันทํางาน   = 365 วัน/ป  
 ราคาน้ํามันดีเซล (คาเฉล่ียต้ังแตเดือน มิ.ย.-ส.ค. 51) =   24.15   บาท/ลิตร  
 คาความรอนของน้ํามันดีเซล  = 36.42 MJ/ลิตร  
 พบวามันดีเซลท่ีใชในแตละวนั  = 86,400 / 365 =   236.71   ลิตร/วัน  
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 ตัวอยาง (ตอ)  การสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

หลังปรับปรุง    
 หากสามารถลดช่ัวโมงการทาํงานของหมอไอน้ําลงได วนัละ 30 นาที  
 จะคิดเปนปริมาณเช้ือเพลิง   = 236.71 x (7.5 / 8)   =   221.92   ลิตร/วัน  
 แฟกเตอรการทํางาน   = 0.6   
 

ผลท่ีประหยัดได 
 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสามารถประหยดัได = ปริมาณเช้ือเพลิงกอน – ปริมาณเช้ือเพลิงหลัง  
     = (236.71 - 221.92)   =   14.79  ลิตร/วัน  
     = 14.79 x 0.6 x 365   =   3,239.01  ลิตร/ป  
 คิดเปนคาความรอน   = 3,239.01 x 36.42    =   117,631.74  MJ/ป  
 หรือคิดเปน   = 117,631.74 / (41.244 x106) = 0.00279 ktoe/ป 
  

คิดเปนเงิน 
 คิดเปนมูลคาม่ีประหยดัได = 3,239.01 x 24.1  =  78,222.09   บาท/ป  
  

เงินลงทุน   
 ไมมีเงินลงทุน   
 

ระยะเวลาคืนทุน   
 เนื่องจากไมมีเงินลงทุน จึงไมตองคิดระยะเวลาคืนทุน  
 

 
ขอ 3.7.3 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน  
  
 ขอ 3.7.3.1 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในคณะผูรับผิดชอบใน

การจัดการพลังงาน  ใหแสดงการตรวจติดตามการจัดการพลังงาน โดยระบุในแบบการตรวจสอบ
ภายในคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน เพื่อใหการจัดการพลังงานขององคกรเปนไปอยาง
ตอเนื่องและประสบผลสําเร็จในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

1) ใหระบุชื่ออาคาร TSIC-ID และรายละเอียดในการ
ตรวจสอบระบบการจัดการภายในองคกรโดยระบุเปน คร้ังท่ี วัน เดือน ปพ.ศ. และเวลาท่ีทําการ
ตรวจสอบ 
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2) ใหแสดงรายช่ือคณะทํางานของอาคารท่ีเขารวมกิจกรรม
การอนุรักษพลังงาน 

3) ใหระบุกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการไปในคร้ังท่ี
แลว 

4) ใหสรุปความกาวหนาของงานท่ีไดรับมอบหมายในคร้ังท่ี
แลว 

5) ใหระบุปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินกิจกรรม
การอนุรักษพลังงาน 

6) ใหระบุกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ 
7) ใหแสดงกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายในการเขารวมกิจกรรม

คร้ังนี้ 
หมายเหตุ  ควรมีการนัดหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบ

ระบบวิธีการจัดการพลังงานขององคกร มีการลงนามของผูบริหารที่เขารวมกิจกรรม 
 
 

ตัวอยาง  การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในหนวยงานการจัดการพลังงาน 
1) ช่ืออาคาร      อาคาร ก. TSIC-ID    
 คร้ังท่ี     2 วันท่ี    0    เดือน     สิงหาคม พ.ศ.     2551 เวลา   09.00-12.00 น.  
 

2) รายช่ือคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน ท่ีเขารวมประชุม 
 1.        นายอนรัุกษ  คุมคา  3.        นายสํานึก  ลดพลังงาน  
 2.        นายตนทุน  ลดได      4.        นายสมชาย  รักชาติ      
 

3) กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายไปคร้ังท่ีแลว 
  1.  กําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน    
  2.  แตงต้ังคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน  
  3.  กําหนดและประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน  
  4.  กําหนดแนวทางและมาตรการการประหยัดพลังงานในแตละแผนก  
  5.  จัดทําบอรดประชาสัมพนัธดานอนุรักษพลังงาน  
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ตัวอยาง (ตอ)  การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในหนวยงานการจัดการพลังงาน 
 

4) สรุปความกาวหนาของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.  มีการกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน เรียบรอย  
  2.  มีการแตงต้ังคณะผูรับผิดชอบในการจดัการพลังงาน ลงนามโดยผูบริหารเรียบรอย  
  3.  มีการประกาศนโยบายอนรัุกษพลังงาน เรียบรอย  
  4.  มาตรการในแตละแผนกเริ่มสงแลวแตยงัไมครบทุกแผนก  
  5.  มีบอรดประชาสัมพันธเรียบรอย    
 

5) ปญหาและอุปสรรค    
  1.  ทางอาคารมีการเปล่ียนผูบริหาร ทําใหตองรอรับนโยบายชุดใหม  
  2.  พนักงานบางคนยังไมกลาแสดงความคิดเห็น เร่ืองพลังงาน เม่ืออยูในท่ีประชุม และ
บางคร้ังพนักงานลืมปฏิบัติตามมาตรการ   
 

6) กิจกรรมท่ีดําเนินการไปคร้ังนี้ 
  ติดตามความกาวหนามาตรการท่ีดําเนินการ ใหความรูเร่ืองการจัดการพลังงาน ชมวดีี
ทัศน และอธิบายยกตัวอยางเพิ่มเติม นําเสนอมาตรการท่ีมีในบางแผนก และอธิบายวิธีการเขียน
มาตรการ กําหนดและจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการนําแผนไปปฏิบัติ พรอมตรวจติดตาม 
สํารวจพ้ืนท่ีเปาหมายและใหคําแนะนําในพื้นท่ีตางๆ กับคณะทํางานดานอนุรักษพลังงาน  
 

7) กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายในคร้ังนี้ 
 1.  นําเสนอมาตรการเพ่ิมเติมแตละแผนก   
 2.  ใหแตละแผนกนําเสนอคําขวัญในการอนุรักษพลังงาน  
 3.  นํามาตรการไปปฏิบัติพรอมผลตรวจติดตามและใบแกไขมาตรการ (ถามี)  
 

การนัดหมายคร้ังตอไป  :  คร้ังท่ี    3 วันท่ี 14  กันยายน  2551   
 
                  Prayud                           Anuluk   
 (           นาย ประหยัด  มีนอย ) (                   นายอนุรักษ  คุมคา )  
                  ประธานการประชุม            ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 
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ขอ 3.7.3.2 การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร  ใหแสดง
การประชุม  โดยระบุในรายงานการประชุมเพ่ือแสดงตอการประชุมภายในองคกร  เพื่อ
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากฝายตางๆ ท้ังยังเปนการระดมความคิดเห็นจากฝายตางๆ  
เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานองคกรเปนไปอยางตอเนื่องและประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

1) ใหระบุรายละเอียดในการประชุม โดยระบุเปน คร้ังท่ี วันท่ี 
เดือน ปพ.ศ. และเวลาที่ทําการประชุม 

2) ใหแสดงรายช่ือผูท่ีเขารวมการประชุมขององคกร (การ
ประชุมประจําเดือน การประชุมรายสัปดาห เปนตน) 

3) ใหสรุปและรายงานผลการประชุมของคณะผูรับผิดชอบใน
การจัดการพลังงาน ของคร้ังท่ีผานมา 

4) ใหรายงานผลการดําเนิน ปฏิบัติตามมาตรการและแผน
อนุรักษพลังงาน ของมาตรการตางๆ ในความรับผิดชอบของแผนกตางๆ 

5) ใหระบุขอเสนอแนวทางการปฏิบัติของผูรับผิดชอบในแต
ละฝาย 

6) ใหแสดงขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากมาตรการและ
แผนการอนุรักษพลังงาน เพิ่มเติมจากผูเขารวมการประชุม เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานของ
คณะทํางานดานการอรุรักษพลังงาน 

หมายเหตุ  ควรมีการนัดหมายในการ มีการลงนามของผูบริหาร
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
 

ตัวอยาง การตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร   
 

1)  รายงานการประชุมคร้ังท่ี    2  
 ประจําวันท่ี   25 เดือน     สิงหาคม   พ.ศ.  2551   เวลา   16.00-17.30 น.  
 

2) รายช่ือผูเขารวมการประชุม 
 1.     นาย อนุรักษ  พลังงาน ตําแหนง   ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน  
 2.     นายอนุรักษ  คุมคา ตําแหนง   ประธานฝายบริหาร  
 3.     นายประหยัด  จริงใจ ตําแหนง    หัวหนาฝายวิศวกรควบคุมอาคาร  
 4.     นายนิยม  ไทยทํา   ตําแหนง    วิศวกร   
 5.     นายตนทุน  ลดได   ตําแหนง    วิศวกร   
 6.    นายสํานึก ลดพลังงาน   ตําแหนง    ชาง    
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3) สรุปรายงานการประชุมของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานคร้ังท่ีผานมา แจงเพื่อทราบ 
  คณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานไดทําการประชาสัมพันธ โดยการติดประกาศให
ทราบเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยไดเสนอใหมีการประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ เชน 
การเปดวีดีทัศน การบรรยายการอนุรักษพลังงานในชวงเชา เวลา 07.45-08.00 น. 
  คณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน ไดรวบรวมมาตรการท่ีสงมาจากฝายตางๆ และได
พิจารณาโดยสรุปเปนมาตรการตางๆ ดังนี้   
  1.  เปล่ียนสวิตซไฟฟา ใหเปนแบบกระตุก เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีไมจําเปน 
  2.  ลดอุณหภูมิน้ําขาเขา Chiller    
  3.  เปล่ียนหลอดไฟ จากหลอดไส เปนหลอดฟลูออเรสเซนต  
 

4) รายงานผลการดําเนินการ ปฏิบัติตามมาตรการและแผนการปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
  พบวาแผนกวิศวกรและฝายชาง ยังไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการไดรวมทั้งยังไมไดมีการ
ดําเนินการตรวจประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ เนื่องจากเปนชวงการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
เปนผลใหเกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน   
 

5) ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติของผูรับผิดชอบในแตละฝาย 
  ฝายบัญชี เสนอใหลดการใชกระติกน้ํารอน เพื่อลดพลังงานไฟฟา  
  ผูบริหารใหความเห็นเร่ืองมาตรการการเปล่ียนหลอดไฟฟาจากหลอดไสเปนหลอดฟลูออ-
เรสเซนตวา เปนมาตรการท่ีลงทุนมาก ซ่ึงอาจตองใชเวลาในการจัดสรรงบประมาณ จึงเสนอให
เล่ือนแผนการอนุรักษพลังงานออกไป   
 

6) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
  -   
 

การนัดหมายคร้ังตอไป  :  คร้ังท่ี   2 วันท่ี 2  กันยายน  2551    
 

                                             Anuluk  
 (           นาง สมพร  จริงใจ ) (       นาย อนุรักษ  คุมคา )  
                      ผูบันทึกรายงาน               ประธานคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 
 

      
( นาง สุภัทรา  ลดได ) 

ประธานการประชุม 
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ขอ 3.7.4 การตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและ
กิจกรรมอื่นๆ  ใหแสดงการตรวจสอบการดําเนินการอนุรักษพลังงานในการสรางจิตสํานึกและ
กิจกรรมอ่ืนๆ โดยท่ี 

ชอง (1) ใหระบุมาตรการเกี่ยวกับการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงาน เชน การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน การฝกอบรมเพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางถูกวิธี เปนตน 

ชอง (2) ใหแสดงวามาตรการในชอง (1) ไดดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ 
หรือยังไมไดดําเนินการ 

ชอง (3) ใหแสดงหมายเหตุ กรณีมีขอมูลเพิ่มเติม 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-34  แสดงการตรวจสอบมาตรการการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงาน 

(1) 

มาตรการ 

(2) 

การดําเนินการ 

(3) 

หมายเหตุ 

ต้ังคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน ดําเนินการแลว  
ตําแหนงสูงสุดผูรวมทํางานในจัดการพลังงาน ผอ.ฝายบริหาร  
การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร ดําเนินการแลว  
มีการประชุมทีมงานอยางนอยเดือนละครั้ง ดําเนินการ  
การจัดทําสต๊ิกเกอรณรงคเพ่ืออนุรักษพลังงาน ดําเนินการแลว  
รายงานการประชุมแนบในรายงานประจําเดือนสงผูบริหารระดับสูง ดําเนินการแลว  
ใหคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานเสนอแนวทางอนุรักษ
พลังงาน 

ดําเนินการแลว  

อบรมใหเขาใจเทคนิคการอนุรักษและการจัดการ ดําเนินการแลว  
จดหมายเวียนรณรงคการอนุรักษพลังงานถึงลูกคา ดําเนินการแลว  

 

 
ขอ 3.7.5  สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน  ใหแสดงการตรวจสอบวิธีการจัด

การพลังงานขององคกรตามแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 
ชอง (1) ใหระบุลําดับของข้ันตอนวิธีการจัดการพลังงาน 
ชอง (2) ข้ันตอนวิธีการจัดการพลังงาน 
ชอง (3) ใหระบุกิจกรรมหรือการดําเนินการของแตละข้ันตอนวิธีการจัด

การพลังงาน 
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ชอง (4) แผนการดําเนินการเปน เดือนและปพ.ศ. โดยระบุเปนเร่ิมตนการ
ดําเนินการและส้ินสุดการดําเนินการ หากไมมีการส้ินสุดไดทําเคร่ืองหมาย – และถาการดําเนินการ
ยังไมแลวเสร็จใหเวนวางไว พรอมท้ังระบุในชอง (6) 

ชอง (5) ใหแสดงช่ือผูรับผิดชอบในแตละมาตรการอนุรักษพลังงาน 
ชอง (6) ใหแสดงผลการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน เชน ดําเนินการ

แลวเสร็จตรงตามแผนการปฏิบัติการ อยูในระหวางดําเนินการ มีปญหาในการดําเนินการ หรือไม
สามารถดําเนินการได เปนตน 
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ตัวอยาง  ตารางที่ 3-35  สรุปการตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงาน 

(1) 
ลําดับ 

(2) 
ขั้นตอน 

วิธีการจัดการพลงังาน 

(3) 
กิจกรรม/การดําเนนิการ 

(4) 
แผนดําเนินการ 
(เดือน / พ.ศ.) 

(5) 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 
ผลการตรวจสอบ 

เริ่มตน สิ้นสุด 

1. 

การกําหนดโครงสรางการจัด
การพลังงาน 

1. ประกาศแตงตั้งคณะทํางานของหนวยงานการจัด
การพลังงาน 

มกราคม/2551 มกราคม/2551 นายประหยัด   พลังงาน ดําเนินการแลว 

2.  กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
หนวยงานการจัดการพลังงาน 

มกราคม/2551 มกราคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

2. 
การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องตน (กรณีป
แรก) 

1.  ประชุมหนวยงานการจัดการพลังงานเพื่อประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนโดยใช 

มกราคม/2551 มกราคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงานและพนักงานที่
เกี่ยวของ 

ดําเนินการแลว 

3. 

การกําหนดนโยบายอนุรักษ
พลังงาน และประชาสัมพันธ 

1.  กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน มกราคม/2551 มกราคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

2 .   ประชา สัมพั นธ แก พนั ก ง าน  เ พื่ อ ให เ กิ ด
ความสําเร็จในการอนุรักษพลังงาน 

กุมภาพันธ/2551 กรกฎาคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

3.  ดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน 
     3.1  จัดกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน อยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
กุมภาพันธ/2551 

 

 
ธันวาคม/2551 

 

คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

 
ดําเนินการแลว 

     3.2  จัดกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง 

กุมภาพันธ/2551 ธันวาคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

ดําเนินการแลว 
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ตัวอยาง (ตอ)  ตารางที่ 3-35  สรุปการตรวจสอบวิธีการจดัการพลังงาน 

 (1) 
ลําดับ 

(2) 
ขั้นตอน 

วิธีการจัดการพลงังาน 

(3) 
กิจกรรม/การดําเนนิการ 

(4) 
แผนดําเนินการ 
(เดือน / พ.ศ.) 

(5) 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 
ผลการตรวจสอบ 

เริ่มตน สิ้นสุด 

4. 

การประ เมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน 

1.  การประเมินระดับองคกร 
     1.1  ทําการเก็บและประเมินขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟาและเชื้อเพลิงขององคกร 

 
มกราคม/2551 

 
ธันวาคม/2551 

ฝายชาง  ฝายวิศวกร  และ
คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

     1.2  แสดงและสรุปขอมูลการใชพลังงานไฟฟา
และเชื้อเพลิง 

ธันวาคม/2551 ธันวาคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

2.  การประเมินระดับการใหบริการ 
     2.1  ทําการเก็บและแสดงขอมูลการใชบริการของ
อาคารควบคุม 

 
มกราคม/2551 

 
ธันวาคม/2551 

ฝายชาง  ฝายวิศวกร  และ
คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

     2.2  แสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง
ตอหนวยผลผลิต 

พฤศจิกายน/2551 ธันวาคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

3.  การประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
     3.1  แสดงขอมูลของการติดตั้งเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษ
พลังงาน 

 
พฤษภาคม/2551 

 
พฤษภาคม/2551 

ฝายชาง และฝายวิศวกร ดําเนินการแลว 

4 .   ประ เ มินค ามาตรฐานการใชพลั ง ง านตาม
กฎกระทรวง 

กรกฎาคม/2551 กรกฎาคม/2551 ฝายชาง และฝายวิศวกร ดําเนินการแลว 
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ตัวอยาง (ตอ)  ตารางที่ 3-35  สรุปการตรวจสอบวิธีการจดัการพลังงาน 
 

(1) 
ลําดับ 

 

(2) 
ขั้นตอน 

วิธีการจัดการพลงังาน 

(3) 
กิจกรรม/การดําเนนิการ 

(4) 
แผนดําเนินการ 
(เดือน / พ.ศ.) 

(5) 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 
ผลการตรวจสอบ 

เริ่มตน สิ้นสุด 

5. 

ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร 
เปาหมาย  และแผนอนุรักษ
พลังงาน 

1.  แสดงผลการดําเนินงานอนุรักษพลังงานของปที่
ผานมา 

กุมภาพันธ/2551 กุมภาพันธ/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

2.  แสดงมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการตาม
มาตรการอนุรักษพลังงานประจําปที่จัดทําแผน ทั้ง
มาตรการดานพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง 

กุมภาพันธ/2551 เมษายน2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงานและบุคลากร
ทั้งองคกร 

ดําเนินการแลว 

 

6. 

ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น แ ล ะ ก า ร
ดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงาน 

1.  จัดทําแผนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

     1.1  จัดทําแผนการดําเนินงานรวมทุกมาตรการ 

 

มกราคม/2551 

 

เมษายน/2551 
คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

     1.2  จัดทําแผนการจัดฝกอบรมดานพลังงานของ
องคกร 

กุมภาพันธ/2551 กุมภาพันธ/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 

7. 

การตรวจติดตาม และประเมิน
การจัดการพลังงาน 

1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
อนุรักษพลังงาน 

กุมภาพันธ/2551 ธันวาคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงานและบุคลากร
ทั้งเกี่ยวของ 

ดําเนินการแลว 

2.  สรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ
อนุรักษพลังงาน 

ตุลาคม/2551 ธันวาคม/2551 ดําเนินการแลว 

3.  ตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานภายใน พฤศจิกายน/2551 ธันวาคม/2551 ดําเนินการแลว 
4.  ตรวจสอบมาตรการการสรางจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ 

ตุลาคม/2551 ธันวาคม/2551 ดําเนินการแลว 

8. 
การทบทวน  วิเคราะห  และ
แก ไ ข  ผลการดํ า เ นินก าร
อนุรักษพลังงาน 

1.  ทบทวนมาตรการอื่นๆ ที่ไดรับการเสนอ พฤษภาคม/2551 ตุลาคม/2551 คณะผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน 

ดําเนินการแลว 
2.  ตรวจและวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ มีนาคม/2551 ธันวาคม/2551 ดําเนินการแลว 
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ขอ 3.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไข ผลการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  ใหแสดงการ
ทบทวนการดําเนินตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  
 

ขอ 3.8.1 กิจกรรมและมาตรการเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน  
ใหแสดงผลของการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ดังแสดงในตารางท่ี 3-36 โดยท่ี 

1) ใหแสดงช่ือมาตรการของการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
2) ใหแสดงสาเหตุการทบทวน 
3) ใหแสดงการดําเนินการทบทวน 

 
 

ตัวอยาง  การทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

 อาคารควบคุม    อาคาร ก. มีการทบทวนผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน
อยางสมํ่าเสมอ  โดยใหผู รับผิดชอบแตละมาตรการมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีได
ดําเนินการไปแลว  นําเสนอตอคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน เพื่อใชในการปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน  และเพื่อขยายผลการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานออกไปใหเพ่ิมมากขึ้น  
และมีความยั่งยืน 
 

ตัวอยาง  ตารางท่ี 3-36 แสดงมาตรการเสนอแนะอ่ืน ๆ เพือ่การอนุรักษพลังงาน 
(1) 

มาตรการ 
(2) 

สาเหตุการทบทวน 
(3) 

การดําเนินการทบทวน 
1.  ลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน เชน 
เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสวาง เปน
ตน 

เปนมาตรการที่ดําเนินการไดงาย
และไมตองใชเงินลงทุน เพียงแต
อาศัยความรวมมือของพนักงาน 
ซึ่งสามารถทําไดอยางตอเน่ือง 

สร างจิตสํ า นึกแกบุ คลากรจะ
สามารถชวยใหสามารถดําเนินการ
ตอเน่ือง 

2.  การลดการรั่วในระบบอากาศอัด ส า ม า ร ถ ช ว ย ล ด พ ลั ง ง า น
สิ้นเปลืองไดในปริมาณสูงมาก 

จัดใหมีการตรวจสอบและซอม
บํารุงอยูอยางสม่ําเสมอ 

3.  การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดอิน
แคนเดสเซนต เปนหลอดฟลูออเรส
เซนตแบบกะทัดรัด (CFL) 

ใชคาใชจายในการลงทุนสูง ทํา
ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ล า ช า ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร ง บ จ า ก
สวนกลาง รวมทั้งผูบริหารยังไม
เห็นสมควร 

จัดใหมีการทํ าการคํ านวณผล
ประหยัด ช้ีใหเห็นประโยชนใน
การ ดํา เ นินการตามมาตรการ
ดังกลาวสามารถชวยลดคาใชจาย
ดานพลังงานไฟฟาไดในระยะยาว 
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ขอ 3.8.2 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน  ใหแสดงผลการตรวจสอบปละวิเคราะหการ
อนุรักษพลังงานวาไดตรงตามเปาหมายหรือไม ซ่ึงเปนการกรอกขอมูลการอนุรักษพลังงานของ
อาคารในมาตรการท่ีดําเนินการในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา ซ่ึงเปนมาตรการท่ีดําเนินการตามเปาหมาย
และแผนการอนุรักษพลังงาน หรือเปนมาตรการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน หรือเปนมาตรการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานโดยแสดงในตารางท่ี 3-37 แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อมาตรการ ใหระบุช่ือมาตรการท่ีดําเนินการอนุรักษพลังงานในรอบ 1 ปท่ี
ผานมา นับจากวันท่ีจัดทํารายงาน 

ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  เปนมาตรการในการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผน กรณีท่ีเปนมาตรการท่ีดําเนินการตามเปาหมายและแผน หรือ 

ใหกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  เปนมาตรการอ่ืนนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามเปาหมายและแผน กรณีไมไดเปนมาตรการและแผน 
 

ตารางท่ี 3-37  แสดงการตรวจสอบและวิเคราะหผลการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 

ชอง (1) ระยะเวลาดําเนินการ แบงเปน 2 ชองยอย คือ 
 ชองตามแผน ใหระบุวัน เดือน ป ของชวงเวลาตามแผนท่ีจะดําเนิน

มาตรการอนุรักษพลังงาน เชน 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 กรกฎาคม 2551 เปนตน 
 ชองดําเนินการจริง ใหระบุวัน เดือน ป ของชวงเวลาท่ีดําเนิน

มาตรการอนุรักษพลังงานจริง เชน 20 กรกฎคม 2551 ถึง 10 สิงหาคม 2551 เปนตน หรือกรณีท่ียัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จใหระบุชวงเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

ชอง (2) ใหระบุสถานภาพการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
เชน ดําเนินการแลวประมาณ 60 % หรือมีการติดต้ังอุปกรณเสร็จแลวอยูระหวางการทดสอบ
เดินเคร่ือง เปนตน 

ชอง (3) การลงทุน แบงเปน 2 ชองยอย คือ 
 ชองตามแผน ใหระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามท่ีได

ประมาณการไวกอนการดําเนินการ 
 ชองลงทุนจริง ใหระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากไดดําเนินการตาม

มาตรการนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 
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ชอง (4) ผลการอนุรักษพลังงาน แบงเปน 2 ชองยอย คือ 
 ชองตามเปาหมาย ใหระบุผลการอนุรักษพลังงานในมาตรการน้ันๆ 

ตามท่ีไดวิเคราะหไวกอนการดําเนินการ โดยใหระบุดังนี้ 
 กรณีเปนมาตรการดานความรอน ใหระบุชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช 

ปริมาณของเช้ือเพลิงท่ีประหยัดตอป และมูลคาการประหยัดตอป 
 กรณีเปนมาตรการดานไฟฟา ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุด (kW) ท่ี

ลดลงได ปริมาณพลังงานไฟฟา (kWh) ท่ีประหยัดไดตอป และมูลคาการประหยัดตอป 
 ชองท่ีไดรับจริง ใหระบุผลการอนุรักษพลังงานท่ีเกิดข้ึนจริง หลัง

ไดดําเนินการมาตรการอนุรักษนั้นๆ เสร็จเรียบรอยแลว โดยระบุรายละเอียดเชนเดียวกันกับชอง 
ตามเปาหมาย 

ชอง (5) ใหระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน (ถา
มี) 

ชอง (6) ใหระบุความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานของอาคาร (ถามี) 

ชอง (7) ใหระบุขอมูลตางๆ ท่ีตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 
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 ตัวอยาง  ตารางที่  3-37  แสดงการตรวจสอบและวิเคราะหผลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
ชื่อมาตรการ   การเปลี่ยนจากหลอดแสงจันทรเปนหลอดโลหะฮาโลเจน (HPM MH)        เปนมาตรการในการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 
มาตรการลําดับที่ 1)      1  จากจํานวนทั้งหมด       6  มาตรการ              เปนมาตรการอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 

(1) 
ระยะเวลาดําเนินการ 2) (2) 

สถานภาพการ
ดําเนินการ 3) 

(3) 
การลงทุน4) 

(4) 
ผลการอนุรักษพลังงาน5) 

ตามเปาหมาย ที่ไดรับจริง 

ตามแผน ดําเนินการจริง 
ตามแผน 

(บาท) 
ลงทุนจริง 

(บาท) 
ไฟฟา เชื้อเพลิง 

(หนวย) 
มูลคารวม 

(บาท) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 
(หนวย) 

มูลคารวม 
(บาท) (kW) (kWh) (kW) (kWh) 

สิงหาคม  
ถึง กันยายน 

สิงหาคม อยูในระหวางการ
ดําเนินการ 

30,000.00 30,000.00 1.50 4,818 - 14,839.44 1.50 4,818 - 14,839.44 

รวม 30,000.00 30,000.00  4,818 - 14,839.44 1.50 4,818 - 14,839.44 

(5) 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

เกิดปญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณลาชา 

(6) 
ความเห็นและขอเสนอแนะ 6) 

(7) 
หมายเหตุ 

คําอธิบาย 
1) ใหระบุมาตรการเรียงตามลําดับที่ดําเนินการกอนเปนลําดับแรก และใหกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ 
2) ระยะเวลาดําเนินการใหระบุเดือน / พ.ศ. เริ่มตนและสิ้นสุด 
3) กรณีการดําเนินการยังไมสิ้นสุดใหระบุสถานภาพการดําเนินการ 
4) การลงทุนใหระบุจํานวนเงินที่ไดประเมินไวตามแผน และจํานวนเงินที่ลงทุนจริง 
5) ผลการอนุรักษพลังงานใหระบุชนิดพลังงาน ปริมาณและมูลคาการประหยัด  ในกรณีผลการประหยัดเปนไฟฟาใหระบุทั้งหนวยกิโลวัตต  และกิโลวัตต-ชั่วโมง 
6) ใหระบุความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดอาคารควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
-------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เปนปท่ี ๕๐ ในรัชกาลปจจบัุน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษพลังงาน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และ
มาตรา ๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 

๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่ สิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระท่ีนั่งหรือพระราชวัง อาคารท่ีทําการสถานทูต

หรือสถานกงสุลตางประเทศ อาคารท่ีทําการขององคการระหวางประเทศหรือท่ีทําการของ
หนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอาราม
หรืออาคารตางๆ ท่ีใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ ท่ีมีการใช
พลังงานดังตอไปนี้เปนอาคารควบคุม 
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(๑) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขท่ีบานเดียวกันท่ีไดรับอนุมัติจากผู
จําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี
ขนาดต้ังแตหนึ่งหม่ืนกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป 

(๒) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขท่ีบานเดียวกันท่ีใชไฟฟาจาก
ระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนาย หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู
จําหนายหรือของตนเอง อยางหน่ึงอยางใดหรือรวมกันต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคมถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม
ของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตยี่สิบลานเมกะจูลข้ึนไป 
 

มาตรา ๔ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓(๒) ใหคํานวณตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตช่ัวโมงแลว
คูณดวย ๓.๖๐ 

(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอนํ้าเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
 Es = (hs - hw) x S x eff. (1) 
 โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา 
หนวยเปนเมกะจูล/ป 
 hs  หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําท่ีใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง
ไอน้ํา (steam table) ท่ัวไป 
 hw  หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําท่ีอุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ
ดันหนึ่งบรรยากาศ ในท่ีนี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน 
 S  หมายถึง ปริมาณไอน้ําท่ีใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเคร่ืองวัดปริมาณไอนํ้า
ของโรงงานควบคุม 
 eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในท่ีนี้ใหใชคา ๐.๔๕ 

(๓) กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงาน
ส้ินเปลืองอ่ืน เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
 Ef = F x HHV x eff. (2) 

โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 
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F  หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลือง หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ
ปริมาตรตอป 

HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงาน
ส้ินเปลืองท่ีใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในท่ีนี้ใหใชคา ๐.๔๕ 

 

ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉล่ียที่กรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานกําหนด 

 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
       ชวน  หลีกภัย 
       นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนด
อาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือ
หลายชุดรวมกันขนาดต้ังแตหนึ่งพันกิโลวัตตหรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรข้ึน
ไป หรือโรงงานท่ีมีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนาย
พลังงาน หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือ
รวมกันในรอบปปฏิทินท่ีผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลข้ึนไป ใหเปนโรงงาน
ควบคุม และโดยท่ีมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน และวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
---------------- 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๑๒ ตอนท่ี ๓๓ ก วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ 
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พระราชบัญญัต ิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
_________________ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบัุน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาให

ประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทํา
หนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงท่ีอาจใหงานได 

ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหงานได เชน 
เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล 
น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน 

“พลังงานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายนํ้ามัน 
น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 
“เ ช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง  ถานหิน  หินน้ํ ามัน  ทรายน้ํ ามัน  น้ํามันเ ช้ือเพลิง  
 

      
๑ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑o๙/ตอนท่ี ๓๓ ก/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕ 
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กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและ 
ส่ิงอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

“น้ํามันเช้ือเพลิง” หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน 
น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอ่ืน ๆ ท่ีคลายกับน้ํามันท่ีไดออกช่ือมาแลวและผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

“กาซ” หมายความวา กาซปโตรเล่ียมเหลวท่ีใชเปนกาซหุงตมหรือกาซกาซไฮโดรคารบอน
เหลว ซ่ึงไดแกโปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 

“โรงกล่ัน” หมายความวา โรงกล่ันน้ํามันเช้ือเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง 
และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลายดวย 

“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
พลังงานแหงชาติ 

“อนุรักษพลังงาน” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล 
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“เจาของโรงงาน” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย 
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“เจาของอาคาร” หมายความรวมถึงบุคคลบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารดวย 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานหรือผูซ่ึงอธิบดี

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 
มาตรา ๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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(๑) เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ
คณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ 
มาตรา ๑๘ 

(๓)๒ ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓ 

(๔) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑) 

(๕) กําหนดชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕) 

(๖) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงตามมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓ 
(๘) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเง่ือนไขใหการสงเสริมและชวยเหลือแก

โรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผู
จําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐ 

(๙) ปฎิบัติการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕ หนังสือหรือคําส่ังท่ีมีถึงบุคคลใดเพ่ือปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให

เจาหนาท่ีสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น 
หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ในกรณีท่ีไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหน่ึงดวยเหตุใด ๆ ใหสงโดยวิธีปดหนังสือ
หรือคําส่ังไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ ท่ีอยู สํานักงาน หรือบานท่ีบุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพท่ี
จําหนายเปนปกติในทองท่ีนั้นก็ได 
 เม่ือไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวาบุคคลนั้น
ไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 
      
๒มาตรา ๔ (๓)  แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวง
หรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฎิบัติการตามประราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

_____________ 
 

มาตรา ๗ การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
(๒) การปองกันการสุญเสียพลังงาน 
(๓) การนําพลังงานท่ีเหลือใชแลวกลับมาใชใหม 
(๔) การเปล่ียนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีอ่ืน 

(๖) การใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๘ การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
      
๓มาตรา ๖  แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานตํ่ากวาขนาดหรือปริมาณท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหก
เดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดี
ผอนผันหรือไมผอนผันมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุมทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๙๔ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน

ควบคุมตองปฎิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ประจําโดรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานควบคุมใดให
ไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนด
รายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเปนเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็
ได 

 
มาตรา ๑o ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของโรงงานควบคุม

รายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙ และใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายนั้นปฎิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๑๑๕ 
 
 
 

      
๔มาตรา ๙  แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 

๕มาตรา ๑๑  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
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มาตรา ๑๒๖ 
 

มาตรา ๑๓๗ 
 

มาตรา ๑๔๘ 
 

มาตรา ๑๕๙ 
 

มาตรา ๑๖๑o 
 

หมวด ๒ 
การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

___________ 
 

มาตรา ๑๗ การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคาร 
(๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕) การใชและการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 
(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

      
๖มาตรา ๑๒  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
๗มาตรา ๑๓  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
๘มาตรา ๑๔  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
๙มาตรา ๑๕  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
๑oมาตรา ๑๖  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
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มาตรา ๑๘ การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๑๑ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือ

ดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลง
ท่ีจะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใด
ท่ีเปนเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได 

 
มาตรา ๒o ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม

กฎหมายวาดวยกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบท่ีจะนํามาใชบังคับ
กับการควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาว
มีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลให
การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวาอาคาร
ท่ีเขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองท่ีท่ียังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย ท้ังนี้ 
เฉพาะในขอบเขตท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
      
๑๑มาตรา ๑๙  แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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มาตรา ๒๑๑๒ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติแลหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑o มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๒๑๓ 

 

หมวด ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน๑๔ 

________________ 
 

มาตรา ๒๓๑๕ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักร หรืออุปกรณรวมท้ังให
มีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเคร่ืองจักร หรือ
อุปกรณ 

(๒) กําหนดเคร่ืองจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช
พลังงานอัตราการเปล่ียนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเคร่ืองจักร 
หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
      
๑๒มาตรา ๒๑  แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
๑๓มาตรา ๒๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
๑๔หมวด ๓  แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 

๑๕มาตรา ๒๓  แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพ
และมาตรฐานใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหน่ึง (๒) หรือ (๓) มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 
๔o ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใด
ท่ีเปนเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดให
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรานี้ใหสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

หมวด ๔ 
กองทุนเพอสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

_________________________ 
 

มาตรา ๒๔๑๖ ใหจัดต้ังกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” ใน
กระทรวงพลังงาน เพื่อใชเปนทนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินท่ีโอนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินท่ีสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
 

      
๑๖มาตรา ๒๔  แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 



420 

 

คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ภาคผนวก หนาท่ี 143 

(๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอก
ประเทศรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี้ 
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจาย

เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๔/๑๑๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจากกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕ เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๓) เปน เ งินชวย เหลือหรืออุดหนุนใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือพลังงานหรือโครงการท่ี
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจกการอนุรักษพลังงาน 

(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการ
อนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเร่ิมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
หรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

 
      
๑๗มาตรา ๒๔/๑  เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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(ง) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
พัฒนา การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการ
อนุรักษพลังงาน 

(๔) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖ องคกรเอกชนท่ีมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๕ (๓) 

ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรง
กับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และ
มิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากาํไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว 

 
มาตรา ๒๗๑๘ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี 

คนหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกสภาวิศวกร นายกสภาสถาปนิก 
และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการและผูอํานวยการสํานักงานโย
บายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒติามวรรคหน่ึง ใหพิจารณาจากบุคคล ซ่ึงมีความรู ความ
เช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการพลังงานและการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

 
มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคท่ีกาํหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

 
      
๑๘มาตรา ๒๗  วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
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(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมาตรา 
๒๕ ท้ังนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔) 

 (๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิ ธีการขอจัดสรร  ขอเงิน
ชวยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากการกองทุน 

(๔) เสนออัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงตอคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๕) เสนอชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๗) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
(๘) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) 

ตามแนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) 

(๙) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑ 

(๑o) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณี ท่ีมีการแตงตั้ งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวาง ท่ีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแตงต้ัง
ซอม ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ัง
ไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแตยังมิไดมี

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการ
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๓๔๑๙ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนํา หรือความเห็น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีไดตามความจําเปน 

ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ (๒) 
คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอ
เปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาท่ีไมเกินจากวงเงินท่ี
คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 

 
      
๑๙มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึงเชิญบุคคลมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีได
ตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔/๑๒o การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสินของ

กองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๓๔/๒๒๑ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหน่ึงจัดทํารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหน่ึงรอยหาสิบวัน
นับแตวันส้ินปงบประมาณเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕ ใหผูผลิตน้ํา มันเช้ือเพลิง ณ โรงกล่ันและจํา หนายเพ่ือใชในราชอาณาจักรสง

เงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตและจําหนายเพ่ือใชในราชอาณาจักรในอัตราท่ี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหน่ึง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระภาษี
สรรพสามิตสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิง ถามี ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด 

 
      
๒oมาตรา ๓๔/๑เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
๒๑มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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มาตรา ๓๖ ใหผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณ
น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีนําเขามาเพ่ือใชในราชอาณาจักรในอัตราท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหน่ึง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคาภาษีอากร
สําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงนั้น ถามี ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

 
มาตรา ๓๗ ใหผูซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียม

ซ่ึงเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ สงเงินเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พรอมกับการชําระ
คาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกําหนด 

 
มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา 

๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสงกองทุนภายในเวลาท่ี
กําหนดแกกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิง ณ โรงกล่ันและจําหนายเพ่ือใชใน
ราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง หรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติสําหรับ
ผูท่ีซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรมสรรพสามิต 
หรือกรมศุลกากร หรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา ๕๘ โดยเร็ว เวน
แตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนท่ี
ตองสงหรือตามจํานวนท่ีขาด พรอมท้ังเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาว
นับแตวันท่ีครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามติ กรมศุลกากรหรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีท่ีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
แลวแตกรณี ตรวจพบวามีกรณีดังกลาว และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนสงเงิน
เขากองทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนท่ีตองสงหรือตามจํานวนท่ีขาด
พรอมท้ังเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันท่ีครบกําหนดสงเงิน 

 
      
๒๒มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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เขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เม่ือผูมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผูนั้นไมมี
ความผิด 

ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเงินท่ีตองสงเขากองทุนดวย และในการคํานวณระยะเวลาเพ่ือการ
คํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๙ เงินท่ีสงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ใหถือวาเปน

รายจายตามประมวลรัษฎากร 
 

หมวด ๕ 
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 

_____________ 
 

มาตรา ๔๐ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมท้ัง
มีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุท่ีจําเปนเพื่อการนั้นๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนาย
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕ 

 
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีหนาท่ีตองจัดใหมีการ

อนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึง แตประสงคท่ีจะจัดใหมีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือ
ระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพ่ือทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามวรรคหน่ึงได 

 
มาตรา ๔๑ คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหยื่นตอคณะกรรมการ

กองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 
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ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือสถาบันใด 
ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได 

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามแนวทาง
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๘) และ
แจงใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือใหความ
ชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาท่ีติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 
 

หมวด ๖ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 
______________ 

 
มาตรา ๔๒๒๓ เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือ

มาตรา ๒๑ (๑) ใชบังคับ ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือในวันท่ี
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีเปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ถาเจาของโรงงาน
ควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองชําระ 

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดน้ีคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหน่ึง
จะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาท่ีซ้ือหรือไดมาจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับ
เชนเดียวกับการเรียกเก็บคาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมาย
วาดวยการไฟฟานครหลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 
 

      
๒๓มาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
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ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิตและจาย
ไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจายไฟฟา 
คาใชจายในการจัดหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหาร 
ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอ่ืนๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและใหรวมถึง
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นท่ีไมเปนภาระ
โดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค
ดวย 

 
มาตรา ๔๔ เม่ือมีกรณีท่ีตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใชไฟฟาตาม

มาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
เร่ิมมีผลต้ังแตวันท่ีหนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันท่ีไดรับแจงจากอธิบดี 

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีซ้ือหรือไดไป
จากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

 
มาตรา ๔๕ ในระหวางท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ

การใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการช่ัวคราวได หรือใหระงับ หรือลดการให
การสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการช่ัวคราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาว
ไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามท่ีเห็นสมควร 
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มาตรา ๔๖๒๔ เม่ือโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙(๑) หรือมาตรา ๒๑(๑) แลวใหแจงใหอธิบดี
ทราบ 
 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือ
มาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีท่ีไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําส่ังยุติ
การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ 

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี
หนึ่งของเดือนถัดไป 
 

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
______________ 

 

มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ
แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพ่ือตรวจสอบหรือ
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตย
ข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ และส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานท่ีนั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาท่ีเปนไปไดไปเปนตัวอยางเพื่อการ
ตรวจสอบได 
      
๒๔มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเคร่ืองจักร
หรืออุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒) ใหเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซ่ึงเกี่ยวของหรืออยูในสถานท่ีนั้นอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีท่ีจะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใช

พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรา ๔๗(๓)อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงานเจาหนาท่ีได 

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตของ
บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘/๒๒๗ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและ

รับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๘/๓๒๘ กรณีท่ีผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิด

ตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตท่ีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
 

      
๒๕มาตรา ๔๗ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕o 
๒๖มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
๒๗มาตรา ๔๘/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
๒๘มาตรา ๔๘/๓ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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มาตรา ๔๘/๔๒๙ ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ัง คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใช
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซ่ึง

เกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณ 
_____________ 

 
มาตรา ๕๐ ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจง

ดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคํา

วินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูยื่นคํารองทราบแลว 
 
มาตรา ๕๑ ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจง

ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ

ทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราว 
 
มาตรา ๕๒ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีพิจารณา

โดยเร็ว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
 
 

      
๒๙ มาตรา ๔๘/๔ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
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หมวด ๙ 
บทลงโทษ 

___________ 
 

มาตรา ๕๓ เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา ๘ วรรค
สาม อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๔ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีท่ีส่ังตามมาตรา ๑๐ 

หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีท่ีส่ังตามมาตรา ๑๐ ซ่ึงไดนํามาใช
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
 

มาตรา ๕๕๓o เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๖๓๑ ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานใน

เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ 
ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปน
จริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือท้ังจาํท้ังปรับ 
 

มาตรา ๕๗๓๒
 

 
 
 

      
๓o มาตรา ๕๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
๓๑ มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕o 
๓๒ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕o 
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มาตรา ๕๘ ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสง
ตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือ
ปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 

กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมี
สวนในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๑บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีท่ี

รัฐมนตรีแตงต้ังจากเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเม่ือผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ีไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         อานันท ปนยารชุน 
           นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใชพลังงาน
เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง อันเปน
ภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานท้ังในและนอกประเทศไวใชตามความตองการท่ี
เพ่ิมข้ึนดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหมีการผลิตและการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมี
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ประสิทธิภาพและวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานข้ึนภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานการ
กําหนดระดับการใชพลังงานในเคร่ืองจักรและอุปกรณ การจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ
พลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพ่ือ
สงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช
ในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 

๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

อรดา/สุนันทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ/จัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓ 

 
มาตรา ๓๓ ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคํา

วา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน” คํา วา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน” เปน 
“ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณ”ี เปน “กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ” 

 
      
๓๓ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพ่ือใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมาย
นั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนช่ือสวน
ราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจ
หนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลวซ่ึงเปนการ
แกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา
นี้ 
 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  
 
      
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการ
อนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอ
เทคโนโลยี กาํหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ การเก็บรักษา
เงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายใหบุคคล
หรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๑.  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 
๒.  มาตรา ๒ กําหนดใหบังคับใชเม่ือพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

นับแตวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผลบังคับใชเร่ิมเม่ือ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
 
๓.  มาตรา ๔(๓) แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“(๓)  ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา 

๒๓” 
 
๔.  มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวง
และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
 
๕.  มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 
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ความเดิมกอนแกไข 
“เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงานตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน

โรงงานของตนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรี
ออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
 
๖.  มาตรา ๑๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ความเดิมกอนยกเลิก 
“มาตรา ๑๑ นอกจากท่ีบัญญัติไวแลวในมาตรา ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมมีหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ อยางนอยหนึ่งคน  

ประจําท่ีโรงงานควบคุมแตละแหง 
(๒) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนา 

และสงเสริมพลังงาน ตามแบบและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรือ 

อุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๔) กาํหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและสงใหแกกรม 
พัฒนาและสงเสริมพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๕) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ท้ังนี้ ตาม 
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 
๗.  มาตรา ๑๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ความเดิมกอนยกเลิก 
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“มาตรา ๑๒ เจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานและแจงใหอธิบดี
ทราบภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมตามมาตรา ๘ 
ใชบังคับ ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๘ ใชบังคับ 
หรือนบัแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ท่ีออกตามมาตรา ๘ ใชบังคับ” 
 
๘.  มาตรา ๑๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ความเดิมกอนยกเลิก 
“มาตรา ๑๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงาน 

อยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม 
(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ 

อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม 
(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค 

คลายคลึงกันกับท่ีกระทรวงพลังงานจัดข้ึน หรือใหความเห็นชอบ 
การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดี 

กําหนด” 
 
๙.  มาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ความเดิมกอนยกเลิก 
“มาตรา ๑๔ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานเปน 

ระยะๆ 
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
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(๓) รับรองขอมูลท่ีเจาของโรงงานควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานตาม 

มาตรา ๑๑ (๒)  
(๔) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลตามมาตรา ๑๑ (๓) เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

ไดและรับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว 
(๕) ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของ 

โรงงานควบคุมตามมาตรา ๑๑ (๔)  
(๖) รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหตามมาตรา ๑๑ (๕) 

(๗) ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีตามมาตรา ๑๖” 

 
๑๐.  มาตรา ๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ความเดิมกอนยกเลิก 
“มาตรา ๑๕ เจาของโรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลตามมาตรา ๑๑ (๓) ไว

ประจํา ณ โรงงานควบคุมเปนเวลาไมนอยกวาหาป เพื่อประโยชนในการใชงานและในการ
ตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี” 
 
๑๑.  มาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ความเดิมกอนยกเลิก 
“มาตรา ๑๖ เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๑๑ (๔) ท่ีเจาของโรงงาน

ควบคุมตองสงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหมีรายละเอียดแสดงถึงแผนการดําเนินการ
ของโรงงานควบคุมท่ีจะใหการอนุรักษพลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙” 
 
๑๒.  มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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“มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
(๑) คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 

(๒) หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสราง 

อาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร 
(๓) มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร” 

 
๑๓.  มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๒๑ เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใช

พลังงานในอาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ท่ีออกตามมาตรา ๑๙  

ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม” 
 
๑๔.  มาตรา ๒๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕” 
 
๑๕.  ชื่อหมวด ๓ และมาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกช่ือหมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ และสงเสริม
การใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน และความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 
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ความเดิมกอนแกไข 
“หมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักร อุปกรณ และสงเสริมการใชวัสดุเพ่ืออนุรักษ

พลังงาน 
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงาน ในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณและสงเสริม

การใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ นโยบายพลังงาน
แหงชาติมีอํานาตออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ 

ส้ินเปลืองพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

(๒) กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ 

พลังงาน 
ผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการ

อนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึงมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได” 
 

๑๖.  มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๒๔ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน” ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินท่ีโอนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกัน
ภาวการณขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินท่ีสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลหรือผลประโยชนใดๆที่เกิดจากกองทุนนี้ 
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ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจาย
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
๑๗.  มาตรา ๒๔/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๑๘.  มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซ่ึงมีความรูความ
เช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการพลังงานและการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย” 
 
๑๙.  มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 



443 

 

คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ภาคผนวก หนาท่ี 166 

ความเดิมกอนแกไข 
 “มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนํา หรือความเห็นได 

ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 
 
๒๐.  มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๔/๑ และมาตรา ๓๔/๒ แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
  
๒๑.  มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๔/๑ และมาตรา ๓๔/๒ แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๒๒.  มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา 

๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสงใหกรมสรรพสามิต
สําหรับผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิง ณ โรงกล่ันและจําหนายเพ่ือใชในราชอาณาจักร กรมศุลกากรสําหรับ
ผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงหรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ สําหรับผูท่ีซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซจากผูรับ
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซ่ึงเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ แลวแตกรณี 
เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดีตามมาตรา ๕๘ โดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุนตามวรรคหน่ึงหรือสงภายหลัง
ระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ
สามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวตั้งแตวันท่ีครบกําหนดสงและใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเปนท่ีตอง
สงเขากองทุนดวย 
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ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน” 
 
๒๓.  มาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๔๒ เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา 

๑๙ ใชบังคับในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนวันท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ หรือนับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ในกรณีท่ี
เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ ถา
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว 
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม แลวแตกรณีจะตองมีหนาท่ีชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาตามหมวดน้ี 
 
๒๔.  มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๔๖ เม่ือโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใช

ไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ แลวใหแจงใหอธิบดีทราบ 
เม่ืออธิบดีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีพิจารณาภายในสามสิบวันวาโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ 
หรือไม ในกรณีท่ีไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีหนึ่งของเดือน
ถัดไป” 
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๒๕.  มาตรา ๔๗ (๓) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๓) ของมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๒๖.  มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘/๒ มาตรา ๔๘/๓ และ
มาตรา ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๒๗.  มาตรา ๔๘/๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘/๒ มาตรา ๔๘/๓ และ
มาตรา ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๒๘.  มาตรา ๔๘/๓ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘/๒ มาตรา ๔๘/๓ และ
มาตรา ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๒๙.  มาตรา ๔๘/๔ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘/๒ มาตรา ๔๘/๓ และ
มาตรา ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
๓๐.  มาตรา ๕๕ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 
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ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๕๕ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) หรือเจาของอาคาร

ควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท” 
 
๓๑.  มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน” 

ความเดิมกอนแกไข 
“มาตรา ๕๖ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

หรือมาตรา ๑๕ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือ
มาตรา ๑๕ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท” 
 
๓๒.  มาตรา ๕๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 
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ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีและจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. .... 
            
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒) แหง
พระราชบัญญัติการสง เสริมการอนุ รักษพลังงาน   พ .ศ .  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงาน

ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารควบคุม

ดวย 
 
 เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานประจําท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีคุณสมบัติและจํานวน ในแต
ละกรณีดังตอไปนี้ขอ ๓  

(๑) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนาย
พลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตํ่า
กวาสามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยยี่สิบหากิโลโวลตแอมแปร หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงาน
ความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเอง อยางหน่ึง
อยางใดหรือรวมกันต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ถึง วันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงาน 
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ท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อยางนอย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(ก) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางาน
ในโรงงานหรืออาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของ
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(ข) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร  หรือทางวิทยาศาสตร  โดยมี
ผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม 

(ค) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันท่ีอธิบดีใหความเห็นชอบ 

 

(๒) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนาย
พลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาด
ตั้งแตสามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยยี่สิบหากิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป หรือใชพลังงานไฟฟา 
พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเอง 
อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ถึง วันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณ
พลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตหกสิบลานเมกะจูลข้ึนไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน  อยางนอย ๒ คน โดยมีคุณสมบัติตาม (๑) อยางนอย ๑ คน และอยางนอยอีก ๑ คน 
ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส  ท่ี
อธิบดีใหความเห็นชอบ 

 เปนผูท่ีสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
ขอ ๓ กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๒ อยูกอนหรือในวันท่ี

กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูเดิมเปนผูรับผิดชอบดาน
พลังงานปฏิบัติหนาท่ีประจําโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นตอไปได 

 กรณีท่ี เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๒  (๑) ภายหลังวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแจงการแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ตออธิบดีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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 กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๒ (๒)  ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดีภายในหนึ่งป
นับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับหรือวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแต
กรณี 

 แบบการแจงช่ือการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานและเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบ
แบบการแจงใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๔ ภายใตบังคับของขอ ๒ ในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

ประสงคจะเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหแจงช่ือของผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึง
ประสงคจะใหพนจากหนาท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมท้ังแจงช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 
๒ ท่ีประสงคจะใหทําหนาท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงประสงคจะ
ใหพนจากหนาท่ีนั้นตออธิบดี 

 
ขอ ๕ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใช
พลังงานเปนระยะๆ 

(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
ชวยเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตาม

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของ
อธิบดีตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. ... 
            

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) แหง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

โรงงานควบคุมตามมาตรา ๘ 
 “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
 “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามมาตรา ๑๘ 
 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารควบคุม

ดวย 
 “ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการ 

พลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงานใน
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โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย และแผน
อนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนคร้ังแรกใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 
ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพ่ือชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (๑) ขอความระบุการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งขอการดําเนินงานของเจาของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 (๒) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

 (๓) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
และการจัดการพลังงาน 

 (๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม

วิธีการจัดการพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดย
วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานได 

 
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
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จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

นโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 (๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เปนไปตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

 (๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

 (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

 (๖) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงน้ี 

 
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการ
ดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและ
เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางท่ัวถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการ
ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
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เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ

ประเมินวิธีการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 
วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๑ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปท่ีลวงมาใหแกอธิบดีภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีท่ีในปท่ีลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมมีระยะเวลาท่ีตองดําเนินการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม นอยวา ๑๘๐ วันใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

 
การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหน่ึงใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

      ใหไว ณ วันท่ี เดือน  พ.ศ. ... 
 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    ________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ กฎกระทรวงฉบับนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
ประเภทและขนาดของอาคาร 

    

 
ขอ ๒ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้ หากมีขนาดพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลัง

เดียวกันตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน ตาม
กฎกระทรวงนี้ 

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๒) สถานศึกษา 
(๓) สํานักงาน 
(๔) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
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(๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) อาคารหางสรรพสินคา และศูนยการคา 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 

    
 

สวนท่ี ๑ 
ระบบกรอบอาคาร 

    
 

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร 
(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนท่ีมีการปรับ

อากาศในแตละประเภทของอาคารตองไมเกินคาดังตอไปนี้ 
 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของ 

ผนังดานนอกของอาคาร (วัตตตอตารางเมตร) 
(ก)  สถานศึกษา สํานักงาน  
(ข)  โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ 
       หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน  
(ค)  โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

๕๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 

 

 คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนท่ีมีการปรับ
อากาศ ใหคํานวณจากคาเฉล่ียที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของ
อาคารแตละดานรวมกัน 

 

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนท่ีมีการปรับอากาศในแต
ละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(วัตตตอตารางเมตร) 
(ก)  สถานศึกษา สํานักงาน  
(ข)  โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ 
       หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน  
(ค)  โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

๑๕ 
 

๑๒ 
๑๐ 
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(๓) อาคารที่มีการใชงานพ้ืนท่ีหลายลักษณะ พื้นท่ีแตละสวนตองใชขอกําหนดของ
ระบบกรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพ้ืนท่ีแตละสวนนั้น 

 
สวนท่ี ๒ 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 
    

 
ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพื้นท่ีจอดรถ 

(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับ
งานแตละประเภทอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมาย
เฉพาะวาดวยการนั้นกําหนด 

(๒) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟาในแตละ
ประเภทของอาคารไมเกินคาดังตอไปนี้ 

 

ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

(วัตตตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีใชงาน) 
(ก) สํานักงาน สถานศึกษา  
(ข) หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานบริการ  
      อาคารชุมนุมคนโรงมหรสพ 
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 

๑๔ 
๑๘ 

 
๑๒ 

 

(๓) สําหรับอาคารท่ีมีการใชงานพื้นท่ีหลายลักษณะ พื้นท่ีแตละสวนตองใชคาใน
ตารางตามลักษณะการใชงานของพ้ืนท่ีสวนนั้นๆ 

 
สวนท่ี ๓ 

ระบบปรับอากาศ 
  

 
ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาดตาง ๆ ของระบบปรับอากาศท่ีติดต้ังภายใน

อาคาร ตองมีคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอ
ตันความเย็น เปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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สวนท่ี ๔ 
อุปกรณผลิตน้าํรอน 
  

 
ขอ ๖ อุปกรณผลิตน้ํารอนท่ีติดต้ังภายในอาคาร ตองมีคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าและคา

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่าดังตอไปนี้ 
(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน  

 

ประเภท คาประสิทธิภาพขั้นตํ่า (รอยละ) 
(ก)  หมอไอนํ้าที่ใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง (Oil fired steam boiler) ๘๕ 
(ข)  หมอตมนํ้ารอนที่ใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง (Oil fired hot water boiler) ๘๐ 
(ค)  หมอไอนํ้าที่ใชแกสเปนเช้ือเพลิง (Gas fired steam  boiler) ๘๐ 
(ง)  หมอตมนํ้ารอนที่ใชแกสเปนเช้ือเพลิง (Gas fired hot water boiler) ๘๐ 
 

(๒) เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน (Air-source heat 
pump water heater) 

 

ภาวะพิกัด 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า 

ลักษณะการ
ออกแบบ 

อุณหภูมิ 
นํ้าเขา 

อุณหภูมิ 
นํ้าออก 

อุณหภูมิอากาศ 

(องศาเซลเซียส)  
(ก)  แบบที่ ๑ ๓๐.๐ ๕๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๕ 
(ข)  แบบที่ ๒ ๓๐.๐ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๐ 

 
สวนท่ี ๕ 

การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
  

 
ขอ ๗ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามขอ ๒ ท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนดไวในหมวด ๒ สวนท่ี ๑ สวนท่ี ๒ หรือสวนท่ี ๓ ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาการใช
พลังงานโดยรวมของอาคาร 

 เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองมีคาการใชพลังงาน
โดยรวมของอาคารดังกลาวตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงท่ีมีพื้นท่ีการใชงาน 
ทิศทาง และพ้ืนท่ีของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารท่ีจะกอสรางหรือดัดแปลง และ
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มีคาของระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกําหนดของ
แตละระบบ 

 
สวนท่ี ๖ 

การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตางๆ ของอาคาร 
  

 
ขอ ๘ เม่ือมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน

ในอาคารในกรณีท่ีระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารท่ีมีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพ่ือการ
สองสวางภายในอาคารในพื้นท่ีตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือนวาไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟา
แสงสวางในพื้นท่ีตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา มีการออกแบบสวิตชท่ีสามารถเปดและปดอุปกรณ
ไฟฟาแสงสวางท่ีใชกับพื้นท่ีตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจาก
กรอบอาคารไมเกิน ๑.๕ เทาของความสูงของหนาตางในพื้นท่ีนั้น และ 

(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองมีคาประสิทธิผลของ
สัมประสิทธ์ิการบังแดด (effective shading coefficient) ไมนอยกวา ๐.๓ และอัตราสวนการสงผาน
แสงตอความรอน (light to solar gain) มากกวา ๑.๐ และพ้ืนท่ีกระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคาร
ตาม (๑) ตองไมนอยกวาพื้นท่ีผนังทึบ 

 
ขอ ๙ อาคารท่ีมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร สามารถนําคา

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 

  

 
ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด ๒ ใหเปนไป

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๑๑ แบบของอาคารท่ีไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี 

 
      ใหไว ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
           วรรณรัตน ชาญนุกูล 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบพลังงาน  
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน 

พ.ศ. .... 
         
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้  

“ตรวจสอบพลังงาน” หมายความวา ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให
เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม 

“ผูตรวจสอบพลังงาน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ี 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
หมวด ๑ 

ผูมีสิทธิยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
…………………… 

 

ขอ ๒ ผูมีสิทธิยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน ตองเปนนิติบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 



461 

 

คูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ภาคผนวก หนาท่ี 184 

(๑) เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
ธุรกิจหรือใหบริการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน หรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม จากการใชและ
การผลิตพลังงาน หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ 

(๒) มีบุคลากรท่ีกําหนดไวในหมวด ๒ 
(๓) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน 

 
หมวด ๒ 

คุณสมบัติและจํานวนบุคลากรของผูตรวจสอบพลังงาน 
…………………… 

 

ขอ ๓ ผูตรวจสอบพลังงานตองมีคุณสมบัติและจาํนวนบุคลากรดังตอไปนี ้
(๑) ผูชํานาญการอยางนอย ๑ คน เปนผูควบคุมและรับผิดชอบในการตรวจสอบ

พลังงาน โดยผูชํานาญการ ๑ คน สามารถตรวจสอบพลังงานใหกับโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม ไดไมเกิน ๓๐ แหง ในแตละรอบของการตรวจสอบตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙
(๑) และมาตรา ๒๑(๑) โดยมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑.๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาอยางตํ่าในระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร 
หรือทางวิทยาศาสตร หรือทางดานพลังงาน มีประสบการณท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงานในโรงงานหรืออาคาร อยางนอย ๗ ป และมีผลงานดานอนุรักษพลังงานอยางนอย ๕ 
โครงการ 

(๑.๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาอยางตํ่าตาม (๑.๑) และสอบผานหลักสูตรวิธีการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานท่ีอธิบดีเห็นชอบ 

 ผูชํานาญการที่มีคุณสมบัติตามขอ (๑.๑) จะตองเขารับการฝกอบรมตาม
ขอ (๑.๒) ภายใน ๒ ป  นับแตกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับหรือนับจากวันท่ีเปนผูชํานาญการ 

 

(๒) ผูชวยผูชํานาญการ อยางนอย ๒ คน ทําหนาท่ีชวยผูชํานาญการในการตรวจสอบ
พลังงานและจัดทํารายงาน โดยมีคุณสมบัติ เปนผู สําเร็จการศึกษาอยางตํ่าตามขอ (๑.๑) มี
ประสบการณท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคาร อยางนอย 
๓ ป 
 

ขอ ๔ ผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการตองไมเปนผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการ
ใหกับผูตรวจสอบพลังงานรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
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ขอ ๕ ผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการ ตองไมเปนบุคลากรประจําของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพลังงาน 

 
ขอ ๖ การตรวจสอบพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง ตอง

ประกอบดวย ผูชํานาญการอยางนอย ๑ คน และผูชวยผูชํานาญการอยางนอย ๒ คน 
 

หมวด ๓ 
การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน 

…………………… 
 

ขอ ๗ ใหผูประสงคขอรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ
อธิบดี  พรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาตท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๘ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหอธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตและ

เอกสารหลักฐานวามีความถูกตองครบถวนหรือไม  ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตหรือเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหอธิบดีแจงใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดสงเอกสารหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 

 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไมจัดสง
เอกสารหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหถือวาผูยื่น
คําขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะขอรับใบอนุญาต และใหอธิบดีจําหนายเร่ืองออกจากสารบบ 

 
ขอ ๙ ในกรณีท่ีอธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามี

ความถูกตองครบถวน ใหอธิบดีมีคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาตไวพิจารณา และใหออกใบอนุญาตแก
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 
ขอ ๑๐ อธิบดีอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาการขอรับ

ใบอนุญาต 
 
ขอ ๑๑ เม่ือมีคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาตไวพิจารณาตามขอ ๙ แลว ใหอธิบดีพิจารณา

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๒ และใหแจงผลการพิจารณา
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เปนหนังสือใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีมีคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาต
ไวพิจารณา 

 ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผล
การพิจารณาใหผูขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

 ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิการเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงาน และให
อธิบดีจําหนายเร่ืองออกจากสารบบ 

 
ขอ ๑๒ ใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงานใหมีอายุสามป และอธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไข

ใดๆ ใหผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดวยก็ได ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 แบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดทายกฎกระทรวงนี้ 
 
ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบพลังงานสูญหาย ถูกทําลาย หรือไดรับความ

เสียหายในสาระสําคัญ ใหผูตรวจสอบพลังงานยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีผูตรวจสอบพลังงานประสงคจะเปล่ียนแปลงผูชํานาญการและผูชวย

ผูชํานาญการ   หรือประสงคจะจัดใหมีผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญเพิ่มข้ึนจากท่ีไดรับอนุญาต
ใหผูตรวจสอบพลังงานยื่นคําขอเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการเปน
หนังสือพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชํานาญการและผูชวย
ผูชํานาญการ ตามท่ีระบุในคําขอเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมตออธิบดีเพื่อพิจารณา 

 ใหนําความในขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๑ มาใชบังคับกับการรับคําขอรับ
ใบอนุญาต  การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต และการมีคําส่ังเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาตตามความ
ในขอนี้โดยอนุโลม 
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หมวด ๔ 
การตออายุใบอนุญาต 

............................. 
 

ขอ ๑๕ ใหผูตรวจสอบพลังงานยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวัน กอนวันท่ี
ใบอนุญาตหมดอายุ 

 คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๑๖ ใหนําความใน ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒  มาใชบังคับกับการยื่นคําขอ

ตออายุใบอนุญาต การพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาต การแจงผลการพิจารณาคําขอตออายุ
ใบอนุญาต และแบบของคําส่ังเกี่ยวกับคําขอตออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๗ เม่ือไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๕ แลว และใบอนุญาตส้ินอายุลงใน

ระหวางท่ียังไมไดรับแจงคําส่ังเก่ียวกับคําขอตออายุใบอนุญาต ใหใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดตอไป
จนกวาจะไดรับแจงคําส่ังใหตออายุใบอนุญาตหรือไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 
หมวด ๕ 

การขอใบอนญุาต  
…………………… 

 

ขอ ๑๘ เหตุแหงการส้ินสุดของใบอนุญาต มีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูตรวจสอบพลังงานส้ินสภาพการเปนนิติบุคคล 
(๒) ผูตรวจสอบพลังงานขอคืนใบอนุญาตและอธิบดีมีคําส่ังรับคืนใบอนุญาตแลว 
(๓) ผูตรวจสอบพลังงานไมจัดใหมีบุคลากรตามคุณสมบัติและจํานวนท่ีกําหนด

ไวในหมวด ๒ ตลอดระยะเวลาท่ีใบอนุญาตยังไมหมดอายุ  เวนแตอยูในระหวางการดําเนินการตาม
ขอ ๑๔ 

(๔) ใบอนุญาตส้ินอายุโดยไมมีการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรืออธิบดีมีคําส่ัง
ไมตออายุใบอนุญาต 

(๕) ใบอนุญาตถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๘/๒ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
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รางมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) 
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ระบบการจัดการพลังงาน : ขอกําหนด 
 

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) นี้ กําหนดข้ึนโดยใช
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy) 
อังกฤษ (Standards for Managing Energy) เดนมารก (DS2403E:2001 Energy Management - 
Specifications) และขอแนะนําของประเทศแอฟริกาใต (How to Save Energy and Money: The 3E 
Strategy) และของรัฐ Victoria (Developing an Energy Management System) เปนแนวทาง และ
อาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.-9000/ISO 9000 มอก.-14000/ISO 
14000 และ มอก.-18000 ดวยเหตุท่ีวัตถุประสงคของระบบการจัดการพลังงานตองสามารถรวมเขา
กับระบบการจัดการอ่ืนๆขององคกร การจัดทําจึงอางอิงขอความของมาตรฐานเดิมเปนหลัก และ
เพื่อใหสามารถใชไดกับองคกรท่ัวไปทุกขนาดและทุกสาขาอาชีพ 

 
การกําหนดมาตรฐานน้ี ใชในการปรับปรุงการดําเนินงานดานพลังงานขององคกร โดยมี

เปาหมายเพื่อ 
(1) เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายในองคกร 
(2) ควบคุมการใชพลังงานขององคกรอยางยั่งยืน 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงานขององคกร 
(4) แสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 
1. ขอบขาย 
 

1.1 มาตรฐานน้ี กําหนดขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 
 

1.2 มาตรฐานน้ีกําหนดขึ้นเพื่อ 
 

 1.2.1 เปนแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขององคกรอยางตอเนื่อง โดย
คํานึงถึงขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของและความรับผิดชอบขององคกรซ่ึงหมายถึงผูบริหาร
ระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคนในดานพลังงาน 

 

 1.2.2 เปนเกณฑในการพิจารณาใหการรับรองระบบการจัดการพลังงาน แกองคกรท่ี
นําระบบการจัดการตามมาตรฐานน้ีไปใช 
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2. การนําไปใช 
 

องคประกอบในมาตรฐานนี้ มีความสําคัญตอระบบการจัดการพลังงาน นอกจากน้ีตอง
คํานึงถึงปจจัยดานบุคคล วัฒนธรรม ระเบียบกฎเกณฑและปจจัยอ่ืนๆภายในองคกร เพื่อใหระบบ
การจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ 

 

องคกรท่ีปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานตางๆในรูปท่ี 1 จะสามารถกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงคดานพลังงาน และกําหนดข้ันตอนในการนําไปใช พรอมท้ังช้ีใหเห็นความสําเร็จตาม
เกณฑท่ีกําหนดข้ึน เพื่อใหเกิดวงจรการปรับปรุงการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง 

 

สําหรับรายละเอียดขอแนะนําดานเทคนิคและวิธีการนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามวิธีการ
พัฒนาระบบภายในองคกรท่ีจัดทําพรอมกับมาตรฐานน้ี 

 
3. บทนิยาม 
 

3.1 การตรวจประเมิน การตรวจสอบโดยบุคคลภายในหรือภายนอกอยางเปนระบบและ
เปนไปโดยอิสระ เพื่อตัดสินวากิจกรรมตางๆ และผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามระบบที่องคกรกําหนดไว 
และมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย และวัตถุประสงคดานพลังงาน
ขององคกร 

 

3.2 การทบทวนสถานะ หมายถึง การประเมินระบบการจัดการพลังงานอยางมีแบบแผน 
 

3.3 การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึง ชุดของการดําเนินการทางมาตรวิทยา เพ่ือหา
สัมพันธระหวางคาช้ีบอกโดยเคร่ืองวัดหรือระบบการวัด หรือคาท่ีแสดงโดยเคร่ืองวัดท่ีเปนวัสดุ กับ
คาสมนัยท่ีรูของปริมาณท่ีวัดภายใตภาวะท่ีบงไว (จาก มอก.-18001-2542) 

 

3.4 ปจจัยภายนอกหมายถึง แรงผลักดันท่ีอยูนอกการควบคุมขององคกรท่ีมีผลตอการจัด
การพลังงานและจําเปนตองนํามาพิจารณาภายในเวลาท่ีเหมาะสม ตัวอยางปจจัยภายนอก เชน 
กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพพลังงานจากผูขาย เปนตน 

 

3.5 ปจจัยภายใน หมายถึง แรงผลักดันภายในองคกรท่ีอาจจะมีผลตอการจัดการพลังงาน 
ตัวอยางปจจัยภายใน เชน การเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคกร วัฒนธรรมภายในองคกร เปนตน 
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3.6 ลูกจาง หมายถึง ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไร เชน 
พนักงาน คนงาน ผูรับเหมา คนงานของผูรับเหมา เปนตน 

 

3.7 ระบบการจัดการ หมายถึง ระบบภายในองคกรซ่ึงประกอบดวยบุคลากร ทรัพยากร 
นโยบายและข้ันตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอยางมีระเบียบและแบบแผน เพื่อ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวหรือเพื่อใหบรรลุหรือรักษาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

3.8 องคกร หมายถึง หนวยงานซ่ึงมีกิจกรรมและการบริหารเปนของตนเอง เชน บริษัท 
หางหุนสวน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม เปนตน สําหรับองคกรท่ีมีหนวยงาน
ปฏิบัติงานอยูมากกวาหนึ่งแหง อาจกําหนดใหหนวยปฏิบัติงานยอยเปนหนึ่งองคกรได 

 

3.9 พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงท่ีอาจใชงานได 
ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหงานได เชน 
เช้ือเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน 

 

3.10  พลังงานหมุนเวียน หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีว
มวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน 

 

3.11  พลังงานส้ินเปลือง หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทราย
น้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามัน เช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

 

3.12  การใชพลังงาน (Energy Consumption) หมายถึง ปริมาณพลังงานท่ีถูกใชไป เพื่อการ
ทํางานของอุปกรณ หนวยงาน หรือองคกร 

 

3.13  เปาหมายดานพลังงาน (Energy Target) หมายถึง รายละเอียดการใชพลังงานท้ังใน
เชิงคุณภาพและ/หรือ ปริมาณ 

 

3.14  การใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ (Significant Energy Consumption) หมายถึง การใช
พลังงานท่ีเปนสัดสวนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการใชพลังงานโดยรวม และแสดงศักยภาพในการ
อนุรักษพลังงาน 

 

3.15  เอกสารข้ันตอนการดําเนินงาน หมายถึง เอกสารซ่ึงช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนการ
ทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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4. ขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน 
 

4.1 ขอกําหนดท่ัวไป 
 

 องคประกอบท้ังหมดในมาตรฐาน ดังแสดงในภาพท่ี ค-1 เปนภาพรวมระบบการจัด
การพลังงาน 

 

 
 

ภาพท่ี ค-1  องคประกอบของระบบการจัดการพลังงาน 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2547) 
 

4.2 การทบทวนสถานะเบื้องตน 
 

 องคกรตองทบทวนการดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูกับ 
 

 (1) เกณฑการอนุรักษพลังงานท่ีดี ซ่ึงประกาศใชหรือเปนท่ียอมรับหรือกําหนดเปน
ขอแนะนํา (Guideline) ในการตรวจประเมิน 

 (2) ขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน 
 (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู ซ่ึงนําไปใชในการจัดการ 

พลังงาน 
 (4) แนวทางการดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกรในอดีต 
 (5) ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวาซ่ึงองคกรหรือหนวยงานอ่ืนไดจัดทําเอาไว 

(Best Practice) 
 (6) ผลประหยัดของการสูญเสียท่ีอาจประเมินได 
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 ขอมูลจากการทบทวนสถานะเร่ิมตน จะใชในการพิจารณากําหนดนโยบายและ
กระบวนการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน การทบทวนสถานะเร่ิมตนนี้จะใชเฉพาะเม่ือมีการนํา
มาตรฐานน้ีมาใชเปนคร้ังแรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการดําเนินไปไดครบถวนตามขอกําหนดแลว 
ผลจากการทบทวนการจัดการจะนําไปใชในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบการ
จัดการตอไป 

 องคกรจะตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

4.3 นโยบายพลังงาน 
 

 ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดนโยบาย โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมท้ังลงนาม
โดยผูบริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน นโยบายนั้นตอง 

 (1) เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ 
 (2) เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช 
 (3) แสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรไดทํา

ขอตกลงไว 
 (4) แสดงเจตจํานงท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (5) แสดงเจตจํานงท่ีจะจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินการตาม

ระบบการจัดการพลังงาน 
 

 นอกจากนี้ตองใหลูกจางไดทราบและเขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย โดยการเผยแพร
และเปดโอกาสใหลูกจางมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและปฏิบัติตามนโยบายรวมท้ังมีการ
ทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดข้ึนยังมีความเหมาะสมกับองคกร 

 

4.4 การวางแผน 
   

 4.4.1 การประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชวยในการชี้
บงลักษณะการใชพลังงานขององคกร ระดับพลังงานท่ีใช และการประมาณระดับการใชพลังงาน
ทุกกิจกรรมในการชี้บงและประเมิน องคกรจะตองพิจารณา 

    (1) ขอมูลการใชพลังงานท้ังในอดีต และปจจุบัน 
    (2) รายการอุปกรณท่ีใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูง 
    (3) แผนงานดานอนุรักษพลังงาน 
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    (4) ศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน โดยประเมินเปรียบเทียบกับการใช
พลังงานในองคกรอ่ืนๆ 

    (5) องคกรตองทบทวนการช้ีบงและประเมินนี้ ในกรณีท่ีมีการดําเนินกิจกรรม
ใหมหรือไม 

    (6) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีประเมินวามีการใชพลังงาน 
    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 

 

 4.4.2 กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานในการติดตาม
ขอกําหนดตามกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรนํามาใชในการจัดการพลังงานใหทันสมัย 

 

 4.4.3 การเตรียมการจัดการพลังงาน 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานในการ
เตรียมการจัดการ ดังตอไปนี้ 

    (1) กําหนดแผนงาน วัตถุประสงค และเปาหมาย รวมถึงบุคลากรและ
ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย 

    (2) วางแผนปฏิบัติการสําหรับการควบคุมการใชพลังงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 

    (3) วางแผนปฏิบัติการสําหรับการควบคุมการปฏิบัติตามขอ 4.5.6 
    (4) วางแผนปฏิบัติการสําหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ 

การตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ (ดูขอ 4.4.1 ขอ 4.6.2 และขอ 4.7) 
    ถามีการดําเนินกิจกรรมใหมหรือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรม องคกร

ตองแกไขแผนงานใหเหมาะสม 
    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 

 

4.5 การนําไปใชและการปฏิบัติ 
 

 4.5.1 โครงสรางและความรับผิดชอบ 
 

    4.5.1.1 องคกรตองกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
พนักงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการในดานพลังงานรวมท้ังจัดทําเปนเอกสารและเผยแพรใหบุคคลท่ี
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เกี่ยวของภายในองคกรทราบ ลูกจางท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมีผลกระทบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

 

    4.5.1.2 องคกรตองแตงต้ังผูจัดการพลังงาน(Energy Manager) เพื่อปฏิบัติงาน 
โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

      (1) ดูแลใหระบบการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึน มีการนําไปใชและ
ดําเนินการเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานน้ีอยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      (2) รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานตอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อนําไปใชในการทบทวนการจัดการ และเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงระบบการจัด
การพลังงาน 

 

    4.5.1.3 ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนําในการแสดงความรับผิดชอบดาน
พลังงานและดูแลใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

 4.5.2 การฝกอบรม การสรางจิตสํานึกและความรูความสามารถ 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานท่ีแสดงถึงความ
ตองการในการฝกอบรมและใหการฝกอบรมบุคลากรทุกระดับภายในองคกรใหมีความรู
ความสามารถ รวมถึงสรางจิตสํานึกเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และ
การมีสวนรวมของพนักงาน พรอมท้ังวิธีปฏิบัติในการควบคุมการใชพลังงาน และตองมีการ
ประเมินความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ีมีการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ ตองจัดทํา
และเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 

 

 4.5.3 การส่ือสาร 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานในการส่ือสาร
ดานพลังงานโดยใหองคกรรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา การประชาสัมพันธ การรับและการ
ตอบสนองขอมูลขาวสารระหวางบุคคล ผูเช่ียวชาญและหนวยงานระดับตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก 

    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
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 4.5.4 เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน 
 

    4.5.4.1 องคกรตองมีเอกสารระบบการจัดการพลังงานอยางเพียงพอ เพื่อใหการ
จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอกสารเหลานี้อาจอยูในรูปใดก็ได เชนส่ือ
ส่ิงพิมพ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 

      เอกสารในระบบการจัดการพลังงานท่ีองคกรจัดทําข้ึน ตองอธิบาย
โครงสรางการบริหารงานและความสัมพันธของเอกสารในระบบ 

 

    4.5.4.2 องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอน การดําเนินงานในการ
เก็บรักษาและควบคุมเอกสาร เพื่อใหแนใจวา เอกสารมีความทันสมัยและใชไดตามวัตถุประสงค 
โดยอยางนอยจะตองมีการควบคุม ดังนี้ 

      (1) ตองกําหนดวิธีการในการออกเอกสาร การแกไข การทบทวน และ
การรับรองเอกสารโดยบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุไว 

      (2) ตองจัดทําบัญชีหลักของเอกสาร และวิธีการในการแจกจาย
เอกสาร 

      (3) ตองกําหนดสถานท่ีใชงานทุกจุดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
      (4) มีเอกสารท่ีใชปฏิบัติงานฉบับลาสุด ณ จุดปฏิบัติงาน โดยมีการชี้

บงสถานะปจจุบันของเอกสารและเอกสารที่ยกเลิกตองนําออกไปจากสถานท่ีใชงานโดยทันที เวน
แตจะมีการปองกันมิใหมีการนําไปใชงานโดยไมไดตั้งใจ 

      (5) มีวิธีการชี้บงเอกสารท่ียกเลิกแลว แตเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคทาง
กฎหมายหรือเพื่อใชในการอางอิง 

      องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

 4.5.5 การจัดซ้ือและการจาง 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการ
จัดซ้ือและการจัดจางในสวนท่ีจะมีผลตอพลังงานโดย 

 

    4.5.5.1 การจัดซ้ือผลิตภัณฑ อุปกรณ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ตองพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
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    4.5.5.2 การจัดซ้ืออุปกรณตรวจวัดท่ีเกี่ยวกับพลังงานตองพิจารณาถึงการสอบ
เทียบ (Calibration) อุปกรณตรวจวัดเพื่อความถูกตองในการตรวจวัด และตองมีเอกสารคูมือการใช
งาน 

 

    4.5.5.3 การจัดจางผูรับเหมาชวง ตองจัดจางโดยพิจารณาถึงความสามารถใน
การตอบสนองตอความตองการขององคกรในดานพลังงานและตองมีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานท่ี
ถูกตองรวมทั้งมีการดําเนินการเพื่อควบคุมดูแลการทํางานของผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงให
เปนไปตามวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด 

      องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

 4.5.6 การควบคุมการปฏิบัติ 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุม
การปฏิบัติของลูกจางในแตละกิจกรรม เพื่อใหแนใจวา กิจกรรมท้ังหลายดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายและการเตรียมการจัดการ และตองมีการดําเนินการ ดังนี้ 

    (1) การปฏิบัติท่ีเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมาย มาตรฐานท่ีใชอางอิง และ/
หรือ ข้ันตอนการดําเนินงาน 

    (2) การบํารุงรักษาอุปกรณตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 

 

4.6 การตรวจสอบและแกไข 
 

 4.6.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานในการติดตาม
ตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ ท้ังเชิงรุกและเชิงรับเพื่อใหบรรลุนโยบายและการเตรียมการจัด
การพลังงานท่ีกําหนดไวในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองมือเพื่อตรวจวัดตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสาร
ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีแสดงถึงความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช วิธีการเก็บ ตรวจวัดและ
วิเคราะหตัวอยาง การสอบเทียบ (Calibration) การดูแลรักษาและการซอมบํารุงอยางเหมาะสม 

    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
 

 4.6.2 การตรวจประเมิน 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานในการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ และมีการตรวจประเมิน
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ตลอดท้ังองคกรโดยตองครอบคลุม ขอบขาย ความถ่ี วิธีการตรวจประเมิน รวมท้ังความรับผิดชอบ
ในการตรวจประเมิน และผูตรวจประเมินตองเปนบุคคล ท่ีมีความรูความสามารถในการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการพลังงานและมีความเปนอิสระจากกิจกรรมท่ีทําการตรวจประเมิน ซ่ึงอาจ
มาจากบุคคลภายในองคกรก็ได เพื่อตัดสินวา 

    (1) ระบบการจัดการพลังงานขององคกรเปนไปตามมาตรฐานน้ี 
    (2) องคกรไดดําเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการเตรียมการจัด

การพลังงาน 
    (3) แผนการตรวจประเมินข้ึนกับระดับการใชพลังงานและผลการตรวจ

ประเมินท่ีผานมา 
    นอกจากนี้ตองมีการรายงานผลการตรวจประเมินและสงใหบุคคลท่ีถูกตรวจ

ประเมิน ผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีถูกตรวจประเมินรวมท้ังผูเกี่ยวของ เพื่อทําการแกไข 
    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 

 

 4.6.3 การแกไขและการปองกัน 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานท่ีแสดงถึงการ
แกไขขอบกพรองท่ีพบจากการติดตามตรวจสอบ การวัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมิน โดย
กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ อํานาจการจัดการดําเนินการแกไข พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดขอบกพรองซํ้าอีก องคกรจะตองนําวิธีการดําเนินการแกไขและการปองกันไปใช 
พรอมท้ังปรับปรุงเอกสารดานพลังงานใหเปนไปตามการดําเนินการแกไขและการปองกันนั้น 

    องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 
   

 4.6.4 การจัดทําและบันทึก 
 

    องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานท่ีแสดงถึงการช้ี
บง การรวบรวมการทําดัชนี การจัดเก็บ การรักษา และการทําลายบันทึกดานพลังงานนอกจากน้ีให
ถือวาบันทึกดานพลังงานท่ีผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงไดจัดทําข้ึนตามขอ 4.5.5.3 เปนสวนหน่ึง
ของการจัดทําบันทึก 

    บันทึกอาจอยูในรูปใดก็ได เชน ส่ือส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน แต
ตองชัดเจน เขาใจงาย สามารถช้ีบงและสามารถสอบกลับไปยังกิจกรรมตางๆ ดานพลังงานรวมท้ัง
ตองมีการเก็บรักษาบันทึกใหสามารถเรียกมาใชงานไดงาย มีการปองกันการเสียหาย การ
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เส่ือมสภาพหรือการสูญหาย และตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา เพ่ือเปนหลักฐานท่ี
แสดงวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

 

4.7 การทบทวนการจัดการ 
 

 ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองทบทวนระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่
กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยตองพิจารณาถึง 

 (1) ผลการดําเนินงานของระบบการจัดการพลังงานท้ังหมด 
 (2) ผลการดําเนินงานเฉพาะแตละขอกําหนดของระบบการจัดการ 
 (3) ส่ิงท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
 (4) ปจจัยภายในและภายนอก เชน การเปล่ียนโครงสรางขององคกร แนวทาง

ดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกร ขอปฏิบัติและการดําเนินงานท่ีดีกวาซ่ึงองคกรหรือ
หนวยงานอ่ืนไดจัดทําเอาไว (Best practice) การแกไขตามขอกําหนดของกฎหมาย การนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใช เปนตน 

 

 นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองวิเคราะหวาการกระทําใดท่ีจําเปนตอง
แกไขจากขอบกพรองของระบบการจัดการพลังงานองคกรตองพิจารณาความจําเปนของการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย การเตรียมการจัดการพลังงานรวมท้ังการเปล่ียนแปลงองคประกอบอ่ืนๆ ของ
ระบบการจัดการพลังงานโดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
สภาวการณท่ีเปล่ียนไปและเจตจํานงท่ีจะใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 4.6.4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) 
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ขอกําหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) 
 

มาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) เปนแนวทางในการบริหารคุณภาพภายใน
องคกรใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยมุงเนนในดานการบริหารงานคุณภาพของ
องคกร โดยมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

 
1. ขอบเขต 

 

1.1 บทท่ัวไป 
 

 มาตรฐานฉบับนี้ระบุขอกําหนดท่ีใชสําหรับระบบบริหารคุณภาพซ่ึงองคกรท่ีจัดทํา 
 ก) ตองแสดงความสามารถในการทําใหสินคาตรงตามความตองการของลูกคา และ

ขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ 
 ข) มุงเนนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาโดยการนําระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

มาใช รวมท้ังมีกระบวนการในการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และรับประกันความสอดคลองกับ
ขอกําหนดของลูกคาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 
1.2 การนํามาใช 

 

 ขอกําหนดท้ังหมดท่ีระบุในมาตรฐานน้ีใชไดท่ัวไป และมุงหมายท่ีจะนําไปใชกับทุก
องคกรไดโดยไมข้ึนกับชนิดของสินคาขนาดองคกรหรือบริการ 

 ถาหากวาขอกําหนดบางขอในมาตรฐานฉบับนี้ไมสามารถนํามาประยุกตใชได ซ่ึงเปน
เพราะลักษณะขององคกรหรือผลิตภัณฑขององคกร สามารถนํามาพิจารณาเพื่อการยกเวนได ถา
หากมีการขอใหพิจารณาเพื่อการยกเวนในมาตรฐานฉบับนี้จะไมยอมรับการตกลงเพ่ือการรองขอ 

 นอกจากการยกเวนจะจํากัดใหทําไดเฉพาะในขอ 7 และขอยกเวนดังกลาวนั้นไมมี
เหตุผลตอความสามารถหริความรับผิดชอบขององคกร ในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีเปนไปตาม
ขอกําหนดของลูกคาและขอกําหดทางกฎหมาย 
 
2. การอางอิงเอกสารตนฉบับ 

 

เอกสารอางอิงตอไปนี้มีรายละเอียดตางๆ ท่ีไดถูกนํามาบรรจุอางอิงอยูในมาตรฐานฉบับนี้ 
แตสําหรับวันท่ีอางอิงของเอกสาร ลําดับการเปล่ียนแปลง หรือการแกไขสวนใดสวนหนึ่งของ
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เอกสารอางอิงฉบับนี้ไมไดมีการนํามาเกี่ยวของในมาตรฐาน แตอยางไรก็ตามองคกรท่ีตกลงนํา
มาตรฐานฉบับนี้ไปใช ก็ควรท่ีจะมีการตรวจสอบความทันสมัยของเอกสารอางอิงท่ีระบุไวขางลาง
นี้กอน สําหรับการอางอิงท่ีไมลงวันท่ี ขอใหนําเอกสารอางอิงฉบับลาสุดมาใชงานผูท่ีเปนสมาชิก
ขององคกร ไอ เอส โอ และ IEC ก็จะมีทะเบียนของมาตรฐานนานาชาติท่ียังคงใชอยูซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบจากรายการนั้นได 

 
3. คําศัพทและคํานิยาม 

 

คํานิยามและคําอธิบายศัพทเพื่อสําหรับใชในมาตรฐานฉบับนี้ไดระบุใน ISO 9001:2000 
 

   ผูสงมอบ องคกร   ลูกคา 
             (Supplier)     (Organization)    (Customer) 
 

คําวา องคกร (Organization) ใหใชแทนคําวา ผูสงมอบ (Supplier) ท่ีใชใน ISO 9001 : 9004 
และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีนํามาใช และคําวา ผูสงมอบ (Supplier) ใหใชแทนวา ผูรับจางเหมาชวง 
(Subcontractor) 

 
4. ระบบบริหารคุณภาพ/ระบบจัดการคุณภาพ 

 
4.1 ขอกําหนดท่ัวไป 
 

 องคกรจะตองกําหนด, จัดทําเอกสาร, ดําเนินการปฏิบัติ, ดํารงรักษาและปรับปรุงระบบ
บริหารคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ในการ
ดําเนินการปฏิบัติระบบบริหารคุณภาพ องคกรควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ก) บงช้ีระบุกระบวนหารตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับระบบบริหารคุณภาพและวิธีการ
ทํางานทุกสวนขององคกร 

 ข) ขอกําหนดข้ันตอน ลําดับ และความสัมพันธตางๆ ของขบวนการเหลานี้ 
 ค) กําหนดหลักเกณฑและวิ ธีการท่ีจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติการ  และควบคุม

กระบวนการเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ 
 ง) ทําใหมั่นใจถึงความพรอมของทรัพยยากรตางๆ และขอมูลท่ีจําเปนในการ

สนับสนุนการปฏิบัติการและการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) ของกระบวนการเหลานี้ 
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 ฉ) ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมท่ีจําเปน เพื่อใหบรรลุตามแผน และเพ่ือการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

  องคกรจะตองบริหารกระบวนการเหลานี้ใหสอดคลองกับขอกําหนดตาม
มาตรฐานสากลฉบับนี้ 

 กรณีท่ีองคกรมีการเลือกใชบางกระบวนการภายนอก ซ่ึงมีผลกระทบตอความ
สอดคลองของผลิตภัณฑตามขอกําหนด องคกรตองทําใหมั่นใจวามีการควบคุมกระบวนการ
เหลานั้น และการควบคุมกระบวนการที่เลือกใชจากภายนอกจะตองมีการระบุไวภายในระบบ
บริหารคุณภาพ 

 
4.2 ขอกําหนดการจัดเตรียมเอกสาร 
 

 4.2.1 ขอกําหนดโดยท่ัวไป 
   เอกสารในระบบบริหารคุณภาพจะตองประกอบดวย 
   ก) คําอธิบายท่ีเปนลายลักษณอักษรในเร่ืองนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค

ทางดานคุณภาพ 
   ข) คูมือคุณภาพ 
   ค) ระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 
   ง) เอกสารตางๆ  ท่ีองคกรจําเปนตองใช  เพื่อให ม่ันใจการวางแผนการ

ดาํเนินการปฏิบัติการ และการควบคุมกระบวนการตางๆ มีประสิทธิผล 
   จ) บันทึกความตองการที่กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 
 

 4.2.2 คูมือคุณภาพ 
   คูมือคุณภาพตองถูกจัดทําและดํารงรักษาไว ซ่ึงรวมถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 
   ก) ขอบขายของระบบคุณภาพ รวมถึงรายละเอียดและหลักการพิจารณา

ขอบขายในกรณียกเวน 
   ข) เอกสารวิธีการหรือการอางอิงถึง 
   ค) รายละเอียดลําดับข้ันตอนและปฏิสัมพัทธของกระบวนการในระบบคุณภาพ 
 

 4.2.3 การควบคุมเอกสาร 
   เอกสารตางๆ ตามท่ีกําหนดในระบบคุณภาพตองไดรับการควบคุมบันทึก คือ 

เอกสารรูปแบบพิเศษท่ีตองมีการควบคุมตามขอกําหนด 4.2.4 และตองมีระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร จะตองจัดทําเอกสารระเบียบปฏิบัติ เพื่อกําหนดการควบคุม 
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   ก) เพื่ออนุมัติเอกสารวามีความเหมาะสมกอนแจกจาย 
   ข) เพื่อทบทวน ปรับปรุงใหมีความทันสมัยตามความจําเปนและการอนุมัติ

หรือไม 
   ค) เพื่อแสดงการเปล่ียนแปลง และสถานะลาสุดของเออกสาร 
   ง) เพื่อม่ันใจวาเอกสารฉบับลาสุดมีใชท่ีจุดทํางาน 
   จ) เพื่อใหมั่นใจวาเอกสารนั้นยังคงอานเขาใจงาย สามารถชี้บงไดสะดวก 
   ฉ) เพ่ือม่ันใจวามีการบงช้ีเอกสารท่ีไดรับจากภายนอกและควบคุมการแจกจาย

เอกสารเหลานี้ 
   ช) เพื่อปองกันการนําเอกสารลาสมัยไปใชโดยไมตั้งใจ และเพื่อใหมีการใช

วิธีการชี้บงท่ีเหมาะสมสําหรบเอกสารเหลานี้ 
 
 4.2.4 การควบคุมบันทึกคุณภาพ 
   บันทึกคาตางๆ ตองมีการจัดทําและดํารงรักษาไว เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงถึง

ความสอดคลองกับขอกําหนด และความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติของระบบบริหารคุณภาพ 
บันทึกตองอานเขาใจงายช้ีบงและเรียกคืนได ตองจัดทําเอกสารวิธีการ เพื่อกําหนดการควบคุม
สําหรับช้ีบง การจัดเก็บ การเรียกคืน การปองกันการเรียกคืน ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทําลาย
บันทึกคุณภาพ 

 
5. ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 

 
5.1 ความมุงม่ันของฝายบริหาร 
 

 ผูบริหารระดับสูงตองแสดงหลักฐานใหเห็นถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและใชงาน
ระบบบริหารคุณภาพ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่องโดย 

 ก) การส่ือสารไปยังองคกรถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามขอกําหนดของลูกคา 
รวมถึงขอบังคับตางๆ และขอกําหนดทางกฎหมาย 

 ข) การจัดทํานโยบายคุณภาพ 
 ค) ทําใหมั่นใจวามีการจัดทําวัตถุประสงคคุณภาพ 
 ง) ดําเนินการทบทวนของฝายบริหาร 
 จ) ทําใหมั่นใจวามีทรัพยากรที่เพียงพอ 
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5.2. มุงเนนท่ีลูกคา 
 

 ผูบริหารสูงสุดจะตองม่ันใจวามีการพิจารณาถึงความตองการของลูกคา รวมถึง
จุดมุงหมายท่ีจะเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา 

 
5.3. นโยบายคุณภาพ 

 

 ผูบริหารสูงสุดตองม่ันใจวานโยบายคุณภาพ 
 ก) มีความเหมาะสมสําหรับจุดมุงหมายขององคกร 
 ข) รวมถึงความมุงม่ันท่ีจะทําใหสอดคลองกับขอกําหนด และการดําเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ 
 ค) เปนโครงสรางหลักสําหรับกําหนดและทบทวนเปาหมายเปาหมายคุณภาพ 
 ง) มีการส่ือสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายภายในองคกร 
 จ) มีการทบทวนเพื่อใหมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง 
 

5.4 การวางแผน 
 

 5.4.1 เปาหมายคุณภาพ 
   ผูบริหารสูงสุดตองทําใหม่ันใจวามีการจัดทําเปาหมายคุณภาพรวมถึงความ

จําเปนในการบรรลุขอกําหนดผลิตภัณฑ มีการจัดทําภายในหนวยงาน และระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ภายในอง๕กร เปาหมายคุณภาพตองสามารถวัดได และสอดคลองกับนโยบาย 

 

 5.4.2 การวางแผนระบบคุณภาพ 
   ผูบริหารสูงสุดตองทําใหม่ันใจวา 
   ก) การวางแผนของระบบบริหารคุณภาพมีการดําเนินไปเพ่ือใหบรรลุถึง

ขอกําหนดในขอ 4.1 รวมถึงเปาหมายคุณภาพ 
   ข) ภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพยังคงถูกดํารงรักษาไวเม่ือการวางแผน

และการจัดทําระบบบริหารคุณภาพมีการเปล่ียนแปลง 
 

5.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี และการสื่อสาร 
   

 5.5.1 ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 
   ผูบริหารสูงสุดตองทําใหม่ันใจวามีการกําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจ

หนาท่ีและมีการส่ือออกไปภายในองคกร 
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 5.5.2 ตัวแทนฝายบริหาร 
   ผูบริหารระดับสูงตองแตงต้ังสมาชิกหนึ่งคนของฝายบริหารแมวาสมาชิกนั้นจะ

มีหนาท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ โดยตองมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
   ก) ทําใหมั่นใจวามีการจัดทํา ,  ดําเนินการปฏิบัติ  และดํารงรักษาไว ซ่ึง

กระบวนการที่จําเปนตอระบบบริหารคุณภาพ 
   ข) ทํารายงานตอผูบริหารระดับสูงสุดถึงผลงานของระบบบริหารคุณภาพ 

รวมถึงความจําเปนสําหรับสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา 
   ค) ทําใหมั่นใจวามีการสงเสริมใหเกิดความตระหนักถึงขอกําหนดของลูกคาท่ัว

ท้ังองคกร 
 

   หมายเหตุ  ความรับผิดชอบของตัวแทนฝายบริหาร อาจรวมถึงการติดตอ
ประสานกับองคกรภายในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบบริหารคุณภาพ 

 

 5.5.3 การส่ือสารภายใน 
   ผูบริหารสูงสุดตอทําใหม่ันใจวามีการจัดทํากระบวนการในการส่ือสารท่ี

เหมาะสมภายในองคกร และการส่ือสารนั้นตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบริหาร
คุณภาพ 

 
5.6 การทบทวนของฝายบริหาร 
 

 5.6.1 บทท่ัวไป 
   ผูบริหารสูงสุดตองทบทวนระบบคุณภาพขององคกรตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว 

เพื่อใหมั่นใจวาระบบยังคงเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง การทบทวนตอง
รวมถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุง และความจําเปนสําหรับการเปล่ียนแปลงระบบบริหาร
คุณภาพ รวมถึงนโยบายคุณภาพ และวัตถุดิบเปาหมายคุณภาพ 

   บันทึกจากการทบทวนของฝายบริหารจะตองเก็บรักษาไว (ดูหัวขอ 4.2.4) 
 

 5.6.2 ขอมูลในการทบทวน 
   ขอมูลในการทบทวนของฝายบริหารตองรวมถึงขอมูลขาวสารดังนี้ 
   ก) ผลของการตรวจประเมินตางๆ 
   ข) การตอบสนองกลับจากลูกคา 
   ค) ผลการดําเนินกระบวนการและความสอดคลองของผลิตภัณฑ 
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   ง) สถานะของกิจกรรมการปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
   จ) การติดตามความคืบหนาของกิจกรรมจากการทบทวนคร้ังกอน 
   ฉ) การเปล่ียนแปลงท่ีอาจสงผลกระทบตอระบบบริหารคุณภาพ 
   ช) คําแนะนําสําหรับการปรับปรุง 
 

   ผลการทบทวนของฝายบริหารรวมถึงการตัดสินใจและการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
   ก) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพและกระบวน การตางๆ 

ของระบบ 
   ข) การปรับปรุงผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา 
   ค) ความตองการในเร่ืองของทรัพยากรตางๆ 
 

6. การจัดการทรัพยากร 
 
6.1 การจัดสรรทรัพยากร 
 

 องคกรจะตองกําหนดและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน 
 ก) เพื่อใชดําเนินการและดํารงรักษาไวซ่ึงระบบบริหารคุณภาพและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 ข) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา โดยดําเนินการตามความตองการของลูกคา 
 
6.2 ทรัพยากรบุคคล 
 

 6.2.1 ขอกําหนดโดยท่ัวไป 
   บุคคล ท่ีปฏิ บัติ ง าน ท่ี มีผลกระทบตอ คุณภาพของผลิตภัณฑจะตอง มี

ความสามารถท่ีเหมาะสมบนพื้นฐานของการศึกษา การฝกอบรม ทักษะ และประสบการณ 
 

 6.2.2 ความสามารถ การตระหนัก และการฝกอบรม 
   ก) พิจารณาความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับบุคคลท่ีจะมาทําหนาท่ีท่ีมี

ผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
   ข) จัดเตรียมการฝกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อใหตอบสนองกับความตองการ

เหลานี้ 
   ค) ประเมินความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติท่ีไดทํามา 
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   ง) ทําใหมั่นใจวาพนักงานมีการตระหนักถึงความเกี่ยวของและความสําคัญของ
การทํางานของตนใหบรรลุตามเปาหมายคุณภาพ 

   จ) คงไวซ่ึงบันทึกของการศึกษา การฝกอบรม ทักษะและประสบการณ 
 
6.3 สาธารณูปโภค 
 

 องคกรจะตองกําหนด จัดเตรียม และดํารงรักษาสาธารณูปโภคท่ีจําเปนเพื่อใหไดมาซ่ึง
การสอดคลองตามขอกําหนดของผลิตภัณฑซ่ึง โดยท่ีสาธารณูปโภครวมถึง 

 ก) อาคารสถานท่ีทํางานและอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเกี่ยวของ 
 ข) วัสดุอุปกรณของกระบวนการ (รวมทั้งซอฟแวร และ ฮารดแวร) 
 ค) การบริการสนับสนุนตางๆ (เชน การขนสง หรือการส่ือสาร) 
 
6.4 สภาวะแวดลอมในการทํางาน 
 

 องคกรจะตองพิจารณาและจัดการสภาวะแวดลอมในการทํางานท่ีจําเปน เพื่อจะให
บรรลุซ่ึงความสอดคลองตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ 

 
7. การทําใหผลิตภัณฑบรรลุผล 

 
7.1 การวางแผนเพื่อใหผลิตภัณฑบรรลุผล 
 

 องคกรจะตองวางแผนและพัฒนากระบวนการที่จําเปนสําหรับการทําใหผลิตภัณฑ
บรรลุผล จะตองสอดคลองกับขอกําหนดในกระบวนการอ่ืนๆ ของระบบบริหารคุณภาพ 

 ในการวางแผนการทําใหผลิตภัณฑบรรลุผล องคกรจะตองมีการกําหนดสิ่งตอไปนี้
ตามความเหมาะสม 

 ก) เปาหมายคุณภาพและขอกําหนดตางๆ สําหรับผลิตภัณฑ 
 ข) ความจําเปนท่ีจะจัดต้ังกระบวนการและทําเอกสารตางๆ และจัดหาทรัพยากร ท่ี

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้น 
 ค) มีการดําเนินกิจกรรมทวนสอบ รับรอง เฝาติดตาม ตรวจสอบ และทดสอบท่ี

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และเกณฑการยอมรับ 
 ง) บันทึกท่ีจําเปนเพื่อเปนหลักฐานวากระบวนการทําใหบรรลุผล และผลิตภัณฑท่ี

เกดิข้ึนมีความสอดคลอง และเปนไปตามท่ีกําหนด (ดูหัวขอ 4.2.4) 
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 ผลของการวางแผนตองอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงานในองคกร 
 หมายเหตุ 1  เอกสารซ่ึงอธิบายถึงกระบวนการจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ รวมถึง

กระบวนการทําใหผลิตภัณฑ และทรัพยากร ซ่ึงจะถูกนําไปประยุกตใชในแตละผลิตภัณฑ/
โครงการ/หรือสัญญา อาจท่ีจะอางอิงถึงในลักษณะของแผนคุณภาพได 

 หมายเหตุ 2  องคกรอาจนําเอาขอกําหนด 7.3 มาใชในการพัฒนากระบวนการทําให
ผลิตภัณฑบรรลุผล 

 
7.2 กระบวนการท่ีเก่ียวของกับลูกคา 
 

 7.2.1 การกําหนดขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
   องคกรตองพิจารณาถึง 
   ก) ขอกําหนดท่ีระบุโดยลูกคา รวมถึงขอกําหนดสําหรับกิจกรรมการสงมอบ 

และติดตามหลังการสงมอบ 
   ข) ขอกําหนดท่ีไมไดระบุโดยลูกคาแตจําเปนตอการใชงานของผลิตภัณฑ หรือ

การใชงานเฉพาะดาน 
   ค) ขอกําหนดตามขอบังคับ  และขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑ และ 
   ง) ขอกําหนดเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีพิจารณาโดยองคกร 
 

 7.2.2 การทบทวนขอกําหนดของผลิตภัณฑ 
   องคกรตองทบทวนขอกําหนดของผลิตภัณฑ การทบทวนนี้ตองถูกดําเนินการ

กอนการใหคําม่ันสัญญาท่ีจะจัดผาผลิตภัณฑใหลูกคา (เชน การเสนองาน การตดลงในการยอมรับ
ขอเสนอที่เปนสัญญา หรือคําส่ังซ้ือ การตกลงในการยอมรับขอเสนอเปล่ียนแปลงในสัญญา หรือ
คําส่ังซ้ือ) และตอทําใหม่ันใจวา 

   ก) ขอกําหนดผลิตภัณฑไดถูกระบุได 
   ข) ขอกําหนดของสัญญา หรือคําส่ังซ้ือท่ีตางจากท่ีระบุไวกอนหนานี้ จะตองมี

การตกลงกันกอน 
   ค) องคกรมีความสามารถท่ีจะทําใหไดตามขอกําหนดท่ีถูกระบุไว 
 

   บันทึกผลการทบทวนและการปฏิบัติการที่ไดจากการทบทวนตองมีการดํารง
รักษาไว (ดูหัวขอ 4.2.4) 
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   ในกรณีท่ีลูกคาไมไดจัดทําเอกสารแจงความตองการ ความตองการนั้นๆ จะตอง
ถูกทบทวนโดยองคกรท่ีมีการตอบรับ 

   ในกรณีขอกําหนดผลิตภัณฑถูกเปล่ียนแปลง องคกรตองทําใหม่ันใจไดวาระบบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของถูกเปล่ียนแปลง องคกรตองทําใหม่ันใจไดวาระบบเอกสารท่ีเกี่ยวของถูก
เปล่ียนแปลงดวย และตองทําใหมั่นใจวาบุคคลท่ีเกี่ยวของถูกทําใหตระหนักถึงขอกําหนดท่ี
เปล่ียนแปลงนั้นดวย 

   หมายเหตุ  ในบางสถานการณ เชน การขายผานอินเตอรเน็ต การทบทวนท่ีเปน
เปนทางการไมสามารถทําไดในแตละคําส่ังซ้ือจะใชขอมูลท่ีเกี่ยวของของผลิตภัณฑ เชน แคต
ตาล็อก หรือส่ือโฆษณา เพื่อการทบทวนแทน 

 

 7.2.3 การติดตอส่ือสารกับลูกคา 
   องคกรตองพิจารณาและดําเนินการเตรียมการท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับ

ลูกคาในสวนท่ีเกี่ยวกับ 
   ก) ขอมูลของผลิตภัณฑ 
   ข) การสอบถาม สัญญา หรือการจัดการคําส่ังซ้ือ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

สัญญาตางๆ และ 
   ค) ผลสะทอนกลับจากลูกคา ซ่ึงรวมถึงคํารองเรียนของลูกคา 
 
7.3 การออกแบบและการพัฒนา 
 

 7.3.1 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา 
   องคกรตองวางแผนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ ในระหวางการวาง

แผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ องคกรตองกําหนด 
   ก) ข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
   ข) กิจกรรมการทบทวน การทวนสอบ และการตรวจสอบ ความสมบูรณท่ี

เหมาะสมกับแตละข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา 
   ค) หนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีสําหรับกิจกรรมการออกแบบและพัฒนา 
 
   องคกรตองมีการควบคุมการประสานงานระหวางกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการ

ออกแบบ และพัฒนาเพื่อใหม่ันใจถึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและความชัดเจนของหนาท่ี
รับผิดชอบ 
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   ผลลัพธท่ีไดจาการวางแผนตองถูกปรับปรุงใหทันสมัยตามความเหมาะสม ตาม
ความคืบหนาของการดําเนินงานออกแบบและพัฒนา 

 

 7.3.2 ขอมูลท่ีใชในการออกแบบและพัฒนา 
   ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดผลิตภัณฑ ตองมีการกําหนดและบันทึกไว (ดู

หัวขอ 4.2.4) โดยขอมูลเหลานี้ตองรวมถึง 
   ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานและสมรรถนะของผลิตภัณฑ 
   ข) ขอบังคับและขอกําหนดทางกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
   ค) ขอมูลท่ีไดจากการออกแบบท่ีคลายคลึงกันในคร้ังกอน และ 
   ง) ขอกําหนดอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการออกแบบและพัฒนา 
   ขอมูลเหลานี้ตองถูกทบทวนวามีความเพียงพอ ขอกําหนดตองมีความสมบูรณ

ไมคลุมเครือ และไมขัดแยงกับขอมูล 
 
 7.3.3 ผลของการออกแบบและพัฒนา 
   ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการออกแบบและพัฒนาตองถูกจัดทําในรูปแบบของ

ลักษณะท่ีทําใหสามารถสอบทวนได เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีใชในการออกแบบและพัฒนา และตองมี
การอนุมัติกอนท่ีจะนําไปใช  

   ผลลัพธท่ีไดจากการออกแบบและพัฒนาตอง 
   ก) สอดคลองกับขอมูลท่ีกําหนดในการออกแบบและพัฒนา 
   ข) ใหขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการจัดซ้ือ การผลิต และการ

จัดเตรียมในการบริการ 
   ค) ประกอบดวยหรืออางถึงเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑ และ 
   ง) ระบุถึงลักษณะของผลิตภัณฑท่ีจําเปนตอความปลอดภัยและความเหมาะสม

ในการใชงาน 
 

 7.3.4 การทบทวนการออกแบบและพัฒนา 
   ตองมีการทบทวนการออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบในชวงเวลาท่ี

เหมาะสมใหสอดคลองกับแผนท่ีจัดทําไว (ดูหัวขอ 7.3.1) 
   ก) เพื่อประเมินความสามารถของผลการออกแบบและพัฒนา ใหบรรลุตาม

ขอกําหนดตางๆ 
   ข) เพื่อช้ีบงปญหา และเสนอแนวทางการดําเนินการท่ีจําเปนตอไป 
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   ผูรวมในการทบทวนน้ันจะตองรวมถึงตัวแทนของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของกับข้ันตอนการออกแบบพัฒนาที่ถูกทบทวนน้ัน จะตองมีการบันทึกและคงไวซ่ึงผลการ
ทบทวนและผลการดําเนินการ ท่ีจําเปนอ่ืนๆ (ดูหัวขอ 4.2.4) 

 

 7.3.5 การทวนสอบการออกแบบและพัฒนา 
   ตองมีการตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนท่ีกําหนดไว (ดูหัวขอ 7.3.1) เพื่อทําให

มั่นใจวาผลลัพธของการออกแบบและพัฒนา บรรลุถึงขอกําหนดท่ีใชในการออกแบบและพัฒนา 
ตองมีการบันทึกและคงไวซ่ึงผลจากการทวนสอบและการดําเนินการท่ีจําเปน (ดูหัวขอ 4.2.4) 

 

 7.3.6 การตรวจสอบยืนยันความสมบูรณของการออกแบบและพัฒนา 
   ตองมีการตรวจสอบยืนยันความสมบูรณของการออกแบบ และพัฒนา เพื่อ

ยืนยันความสอดคลองกับแผนท่ีวางไว (ดูหัวขอ 7.3.1) เพื่อทําใหม่ันใจวาผลิตภัณฑท่ีเปนผลลัพธ
สามารถเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการใชงานท่ีไดระบุไว ในกรณีท่ีทําไดตองมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณกอนท่ีจะสงมอบหรือการนําผลิตภัณฑไปใช ตองมีการบันทึกและคงไวซ่ึงผลการ
ตรวจสอบความสมบูรณและการปฏิบัติการที่จําเปน (ดูหัวขอ 4.2.4) 

 

 7.3.7 การควบคุมการเปล่ียนแปลงการออกแบบและพัฒนา 
   การเปลี่ยนแปลงการออกแบบพัฒนาใดๆ ตองมีการควบคุมและคงไวซ่ึงบันทึก

เปนลายลักษณอักษร การเปล่ียนแปลงตองถูกทบทวนและตรวจสอบยืนยันความสมบูรณตามความ
เหมาะสม และถูกรับรองกอนนําไปทําใหสําเร็จ การทบทวนการเปล่ียนแปลงของการออกแบบและ
พัฒนา ตองรวมถึงการประเมินผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของช้ินสวนท่ีเปนสวนประกอบ และ
ผลิตภัณฑท่ีสงมอบเรียบรอยแลว 

   ผลของการทบทวนการเปล่ียนแปลงและการปฏิบัติการที่จําเปนตองมีการบันทึก 
(ดูหัวขอ 4.2.4) 

 
7.4 การจัดซ้ือ 
 

 7.4.1 การควบคุมการจัดซ้ือ 
   องคกรตองม่ันใจวาผลิตภัณฑท่ีจัดข้ึนนั้นเปนไปตามขอกําหนดท่ีไดระบุในการ

จัดซ้ือ วิธีการและขอบเขตของการควบคุมท่ีใชกับผูสงมอบและผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการ
ผลิตท่ีตามมาหรือผลิตภัณฑสุดทาย 
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   องคกรตองประเมินและคัดเลือกผูสงมอบ โดยอยูบนพื้นฐานของความสามารถ
ในการสงมอบผลิตภัณฑท่ีเปนไปตามขอกําหนดขององคกร ตองมีการกําหนดเกณฑสําหรับการ
คัดเลือก การประเมินและการประเมินซํ้า ตองมีการเก็บรักษาบันทึกของผลการประเมินและการ
ปฏิบัติการที่จําเปนใดๆ ท่ีไดจากการประเมินนั้น (ดูหวัขอ 4.2.4) 

 

 7.4.2 ขอมูลการจัดซ้ือ 
   ขอมูลการจัดซ้ือ อธิบายถึงผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือตอไปนี้ ตามความเหมาะสม 
   ก) ขอกําหนดสําหรับการอนุมัติรับรองของผลิตภัณฑ ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กระบวนการและเคร่ืองมือ 
   ข) ขอกําหนดสําหรับคุณสมบัติของบุคลากร และ 
   ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 
   องคกรตองทําใหมั่นใจได ถึงมีการระบุขอกําหนดตางๆ ในการจัดซ้ืออยาง

เพียงพอกอนท่ีจะมีการส่ือสารไปยังผูสงมอบ 
 

 7.4.3 การทวนสอบผลิตภัณฑท่ีส่ังซ้ือ 
   องคกรตองจัดทําและดําเนินการตรวจสอบหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีจําเปน เพื่อให

มั่นใจวาผลิตภัณฑท่ีส่ังซ้ือบรรลุคุณสมบัติท่ีตองการ 
   ในกรณีท่ีองคกรหรือลูกคามีความตองการใหปฏิบัติกิจกรรมการทวนสอบ ณ 

สถานท่ีของผูสงมอบ องคกรตองระบุถึงการจัดการทวนสอบที่ตั้งใจไวและวิธีในการปลอยผาน
ผลิตภัณฑในขอมูลการจัดซ้ือ 

 
7.5 การทวนสอบผลิตภัณฑท่ีสั่งซ้ือ 
 

 7.5.1 การควบคุมการผลิตและการบริการ 
   องคกรตองวางแผนและดําเนินการ กระบวนการผลิตและการบริการภายใต

เง่ือนไขท่ีควบคุมได เง่ือนไขการควบคุมตองรวมหัวขอดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม 
   ก) การจัดใหมีขอมูล 
   ข) การจัดใหมีเอกสารวิธีการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ตามความจําเปน 
   ค) การจัดใหมีการใชเคร่ืองมืออยางเหมาะสม 
   ง) การจัดใหมีการใชอุปกรณ การเฝาติดตามกระบวนการ และการตรวจวัดผล 
   จ) การจัดใหมีการเฝาติดตามกระบวนการ และการตรวจวัดผล 
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   ฉ) การจัดใหมีกิจกรรมการตรวจปลอย, การสงมอบ และกิจกรรมหลังจากการ
สงมอบ 

 

 7.5.2 การยืนยันความสมบูรณของกระบวนการ 
   องคกรตองยืนยันความสมบูรณของกระบวนการผลิต และการบริการใดๆ ใน

กรณีผลลัพธของผลิตภัณฑไมสามารถถูกทวนสอบไดดวยการเฝาติดตาม หรือการวัดผลของ
กระบวนการที่ตามมา โดยรวมถึงกระบวนการใดท่ีความบกพรองปรากฏข้ึน หลังจากผลิตภัณฑถูก
นําไปใชหรือการบริการนั้น มีการสงมอบไปแลว 

   การยืนยันความสมบูรณนั้นตองแสดงและระบุใหไดถึงความสามารถของ
กระบวนการที่จะบรรลุผลตามท่ีวางไว 

   องคกรตองจัดทําการจัดการสําหรับการยืนยันความสมบูรณ ซ่ึงตองรวมไปถึง
รายการดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม 

   ก) กําหนดเกณฑสําหรับการทบทวนและการรับรองกระบวนการ 
   ข) การรับรองอุปกรณ และคุณสมบัติของบุคลากร 
   ค) การใชวิธี และข้ันตอนการดําเนินงานท่ีถูกระบุไวอยางชัดเจน 
   ง) ขอกําหนดสําหรับการบันทึกตางๆ (ดูหัวขอ 4.2.4) และ 
   จ) การยืนยันผลซํ้า 
 

 7.5.3 การชี้บงและการสอบกลับได 
   องคกรตองช้ีบงผลิตภัณฑดวยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดท้ังกระบวนการผลิต 
   องคกรตองช้ีบงสถานะของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับขอกําหนด และการเฝา

ติดตาม และการวัดผลในกรณีท่ีการสอบกลับไดเปนขอกําหนด (ดูหัวขอ 4.2.4) องคกรตองควบคุม
และบันทึกการชี้บงเฉพาะตัวเพื่อการสอบกลับผลิตภณัฑ 

 

 7.5.4 ทรัพยสินของลูกคา 
   องคกรตองทําการดูแลทรัพยสินของลูกคาขณะท่ีอยูภายใตการควบคุมของ

องคกร หรือถูกใชโดยองคกร องคกรตองช้ีบงทวนสอบปองกัน และรักษาไวซ่ึงทรัพยสินท่ีลูกคาให
มาสําหรับการใชหรือการรวมเขาเปนผลิตภัณฑ ในกรณีท่ีทรัพยสินใดๆ ของลูกคาสูญหาย เสียหาย 
หรือพบวาไมเหมาะสมสําหรับการใชงานตองมีการรายงานไปยังลูกคา และเก็บรักษาบันทึกได (ดู
หัวขอ 4.2.4) 

   หมายเหตุ  ทรัพยสินของลูกคาอาจรวมถึงทรัพยสินทางปญญา 
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 7.5.5 การถนอมรักษาผลิตภัณฑ 
   องคกรตองถนอมรักษาความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑระหวาง

กระบวนการทั้งภายในจนถึงการสงมอบจนไปถึงจุดหมายปลายทาง การถนอมรักษาตองรวมถึงการ
ชี้บงการเคล่ือนยาย การบรรจุ การจัดเก็บ และการปองกัน การถนอมรักษาตองรวมไปถึง
สวนประกอบตางๆของผลิตภัณฑ 

 
7.6 การควบคุมอุปกรณการเฝาติดตามและการวัดผล 
 

 องคกรตองกําหนดการดําเนินการเฝาติดตามและการตรวจวัด และอุปกรณการเฝา
ติดตาม และการตรวจวัดจําเปนตองมีหลักฐานความสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ (ดู
หัวขอ 7.2.1) 

 องคกรตองจัดทํากระบวนการเพื่อใหม่ันใจวาการเฝาติดตาม และการตรวจวัดสามารถ
ดําเนินงานโดยมีความตอเนื่องกับขอกําหนดในการเฝาติดตามและการตรวจวดั 

 กรณีท่ีจําเปนเพื่อใหม่ันใจวาผลการตรวจสอบสมบูรณ อุปกรณตรวจวัดตอง 
 ก) มีการสอบเทียบหรือทวนสอบในชวงเวลาท่ีกําหนด หรือกอนการใชงาน โดยการ

ตรวจวัดท่ีสามารถสอบกลับไปถึงมาตรฐานการตรวจวัดนานาชาติ หรือระดับชาติ ในกรณีท่ีไมมี
มาตรฐานดังกลาวใหมีการบันทึกวิธีการสอบเทียบหรือช้ีบงนั้นไว 

 ข) มีการปรับแตง หรือปรับแตงใหมตามความจําเปน 
 ค) มีการชี้บงใหเห็นถึงสถานการณสอบเทียบท่ีนํามาพิจารณา 
 ง) มีการปองกันไมใหการปรับแตงท่ีทําใหผลการตรวจวัดคลาดเคล่ือนไป 
 จ) มีการปองกันความเสียหาย หรือการเส่ือมสภาพระหวางหารเคล่ือนยาย การซอม

บํารุงและการจัดเก็บ 
 

 องคกรตองเพิ่มเติมการประเมิน และบันทึกความสมบูรณของผลการตรวจวัดท่ีผานมา
เม่ือพบวาอุปกรณไมสอดคลองตามขอกําหนด องคกรตองมีการปฏิบัติการตามความเหมาะสมตอ
ท้ังอุปกรณและผลิตภัณฑใดๆท่ีไดรับผลกระทบ ตองมีการเก็บรักษาบันทึกของผลการสอบเทียบ
และการทวนสอบ (ดูหัวขอ 4.2.4) 

 ในการเฝาติดตามและการตรวจวัดของขอกําหนดที่เฉพาะเจาะจง ตองมีการรับรอง
ความสามารถของซอฟแวรเพ่ือใหตรงกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยตองมีการดําเนินการกอนการใช
งานในครั้งแรก หรือรับรองใหมอีกคร้ังตามความจําเปน 

 หมายเหตุ  ดู ISO 10012-1 และ ISO 10012-2 เปนแนวทาง 
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8. การตรวจวัดการวิเคราะหและปรับปรุง (Measurement analysis and improvement) 
 
8.1 บทท่ัวไป (General) 
 

 องคกรจะตองมีการวางแผนและปฏิบัติการเฝาติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห และ
การปรับปรุงกระบวนการท่ีจําเปน 

 ก) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของผลิตภัณฑ 
 ข) เพื่อใหมั่นใจในความสอดคลองของระบบบริหารคุณภาพ และ 
 ค) เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

 ตองมีการพิจารณาเร่ืองของวิธีการที่นํามาใช ซ่ึงรวมถึงเทคนิคทางสถิติ และขอบเขต
การใชงาน 

 

8.2 การตรวจวัดและการติดตามผล 
 

 8.2.1 ความพึงพอใจของลูกคา 
   โดยถือเปนขอกําหนดขอหนึ่งจองผลงานระบบการบริหารคุณภาพ องคกร

จะตองมีการติดตามขอมูลเกี่ยวกับความพอใจ และความเขาใจของลูกคาวาองคกรสัมฤทธ์ิผลตาม
ความตองการของลูกคา ซ่ึงจะตองมีการระบุถึงวิธีการสําหรับการหาขอมูล และการใชขอมูลนี้ดวย 

 

 8.2.2 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) 
   องคกรจะตองมีการดําเนินการตรวจประเมินเปนระยะๆ เพื่อประเมินถึงระบบ

บริหารคุณภาพวา 
   ก) มีความสอดคลองกับแผนท่ีวางไว (ดูขอ 7.1) สอดคลองกับขอกําหนด 
   ข) ของมาตรฐานสากลนี้ และสอดคลองกับระบบบริหารคุณภาพที่จัดตั้งโดย

องคกรเอง มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

   องคกรจะตองวางแผนโปรแกรมตรวจประเมินโดยพิจารณาจากสถานะและ
ความสําคัญ รวมถึงผลการตรวจประเมินคร้ังกอนของกิจกรรม และระบบการทํางานในสวนท่ีจะ
ตรวจประเมิน 

   จะตองกําหนดขอบขายความถ่ี และวิธีการในการตรวจประเมิน การตรวจ
ประเมินจะตองทําโดยผูท่ีไมมีหนาท่ีในการทํางานในสวนงานกิจกรรมท่ีกําลังถูกตรวจประเมินการ
คัดเลือกผูตรวจติดตาม และการดําเนินการตรวจติดตามตองทําใหมั่นใจไดถึงความยุติธรรม และไม
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อคติในกระบวนการติดตาม ในระเบียบปฏิบัติตองกําหนดสําหรับความรับผิดชอบ และขอกําหนด
สําหรับการวางแผน และดําเนินการติดตาม รวมท้ังการรายงานผลและการคงไวซ่ึงบันทึกการตรวจ
ประเมิน (ดูขอ 4.2.4) 

   ฝายบริหารท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีท่ีถูกตรวจติดตามจะตองดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีพบจากการตรวจประเมินอยางทันทวงทีตามกําหนด เพื่อกําจัดความไมสอดคลองตางๆท่ี
ตรวจพบ และสาเหตุของมัน การติดตามผลการแกไขจะตองรวมถึงการทวนสอบการปฏิบัติการ
แกไข และการรายงานผลการทวนสอบตางๆ (ดูขอ 8.5.2) 

   หมายเหตุ  ดูตามแนวทางในมาตรฐาน ISO 10011-1, ISO 10011-2 และ ISO 
10011-3 

 

 8.2.3 การวัดและเฝาติดตามขบวนการ (Measurement and monitoring of processes) 
   องคกรจะตองใชวิธีท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดและการเฝาติดตามการควบคุม

กระบวนการตางๆ ในระบบบริหารคุณภาพในสวนท่ีสามารถทําได เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด
ความตองการของลูกคา วิธีการเหลานี้จะตองสามารถทําใหแนใจวาแตละขบวนการมีความสามารถ
ท่ีจะดําเนินไปบรรลุผลตามท่ีวางแผนเอาไว ถาไมประสบผลสําเร็จตามแผนตองมีการแกไขตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหม่ันในในความสอดคลองของผลิตภัณฑ 

 

 8.2.4 การวัดและเฝาติดตามผลิตภัณฑ (Measurement and monitoring of product) 
   องคกรจะตองทําการตรวจวัดและเฝาติดตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เพื่อทวน

สอบวาผลิตภัณฑสอดคลองตามขอกําหนด ซ่ึงจะตองดําเนินการตรวจวัดและติดตามผลิตภัณฑท่ี
ข้ันตอนตางๆ ของควบคุมขบวนการอยางเหมาะสม (ดูขอ 7.1) 

   หลักฐานของความสอดคลองและเกณฑการยอมรับตองเก็บรักษาไว การจัดทํา
เปนเอกสารบันทึกการตรวจตางๆ จะตองระบุถึงผูมีอํานาจในการปลอยผลิตภัณฑ (ดูขอ 4.2.4) 

   การปลอยผลิตภัณฑ และการสงมอบบริหารจะตองม่ันใจวาผลิตภัณฑและ
บริการสามารถสอดคลองตามแผนการที่วางไว (ดูขอ 7.1) ในทุกๆข้ันตอนของกิจกรรมอยาง
สมบูรณเปนท่ีพอใจกอนจะปลอยหรือสงมอบ ยกเวนมีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจท่ีเกี่ยวของหรือถา
เปนไปไดโดยลูกคา 
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8.3 การควบคุมผลิตภัณฑสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด (Control of nonconformity 
Product) 

 

 องคกรจะตองม่ันใจวาผลิตภัณฑท่ีไมสอดคลองกับขอกําหนดจะตองถูกบงช้ี และ
ควบคุมเพ่ือปองกันการนําไปใชหรือสงมอบโดยไมตั้งใจจะตองกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับการ
ควบคุม ผูรับผิดชอบมีอํานาจในการจัดการกับผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด 

 องคกรจะตองจัดการกับผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีดังตอไปนี้ 

 ก) โดยทําการแกไขเพื่อกําจัดส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดท่ีพบ 
 ข) โดยอนุญาตใหใชการปลอยหรือการยอมรับภายใตการยินยอมโดยผูมีอํานาจ

เกี่ยวของ และถาเปนไปไดโดยลูกคา 
 ค) โดยการแกไขเพื่อปองกันไมนําไปใชตามวัตถุประสงคเดิม 
 

 ตองคงไวซ่ึงบันทึก (ดูขอ 4.2.4) ลักษณะของส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด และการ
แกไขตางๆในภายหลัง รวมทั้งการยินยอมท่ีไดรับเม่ือผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดไดรับ
การแกไขแลวจะตองมีการทวนสอบอีกคร้ัง เพื่อแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑไดรับการแกไขแลว
สอดคลองตามขอกําหนด 

 องคกรจะตองทําการแกไขท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีไดรับผลกระทบ หรือมีโอกาส
ไดรับผลกระทบจากส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด เม่ือพบวามีผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด
หลังจากสงมอบหรือเม่ือเร่ิมใชงาน 

 
8.4 การวิเคราะหขอมูล (Analysis of data) 
 

 องคกรตองกําหนดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ และประเมินส่ิงท่ีสามารถจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบคุณภาพอยางตอเนื่องซ่ึงก็รวมถึงขอมูลท่ีไดจากการเฝาติดตามและการ
ตรวจวัด และแหลงอ่ืนๆ 

 การวิเคราะหขอมูลตองทําใหทราบถึง 
 ก) ความพึงพอใจของลูกคา (ดูขอ 8.2.1) 
 ข) ความสอดคลองกับความตองการของผลิตภัณฑ (ดูขอ 7.2.1) 
 ค) คุณสมบัติและแนวโนมของขบวนการ ผลิตภัณฑ รวมถึงโอกาสของการแกไขและ

ปองกัน และผูสงมอบ 
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8.5 การปรับปรุง (Improvement) 
 

 8.5.1 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement) 
   องคกรจะตองปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย

ใชการใชนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพผลการติดตาม การวิเคราะหขอมูล การทําการ
ปฏิบัติการแกไข และปองกัน และการทบทวนโดยฝายบริหาร 

 

 8.5.2 การแกไข (Corrective action) 
   องคกรจะตองดําเนินการแกไข เพื่อกําจัดสาเหตุของส่ิงท่ีไมเปนไปตาม

ขอกําหนด เพื่อไมใหเกิดซํ้า การแกไขปญหานั้นจะตองรวมถึงผลกระทบจากปญหาท่ีพบดวย 
   ระเบียบการปฏิบัติการแกไข จะตองกําหนดถึง 
   ก) การบงช้ีส่ิงไมสอดคลองขอกําหนดรวมถึงการรองเรียนของลูกคา 
   ข) การคนหาสาเหตุของส่ิงท่ีไมสอดคลองขอกําหนด 
   ค) ประเมินความจําเปนในการดําเนินการ เพื่อม่ันใจวาส่ิงไมสอดคลอง

ขอกําหนดจะไมเกิดซํ้าอีก 
   ง) กําหนดและดําเนินการแกไขตามท่ีตองการ 
   จ) บันทึกผลที่ไดจากการดําเนินการ (ดูขอ 4.2.4) 
   ฉ) ทําการทบทวนการดําเนินการแกไขท่ีไดทํา 
 

 8.5.3 การปองกัน (Preventive action) 
   องคกรจะตองระบุการปองกันเพื่อกําจัดสาเหตุของแนวโนมของส่ิงท่ีไม

สอดคลองกับขอกําหนดเพื่อปองกันไมใหเกิด จะตองดําเนินการปองกันผลกระทบของแนวโนม
ปญหาอยางเหมาะสม จะตองจัดทํา 

   ระเบียบการปฏิบัติการสําหรับการปองกันซ่ึงตองกําหนดถึง 
   ก) การระบุแนวโนมส่ิงท่ีไมสอดคลองขอกําหนดและสาเหตุ 
   ข) การประเมินความจะเปนสําหรับการดําเนินการ เพื่อปองกันการเกิดข้ึนของ

ความไมสอดคลองตางๆ 
   ค) การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในการกระทําท่ีจําเปน 
   ง) บันทึกผลที่ไดจากการดําเนินการท่ีทําไป (ดูขอ 4.2.4) 
   จ) ทบทวนการปองกันท่ีไดดําเนินการไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001 : 2004) 
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ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001 : 2004) 
 

 สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 14001 หรือ Environmental Management Systems (EMS) 
Specifications สามารถแบงไดเปน 4 หัวขอใหญๆ ดังนี้ 

 

1. ขอบเขต 
 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ไดระบุถึงขอกําหนดสําหรับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อให
องคกรไดนําไปใชในการพัฒนา และนําไปปฏิบัติซ่ึงนโยบายส่ิงแวดลอมและวัตถุประสงคเพ่ือให
สามารถดําเนินการตามท่ีกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรเกี่ยวของ รวมถึงใหองคกรมีขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ (Significant Environment Aspect) มาตรฐานน้ีได
ประยุกตใชสําหรับประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีองคกรระบุท้ังในสวนท่ีองคกรสามารถ
ควบคุมไดและท่ีองคกรสามารถผลักดันได มาตรฐานฉบับนี้ไมไดกําหนดเกณฑสมรรถนะทางดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีเฉพาะเจาะจง 

 

มาตรฐานสากลนี้สามารถประยุกตใชไดกับองคกรตางๆ ท่ีตองการ : 
1) จัดทําการนําระบบการจดัการส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติ รักษาไวและตองการปรับปรุง

ส่ิงแวดลอมในองคกรใหดข้ึีน 
2) มั่นใจในการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึน 
3) แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับมาตรฐานสากลฉบับนี้โดย 
 3.1) การกําหนดการดําเนินงานของตนเองและประกาศผลการดําเนินงานเอง หรือ 
 3.2) รับรองการสอดคลองโดยองคกรท่ีเกี่ยวของเชน ลูกคา 
 3.3) การหาการรับรองจากหนวยงานจากภายนอกอ่ืนๆ 
 3.4) การขอใบรับรองและการข้ึนทะเบียนเปนองคกรท่ีมีระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

จากองคกรภายนอก 
 

ขอกําหนดทั้งหมดในมาตรฐานฉบับนี้ถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหเขากันไดกับ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ขอบเขตของการประยุกตใชข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน นโยบาย
ส่ิงแวดลอมขององคกร ลักษณะของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ ทําเลท่ีตั้งขององคกร และ
สภาพของหนวยงานตางๆ 

 

2. เอกสารอางอิง 
 

ยังไมมีเอกสารอางอิงใดๆ เนื่องจากเปนการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิม 
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3. ศัพทและนิยาม 
 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรฐานสากลฉบับนี้และเพื่อปองกันความสับสนท่ี
อาจเกิดข้ึน คําศัพทและนิยามเหลานี้สามารถนําไปประยุกตใช 

หมายเหตุ : จะไมมีการระบุคําศัพทหรือนิยามตางๆ ท่ีมีความหมายหรือนิยามเดียวกับท่ี
ปรากฏในพจนานุกรมตามปกติแลว คําศัพทท่ีเปนตัวเขมเปนคําศัพทหรือนิยามท่ีสามารถใชอางอิง
ไปมาในขอกําหนดอ่ืนๆ และไดระบุขอกําหนดดังกลาวไวแลวเพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน 

 
3.1 ผูตรวจประเมิน (Auditor) 
 

 บุคคลผูท่ีมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน (ISO 9000 : 2000 
ขอกําหนด 3.9.9) 

 
3.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) 
 

 กระบวนการทําซํ้าของการปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental 
management system, 3.8) ในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงการปรับปรุงสมรรถนะทางดานส่ิงแวดลอม
โดยรวม (environmental performance, 3.10) ท่ีซ่ึงสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมขององคกร 
(organization’s, 3.16) และ environmental policy (3.11)  

 หมายเหตุ : กระบวนการเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องในการทํางานใดๆ และอยูในทุกพ้ืนท่ีท่ี
สามารถเกิดกิจกรรมนั้นๆ 

 
3.3 การดําเนินการแกไข (corrective action) 
 

 การดําเนินการเพ่ือกําจัดสาเหตุของส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดที่ตรวจสอบได 
(nonconformity) (3.15) 

 
3.4 เอกสาร (document) 
 

 ขอมูลและส่ือสนับสนุนตางๆ ท่ีมีขอมูลเหลานั้นอยู 
 หมายเหตุ : ส่ือสามารถอยูในรูปกระดาษ เทปแมเหล็ก อิเลคทรอนิคส หรืออานดวย

ดิสกในคอมพิวเตอร ภาพถายหรือตัวอยางตนแบบ หรือท้ังหมดท่ีกลาวมารวมกัน 
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3.5 สิ่งแวดลอม (environmental) 
 

 ส่ิงท่ีอยูรอบๆ องคกรนั้นๆ (3.16) ท่ีไดดําเนินการอยู รวมไปถึง อากาศ น้ํา พื้นดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว มนุษยและความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ท่ีกลาวมานี้ 

 หมายเหตุ : ส่ิงแวดลอมท่ีกลาวนี้รวมถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร (3.16) และ
สภาพแวดลอมในโลกดวย 

 
3.6 ประเด็นส่ิงแวดลอม (environmental aspect) 
 

 องคประกอบของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร (3.16) ท่ีสามารถมี
ผลตอส่ิงแวดลอม 

 หมายเหตุ : ประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญมีหรือสามารถมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ
ตอส่ิงแวดลอม (3.5) 

 
3.7 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (environmental impact) 
 การเปล่ียนแปลงใดๆ ตอส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนดานผลเสียหรือมีประโยชน ท้ังหมด

หรือบางสวน ซ่ึงเปนผลมาจากประเด็นส่ิงแวดลอมขององคกร 
 
3.8 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (environmental management system: EMS) 
 

 สวนหนึ่งของระบบการจัดการขององคกรท่ีใชเพื่อพัฒนา และนําไปปฏิบัติของ
นโยบายส่ิงแวดลอม (Environmental policy) (3.11) และจัดการประเด็นส่ิงแวดลอมตางๆ 
(environmental aspects) (3.6) 

 หมายเหตุ 1 : ระบบการจัดการคือกลุมขององคประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันท่ี
ถูกใชสําหรับการจัดทํา นโยบาย วัตถุประสงค และสําหรับการบรรลุถึงวัตถุประสงคเหลานั้น 

 หมายเหตุ 2 : ระบบการจัดการนั้นรวมไปถึงการจัดโครงสรางขององคกร กิจกรรมการ
วางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการตางๆ และทรัพยากร 

 
3.9 วัตถุประสงคส่ิงแวดลอม (environmental objective) 
 

 เปาหมายทางดานส่ิงแวดลอมโดยองครวมท่ีซ่ึงสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม ท่ี
องคกรไดจัดทําข้ึนโดยตนเองเพื่อใหบรรลุ 
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3.10  สมรรถนะผลการดําเนินการดานส่ิงแวดลอม (environmental performance) 
 

  ผลท่ีสามารถวัดไดของการจัดการประเด็นส่ิงแวดลอมขององคกร 
  หมายเหตุ : ในคําอธิบายของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ผลสามารถถูกวัดเทียบกับ 

นโยบายส่ิงแวดลอมขององคกร วัตถุประสงคและเปาหมายทางดานส่ิงแวดลอม และขอกําหนด
สมรรถนะทางดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ 

 
3.11  นโยบายส่ิงแวดลอม (environmental policy) 
 

  ความต้ังใจโดยรวมและทิศทางขององคกรท่ีเกี่ยวของสมรรถนะทางดานส่ิงแวดลอมท่ี
ซ่ึงไดถูกกําหนดอยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร 

  หมายเหตุ : นโยบายส่ิงแวดลอมกําหนดกรอบสําหรับการดําเนินการ และสําหรับการ
ตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

 
3.12  เปาหมายดานส่ิงแวดลอม (environmental target) 
 

 ขอกําหนดสมรรถนะเชิงรายละเอียดท่ีประยุกตใชสําหรับองคกร หรือสวนหนึ่งสวนใด 
ท่ีซ่ึงเกิดข้ึนจากวัตถุประสงคทางดานส่ิงแวดลอม และตองการดําเนินการใหสําเร็จเพื่อใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคตางๆ 

 
3.13  ผูมีสวนไดสวนเสีย (interested party) 
 

 บุคคล หรือกลุมคนท่ีเกี่ยวของกับ หรือไดรับผลกระทบจากสมรรถนะทางดาน
ส่ิงแวดลอมขององคกร 

 
3.14  การตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (internal audit) 
 

  เปนกระบวนการท่ีดําเนินอยางเปนระบบ มีอิสระและเปนกระบวนการท่ีมีเอกสาร
รองรับ เพื่อใหมีซ่ึงหลักฐานและผลการประเมินความจริง ตามขอบเขตและเกณฑในระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีตั้งไวโดยองคกรวาไดถูกปฏิบัติตามอยางสมบูรณ 

  หมายเหตุ : ในหลายๆ กรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรขนาดเล็ก ความมีอิสระ
สามารถแสดงไดโดยความเปนอิสระจากหนาท่ีความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมท่ีดําเนินการตรวจ
ประเมิน 
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3.15  สิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด (nonconformity) 
 

ความไมสมบูรณในการเปนไปตามขอกําหนด (ISO9000 : 2000, 3.6.2) 
 
3.16  องคกร (organization) 
 

  บริษัท กลุมผูรวมทุน องคกร วิสาหกิจ ตัวแทนผูมีอํานาจหรือสถาบัน หรือสวนใด
สวนหนึ่งหรือการรวมกันของรูปแบบท่ีกลาวมา ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไม ท้ังของรัฐหรือ
เอกชนหรือซ่ึงมีการหนาท่ีและการจัดการภายในองคกรอยางมีรูปแบบของตนเอง 

  หมายเหตุ : สําหรับองคกรท่ีมีการบริหารมากกวา 1 หนวยงาน หนวยงานใดๆ 
สามารถถูกนิยามวาเปนองคกรได 

 
3.17  การดําเนินการปองกัน (prevention action) 
 

  การดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดท่ีมีศักยภาพเกิดได 
 
3.18  การปองกันมลพิษ 
 

  การใชกระบวนการ การปฏิบัติการ เทคนิค วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑหรือพลังงานเพื่อ
หลีกเล่ียง ลด หรือควบคุม (โดยการแยกหรือการรวม) การเกิดข้ึน การระบาย หรือท้ิงมลสาร
ประเภทตางๆ หรือของเสีย เพื่อท่ีจะลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในดานลบ 

  หมายเหตุ : การปองกันมลพิษสามารถรวมถึงการลดและกําจัดแหลงกําเนิด การ
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตภัณฑ หรือบริการ การใชทรัพยากร วัตถุดิบ และพลังงานทดแทน
อยางมีประสิทธิภาพ การใชซํ้า การนํากลับมาใชใหม การปรับปรุง และการบําบัด 

 
3.19  ขั้นตอนปฏิบัติ (procedure) 
 

  แนวทางเฉพาะท่ีกําหนดไวเพื่อผลักดันไปสูกิจกรรมหรือกระบวนการ 
  หมายเหตุ : ข้ันตอนปฏิบัติสามารถทําเปนเอกสารหรือไมก็ได 
 

3.20  บันทึก (record) 
 

  เอกสารท่ีแสดงถึงผลที่ไดรับหรือเอกสารที่ใหหลักฐานของการปฏิบัติตามกิจกรรม
ตางๆ 
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4. ขอกําหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 
4.1 ขอกําหนดท่ัวไป 
 
 องคกรตองจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับขอกําหนดของ

มาตรฐานสากลฉบับนี้ โดยการจัดทําเปนเอกสาร นําไปปฏิบัติ ธํารงรักษาไว และปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และองคกรตองแสดงวาจะทําตามขอกําหนดนี้อยางสมบูรณไดอยางไร  

 องคกรตองกําหนดและจัดทําเปนเอกสารที่แสดงขอบเขตของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

 
4.2 นโยบายส่ิงแวดลอม 
 
 ผูบริหารสูงสุดตองกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอมสําหรับองคกร และตองม่ันใจวาอยู

ภายใตขอบเขตของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดนั้น นโยบายส่ิงแวดลอมตอง 
 1) เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรม ผลิตภัณฑและ

บริการ 
 2) รวมถึงความมุง ม่ันในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และการปองกันมลพิษ 

(prevention of pollution) 
 3) รวมถึงความมุงม่ันในการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย และ

ขอกําหนดอื่นๆ ท่ีองคกรเกี่ยวของ ท่ีซ่ึงมีความสัมพันธกับประเด็นปญหาดานส่ิงแวดลอมของ
องคกร 

 4) ใหกรอบสําหรับการกําหนด และทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมายทางดาน
ส่ิงแวดลอม 

 5) ถูกจัดทําเปนเอกสาร นําไปปฏิบัติและคงรักษาไว 
 6) ถูกส่ือสารไปยังบุคคลทุกคนท่ีซ่ึงปฏิบัติงานให หรือปฏิบัติงานในนามขององคกร 
 7) พรอมท่ีจะเผยแพรตอสาธารณชน 
 
4.3 การวางแผน 
 

 4.3.1 ประเด็นส่ิงแวดลอม 
   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงรักษาไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติ 
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   ก) เพื่อระบุประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ 
ภายใตขอบเขตของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร ท้ังในสวนประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
องคกรสามารถควบคุมได และในสวนประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมท่ีองคกรสามารถผลักดันนําไปสู 
การวางแผน การปรับปรุง การปรับเปล่ียน หรือจัดใหมีข้ึนใหมของ กิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ  

   ข) เพื่อกําหนดประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีหรือสามารถมีผลกระทบท่ีมี
นัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม (เชน ประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ) 

   องคกรตองจัดทําขอมูลเหลานี้ในรูปเอกสารและจัดทําใหทันสมัยอยูเสมอ  
   องคกรยังตองทําใหมั่นใจวาประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญถูกนํามาพิจารณา

ในการระหวางการจัดทํา การนําไปปฏิบัติ และการคงรักษาไวซ่ึงระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

 4.3.2 กฎหมายและขอกําหนดตางๆ 
   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงรักษาไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติ 
   ก) เพื่อช้ีบงและเขาถึงขอกําหนดดานกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกร

เกี่ยวของ ท่ีซ่ึงมีความสัมพันธกับประเด็นปญหาดานส่ิงแวดลอมขององคกร 
   ข) เพื่อกําหนดวิธีการในการประยุกตใชขอกําหนดเหลานี้กับประเด็นปญหา

ส่ิงแวดลอม 
   องคกรตองทําใหม่ันใจวากฎหมายและขอกําหนดตางๆท่ีเกี่ยวของกับองคกรนั้น

ไดถูกนําไปพิจารณาในระหวางการจัดทํา การนําไปปฏิบัติ และการคงรักษาไวซ่ึงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

 

 4.3.3 วัตถุประสงค เปาหมายและโครงการ 
   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงวัตถุประสงคและเปาหมาย

ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในรูปเอกสาร ในหนวยงานและระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของภายในองคกร  
   วัตถุประสงคและเปาหมายตองสามารถวัดได (ถาเปนไปไดในทางปฏิบัติ) และ

ตองสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม รวมท้ังความมุงม่ันในการปองกันมลพิษ ความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ และความมุงม่ันในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   เม่ือมีการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมาย องคกรตองพิจารณา
ขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมี
นัยสําคัญ รวมท้ังองคกรตองพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยี สถานะทางการเงิน ขอกําหนดใน
การปฏิบัติงาน และขอกําหนดทางดานธุรกิจ และมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย 

   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงโครงการเพื่อใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดข้ึน โดยโครงการตองมีรายละเอียดครอบคลุม 
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   ก) การกําหนดบทบาทหนา ท่ีความรับผิดชอบสําหรับการทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ในหนวยงานและระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของในองคกร 

   ข) วิธีการและกรอบระยะเวลาท่ีจะทําใหวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนด
ไวบรรลุผล 

 
4.4 การนําไปปฏิบัติและการปฏิบัติการ 
 

 4.4.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 
   ผูบริหารตองม่ันใจวาทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการจัดทํา นําไปปฏิบัติ คงรักษา

ไว และปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมีความเพียงพอ ทรัพยากรเหลานี้รวมถึงทรัพยากร
บุคคลท่ีมีทักษะเฉพาะดาน สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และการเงิน 

   บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ีตองถูกกําหนด จัดทําเปนเอกสาร 
และส่ือสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการส่ิงแวดลอม 

   ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองแตงต้ังผูแทนฝายบริหาร ซ่ึงนอกเหนือจากหนาท่ี
ความรับผิดชอบอยางอ่ืนแลว ตองไดรับการกําหนดบทบาท อํานาจ และหนาท่ีความรับผิดชอบเพื่อ 

   ก) ทําใหมั่นใจวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไดถูกจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคง
รักษาไวอยางสอดคลองกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

   ข) รายงานผลการดําเนินงาน และสมรรถนะของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
รวมถึงขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตอผูบริหารสูงสุด เพื่อใชสําหรับการทบทวนระบบการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอม 

 

 4.4.2 ความสามารถ การฝกอบรมและความตระหนัก 
   องคกรตองทําใหมั่นใจวาบุคลากรตางๆ ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหหรือปฏิบัติงานใน

นามองคกร ท่ีซ่ึงมีศักยภาพในการกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญตามท่ีองคกรไดบงช้ี
ไว บุคคลเหลานั้นมี (ตองมี) ความสามารถบนพ้ืนฐานของการศึกษา การฝกอบรม หรือ
ประสบการณท่ีเหมาะสม องคกรตองเก็บรักษาบันทึกท่ีเกี่ยวของไว 

  องคกรตองระบุการฝกอบรมที่จําเปนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นส่ิงแวดลอมและระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอม องคกรตองจัดใหมีการฝกอบรม หรือทํากิจกรรมอ่ืนใด เพื่อใหบุคลากรมี
ความสามารถตามท่ีกําหนด องคกรตองเก็บรักษาบันทึกท่ีเกี่ยวของไว 

   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติ เพื่อทําให
บุคลากรผูซ่ึงปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในนามองคกร มีความตระหนักถึง 
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   ก) ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายส่ิงแวดลอมและข้ันตอนปฏิบัติตางๆ 
รวมท้ังขอกําหนดของระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 

   ข) ประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ และผลกระทบท่ีเกี่ยวของท้ังท่ีมีอยูจริง
และมีโอกาสเกิดข้ึนไดจากการปฏิบัติงานของเขาเหลานั้น รวมถึงประโยชนดานส่ิงแวดลอมท่ีไดรับ
จากการปรับปรุงสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรใหดีข้ึน 

   ค) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเขาในการมีสวนรวมในการบรรลุถึง
ขอกําหนดของระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

   ง) โอกาสเกิดข้ึนของผลท่ีจะตามมาจากการไมทําตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนด
ไว (specified procedure) 

 

 4.4.3 การส่ือสาร 
   ในสวนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นส่ิงแวดลอมและระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติเพื่อ 
   ก) ทําการส่ือสารภายในระหวางพนักงานในระดับตางๆ และหนวยงานตางๆ 

ขององคกร 
   ข) การรับการส่ือสาร การจัดทําเอกสาร และการตอบสนองตอการ

ติดตอส่ือสารท่ีเกี่ยวของจากองคกรภายนอก 
   องคกรตองตัดสินใจวาจะมีการติดตอส่ือสารสูภายนอกเกี่ยวกับประเด็น

ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญหรือไม และองคกรตองระบุการตัดสินใจดังกลาวไวในรูปเอกสาร ถามีการ
ตัดสินใจวาใหมีการติดตอส่ือสาร องคกรตองจัดทํา และนําไปปฏิบัติซ่ึงวิธีการติดตอส่ือสารกับ
ภายนอกไว 

 

 4.4.4 เอกสาร 
   ระบบเอกสารในระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตองรวมถึง 
   ก) นโยบายส่ิงแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมาย 
   ข) รายละเอียดของขอบเขตของระบบบริหารส่ิงแวดลอม 
   ค) คําอธิบายสวนประกอบหลักของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและ

ความสัมพันธขององคประกอบเหลานั้น รวมถึงการอางอิงไปยังเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
   ง) เอกสาร ซ่ึงรวมถึงบันทึกท่ีตองมีตามมาตรฐานฉบับนี้กําหนดไว 
   จ) เอกสาร ซ่ึงรวมถึงบันทึกท่ีไดรับการกําหนดข้ึนโดยองคกรตามความจําเปน 

เพื่อท่ีจะทําใหมั่นใจถึงประสิทธิผลในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุมกระบวนการ
ตางๆ ท่ีซ่ึงสัมพันธกับประเด็นส่ิงแวดลมท่ีมีนัยสําคัญ 
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 4.4.5 การควบคุมเอกสาร 
   เอกสารท่ีถูกกําหนดโดยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม และโดยมาตรฐานสากล

ฉบับนี้ตองไดรับการควบคุม บันทึกคือเอกสารชนิดพิเศษประเภทหน่ึง และตองไดรับการควบคุม
ใหสอดคลองกับขอกําหนดท่ีใหไวในขอ 4.5.4 

   องคกรตองจัดทําและคงไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติเพื่อ 
   ก) อนุมัติเอกสารเพ่ือแสดงความเพียงพอกอนประกาศใชในระบบ 
   ข) ทบทวนและทําใหทันสมัยตามความจําเปน รวมทั้งการอนุมัติซํ้า 
   ค) ทําใหมั่นใจวามีการระบุการเปล่ียนแปลงเอกสารและสถานะปจจุบันของ

เอกสารฉบับลาสุด 
   ง) ทําใหมั่นใจวาเอกสารฉบับลาสุดท่ีเกี่ยวของไดถูกจัดใหมีอยางเพียงพอ ณ 

จุดปฏิบัติงาน 
   จ) ทําใหมั่นใจวาเอกสารยังคงอยูในสภาพท่ีสามารถอานออกได และสามารถชี้

บงไดอยางทันที 
   ฉ) ทําใหม่ันใจวาเอกสารท่ีมาจากแหลงภายนอก ท่ีซ่ึงองคกรไดกําหนดวามี

ความจําเปนตองใชงานสําหรับการวางแผน และการปฏิบัติงานของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ได
ถูกชี้บง และควบคุมการแจกจาย 

   ช) ปองกันการนําเอกสารที่ยกเลิกแลวไปใชอยางไมตั้งใจ และตองมีการชี้บงไว
อยางเหมาะสมถามีการเก็บไวสําหรับวัตถุประสงคอ่ืนใด 

 

 4.4.6 การควบคุมการปฏิบัติการ 
   องคกรตองระบุและวางแผน สําหรับการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีซ่ึงเกี่ยวของกับ

ประเด็นส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญท่ีถูกระบุไว ใหสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม วัตถุประสงค
และเปาหมาย เพื่อท่ีจะทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานเหลานั้นไดถูกดําเนินการภายใตสภาวะท่ีไดรับ
การกําหนด โดยองคกรตอง 

   ก) จัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงเอกสารข้ันตอนปฏิบัติงาน สําหรับ
การควบคุมสถานการณตางๆ ท่ีซ่ึงถามีความบกพรองในการปฏิบัติเกิดข้ึนจะทําใหเกิดความ
เบ่ียงเบนไปจากนโยบายส่ิงแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมาย 

   ข) กําหนดเกณฑในการปฏิบัติงานในข้ันตอนปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึน 
   ค) จัดทํา นําไปใช และคงรักษาไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับประเด็น

ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญท่ีถูกระบุไว ของสินคาและบริการซ่ึงถูกนํามาใชโดยองคกร และ
ดําเนินการส่ือสารข้ันตอนปฏิบัติและขอกําหนดตางๆ ไปสูผูสงมอบและผูรับเหมาจางชวง 
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 4.4.7 การเตรียมพรอมและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน 
   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการระบุ

สถานการณเหตุฉุกเฉินท่ีศักยภาพในการเกิดข้ึน และการเกิดอุบัติเหตุท่ีศักยภาพในการเกิดข้ึน ท่ี
สามารถสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และกําหนดวิธีการในการตอบสนองตอเหตุการณเหลานั้น 

   องคกรตองตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินและอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
ตองปองกันหรือบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 

   องคกรตองทําการทบทวนขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการเตรียมพรอม และโตตอบ
ตอสถานการณฉุกเฉินตามรอบระยะเวลาทํากําหนด และดําเนินการแกไขข้ันตอนปฏิบัติดังกลาว
เม่ือมีความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีหลังเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณฉุกเฉิน 

   องคกรตองทําการทดสอบข้ันตอนปฏิบัติทํากําหนดข้ึนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ในกรณีท่ีเปนไปไดในทางปฏิบัติ) 

 
4.5 การตรวจสอบ 
 

 4.5.1 การเฝาติดตามและวัดผล 
   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติในการเฝาติดตาม

และวัดลักษณะจําเพาะท่ีสําคัญ (Key Characteristic) ของการปฏิบัติงานท่ีสามารถมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการเฝาติดตามและวัดผลตองรวมถึงการจัดทํา
เอกสารขอมูลสําหรับการเฝาติดตามสมรรถนะทางดานส่ิงแวดลอม การควบคุมการปฏิบัติงาน และ
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

   องคกรตองม่ันใจวาอุปกรณท่ีใชในการเฝาติดตามและวัดผลท่ีไดรับการสอบ
เทียบหรือทวนสอบแลวไดถูกนํามาใชงาน และธํารงรักษาไว บันทึกท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ดังกลาวตองเก็บรักษาไว 

 

 4.5.2 การประเมินผลความสอดคลอง 
   ก) ตรงกับความมุงม่ันขององคกรในการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดของ

กฎหมาย และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซ่ึงข้ันตอน
ปฏิบัติในการประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดไว 

   องคกรตองจัดเก็บบันทึกผลของการประเมินไว 
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   ข) องคกรตองประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรเกี่ยวของ 
องคกรอาจจะทําการควบรวมการประเมินผลนี้กับการประเมินความสอดคลองกับกฎหมายท่ีกลาว
ไวในขอ 4.5.2 (1) ขางตน หรือจัดทําข้ันตอนปฏิบัติตางหาก 

   องคกรตองจัดเก็บบันทึกผลของการประเมินตามรอบระยะเวลานี้ 
 

 4.5.3 ขอบกพรอง การดําเนินการแกไขและปองกัน 
   องคกรตองจัดทํา  นําไปปฏิบัติ  และคงไว ซ่ึง ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการ

ดําเนินการกับความไมสอดคลองท้ังท่ีมีอยูจริงและมีโอกาสเกิดข้ึนได และสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมการแกไขและปองกัน ข้ันตอนปฏิบัติตองกําหนดขอกําหนดสําหรับ 

   ก) การระบุและการแกไขความไมสอดคลอง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

   ข) การสืบสวน และการระบุสาเหตุของความไมสอดคลอง  รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆ เพื่อปองกันการเกิดข้ึนซํ้าของความไมสอดคลองดังกลาว 

   ค) การประเมินความจําเปนสําหรับการปฏิบัติการเพื่อปองกันความไม
สอดคลอง และการปฏิบัติตามวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อปองกันการเกิดข้ึนของ
ความไมสอดคลอง 

   ง) การบันทึกผลของการปฏิบัติการแกไข และปองกันท่ีไดดําเนินการ 
   จ) การทบทวนความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข และปองกันท่ีได

ดําเนินการ 
   การปฏิบัติการแกไขและปองกันท่ีไดดําเนินการตองเหมาะสมกับความรุนแรง

ของปญหา และผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีพบ 
   องคกรตองม่ันใจวาการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีจําเปนไดรับการดําเนินการสําหรับ

เอกสารในระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

 4.5.4 การควบคุมบันทึก 
   องคกรตองจัดทํา และคงรักษาไวซ่ึงบันทึกตามความจําเปน เพื่อแสดงความ

สอดคลองกับขอกําหนดในระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรและของมาตรฐานสากลฉบับนี้ 
รวมไปผลการดําเนินการท่ีไดรับ 

   องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซ่ึงข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการระบุ 
การเก็บรักษา การปองกัน การเรียกใช ระยะเวลาการจัดเก็บ รวมไปถึงการทําลายบันทึก  

   บันทึกท่ีจัดทําตองมีและเก็บรักษาไวใหสามารถอานออกได สามารถระบุและ
สามารถตรวจสอบยอนกลับได 
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 4.5.5 การตรวจประเมินภายใน 
   องคกรตองทําใหมั่นใจวาไดจัดใหมีการตรวจประเมินระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมภายในตามแผนท่ีไดกําหนดไวเพื่อ 
   ก) พิจารณาวาวาระบบบริหารส่ิงแวดลอมนั้น 
    (1) สอดคลองกับส่ิงตางๆ ท่ีจัดทําข้ึน (planned arrangements) สําหรับการ

จัดการส่ิงแวดลอม รวมไปถึงขอกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้และ 
    (2) ไดถูกนําไปใชอยางถูกตองและคงรักษาไวอยางสมบูรณ 
   ข) จัดหาขอมูลของผลการตรวจประเมินเพื่อนําไปสูการจัดการตอไป 
    โปรแกรมการตรวจประเมินตองถูกวางแผนไว จัดทําข้ึนนําไปปฏิบัติและคง

รักษาไวโดยองคกร โดยพิจารณาถึงความสําคัญดานส่ิงแวดลอมของการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ และ
ผลของการตรวจประเมินคร้ังท่ีผานมา  

   ข้ันตอนปฏิบัติของการตรวจประเมินตองจัดทําข้ึน นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว 
โดยมีการระบุถึง 

   -  หนาท่ีความรับผิดชอบและขอกําหนดของการวางแผนและการดําเนินการ
ตรวจประเมิน การรายงานผลและการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของ 

   -  การกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน ขอบเขต ความถ่ี และวิธีการการคัดเลือก
ผูตรวจประเมินและการตรวจประเมินจะตองม่ันใจวาเปนไปตามวัตถุประสงคและมีความยุติธรรม
ในการกระบวนการตรวจประเมิน 

 
4.6 การทบทวนของฝายบริหาร 
 
 ผูบริหารสูงสุดตองทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรตามแผนท่ีไดวาง

ไว เพื่อใหมั่นใจวาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมยังคงมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง มีความเพียงพอ 
และมีประสิทธิผล การทบทวนนี้ตองรวมไปถึงการประเมินโอกาสในการปรับปรุง และความ
จําเปนในการปรับเปล่ียนสวนหนึ่งสวนใดของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงรวมถึงนโยบาย
ส่ิงแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมายทางดานส่ิงแวดลอม บันทึกผลการทบทวนของฝายบริหาร
ตองทําการจัดเก็บไว  

 

 ขอมูลนําเขาเพื่อใชในการทบทวนของฝายบริหารตองรวมขอมูลตางๆ ดังนี้ 
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 ก) ผลการตรวจประเมินภายในและผลการประเมินการสอดคลองกับขอกําหนดของ
กฎหมาย หรือขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีองคกรเกี่ยวของ 

 ข) การติดตอส่ือสารจากหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ รวมถึงคํารองเรียน 
 ค) สมรรถนะทางดานส่ิงแวดลอมขององคกร 
 ง) จํานวน ขอบเขตของวัตถุประสงคและเปาหมายสามารถบรรลุได 
 จ) สถานะของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
 ฉ) กิจกรรมการติดตามผลจากการประชุมทบทวนของฝายบริหารคร้ังท่ีแลว 
 ช) การเปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงของขอกําหนดกฎหมาย และ

ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นส่ิงแวดลอม 
 ซ) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

 ผลลัพธจากการทบทวนของฝายบริหารตองรวมถึงการตัดสินใจ และการดําเนินการ
ใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปไดตอ นโยบายส่ิงแวดลอม วัตถุประสงค เปาหมาย 
และองคประกอบอ่ืนๆ ของระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ท่ีซ่ึงสอดคลองกับความมุงม่ันในการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม 
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ฉ 1 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (ฉบับวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2551) 
 

ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. ... 
            

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) แหง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

โรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนรัุกษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารควบคุม

ดวย 
 “ผูตรวจสอบพลังงาน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานตามาตรา ๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.
๒๕๕๐ 
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ขอ ๒ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุม ดําเนินการจัดการพลังงาน ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารและลงนามเพื่อแสดง
เจตจํานงในการจัดการพลังงาน พรอมท้ังเผยแพรใหพนักงานไดรับทราบ 

 (๒) กําหนดโครงสราง อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการพลังงาน 

 (๓) จัดใหมีการฝกอบรม การประชาสัมพันธ และกลไกการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในแตละกิจกรรม 

 (๔) ประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน 
 (๕) กําหนดเปาหมายและจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อควบคุมการใชพลังงานให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๖) จัดใหมีการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงาน เพื่อบรรลุเปาหมายและนโยบายท่ีกําหนดไว 
 (๗) จัดใหมีการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน 
 (๘) ทบทวน วิเคราะห แกไขขอบกพรองของระบบการจัดการพลังงาน 
 วิธีการ รูปแบบ และข้ันตอนของการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๓ ในการดําเนินการจัดการพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกปตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๔ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
      ใหไว ณ วันท่ี เดือน  พ.ศ. ... 
 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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ฉ 2 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (ฉบับวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551) 
 

ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. ... 
            

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) แหง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

โรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
 “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารควบคุม

ดวย 
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ขอ ๓ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีหนวยงานดานการจัด
การพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการพลังงานของหนวยงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหพนักงานไดทราบ 

 หนวยงานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๕ 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

นโยบายการอนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน รวมท้ังการจัดฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสรางจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 (๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เปนไปตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน 

 (๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
และระบบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ตลอดจนขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงานใหผูบริหารระดับสูง
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

 
ขอ ๔ ในกรณีท่ีเปนการนําระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนคร้ังแรก 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานการณการจัดการพลังงาน
เบ้ืองตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีมีอยูในองคกรท่ีผานมา กอนการกําหนด
นโยบายอนุรักษพลังงาน 

 
ขอ ๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมกําหนดนโยบายอนุรักษ

พลังงาน เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

 นโยบายอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของ

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 
 (๒) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
 (๓) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและการ

จัดการพลังงาน 
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 (๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม

ระบบการจัดการพลังงาน 
 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย

อนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือ
โดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานได 

 
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลา
การดําเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและ
เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการให
ความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรให
พนักงาน ลูกจาง และบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง 

 
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการ

ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ ๘ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ

ประเมินระบบการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของระบบ
การจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกป ตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
      ใหไว ณ วันท่ี เดือน  พ.ศ. ... 
 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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ฉ 3 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (ฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551) 
 

ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. ... 
            

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) แหง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

โรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
  
 “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕  
 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารควบคุม

ดวย 
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ขอ ๓ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบในการจัด
การพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดการพลังงานของคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพร
ใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดทราบ 

 คณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๕ 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

นโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 (๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เปนไปตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

 (๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
และการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตลอดจนขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมทราบ 

 
ขอ ๔ ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนคร้ังแรก ให

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบ้ืองตน โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 
ขอ ๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมกําหนดนโยบายอนุรักษ

พลังงาน เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

 นโยบายอนุรักษพลังงานตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 (๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของ

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
 (๒) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
 (๓) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและการ

จัดการพลังงาน 
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 (๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม

วิธีการจัดการพลังงาน 
 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย

อนุรักษพลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือ
โดยวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
ได 

 
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณท่ี
ใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ 
การลงทุน และผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยให
บุคลากรท่ีเกี่ยวของเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสราง
จิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรทราบอยาง
ท่ัวถึง 

 
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผน

อนุรักษพลังงาน รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ

ประเมินวิธีการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



522 

  

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวมขอมูลปริมาณการใช
พลังงานในปปจจุบันเพื่อจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน และจัดสงสงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของ
ปถัดไปเปนประจําทุกป ตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
      ใหไว ณ วันท่ี เดือน  พ.ศ. ... 
 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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ฉ 3 รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (ฉบับวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2552) 
 

ราง 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. ... 
            

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) แหง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

โรงงานควบคุมตามมาตรา ๘ 
 “เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
 “อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามมาตรา ๑๘ 
 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารควบคุม

ดวย 
 “ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัด
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การพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย และแผน
อนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเปนคร้ังแรกใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 
ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพ่ือชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (๑) ขอความระบุการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งขอการดําเนินงานของเจาของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 (๒) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

 (๓) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
และการจัดการพลังงาน 

 (๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 (๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม

วิธีการจัดการพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดย
วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานได 

 
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
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ควบคุมทราบ 
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
 (๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 (๒) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

นโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 (๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เปนไปตามนโยบายการอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

 (๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

 (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

 (๖) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงน้ี 

 
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานท่ีใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการ
ดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและ
เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางท่ัวถึง 
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ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการ
ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ

ประเมินวิธีการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการ 
พลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 
วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๑ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปท่ีลวงมาใหแกอธิบดีภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีท่ีในปท่ีลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมมีระยะเวลาท่ีตองดําเนินการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม นอยวา ๑๘๐ วันใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

 
การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหน่ึงใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

      ใหไว ณ วันท่ี เดือน  พ.ศ. ... 
 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

นางสาวดารณี  ศิลพร  เกิดเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2527 ท่ีจังหวัดตาก สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ในปการศึกษา 2549 
และไดเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2549 
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